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1  文档信息

1.1  信息图标

1.1.1  安全图标
!"

危险状况警示图标。若未能避免这种状况，会导致人员严重或致命伤害。
!"

危险状况警示图标。若未能避免这种状况，可能导致人员严重或致命伤害。
!"

危险状况警示图标。若未能避免这种状况，会导致人员轻微或中等伤害。
!"

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.1.2  电气图标

图标 说明
直流电

交流电

直流电和交流电

接地连接
操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
等电势连接端（PE：保护性接地端）
建立任何其他连接之前，必须确保接地端子已经可靠接地。
设备内外部均有接地端：
• 内部接地端：等电势连接端已连接至电源。
• 外部接地端：设备已连接至工厂接地系统。

1.1.3  特定信息图标

图标 说明
允许
允许的操作、过程或动作。
推荐
推荐的操作、过程或动作。
禁止
禁止的操作、过程或动作。
提示
附加信息。
参考文档

A 参考页面

参考图

提示信息或重要分步操作

1. , 2. , 3. ... 操作步骤
操作结果
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图标 说明

帮助信息

外观检查

1.1.4  图中的图标

图标 说明 图标 说明
1, 2, 3,... 部件号 1. , 2. , 3.… 操作步骤
A, B, C, ... 视图 A-A, B-B, C-C, ... 章节

-
危险区 . 安全区（非危险区）

1.2  工具图标
图标 含义

  A0011220

一字螺丝刀

  A0011219

十字螺丝刀

  A0011221

内六角扳手

  A0011222

开口扳手

  A0013442

梅花头螺丝刀

1.3  文档资料
文档 文档用途和内容
《技术资料》（TI） 设计规划指南

本文档包含设备的所有技术参数，并对可随设备订购的附件及其它产品
进行了概述。

《简明操作指南》（KA） 引导用户快速获取首个测量值
文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。

《操作手册》（BA） 参考文档
文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货
验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和
废弃。

《仪表功能描述》（GP） 菜单参数说明
文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操
作和特定仪表设置的人员。
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文档 文档用途和内容
《安全指南》（XA） 防爆型设备都有配套《安全指南》（XA）。《安全指南》是《操作手

册》的组成部分。

 设备铭牌上标识有配套《安全指南》（XA）文档资料代号。

设备补充文档资料（SD/FY） 根据订购型号，设备随箱包装中提供附加文档资料：必须始终严格遵守
补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设备文档的组成部分。

文档资料的获取方式：
• 登陆 Endress+Hauser 公司网站的资料下载区：www.endress.com →资料下载
• 在 W@M 设备浏览器（www.endress.com/deviceviewer）中输入铭牌上的序列

号：显示所有设备参数和配套技术文档资料信息。
• 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress

+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码（QR 码）：显示所有设备参数和配
备技术文档资料信息。

1.4  注册商标
PROFINET®
PROFIBUS 用户组织的注册商标（德国卡尔斯鲁厄）
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2  安全指南

2.1  人员要求
安装、调试、诊断和维护人员必须符合下列要求：
‣ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
‣ 操作人员必须经过工厂厂长授权。
‣ 熟悉联邦/国家法规。
‣ 开始操作前，操作人员必须事先阅读《简明操作指南》，理解本文档、补充文档资料

和证书（取决于实际应用）中的各项指南。
‣ 操作人员必须遵守指南要求，符合相关规定。
操作人员必须符合下列要求：
‣ 操作人员由工厂厂方/操作员按照任务要求进行指导和授权。
‣ 操作人员必须遵守指南要求。

2.2  指定用途
设备是通用可配置温度变送器，带一路或两路传感器输入，可转换热电阻、热电偶、电
阻和电压信号。模块化温度变送器可以安装在符合 DIN EN 50446 标准的平面表头中，
或作为 DIN 导轨盘装型设备安装在机柜中使用。
设备用于非指定用途时，部分防护功能失效。
使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

传感器与温度变送器分开安装时，不得使用 DIN 导轨夹将模块化温度变送器安装在
机柜中替代 DIN 导轨盘装型温度变送器。

2.3  工作场所安全
使用设备时：
‣ 穿戴国家规定的个人防护装备。

2.4  操作安全
‣ 只有当设备技术条件准确，没有错误和故障的情况下才能操作设备。
‣ 运营方有责任确保设备无故障运行。

防爆危险区
在防爆危险区中使用设备时，应采取措施避免人员或设备危险（例如防爆保护或安全设
备）：
‣ 参照铭牌检查并确认所订购的设备是否允许在防爆危险区中使用。铭牌位于变送器外

壳的侧面。
‣ 遵守单独成册的补充文档资料中列举的规格参数要求，补充文档资料是《操作手册》

的组成部分。

设备安全和电磁兼容性
测量系统符合常规安全要求，以及 IEC/EN 61326 标准和 APL EMC 测试规范中的电磁兼
容性要求。

2.5  产品安全
产品基于工程实践经验设计，符合最先进的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。
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2.6  IT 安全
我们提供的质保服务仅在根据《操作手册》安装和使用产品时有效。产品配备安全防护
机制，用于防止意外改动。
操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施，为产品和相关数据传输提供额外的防
护。

2.7  设备的 IT 安全
设备提供特定安全功能，帮助操作员采取保护措施。上述功能由用户自行设置，正确设
置后能够实现更高操作安全性。设备提供更改用户角色的密码（适用于通过网页服务
器、FieldCare、DeviceCare、PDM 进行操作）。

功能/接口 出厂设置 建议
密码
（同样适用网页服务器登陆或 FieldCare 连接）

禁用（0000） 在调试过程中设置用户自定义访问密码

网页服务器 启用 基于风险评估结果进行相应设置
服务接口（CDI） 启用 基于风险评估结果进行相应设置
通过硬件写保护开关实现写保护功能 禁用 基于风险评估结果进行相应设置

2.7.1  访问密码
允许分别设置设备参数访问密码。

用户自定义密码
输入可修改的用户自定义密码，通过网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、
DeviceCare）实现设备参数的写保护。
设备的出厂缺省访问密码为 0000（公开）。

常规密码使用说明
• 在调试期间，交付时使用过的密码将被更改。
• 在定义和管理密码时，请遵循生成安全密码的通用规则。
• 用户负责管理和谨慎处理密码。
• 关于访问密码的设置或密码丢失时应采取的措施等信息，请参见“通过访问密码设置写

保护”章节

2.7.2  通过网页服务器访问
出厂时设备的网页服务器已启用。如需要，可以通过 Web server functionality 参数禁
用网页服务器（例如完成调试后）。
允许在登陆页面中隐藏设备和状态信息，防止未经授权的信息访问。

详细设备参数参见：
《仪表功能描述》

3  产品描述
两线制温度变送器带两路测量输入信号。通过 PROFINET®通信，设备能够传输转换后的
热电阻和热电偶信号，以及电阻和电压信号。设备由两线制以太网（单对以太网）供
电，作为本安型设备安装在防爆 1 区中测量。设备安装在符合 DIN EN 50446 标准的平
面接线盒中使用，通过五路模拟量输入（AI）功能块进行数据传输。
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4  到货验收和产品标识

4.1  到货验收
1. 小心去除温度变送器的包装。检查包装或包装内的物品是否完好无损？

 禁止安装已损坏的部件，否则，制造商无法保证材料的耐腐蚀性和设备的设计
安全性能。制造商不对由此产生的损失承担任何责任。

2. 对照供货清单，检查包装内的物品是否有遗漏？检查包装内的物品是否与供货清单
一致。

3. 铭牌参数是否与供货清单上的订购信息一致？
4. 随箱包装中是否提供技术文档资料及其他配套文档资料？可选：防爆型仪表是否提

供《安全指南》？

如果不满足任一上述条件，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

4.2  产品标识
通过以下方式标识设备：
• 铭牌参数
• 扩展订货号，标识发货清单上的订购选项
• 在 W@M 设备浏览器中输入铭牌上的序列号（www.endress.com/deviceviewer）：显

示完整设备参数和配套技术文档资料信息。
• 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser

Operations App 扫描铭牌上的二维码（QR 码）：显示完整设备参数和配套技术文档资
料信息。

4.2.1  铭牌
设备是否适用？
对比和查看设备铭牌上的信息，检查设备是否符合测量点的要求。
铭牌上标识的信息：
• APL 端口配置文件（标识设备类型、电源和功耗）
• 序列号、设备修订版本号、固件版本号和硬件版本号
• 二维码
• 位号和扩展订货号，两行显示
• 防爆认证及相应防爆手册资料代号（XA...）
• 认证类型和图标

4.2.2  制造商名称和地址

制造商名称： Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
产品型号： TMT86
制造商地址： Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang，或登陆网址查询 www.endress.com

4.3  证书和认证
设备证书和认证信息：参见铭牌参数

防爆参数和配套文档资料：www.endress.com/deviceviewer → （输入序列号）

https://www.endress.com/deviceviewer
https://www.endress.com
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4.4  储存和运输
储存温度：–52 … +100 °C (–61.6 … +212 °F)
湿度
• 模块化温度变送器：允许冷凝
• 最大相对湿度：95 %，符合 IEC 60068-2-30 标准

包装设备，为储存和运输过程中的设备提供抗冲击和抗外部影响的保护。原包装具
有最佳保护效果。

储存和运输过程中，注意避免下列环境影响：
• 阳光直射
• 振动
• 腐蚀性介质

5  安装

5.1  安装要求

5.1.1  外形尺寸
设备的外形尺寸参见“技术参数”章节 。

5.1.2  安装位置
• 安装在符合 DIN EN 50446 标准的平面接线盒中，直接安装在带电缆入口的温度计芯

子上（中心孔径：7 mm）
• 分体式安装在现场型外壳中（参见“附件”章节）

使用 DIN 导轨夹可以将模块化变送器安装在符合 IEC 60715 标准的 DIN 导轨上（参
见“附件”章节）。

必须注意安装点的要求环境条件（例如环境温度、防护等级、气候等级等），确保设备
可以直接安装使用，参见“技术参数”章节。
在防爆区中使用时，必须注意证书和认证中规定的限定值要求（参见防爆手册）。

5.2  安装测量仪表
使用十字螺丝刀安装设备：
• 固定螺丝的最大扭矩 = 1 Nm（¾ lbf ft）；螺丝刀：Pozidriv Z2
• 螺纹式接线端子的最大扭矩 = 0.35 Nm（¼ lbf ft）；螺丝刀：Pozidriv Z1
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5.2.1  安装模块化变送器

1

2

3

4

5

6

7

9

8

1 2 3 4 5 1 2 3 4

120 m
m(4.72 in)

120 m
m(4.72 in)

Item A Item B

Item C

  A0048481

 1 模块化变送器的安装示意图（三种安装方式）

视图 A 在接线盒中安装（平面接线盒，符合 DIN 43729 标准）
1 接线盒
2 挡圈
3 铠装芯子
4 连接线
5 模块化变送器
6 安装弹簧
7 安装螺丝
8 接线盒盖
9 电缆入口

在接线盒中安装的安装步骤（视图 A）：
1. 打开接线盒盖（8）。
2. 使芯子（3）的连接线（4）穿过模块化变送器（5）的中心孔。
3. 将安装弹簧（6）装配在安装螺丝（7）上。
4. 将安装螺丝（7）安装在模块化变送器两侧的安装孔中，并一同插入至芯子（3）的

侧孔中。使用卡环（2）固定安装螺丝。
5. 拧紧模块化变送器（5）和芯子（3），在接线盒中安装到位。
6. 完成接线后，重新关闭接线盒盖（8）。
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视图 B 在现场型外壳中安装
1 现场型外壳盖板
2 安装螺丝，带弹簧
3 模块化变送器
4 现场型外壳

120 m
m(4.72 in)

140 m
m(5.51 in)

21 mm

(0.83 in)

!6.5 mm

(0.25 in)

  A0024604

 2 墙装架的外形尺寸（整套墙装套件可以作为附件订购）

在现场型外壳中安装的安装步骤（视图 B）：
1. 打开现场型外壳（4）的盖板（1）。
2. 将安装螺丝（2）安装在模块化变送器（3）两侧的安装孔中。
3. 将模块化变送器安装在现场型外壳中。
4. 完成接线后，重新关闭现场型外壳的盖板（1）。

视图 C 在 DIN 导轨上安装（DIN 导轨符合 IEC 60715 标准）
1 安装螺丝，带弹簧
2 模块化变送器
3 挡圈
4 DIN 导轨夹
5 DIN 安装导轨

在 DIN 导轨上安装的安装步骤（视图 C）：
1. 将 DIN 导轨夹（4）安装在 DIN 导轨（5）上，确保啮合到位。
2. 将安装弹簧装配在安装螺丝（1）上，随后将安装螺丝安装在模块化变送器（2）两

侧的安装孔中。通过卡环（3）固定安装螺丝。
3. 将模块化变送器（2）安装在 DIN 导轨夹（4）上。
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典型安装方式（北美地区）

1 2 3 4 5 6

  A0008520

 3 安装模块化变送器
1 保护套管
2 铠装芯子
3 活接头
4 接线盒
5 模块化变送器
6 安装螺丝

热电偶温度计或热电阻（RTD）温度计，以及模块化变送器：
1. 将保护套管（1）插入至工艺管道或罐壁中。加载过程压力前，参照安装指南固定

保护套管。
2. 将所需活接头（3）安装在保护套管上。
3. 在苛刻工况中，或者受特殊法规约束的使用场合中，必须使用密封圈，务必确保此

类密封圈已安装到位。
4. 将安装螺丝（6）安装在模块化变送器（5）两侧的安装孔中。
5. 将模块化变送器（5）安装在接线盒（4）中，确保总线电缆（接线端子 1 和 2）对

准电缆入口。
6. 使用螺丝刀拧紧需要安装在接线盒（4）中的模块化变送器（5）。
7. 将芯子（3）的连接线插入至接线盒（4）下部的电缆入口中，并穿过模块化变送器

（5）的中心孔。将连接线连接至变送器。
8. 将接线盒（4）拧至活接头（3）上，已完成接线的模块化变送器已安装在接线盒

中。

注意
必须安全锁定接线盒盖，确保满足防爆要求。
‣ 完成接线后，重新关闭接线盒盖。
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将显示单元安装在模块化变送器上

1.
2.

3.

  A0009852

 4 安装显示单元

1. 松开接线盒盖上的螺丝。打开接线盒盖。
2. 去除显示接口保护盖。
3. 将显示单元安装在完成安装和接线的模块化变送器上。显示单元连接头必须正确安

装在模块化变送器上的连接口针脚上。完成安装后，牢固锁定接线盒盖。

只有部分型号的接线盒可以选配显示单元，接线盒盖带窗口（例如 Endress+Hauser
TA30）。

5.3  安装后检查
设备安装完成后，进行下列最终检查：

设备状况和规格参数 说明
设备是否完好无损（外观检查）？ -
环境条件是否符合设备设计规格参数（例如环境温度、测量范围等）？ 参考“技术参数”章

节
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6  电气连接

6.1  接线要求
带螺纹式接线端子的模块化温度变送器的接线操作需要使用十字螺丝刀。带直推式接线
端子的设备型号无需任何工具。

L小心
‣ 进行设备安装或接线操作前，首先切断电源。否则，可能会损坏电子部件。
‣ 连接防爆型设备时，注意《操作手册》配套防爆手册中的指南和图示说明。
‣ 禁止占用显示单元连接接口。接线错误会导致电子部件损坏。
‣ 上电前，连接等电势线和外部接地端。
‣ 设备供电单元必须采用限能电路，符合 UL/EN/IEC 61010-1 标准中 9.4 节和表 18 列

举的各项要求。

6.2  连接测量设备
模块化温度变送器：

A C

RD

WH

B

1+

2-

7
6

5

4

3

RD (BK)

WH (YE)

D

G

H

1

2

E F

  A0048881

 5 模块化温度变送器的接线端子分配
A 传感器输入 2，热电偶（TC）和电压（mV）信号，外部冷端（CJ）Pt1000
B 传感器输入 2，热电偶（TC）和电压（mV）信号，内部冷端（CJ）
C 传感器输入 2，热电阻（RTD）和电阻（Ω）信号，两线制和三线制连接
D 传感器输入 1，热电偶（TC）和电压（mV）信号，外部冷端（CJ）Pt1000
E 传感器输入 1，热电偶（TC）和电压（mV）信号，内部冷端（CJ）
F 传感器输入 1，热电阻（RTD）和电阻（Ω）信号，两线制、三线制和四线制连接
G 显示单元连接、服务接口
H 总线连接和电源

注意
‣ ESD：静电释放。防止静电释放影响接线端子。否则，可能会导致电子部件损坏或

故障。

6.2.1  现场总线连接
通过以下两种方式将设备连接至现场总线上：
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• 通过常规缆塞 →   16
• 通过现场总线连接头

存在损坏的风险
• 安装模块化温度变送器或进行接线操作前，首先切断电源。否则，可能会损坏电

子部件。
• 推荐通过接地螺丝之一（接线盒或现场型外壳）实现系统接地。
• 如果系统没有采取额外电势平衡措施，现场总线电缆的屏蔽层多点接地会引起强

平衡电流，损坏电缆或屏蔽层。此时，现场总线电缆屏蔽层应单端接地，即禁止
连接至外壳（接线盒、现场型外壳）的接地端子上。悬空屏蔽线芯必须绝缘！

• 使用常规缆塞时，建议现场总线不构成环路。即使日后只更换一台测量设备，仍
需要中断总线通信。

缆塞或电缆入口
同时，还需要遵守常规操作程序→   15。

21

34

5

6

  A0041953

 6 连接信号电缆和电源
1 模块化温度变送器，安装在现场型外壳中
2 模块化温度变送器，安装在接线盒中
3 现场总线通信和电源接线端子
4 内部接地连接
5 外部接地连接
6 现场总线屏蔽电缆

接线端子
传感器连接电缆和供电电缆可选螺纹式接线端子或直推式接线端子。现场总线连接端子
（1+和 2-）不区分正负极。必须使用屏蔽电缆连接。

接线端子设计 电缆设计 电缆横截面
螺纹式接线端子 硬线或软线 ≤ 2.5 mm² (14 AWG)
直推式接线端子
（连接电缆的最短去皮长度为
10 mm (0.39 in)）

硬线或软线 1) 0.2 … 1.5 mm² (24 … 16 AWG)
软线，带线鼻子，可选塑料套管 0.25 … 1.5 mm² (24 … 16 AWG)

1) 使用直推式接线端子以及横截面积不超过 0.3 mm² (22 AWG)的软线电缆时，必须搭配线鼻子。

关于屏蔽层、连接头针脚分配等详细信息，请登陆 https://www.ethernet-apl.org
查询“Ethernet-APL 工程指南”

6.2.2  电源
连接 APL 现场交换机
必须根据 APL 端口类别使用设备：
防爆危险区：SLAA 或 SLAC（详细信息参见《安全指南》）
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非危险区：通过 SLAX 连接最大电压 15 VDC、最小输出功率 0.54 W 的 APL 现场交换
机。这相当于 APL 端口类别 SPCC 或 SPAA 的 APL 现场交换机。
Ethernet-APL 功率等级 A（9.6 … 15 VDC，540 mW）
最大功耗：0.7 W
连接 SPE 交换机
在非危险区，设备能够连接合适的 SPE 现场交换机使用：即最大电压 30 VDC、最小输
出功率 1.85 W 的 SPE 现场交换机。SPE 交换机必须支持 10BASE-T1L 标准和 PoDL 功
率等级 10、11 或 12，并且能够识别无内置 PoDL 模块的 SPE 现场设备。

必须对现场交换机进行测试，确保满足安全要求（例如 PELV、SELV、2 类电
源）。

6.3  连接传感器电缆
传感器的接线端子分配

注意
连接两路传感器时，务必确保两个传感器间无电气连接（例如未使用保护套管做绝缘处
理的传感器部件将构成电气连接）。否则，产生的均衡电流会导致测量结果显著失真。
‣ 两路传感器分别连接变送器，确保传感器间电气隔离。变送器的输入和输出间完全电

气隔离（> 2 kV AC）。

两路传感器输入的允许组合：→   15
传感器输入 1

传感器输入
2

热电阻或电
阻信号，两

线制连接

热电阻或电
阻信号，三

线制连接

热电阻或电
阻信号，四

线制连接

热电偶、电压
信号，内部冷

端（CJ）

热电偶、电压
信号，外部冷

端（CJ）
热电阻或电阻信
号，两线制连接   -  -

热电阻或电阻信
号，三线制连接   -  -

热电阻或电阻信
号，四线制连接 - - - - -

热电偶、电压信
号，内部冷端
（CJ）

    -

热电偶、电压信
号，外部冷端
（CJ）

  - - 

可选内外冷端（CJ）对热电偶传感器（TC）的连接进行参比端测量。
• 内部冷端（CJ）：使用内部冷端温度值。
• 外部冷端（CJ）：还必须连接热电阻（RTD）传感器 Pt1000。
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6.3.1  连接至直推式接线端子

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

A B

C

  A0039468

 7 连接至直推式接线端子

图 A，实芯线：
1. 去除连接线末端的保护层。最小去皮长度为 10 mm (0.39 in)。
2. 将连接线末端插入至接线端子中。
3. 轻轻向外拉连接线，确保连接正确。如需要，重新从步骤 1 开始操作。

图 B，细线芯，未安装线鼻子：
1. 去除连接线末端的保护层。最小去皮长度为 10 mm (0.39 in)。
2. 按下压簧。
3. 将连接线末端插入至接线端子中。
4. 松开压簧。
5. 轻轻向外拉连接线，确保连接正确。如需要，重新从步骤 1 开始操作。

图 C，拔出连接线：
1. 按下压簧。
2. 从接线端子中拔出连接线。
3. 松开压簧。

6.4  保证防护等级
进行下列现场安装或服务时必须遵守下列要求，才能确保 IP67 防护等级：
• 变送器必须安装在接线盒中，且接线盒具备合适的防护等级。
• 必须确保放置在安装槽中的外壳密封圈洁净无损。密封圈必须干燥清洁；如需要，更

换密封圈。
• 连接电缆必须符合指定外径要求（例如 M20x1.5 缆塞适用连接电缆的外径为

8 … 12 mm）。
• 牢固拧紧缆塞。→   8,  19
• 电缆在接入缆塞之前，必须呈向下弯曲状（存水弯），防止水汽进入缆塞。安装设

备，避免缆塞朝上。→   8,  19
• 用堵头替换不用的缆塞。
• 禁止拆除缆塞垫圈。
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  A0024523

 8 符合 IP67 防护等级的接线说明

6.5  连接后检查
设备状况和技术规范 注意
设备或电缆是否完好无损（外观检查）？ --
电气连接 注意
端口类别是否与铭牌参数一致？ 比对端口类别和铭牌参数，确保一致
电缆是否符合规格要求？ 现场总线电缆，

传感器电缆，→   17
安装就位的电缆是否完全不受外力的影响？ --
电源和信号电缆是否均已正确连接？ →   15
所有螺纹式接线端子是否均已拧紧？是否已完成直推
式接线端子的连接检查？

→   18

所有缆塞是否均已安装、拧紧和密封？
电缆是否呈向下弯曲状（引导水向下流）？

--

所有外壳盖是否均已安装并安全关闭？ --
现场总线系统的电气连接 注意
所有连接部件（交换机、设备连接头等）是否正确互
连？

--

现场总线电缆最大长度是否符合现场总线技术规范？ 更多信息参见 www.ethernet-apl.org“Ethernet-APL
工程指南”支线最大长度是否符合现场总线技术规范？

现场总线电缆是否完全屏蔽和正确接地？
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7  操作方式

7.1  操作方式概览

1

5

2 43

  A0048408

1 通过显示单元上的 DIP 开关现场操作
2 计算机，安装有网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM）
3 Field Xpert SMT70
4 控制系统（例如 PLC）
5 温度变送器

操作员可以不同的方式设置和调试设备：
1. 拨码开关（DIP 开关），用于各种硬件设置，选配→   21
通过选配显示单元背面的 DIP 开关可以执行以下硬件设置：
• 开启/关闭硬件写保护
• 180°旋转显示单元
• 启用服务 IP 地址 192.168.1.212
2. 设置程序
配置文件参数和设备参数只能通过现场总线接口进行设置。可以使用制造商专用组态设
置工具和调试软件进行设置。

7.1.1  测量值显示与操作单元
可以使用显示与操作单元现场操作模块化温度变送器，但是显示单元必须与模块化
温度变送器一同订购！显示单元也可以日后订购，请参见“附件”章节

显示单元

模块化温度变送器

1

2

3

4

5

6

7

  A0008549

 9 模块化温度变送器的液晶显示屏（选配）
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图号 功能 说明
1 显示设备位号。 设备位号，最长 32 个字符。
2 “通信”图标 通过现场总线通信进行读写操作时，显示通信图标。
3 显示单位 显示测量值单位。
4 测量值显示 显示当前测量值。
5 值/通道显示 C1 = 传感器 1 测量值

C2 = 传感器 2 测量值
DT = 设备温度
Cx = 诊断信息通道

6 “设置锁定”图标 通过硬件锁定设置时，显示“设置锁定”图标。
7 状态信号

图标 含义
F “故障”错误信息

发生操作错误。测量值不再有效。
交替显示故障信息和“- - - -”（当前测量值无效），详细信息参见“诊断和故障排除”
章节。

C “功能检查”
设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。

S “超出规格参数”
设备操作超出技术规格参数范围（例如启动或清洗过程中）。

M “需要维护”
需要维护。测量值仍有效。
交替显示测量值和状态信息。

现场操作
注意

‣ ESD：静电释放。防止静电释放影响接线端子。否则，可能会导致电子部件损坏或
故障。

ONOFF

1

2
4
8

16

32
64

HW SW

ADDR ACTIVE
SIM

WRITE LOCK

DISPL. 180°

1

2

3

  A0014562

 10 通过 DIP 开关进行硬件设置

1: 连接模块化温度变送器
2: DIP 开关
3: DIP 开关功能：

ADDR ACTIVE：服务 IP 地址 192.168.1.212
SIM = 仿真模式（无功能）；
WRITE LOCK = 写保护；
DISPL. 180° = 180°旋转显示单元

DIP 开关的设置步骤：
1. 打开接线盒盖或现场型外壳的盖板。
2. 拆除模块化温度变送器的显示单元。
3. 拨动显示单元背面的 DIP 开关位置。通常：ON 表示功能打开，OFF 表示功能关

闭。
4. 重新正确安装模块化温度变送器的显示单元。
5. 关闭接线盒盖，或拧上现场型外壳盖的盖板。
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写保护功能开/关切换
通过插拔式显示单元（选配）背面的 DIP 开关打开或关闭设备的写保护功能。

写保护打开，禁止修改参数。此时，显示单元上会出现锁定图标。即使显示单元被
拆除，写保护仍有效。如果需要关闭写保护，必须拆除变送器显示单元，并关闭相
应 DIP 开关（WRITE LOCK = OFF）。变送器自动接收修改后的设置，而无需重启设
备。

旋转显示单元
通过 DIP 开关可以 180°旋转显示单元。

设置服务 IP 地址
可通过 DIP 开关设置服务 IP 地址。

服务 IP 地址启用步骤：
1. 将 ADDR ACTIVE DIP 开关设为 ON。
2. 连接显示单元。
3. 等待显示单元完全启动。
4. 断开设备电源，然后重新连接（重启）。
5. 重启后，设备仅使用服务 IP 地址通信。

服务 IP 地址停用步骤：
1. 将 ADDR ACTIVE DIP 开关设为 OFF。
2. 连接显示单元。
3. 等待显示单元完全启动。
4. 断开设备电源，然后重新连接（重启）。
5. 重启后，设备不再使用服务 IP 地址通信，而是使用最近设置的 IP 地址通信。
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7.2  操作菜单的结构和功能

7.2.1  操作菜单的结构

Application Measured values

System

GSD file download

Device tag

Diagnostics Active diagnostics

Diagnostic list

Min/max values

Active diagnostics list

Sensor n min value

Event logbook Previous diagnostics list

Sensor n value

Alarm delayProperties

Guidance

Active Diagnostics

Simulation Sensor n simulation

Diagnostic settings

Web server functionalityConnectivity

Sensors

Device drivers

Name of stationConfigurationPROFINET

+

+
-

Commissioning

Device management

User roleUser management

Interfaces

Display intervalDisplay

Location descriptionGeolocation

Serial numberInformation

Device management

UnitSensor n

Date/timeDate/time

  A0050431

用户角色
基于用户角色理念实施访问控制，提供两种不同的用户角色，根据 NAMUR 设置不同用
户角色的读写权限。
• Operator 用户角色

工厂操作员只允许更改不影响应用（特别是测量回路），以及操作期间的简单应用专
用功能参数的设定值。操作员可以查看所有参数。

• Maintenance 用户角色
Maintenance 用户角色主要用于设备组态设置过程：调试、调节和故障排除。允许用
户设置和修改当前所有参数。不同于 Operator 用户角色，Maintenance 用户角色允许
读写所有参数。

• 更改用户角色
选择所需用户角色（已在调试软件中预设置），按提示并正确输入密码，可以更改当
前用户角色及对应读写权限。用户退出系统后，系统访问权限恢复为最低等级的用户
角色。用户可以在设备运行过程中主动选择退出，也可以保持 600 秒内无任何动作，
自动退出。但是，进行中的操作会继续后台运行（例如自动上传/下载、数据记录
等）。

• 出厂状态
出厂时，Operator 用户角色被关闭，Maintenance 用户角色默认为最低等级的用户
角色。此时，无需输入密码即可进行设备调试和其他过程调节（网页服务器：
0000）。随后，可以设置 Maintenance 用户角色密码，防止意外修改设置。设备出
厂时，Operator 用户角色不启用。

• 密码
可以设置 Maintenance 用户角色密码，限制访问设备功能。Operator 用户角色可以
设置为最低等级，此时不再要求输入密码。只有进入 Maintenance 用户角色，才允许
更改密码或取消密码。可以通过不同的设备操作菜单设置密码：
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菜单路径：Guidance → Commissioning（设备操作向导中）
菜单路径：System → User management

子菜单

菜单 特定任务 内容/说明
“Diagnostics” 故障排除：

• 诊断和排除过程故障。
• 严苛工况下的错误诊断。
• 解释设备故障信息，并校正相关错误。
• 测量值和诊断仿真。

包含检测和分析故障的所有功能参数：
• Diagnostic list

包含当前待处理诊断事件
• Event logbook

包含设备事件列表
• “Simulation”子菜单

用于仿真测量值或诊断信息
• “Properties”子菜单

包含所有错误事件设置参数
• “Min/max values”子菜单

包含最小值/最大值标识和复位选项
“Application” 调试：

• 测量设置
• 输入和输出设置
操作任务：
读取测量值。

包含所有调试参数：
• “Measured values”子菜单

包含所有电流测量值
• “Sensor”子菜单

包含所有测量设置参数
• “PROFINET”子菜单

包含所有通信专用输出信号设置参数
“System” 需要具备设备系统管理的专业知识：

• 优化测量设置，支持系统集成。
• 通信接口的详细设置。
• 用户和访问管理、密码控制。
• 设备标识和显示单元设置信息。

包含与系统、设备和用户管理相关的所有高级设备参数。
• “Device management”子菜单

包含常规设备管理参数
• “User management”子菜单

访问权限、密码设置等参数
• “Connectivity”子菜单（选项）

包含通信接口设置参数
• “Display”子菜单

显示设置
• “Date/time”子菜单

日期/时间的设置和显示
• “Information”子菜单

包含所有设备唯一标识参数

所有功能参数的详细信息请参见配套《仪表功能描述》（GP）

7.3  通过网页浏览器访问操作菜单
通过内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备。出厂时设备的网页服务器已打开，
但可通过相应的参数关闭。

7.3.1  功能范围
操作菜单的结构与其他调试软件的菜单结构相同。除了显示测量值外，还显示设备状态
信息，用户可以监测设备状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

7.3.2  前提条件
建立 Ethernet-APL 连接需要联网。
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计算机软件
软件
推荐操作系统 • Microsoft Windows 7 或更高版本

• 手机操作系统：
• iOS
• Android

 支持 Microsoft Windows XP。

网页浏览器 • Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari

计算机设置
设置 接口
用户权限 需要设置相应 TCP/IP 和代理服务器的用户权限（例如管理员权限，用于更改 IP 地

址、子网掩码等）。
网页浏览器的代理服务
器设置

网页浏览器设置为 LAN 使用代理服务器必须取消选中。

JavaScript 必须开启 JavaScript。

 安装新版本固件时：为了能正确显示数据，清空网页浏览器（在 Internet 选
项中）的临时内存（缓存）。
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7.3.3  连接网页服务器

通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络

21 3

6 6

4

5

6

  A0046097

 11 通过 PROFINET + Ethernet-APL 网络实现远程操作：星形拓扑结构
1 自动化系统，例如 Simatic S7（西门子）
2 以太网交换机
3 计算机，安装有网页浏览器（例如 Microsoft Edge），用于访问设备自带网页服务器；或安装有调试软件

（例如 FieldCare、DeviceCare、SIMATIC PDM），带 iDTM Profinet 通信
4 APL 电源交换机（选配）
5 APL 现场交换机
6 APL 现场设备

通过联网计算机进入网站。必须知晓仪表的 IP 地址。
可以选择其他方式将 IP 地址分配至仪表：
• 动态配置协议（DCP），出厂设置

自动化系统（例如 Siemens S7）自动为仪表分配 IP 地址
• 软件地址设定

在 IP address 参数中输入 IP 地址
• DIP 开关，服务 IP 地址设置

仪表固定 IP 地址为 192.168.1.212
现在可以使用 IP 地址建立网络连接

缺省设置：仪表使用动态配置协议（DCP）。自动化系统（例如 Siemens S7）自动为仪
表分配 IP 地址。

启动网页浏览器并登陆
1. 启动计算机的网页浏览器。
2. 在地址栏中输入网页服务器的 IP 地址，例如 192.168.1.212。

 显示登陆页面。
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6

7

8

51 32 4

  A0050398

1 设备位号
2 设备名称
3 状态信号
4 锁定状态
5 当前测量值
6 显示语言
7 密码
8 登陆

1. 选择网页服务器的显示语言。
2. 输入密码。
3. 选择“Login”并确认输入。

7.3.4  网页服务器的用户界面

2

1

3
4

  A0050404

1 标题栏
2 菜单路径区
3 工作区
4 帮助信息区

标题栏
标题栏中显示下列信息：
• 设备名称
• 设备位号
• 仪表状态区，显示状态信号
• 当前测量值

菜单路径区
在功能行中选择功能后，在菜单视图中打开功能子菜单。用户可以浏览整个菜单。
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工作区
取决于所选功能及相关子菜单，可以执行下列操作：
• 设置参数
• 读取测量值
• 下载 GSD 文件
• 下载设置报告
• 更新设备固件

7.3.5  关闭网页服务器
使用 Web server functionality 参数启用和关闭测量设备的网页服务器（按需）。

打开网页服务器
关闭网页服务器后，只能使用 Web server functionality 参数并通过以下操作方式再次
启用：
• 通过“FieldCare”调试软件
• 通过“DeviceCare”调试软件

7.3.6  退出
1. 在用户角色中选择 Logout 条目。

 显示带登陆对话框的主界面。
2. 关闭网页浏览器。
3. 不再需要时：

重置 Internet 通信协议的修改属性（TCP/IP）。

使用显示单元通过标准 IP 地址 192.168.1.212 与网页服务器建立通信后，必须复位
显示单元背面的 DIP 开关（从 ON 拨至 OFF）。随后重新激活仪表的 IP 地址，进行
网络通信。

7.4  通过调试软件访问操作菜单
调试软件
DeviceCare（Endress+Hauser）
FieldCare（Endress+Hauser）
Field Xpert SMT70（Endress
+Hauser）

SIMATIC PDM（西门子）
现场设备管理器 FDM（霍尼韦尔）
现场信息管理器 FIM（ABB）
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7.4.1  通过 FieldCare 和 DeviceCare 建立连接

通过 PROFINET 通信

1

4

32

  A0048419

 12 通过 PROFINET 通信实现远程操作
1 计算机，安装有网页浏览器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare、AMS 设备管理器、SIMATIC

PDM）
2 Field Xpert SMT70
3 自动化系统（例如 PLC）
4 测量设备（例如温度变送器）

通过服务接口（CDI）连接 FieldCare/DeviceCare
仅当设备连接合适的电源时才能通过 CDI 通信。

1 2 3 4

A
P

L

Power

  A0048376

1 计算机，安装有调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
2 Commubox FXA291
3 温度变送器
4 Ethernet-APL 交换机或 SPE 交换机
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8  系统集成

8.1  设备描述文件概述
设备版本信息
固件版本号 01.01.zz • 见《操作手册》封面

• 见铭牌
• Firmware version 参数的菜单路径：

System → Information → Firmware version
设备 ID 0xA3FF • 见铭牌

• Device ID 参数的菜单路径：
Application → PROFINET → Information →
Device ID

设备类型 TMT86 Device name 参数的菜单路径：
System → Information → Device name

设备修订版本号 1 见铭牌
PROFINET 版本号 PROFINET 版本号：

2.4MU2
Profile 版本号：4.02

PA Profile Version 参数的菜单路径：
Application → PROFINET → Information → PA
Profile Version

通过以下途径获取不同调试工具的配套设备驱动程序（GSD/FDI 包）：
• www.endress.com → 资料下载 → 在搜索栏中输入“软件” → 选择软件类型：设备驱动程

序
• www.endress.com → 现场仪表：输入产品基本型号，直接进入产品主页，例如 TMT8x

→ 文档/手册/软件：GSD 或 FDI 包。
• 还可以从设备网页服务器下载 GSD 文件：System → Device drivers
Endress+Hauser 支持多家制造商（例如 ABB、西门子、霍尼韦尔等）的常用调试软件。
Endress+Hauser 的 FieldCare 和 DeviceCare 调试软件提供网站在线下载
（www. endress.com → 资料下载 → 在搜索栏中输入“软件” → 应用软件），也可以直接
向 Endress+Hauser 当地销售中心索取 DVD 数据存储光盘。

8.2  系统文件概述

8.2.1  设备数据库文件（GSD）
为了将现场设备集成至总线系统中，PROFINET 系统要求获取设备参数说明，例如输出
参数、输入参数、数据格式和数据大小。
设备数据库文件（GSD）提供上述信息，进行通信系统调试时将参数传输至自动化系统
中。此外，还可以提供设备位图显示功能，以图标显示在网络结构中。
设备数据库文件（GSD）采用 XML 格式，文件以 GSDML 描述语言创建。

8.2.2  设备数据库文件（GSD）的文件名
设备数据库文件（GSD）的文件名实例：
GSDML-Vx.x.x-EH-iTEMP_TMT86-yyyymmdd.xml

GSDML 描述语言
Vx.x.x PROFINET 协议版本号
EH 制造商
iTEMP 仪表系列名称
TMT86 变送器
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yyyymmdd 发布日期（yyyy：年，mm：月，dd：日）
.xml 扩展文件名（XML 文件）

8.3  循环数据传输

8.3.1  模块说明
下图显示了设备用于循环数据交换的模块。通过自动化系统进行循环数据交换。
数据结构由相应的自动化系统确定：
• 输入数据由设备发送至自动化系统
• 输出数据由自动化系统发送至设备

模拟量输入模块
输入变量由设备传输至自动化系统：
测量设备通过模拟量输入模块将选定输入变量及其状态循环传输至自动化系统中。输入
变量由前四个字节描述，采用浮点数格式，符合 IEEE 754 标准。第五个字节包含输入变
量相关的状态信息。

设备 数据流
方向 控制系统

模块 插槽
传感器 1 或冗余传感器 1 →

PROFINET
传感器 2 20 →
电子模块温度 21 →
平均值：（S1+S2）/2 22 →
传感器 1 和传感器 2 的温差 23 →

8.3.2  状态编码

状态 编码（十六进制） 含义
不良 - 维护报警 0x24 仪表出现故障，无可用测量值。
不良 - 过程相关 0x28 过程条件超出仪表的技术规格参数范围，无可用测量值。
不良 - 功能检查 0x3C 功能检查已激活（例如清洗或标定）
不确定 - 初始值 0x4F 将输出预定义值，直到测量值再次可用或已执行更改此状态的补救措施。
不确定 - 需要维护 0x68 检测到磨损。近期需要维护以确保仪表正常运行。

测量值可能无效。测量值的使用取决于应用。
不确定 - 过程相关 0x78 过程条件超出设备的技术规格参数范围。可能对测量值的质量和精度有负面影响。

测量值的使用取决于应用。
良好 - 正常 0x80 无诊断错误。
良好 - 需要维护 0xA8 测量值有效。

强烈建议近期维护设备。
良好 - 功能检查 0xBC 测量值有效。

仪表执行内部功能检查。功能检查对过程无明显影响。

8.3.3  出厂设置
已分配自动化系统中的插槽，用于初始调试。
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插槽分配：
• 1：传感器 1
• 20：-
• 21：电子模块温度
• 22：-
• 23：-

8.3.4  启动设置

启动设置
（NSU）

开启启动设置时，使用自动化系统提供的重要设备参数。
• 管理：

• 软件修订版本号
• 写保护
• 网页服务器功能

• 系统单位：
温度

• 过程：
• 阻尼时间
• 温度

• 计算换算变量：
线性化类型和线性化值

• 报警延迟时间
• 诊断设置
• 不同诊断信息的诊断响应
• 接口：

• 网页服务器功能
• 服务（UART-CD）

• 传感器 1：
• 单位
• 传感器类型
• 连接方式
• 两线制补偿
• 冷端
• 传感器偏置量
• Call./v. Dusen 系数 R0
• Call./v. Dusen 系数 A
• Call./v. Dusen 系数 B
• Call./v. Dusen 系数 C

• 多项式系数 R0：
• 多项式系数 A
• 多项式系数 B

• 传感器 2：
• 单位
• 传感器类型
• 连接方式
• 两线制补偿
• 冷端
• 传感器偏置量
• Call./v. Dusen 系数 R0
• Call./v. Dusen 系数 A
• Call./v. Dusen 系数 B
• Call./v. Dusen 系数 C

• 多项式系数 R0：
• 多项式系数 A
• 多项式系数 B
• 冗余传感器

8.3.5  S2 系统冗余
连续工作过程条件需要两个自动化系统冗余布局。如果一个系统出现故障，另一个系统
将确保继续、不间断运行。仪表支持 S2 系统冗余，可同时与两个自动化系统通信。
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4

1 3

2

5 5

  A0046154

 13 S2 系统冗余布局实例：星形拓扑结构
1 自动化系统 1
2 自动化系统同步
3 自动化系统 2
4 Ethernet-APL 现场交换机
5 设备（例如温度变送器）

网络中所有仪表均支持 S2 系统冗余。
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9  调试

9.1  安装检查
进行测量点调试之前，确保已经完成下列最终检查：
• “安装后检查”的检查列表
• “连接后检查”的检查列表

9.2  开机
完成最终检查后接通电源。上电后，变送器首先进行自检。随着此过程的进行，显示屏
上依次显示下列设备信息。

步骤 用户界面
1 显示单元名称和固件版本号（FW）
2 模块化温度变送器的设备名称、固件（FW）版本号和硬件（HW）版本号以及设备修订版本号
3 站点名称
4 MAC 地址和 IP 地址
5 传感器设置
6a 当前测量值，或
6b 当前状态信息

 如果设备无法正常启动，按原因分类显示诊断事件。诊断事件列表及相应故障排除指南的详细信
息参见“诊断和故障排除”章节。

完成上电自检后，设备进入正常测量模式。显示单元上显示测量值和状态信息。

9.3  通过软件设置设备地址
通过 IP address 参数设置 IP 地址（System → Connectivity → Ethernet → Properties）。

9.3.1  设置服务 IP 地址
如果设备 IP 地址通过软件分配且该 IP 地址未知，可启用服务 IP 地址，通过网页服务器
建立网络连接。显示单元连接设备且设备重启后，服务 IP 地址开始生效（ADDR
ACTIVE = 1）。测量设备配置完成后，“ADDR ACTIVE” DIP 开关必须再次关闭（0），
然后再重启设备。重启后，测量设备使用最初配置的 IP 地址，设备重新连接到网络。

9.4  设备设置
通过以太网或 CDI（= 通用数据接口）设置变送器和获取测量值。

特定参数的详细设置信息参见配套《仪表功能描述》（GP）

设置向导
首先在 Guidance 菜单中打开设备向导。设置向导结构清晰，并带有提示信息，不仅可
用于查询各个参数，还可以引导操作员设置和验证整个参数组合。如果设置向导需要特
定访问权限，可禁用 Start 按钮（锁定图标）。
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9.4.1  DeviceCare

功能范围
DeviceCare 是 Endress+Hauser 设备的免费调试软件。安装配套驱动程序（设备
DTM），DeviceCare 支持采用以下通信协议的设备：HART、PROFIBUS、FOUNDATION
Fieldbus、PROFINET、Ethernet/IP、Modbus、CDI、ISS、IPC 和 PCP。目标用户群包括
尚未采用数字工厂网络的客户、服务中心以及 Endress+Hauser 维修工程师。设备直接
通过调制解调器点对点连接，或通过总线系统连接。DeviceCare 界面直观，操作简单。
可以安装在运行 Windows 操作系统的 PC 机、笔记本电脑或平板电脑上使用。

设备描述文件的获取方式
详细信息参见“系统集成”章节。

用户界面

21

3

  A0048375

 14 DeviceCare 用户界面，显示设备信息
1 菜单路径区
2 显示设备名称、当前状态、当前测量值
3 设备参数设置区

9.4.2  FieldCare

功能范围
Endress+Hauser 基于 FDT/DTM 技术的工厂资产管理软件。可以对系统中所有智能现场
型设备进行设置，帮助用户进行设备管理。通过状态信息，FieldCare 还能简单有效地检
查现场设备的状态和条件。通过 CDI（= 通用数据接口）接口访问。安装配套驱动程序
（设备 DTM），DeviceCare 支持采用以下通信协议的设备：HART、PROFIBUS、
FOUNDATION Fieldbus、PROFINET、Ethernet/IP、Modbus、CDI、ISS、IPC 和 PCP。
典型功能：
• 变送器的参数设置
• 上传和保存设备参数（上传/下载）
• 记录测量点
• 显示储存的测量值（在线记录仪）和事件日志

详细信息参见《操作手册》BA00065S、KA01303S 和 SD01928S
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设备描述文件的获取方式
参见“系统集成”章节。

通过 CDI 接口连接
1. 确保所有连接设备的 DTM 库均已完成更新。
2. 启动 FieldCare，创建新项目。
3. 进入“View -> Network”：右击 Host PC ，添加设备...

 显示 Add new device 窗口。
4. 从列表中选择 CDI Communication FXA291 选项，按下 OK 确认。
5. 右击 CDI communication FXA291，在展开菜单中选择 Add device...选项。
6. 从列表中选择所需设备，按下 OK 确认。

 设备出现在网络列表中。
7. 右击设备，在展开菜单中选择 Connect 选项。

 CommDTM 绿色显示。
8. 在线连接设备。

如果传输离线设置的设备参数，必须首先在“User management”菜单中输入
Maintenance 用户角色密码（如果已预先设置）。

用户界面

21 3

  A0050411

 15 FieldCare 用户界面，显示设备信息
1 网络视图
2 显示设备名称、当前状态、当前测量值
3 菜单路径、设备参数设置、帮助信息区

9.4.3  调试向导
必须首先进行设备调试，才能在特定应用中使用设备。调试向导包括欢迎页面（带 Start
操作元件）和目录（作为简要说明）。调试向导包含多个组成部分，逐步引导用户执行
设备调试。
向导程序运行后，第一部分 Device management 包含以下参数，主要提供设备信息：
• Device tag
• Device name
• Serial number
• Extended order code (n) 1
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所有传感器相关设置均在接下来的两个 Sensor 部分进行。显示的参数数量与传感器设
置相关。
可设置以下参数：
• Sensor type
• Connection type
• 2-wire compensation
• Cold junction
• RJ preset value
下一步可以三个字“Maintenance”用户角色的访问密码。为了保护设备，防止未经授权
的意外访问，建议进行密码设置。首次设置“Maintenance”用户角色的密码时，按照以
下步骤操作。

访问权限：设置“Maintenance”用户角色密码
1. 出现 New password 和 Confirm new password 两个输入栏。
2. New password：输入用户自定义密码，密码必须符合在线帮助中规定的要求。
3. 在 Confirm new password 输入栏中再次输入密码。

成功设定访问密码后，如果需要更改参数（特别是调试参数、过程参数、优化调节参
数、故障排除参数），必须正确输入密码切换至 Maintenance 用户角色，才能执行相
关操作。

9.4.4  创建设置报告
在子菜单 Guidance → Configuration report 中，用户可启动生成详细的设置报告。报
告包含所有参数设置，可用于记录测量点。完成后，设置报告保存在终端。

9.4.5  设置设备位号
设备位号与 PROFINET 协议中的设备名称（站名）相同（数据长度：255 字节）。
通过自动化系统设置设备名称。Device tag 参数中显示当前设备名称。
菜单路径：System → Device management → Device tag（字母和数字等，最多 32 个
字符，例如 EH_TMT86_设备序列号）。

9.4.6  通信接口设置
Connectivity 子菜单为用户显示使用的所有当前参数设置，以选择和设置通信接口：
在菜单 System → Connectivity → Interfaces 中，可以禁用网页服务器功能和/或服务接
口（CDI）。
菜单 System → Connectivity → Ethernet → Properties 包括接口属性，例如：
• MAC 地址
• IP 地址
• 子网掩码
还包括端口、APL、TCP 和 UDP 信息。

9.4.7  日期和时间
子菜单 System → Date/time 为用户提供两种设备内部实时时钟（RTC）的设置方式。
设置系统时间：激活 Set system time 按钮，可将连接计算机的系统时间传输到设备。
通过 NTP（网络时间协议）进行时间同步：在 Activate NTP 参数中选择“Yes”并确认。
必须输入有效 NTP 服务器地址。随后设备将其 RTC 与指定的 NTP 服务器同步。
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9.5  仿真
无需实际过程值，通过 Diagnostics → Simulation 子菜单可以在过程条件下仿真各种过
程变量和设备报警模式，并验证下游信号（切换阀门或闭环控制回路）。

9.6  进行写保护设置，防止未经授权的访问

9.6.1  硬件锁定
通过硬件锁定可以防止未经授权的设备访问。锁定和访问规则规定硬件锁定始终具有最
高优先级。写保护设备的测量值显示标题栏中出现锁定图标。将显示单元背面的写保护
开关拨至“OFF”（硬件写保护），关闭写保护功能。

9.6.2  软件锁定
设置 Maintenance 用户角色的访问密码，可以限制访问权限，防止未经授权的设备访
问（参见调试向导）。
退出 Maintenance 用户角色，切换至 Operator 用户角色，也可以避免参数意外更改。
但不会显示锁定图标。用户必须通过调试软件进入 Maintenance 用户角色，才能关闭
写保护功能（参见用户角色概念）。
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10  操作

10.1  读取设备锁定状态
显示写保护生效状态：Status locking 参数
System → Device management
使用软件锁定
使用硬件锁定

10.2  读取测量值
使用 Measured values 子菜单读取所有测量值。
菜单路径
菜单 Application → Measured values
传感器 1 值
传感器 2 值
设备温度

10.3  基于过程条件调节测量设备
通过下列方式根据具体过程条件调整测量设备：
• 使用调试向导进行基本设置
• 使用操作菜单进行高级设置
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11  诊断和故障排除

11.1  常规故障排除
启动后的设备发生故障，或在操作过程中发生故障，必须参照下表中列举的检查列表执
行故障排除。检查列表帮助您直接检索问题，并找到正确的补救措施。

由于设备结构特殊，无法维修。但是，可以安排设备返厂检查。具体信息参见“返
厂”章节。→   46

常见故障
问题 可能的原因 补救措施
设备无响应。 供电电压不符合电源要求。→   16 直接使用电压表检查变送器电压，并接

通正确电源。
连接电缆与接线端子间无电气连
接。

保证电缆与接线端子良好接触。

电子部件故障。 更换设备。



检查显示单元（选配，与模块化温度变送器配套使用）
问题 可能的原因 补救措施

无显示

未接通电源 • 检查模块化温度变送器的供电电压
（测量+和-接线端子之间的电压）。

• 确保显示单元已正确安装到位，且显
示单元已正确装配在模块化温度变送
器上。

• 如可能，使用其他合适的模块化温度
变送器（例如 Endress+Hauser 模块
化温度变送器）测试显示模块。

显示单元故障。 更换显示单元。
模块化温度变送器的电子部件故
障。

更换模块化温度变送器。



显示单元上显示现场错误信息
→   42



与现场总线主站系统连接故障
现场总线主站系统和设备之间不得建立连接。检查以下几点：
问题 可能的原因 补救措施
现场总线连接 接线未接触

断线
检查数据线

总线连接头（可
选）

现场总线连接头针脚分配错误
连接头断线

检查针脚分配/接线
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与现场总线主站系统连接故障
现场总线主站系统和设备之间不得建立连接。检查以下几点：
问题 可能的原因 补救措施
现场总线电压 开关故障

电压过低或过高
检查+/-接线端子上是否达到最小总线电压
9 VDC。
允许范围：9 … 15 VDC（APL）；
20 … 30 VDC（SPE）

网络结构 未遵循现场总线接线的允许长度要求
电缆类型错误

检查允许接线长度
遵循 APL 电缆规格



组态设置软件中显示的错误信息
→   42

无状态信息的应用错误，适用热电阻传感器连接
问题 可能的原因 补救措施

测量值错误或不准确

传感器安装错误。 正确安装传感器。
传感器导热。 注意传感器的安装长度。
设备设置错误（线芯数量）。 更改 Connection type 设备功能参数。
热电阻设置错误。 更改 Sensor type 设备功能参数。
传感器连接。 检查并确保已正确连接传感器。
未对传感器电缆进行阻抗补偿（两
线制连接）。

补偿电缆阻抗。

偏置量设置错误。 检查偏置量。



无状态信息的应用错误，适用热电偶传感器连接
问题 可能的原因 补救措施

测量值错误或不准确

传感器安装错误。 正确安装传感器。
传感器导热。 注意传感器的安装长度。
热电偶类型设置错误。 更改 Sensor type 设备功能参数。
冷端设置错误。 正确设置冷端。
在保护套管中焊接热电偶线芯产生
干扰（干扰耦合电压）。

在未焊接热电偶线芯的场合中使用传感
器。

偏置量设置错误。 检查偏置量。
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11.2  通过现场显示单元查看诊断信息

1

2

1

3

A

B

  A0014837

A 警告事件显示
B 报警事件显示
1 标题栏中显示的状态信号
2 交替显示主要测量值和状态信号：由字母（M、C 或 S）和错误代码组成
3 交替显示“- - - -”（无有效测量值）和状态信息：由字母（F）和错误代码组成

11.3  通过通信接口查看诊断信息
可以手动设置特定诊断事件的诊断响应。但是发生诊断事件时，无法保证事件持续
期间测量值有效，符合 S 和 M 类状态信号，以及“警告”和“关闭”诊断响应。

状态信号
字母/图

标 1)
事件类别 含义

F 故障 发生操作错误。
C 功能检查 设备处于服务模式（例如在仿真过程中）。
S 超出规格参数 设备操作超出技术规格参数范围（例如启动或清洗过程中）。
M 需要维护 需要维护。

- 未分类

1) 符合 NAMUR NE107 标准

诊断响应
报警 测量中断。输出预设置报警信号。并生成诊断信息。
警告 设备继续测量。并生成诊断信息。
关闭 即使设备不记录测量值，也不会进行设备诊断。
仅日志条目 设备继续测量。不生成诊断信息，而是仅在事件日志中生成一个条目。
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11.4  诊断事件概览
出厂时，每个诊断事件都分配有特定诊断响应。用户可以更改部分诊断事件的已分配状
态信号。

实例：
设置 设备响应 条目

设置实例 诊断代号 诊断响应 状态信号 过程值状态 诊断列表 事件日志 用户界面
1. 缺省设置 042 警告 M 测量值，良好 - 需要维护   M042
2. 手动设置：诊断响应由警告
变更为报警

042 报警 F 测量值，不良 - 维护报警   F042

3. 手动设置：诊断响应由报警
变更为关闭

042 关闭 - 测量值，良好 - 正常 - - OK

4. 手动设置：诊断响应由关闭
变更为仅日志输入

042 仅日志条目 - 测量值，良好 - 正常 -  OK

11.4.1  诊断列表
诊断列表 子菜单中显示所有当前诊断信息。
菜单路径
Diagnostics → 诊断列表

诊断编号 简述 维修指导 状态信号
[出厂]

诊断行为
[出厂]

传感器诊断
041 Sensor 1 … 2 interrupted 1. Check electrical connection

2. Replace sensor
3. Check connection type

F Alarm

042 Sensor 1 … 2 corroded 1. Check sensor
2. Replace sensor

M Warning 1)

043 Sensor 1 … 2 short circuit
detected

1. Check electrical connection
2. Check sensor
3. Replace sensor or cable

F Alarm

044 Sensor drift detected 1. Check sensor or main electronics
2. Replace sensor or main electronics

M Warning 1)

104 Sensor backup active 1. Check electrical connection of sensor 1
2. Check sensor 1
3. Check sensor 1 configuration

M Warning

106 Backup not available 1. Check electrical connection of sensor 2
2. Check sensor 2
3. Check sensor 2 configuration

M Warning

145 Compensation 1 … 2 cold
junction

1. Check terminal temperature
2. Check cold junction point

F Alarm

167 Thermowell faulty 1. Check thermowell
2. Replace thermowell

M Warning

电子部件诊断
201 Electronics faulty 1. Restart device

2. Replace electronics
F Alarm

232 Real time clock defective Replace main electronics M Warning
270 Main electronics defective Replace main electronics F Alarm
272 Main electronics faulty 1. Restart device

2. Contact service
F Alarm

287 Memory content inconsistent 1. Restart device
2. Contact service

M Warning
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诊断编号 简述 维修指导 状态信号
[出厂]

诊断行为
[出厂]

321 Internal cold junction
defective

Replace device M Warning 1)

331 Firmware update failed 1. Update firmware of device
2. Restart device

M Warning

配置诊断
402 Initialization sensor 1 … 2

active
Initialization in progress, please wait C Warning

410 Data transfer failed 1. Check connection
2. Repeat data transfer

F Alarm

412 Processing download Download active, please wait S Warning
435 Linearization sensor 1 … 2

faulty
Check linearization F Alarm

436 Date/time incorrect Check date and time settings. S Warning 1)

437 Configuration incompatible 1. Check device configuration
2. Update firmware
3. Execute factory reset

F Alarm

438 Dataset different 1. Check dataset file
2. Check device parameterization
3. Download new device parameterization

M Warning

484 Failure mode simulation
active

Deactivate simulation C Alarm

485 Process variable 1 … 2
simulation active

Deactivate simulation C Warning

495 Diagnostic event simulation
active

Deactivate simulation S Warning

进程诊断
811 APL connection faulty Connect field device only to APL spur port F Alarm
825 Electronics temperature out

of range
1. Check ambient temperature
2. Check process temperature

S Warning 1)

841 Operating range  1 … 2 1. Check sensor
2. Check process conditions

S Warning 1)

1) 诊断操作可以更改。

同时存在两个或多个诊断事件时，仅显示优先级最高的信息。其他尚未处理的诊断信息
通过 Diagnostic list 子菜单查询。状态信号按照诊断信息的优先级显示。优先级排序：
F-C-S-M。同时出现信号状态相同的两个或多个诊断事件时，显示优先级按照事件代号
的数字大小排序，例如 F042 显示在 F044 和 S044 之前。使用筛选功能设置显示的事件
信息类别。同时显示事件的日期/时间和详细信息（补救措施）。
筛选类别
• All
• Failure (F)
• Function check (C)
• Out of specification (S)
• Maintenance required (M)

11.5  事件日志
之前的诊断信息按时间先后顺序显示在 Event logbook 子菜单中。
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11.5.1  事件历史
Event logbook 子菜单按照时间顺序显示已发生的诊断事件信息 1)

菜单路径
Diagnostics → Event logbook
按照时间顺序最多可以显示 100 条事件信息。
事件历史包含：
• 诊断事件
• 事件信息
除了事件发生时间和详细信息（补救措施）外，每个事件还分配有图标，显示事件已经
发生或已经结束：
• 诊断事件

• ：事件发生
• ：事件结束

• 信息事件
：事件发生

如果设置已更改，除发生时间外，还会显示已更改参数的名称、旧参数值以及新参
数值。

11.5.2  筛选事件日志
使用筛选功能设置 Event logbook 子菜单中显示的事件信息类别。
菜单路径
Diagnostics → Event logbook
筛选类别
• All
• Failure (F)
• Function check (C)
• Out of specification (S)
• Maintenance required (M)
• Information

11.6  通过二次密封结构（双重密封）进行保护套管监测
温度变送器可以检测 iTHERM ModuLine TM131 温度计二次密封结构中的压力开关是否
被触发，并生成诊断事件。如需使用此功能，连接温度传感器（传感器输入 1）和温度
计压力开关（传感器输入 2），并将传感器类型设置为“双重密封”（ModuLine）后。这
样即可激活保护套管监测。无需进行其他设置。一旦超出压力开关的开关点，变送器将
输出诊断信息。
菜单路径
Application → Sensor → Sensor 1/2

11.7  固件更新历史
修订历史
固件版本号（FW）标识在铭牌上和《操作手册》中，提供设备版本信息：XX.YY.ZZ（例
如 01.02.01）。
XX 主要版本号变更。不再兼容老版本。设备升级，《操作手册》更新。
YY 功能和操作变更。兼容老版本。《操作手册》更新。
ZZ 修复和内部更改。不更新《操作手册》。

1) 如果通过 FieldCare 操作，可以进入 FieldCare 的“Event List”功能参数查看事件列表。
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日期 固件版本号 变更内容 文档资料代号
12/2022 01.01.zz 原始固件 BA02144T，版本号：01.22

12  维护
设备无需专业维护。
清洁
使用洁净的干布清洁设备。

13  维修

13.1  概述
由于设备结构特殊，无法维修。

13.2  备件
在线查询设备配套备件：https://www.endress.com/en/instrumentation-services。
在订购备件时必须提供设备序列号！

13.3  返厂
安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。
1. 登陆公司网站查询设备返厂说明：

http://www.endress.com/support/return-material
 选择地区。

2. 如果仪表需要维修或工厂标定、或订购型号错误或发货错误，请将其返厂。

13.4  废弃

为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备（WEEE）的要求，Endress+Hauser
产品均带上述图标，尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。
请勿将带此标志的产品作为未分类城市垃圾废弃处置。必须遵循规定条件将产品寄回
制造商废弃处置。

14  附件
Endress+Hauser 提供多种设备附件，以满足不同用户的需求。附件可以随设备一同订
购，也可以单独订购。具体订货号信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登陆
Endress+Hauser 公司网站的产品主页查询：www.endress.com。

https://www.endress.com
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14.1  设备专用附件
附件
TID10 可插拔式显示单元，适用 Endress+Hauser 模块化变送器 iTEMP TMT8x 1)

TID10 服务电缆；服务接口的连接电缆，40 cm (15.75 in)
现场型外壳 TA30x，适配 DIN 平面（B 型）模块化变送器
DIN 导轨安装的适配接头，导轨夹符合 IEC 60715 标准（TH35），不带安装螺丝
标准 DIN 导轨安装套件（2 个螺丝+弹簧、4 个固定环和 1 个显示单元连接头盖）
US - M4 安装螺丝（2 个 M4 螺丝和 1 个显示单元连接头盖）
不锈钢墙装架
不锈钢管装架

1) TMT80 除外

14.2  通信专用附件
附件 描述
Commubox FXA291 将带 CDI 接口（通用数据接口）的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔

记本电脑的 USB 接口。

 详细信息参见《技术资料》TI405C

Field Xpert SMT70、
SMT77

通用高性能平板电脑，用于设备组态设置
使用平板电脑在防爆危险区（Ex-Zone-1）和非防爆危险区中进行移动工厂资产
管理。调试人员和维护人员可通过数字通信界面管理现场仪表，并记录工作进
度。平板电脑提供整套解决方案，预安装了驱动程序库，用户可通过触屏轻松操
作软件，进行现场仪表全生命周期管理。

 详细信息参见：
• SMT70 - 《技术资料》TI01342S
• SMT77 - 《技术资料》TI01418S

14.3  服务专用附件
设备浏览器
设备浏览器是一种在线工具，用于选择设备特定信息及技术文档资料，包括设备特定文
档。在设备浏览器输入设备序列号，即可显示产品生命周期、文档、备件等信息。
设备浏览器可在以下网址获得：https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer/



技术参数 iTEMP TMT86

48 Endress+Hauser

15  技术参数

15.1  功能与系统设计

测量原理 工业温度测量中各类输入信号的电子记录和转换。

测量系统

2

+
-

RTD/TC 1 x RTD/TC

2 x RTD/TC

1

RTD/TC

  A0048953

 16 应用实例
1 两路传感器（热电阻或热电偶输入信号）与温度变送器分开安装：带温漂警告和传感器冗余功能
2 一体式安装方式：温度变送器内安装有一路热电阻/热电偶，或两路热电阻/热电偶（带冗余功能）

Endress+Hauser 生产多种类型的工业热电阻或热电偶温度计。
与温度变送器配套使用，组成完整的测量系统，提供完整的工业温度测量解决方案。
两线制温度变送器带两路测量输入信号。通过 PROFINET®通信，设备能够传输转换后的
热电阻和热电偶信号，以及电阻和电压信号。通过 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 标准两线
制以太网接口供电。变送器可以作为本安型电气设备安装在防爆 1 区中。设备可以安装
在符合 DIN EN 50446 标准的 B 类（平面）接线盒中使用。

标准诊断功能
• 传感器电缆断路、短路、腐蚀
• 接线错误
• 设备内部故障
• 超限检测
• 环境温度超限检测

腐蚀检测（符合 NAMUR NE89 标准）
传感器连接电缆被腐蚀会导致测量值读数错误。在测量值出现错误之前，温度变送器支
持四线制连接方式的热电偶（TC）、电压（mV）、热电阻（RTD）和电阻（Ω）信号连
接电缆的腐蚀检测。一旦连接线电阻超限，变送器立即通过 PROFINET®通信发出报警信
号，防止输出错误测量值。
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双通道功能
以下功能提升了过程数据的可靠性和稳定性：
• 主传感器发生故障时，传感器冗余功能可以自动切换至后备传感器
• 传感器 1 和传感器 2 之间的偏差偏离设定值时，发出温漂警告或报警信号
• 两路传感器的平均值测量或差值测量

设备结构  

Process

control

FieldCare

SFE500

Web server

client

APL

power switch

APL field switches

with power supply

Trunk < 1000 m (3281 ft)

Spur < 200 m (656 ft)

Field

devices

Zone 2, Div. 2

Zone 1, Div. 2

Zone 0, Div. 1

TMT86

APL field switches

1

2

3

  A0048925

 17 PROFINET + Ethernet-APL 通信变送器的设备结构示意图
1 以太网
2 高安全等级的 Ethernet-APL
3 本安型 Ethernet-APL

可靠性 IT 安全性
Endress+Hauser 只对按照《操作手册》进行安装和使用的设备提供质保。设备自带安全
保护功能，防止用户意外更改设置。IT 安全措施根据操作员安全标准制定，旨在为设备
和设备数据传输提供额外防护，必须由操作员亲自实施。

设备的 IT 安全
设备提供特定安全功能，帮助操作员采取保护措施。上述功能由用户自行设置，正确设
置后能够实现更高操作安全性。本节概述了以下最重要的功能：
更改用户角色的密码 2)

功能/接口 出厂设置 建议
密码
（同样适用于网页服务器登录或 FieldCare 连接）

禁用（0000） 调试时另外分配密码。

网页服务器 启用 基于风险评估结果进行相应设置。
服务接口（CDI） 启用 基于风险评估结果进行相应设置。
通过硬件写保护开关实现写保护功能（可通过显示单元
操作）

禁用 基于风险评估结果进行相应设置。

2) FDI 驱动程序包
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访问密码
设备参数写访问可设置多个保护密码。
通过网页浏览器或调试工具（例如 FieldCare、DeviceCare）实现设备参数写保护功能。
通过用户自定义密码可以设置具体访问权限。

常规密码使用说明
• 调试时更改设备的出厂密码。
• 在定义和管理密码时，请遵循生成安全密码的通用规则。
• 用户有责任对密码进行管理和小心处理。

通过网页服务器访问
通过内置网页服务器的网页浏览器操作和设置设备。对于采用 PROFINET®通信的设备型
号，可通过 PROFINET®通信的信号传输接口建立连接。

详细设备参数参见：
《仪表功能描述》文档

15.2  输入

测量变量 温度（线性温度传输）、电阻和电压。

测量范围 可以连接两路独立工作的传感器。测量输入信号彼此不相互电气隔离。

标准热电阻（RTD） 描述 α 测量范围

IEC 60751:2022
Pt100 (1)
Pt200 (2)
Pt500 (3)
Pt1000 (4)

0.003851
–200 … +850 °C (–328 … +1 562 °F)
–200 … +850 °C (–328 … +1 562 °F)
–200 … +500 °C (–328 … +932 °F)
–200 … +500 °C (–328 … +932 °F)

JIS C1604:1984 Pt100 (5) 0.003916 –200 … +510 °C (–328 … +950 °F)

GOST 6651-94 Pt50 (8)
Pt100 (9) 0.003910 –185 … +1 100 °C (–301 … +2 012 °F)

–200 … +850 °C (–328 … +1 562 °F)
OIML R84: 2003,
GOST 6651-2009

Cu50 (10)
Cu100 (11) 0.004280 –180 … +200 °C (–292 … +392 °F)

–180 … +200 °C (–292 … +392 °F)
OIML R84: 2003, GOST
6651-94 Cu50 (14) 0.004260 –50 … +200 °C (–58 … +392 °F)

- Pt100 (Callendar van Dusen)
镍多项式
铜多项式

-
输入限定值确定测量范围，取决于系数 A...C 和 R0。

• 接线方式：两线制、三线制或四线制连接，传感器电流：≤ 0.3 mA
• 两线制连接：可以进行线阻补偿（0 … 30 Ω）
• 三线制和四线制连接：传感器最大线阻为 50 Ω/线芯

电阻 电阻 Ω 10 … 400 Ω
10 … 2 850 Ω
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标准热电偶 描述 测量范围

IEC 60584，第 1 部
分

 
A 型（W5Re-W20Re）(30)
B 型（PtRh30-PtRh6）(31)
E 型（NiCr-CuNi）(34)
J 型（Fe-CuNi）(35)
K 型（NiCr-Ni）(36)
N 型（NiCrSi-NiSi）(37)
R 型（PtRh13-Pt）(38)
S 型（PtRh10-Pt）(39)
T 型（Cu-CuNi）(40)

 
0 … +2 500 °C (+32 … +4 532 °F)
0 … +1 820 °C (+32 … +3 308 °F) 1)

–250 … +1 000 °C (–418 … +1 832 °F)
–210 … +1 200 °C (–346 … +2 192 °F)
–270 … +1 372 °C (–454 … +2 501 °F)
–270 … +1 300 °C (–454 … +2 372 °F)
–50 … +1 768 °C (–58 … +3 214 °F)
–50 … +1 768 °C (–58 … +3 214 °F)
–200 … +400 °C (–328 … +752 °F)

推荐温度范围：
0 … +2 500 °C (+32 … +4 532 °F)
+500 … +1 820 °C (+932 … +3 308 °F)
–150 … +1 000 °C (–238 … +1 832 °F)
–150 … +1 200 °C (–238 … +2 192 °F)
–150 … +1 200 °C (–238 … +2 192 °F)
–150 … +1 300 °C (–238 … +2 372 °F)
+200 … +1 768 °C (+392 … +3 214 °F)
+200 … +1 768 °C (+392 … +3 214 °F)
–150 … +400 °C (–238 … +752 °F)

IEC 60584，第 1 部
分；ASTM
E988-96

C 型（W5Re-W26Re）(32) 0 … +2 315 °C (+32 … +4 199 °F) 0 … +2 000 °C (+32 … +3 632 °F)

ASTM E988-96 D 型（W3Re-W25Re）(33) 0 … +2 315 °C (+32 … +4 199 °F) 0 … +2 000 °C (+32 … +3 632 °F)

DIN 43710 L 型（Fe-CuNi）(41)
U 型（Cu-CuNi）(42)

–200 … +900 °C (–328 … +1 652 °F)
–200 … +600 °C (–328 … +1 112 °F)

–150 … +900 °C (–238 … +1 652 °F)
–150 … +600 °C (–238 … +1 112 °F)

GOST R8.585-2001 L 型（NiCr-CuNi）(43) –200 … +800 °C (–328 … +1 472 °F) –200 … +800 °C (+328 … +1 472 °F)
• 内置冷端补偿（Pt100）
• 外部预设值：在–40 … +85 °C (–40 … +185 °F)范围内设置
• 传感器的最大连接线电阻为 10 kΩ（如果超过 10 kΩ，输出错误信息，符合 NAMUR NE89 标准。）

电压（mV） 毫伏电压值（mV） –20 … 100 mV

1) 在 0 °C (+32 °F)...+45 °C (+113 °F)范围内，设备始终输出+20 °C (+68 °F)，无诊断信息。仅限于在室温条件下启动设备。

15.3  输出

输出信号 PROFINET®通信符合 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 标准，两线制，10 Mbps

报警信号 PROFINET®通信符合“分布式外设的应用层协议”，2.4 版

线性化 线性温度值、线性电阻值、线性电压值

电气隔离 U = 2 kV AC 持续 1 分钟（输入/输出）

通信规范参数 通信协议 “分散式外设和分布式自动化系统的应用层协议”（2.4 版）
通信类型 10 Mbps
一致性类别 B
网络负载等级 网络负荷等级 10BASE-T1L
波特率 自动 10 Mbps，带全双工检测
循环时间 128 ms
极性 TxD 和 RxD 参数对的自动极性校正
实时等级 1 级
媒体冗余协议（MRP） 不支持
系统冗余支持 S2 系统冗余（4 个 AR，1 个 NAP）
邻域检测（LLDP） 支持
设备类型 设备类型 ID：0xB300

通用设备
制造商 ID 0x11
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设备类型 ID 0xA3FF
设备描述文件（GSD、FDI、EDD） 登录以下网址查询详细信息和文件：

• www.endress.com
设备的产品主页：文档/软件→设备驱动程序

• www.profibus.com
支持的连接 2 x AR（IO 控制器 AR）

2 x AR（设备访问，非循环通信）
设置选项 • 制造商软件（FieldCare、DeviceCare）

• 网页浏览器
• 设备主文件（GSD）：通过测量设备内置网页服务器查看。

设备铭牌设置 • DCP 协议
• 现场设备集成（FDI）
• 过程设备管理器（PDM）
• 内置网页服务器

15.4  性能参数

响应时间 • ≤ 0.5 s（每通道），热电阻（RTD）
• ≤ 0.5 s（每通道），热电偶（TC）
• ≤ 1.6 s（每通道），冷端（CJ）
在双通道模式下，连续进行测量值采集导致响应时间加倍。

参考工作条件 • 标定温度：+25 °C ±3 K (77 °F ±5.4 °F)
• 供电电压：15 V DC
• 四线制回路，用于调节电阻

最大测量误差 符合 DIN EN 60770 标准，满足上述参考条件要求。测量误差在±2 σ 范围内（高斯正态
分布）。数据已考虑非线性度和重复性。

典型值
标准 描述 测量范围 典型测量误差（±）

标准热电阻（RTD） 数字量
IEC 60751:2022 Pt100 (1)

0 … +200 °C (32 … +392 °F)
0.08 °C (0.14 °F)

IEC 60751:2022 Pt1000 (4) 0.06 °C (0.11 °F)
GOST 6651-94 Pt100 (9) 0.07 °C (0.13 °F)

标准热电偶（TC） 数字量
IEC 60584，第 1 部分 K 型（NiCr-Ni）(36)

0 … +800 °C (32 … +1 472 °F)
0.36 °C (0.65 °F)

IEC 60584，第 1 部分 S 型（PtRh10-Pt）(39) 1.01 °C (1.82 °F)
GOST R8.585-2001 L 型（NiCr-CuNi）(43) 2.35 °C (4.23 °F)

热电阻（RTD）和电阻测量误差
标准 描述 测量范围 测量误差（±）

基于测量值

IEC 60751:2022

Pt100 (1)
–200 … +850 °C (–328 … +1 562 °F)

0.06 °C (0.11 °F) + 0.006% * (MV - LRV)
Pt200 (2) 0.11 °C (0.2 °F) + 0.018% * (MV - LRV)
Pt500 (3) –200 … +500 °C (–328 … +932 °F) 0.05 °C (0.09 °F) + 0.015% * (MV - LRV)

Pt1000 (4) –200 … +500 °C (–328 … +932 °F) 0.03 °C (0.05 °F) + 0.013% * (MV - LRV)
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标准 描述 测量范围 测量误差（±）
JIS C1604:1984 Pt100 (5) –200 … +510 °C (–328 … +950 °F) 0.05 °C (0.09 °F) + 0.006% * (MV - LRV)

GOST 6651-94
Pt50 (8) –185 … +1 100 °C (–301 … +2 012 °F) 0.10 °C (0.18 °F) + 0.008% * (MV - LRV)

Pt100 (9) –200 … +850 °C (–328 … +1 562 °F) 0.05 °C (0.09 °F) + 0.006% * (MV - LRV)

OIML R84: 2003 /
GOST 6651-2009

Cu50 (10)
–180 … +200 °C (–292 … +1 562 °F)

0.09 °C (0.16 °F) + 0.006% * (MV - LRV)
Cu100 (11) 0.05 °C (0.09 °F) + 0.003% * (MV - LRV)

OIML R84: 2003, GOST
6651-94 Cu50 (14) –50 … +200 °C (–58 … +392 °F) 0.09 °C (0.16 °F) + 0.004% * (MV - LRV)

电阻 电阻 Ω 10 … 400 Ω 20 mΩ + 0.003% * (MV - LRV)
10 … 2 850 Ω 100 mΩ + 0.006% * (MV - LRV)

热电偶（TC）和电压测量误差
标准 描述 测量范围 测量误差（±）

基于测量值

IEC 60584-1
A 型（30） 0 … +2 500 °C (+32 … +4 532 °F) 0.9 °C (1.62 °F) + 0.025% * (MV -

LRV)
B 型（31） +500 … +1 820 °C (+932 … +3 308 °F) 1.6 °C (2.88 °F) - 0.065% * (MV - LRV)

IEC 60584-1 / ASTM E988-96 C 型（32）
0 … +2 000 °C (+32 … +3 632 °F)

0.6 °C (1.08 °F) + 0.0055% * MV
ASTM E988-96 D 型（33） 0.8 °C (1.44 °F) - 0.008% * MV

IEC 60584-1

E 型（34） –150 … +1 000 °C (–238 … +2 192 °F) 0.25 °C (0.45 °F) - 0.008% * (MV -
LRV)

J 型（35） –150 … +1 200 °C (–238 … +2 192 °F) 0.3 °C (0.54 °F) - 0.007% * (MV - LRV)
K 型（36） –150 … +1 200 °C (–238 … +2 192 °F) 0.4 °C (0.72 °F) - 0.004% * (MV - LRV)
N 型（37） –150 … +1 300 °C (–238 … +2 372 °F) 0.5 °C (0.9 °F) - 0.015% * (MV - LRV)
R 型（38）

+200 … +1 768 °C (+392 … +3 214 °F)
0.9 °C (1.62 °F) - 0.015% * MV

S 型（39） 0.95 °C (1.71 °F) - 0.01% * MV
T 型（40） –150 … +400 °C (–238 … +752 °F) 0.4 °C (0.72 °F) - 0.04% * (MV - LRV)

DIN 43710
L 型（41） –150 … +900 °C (–238 … +1 652 °F) 0.31 °C (0.56 °F) - 0.01% * (MV - LRV)
U 型（42） –150 … +600 °C (–238 … +1 112 °F) 0.35 °C (0.63 °F) - 0.03% * (MV - LRV)

GOST R8.585-2001 L 型（43） –200 … +800 °C (–328 … +1 472 °F) 2.2 °C (3.96 °F) - 0.015% * (MV - LRV)

电压（mV） –20 … +100 mV 10 µV

MV：测量值
LRV = 相关传感器量程下限值

Pt100 计算实例：测量范围 0 … +200 °C (+32 … +392 °F)，环境温度+25 °C (+77 °F)，
15 V 供电电压：
测量误差 = 0.06 °C + 0.006% x (200 °C - (-200 °C))： 0.084 °C (0.151 °F)

Pt100 计算实例：测量范围 0 … +200 °C (+32 … +392 °F)，环境温度+35 °C (+95 °F)，9
V 供电电压：
测量误差 = 0.06 °C + 0.006% x (200 °C - (-200 °C))： 0.084 °C (0.151 °F)
环境温度的影响 = (35 - 25) x (0.0013 % x 200 °C - (-200 °C))，最小 0.003 °C 0.05 °C (0.09 °F)
供电电压影响 = (15 - 9) x (0.0007% x 200 °C - (-200 °C))，最小 0.005 °C 0.02 °C (0.03 °F)
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测量误差：
√（测量误差² + 环境温度的影响² + 供电电压的影响²）

0.10 °C (0.18 °F)

传感器调节 传感器-变送器匹配
热电阻（RTD）传感器是线性度最高的温度测量元件，但是必须采用线性输出。通过下
列两种方法可以有效提高设备的温度测量精度：
• Callendar van Dusen 系数（Pt100 热电阻）

Callendar van Dusen 方程如下：
RT = R0[1+AT+BT²+C(T-100)T³]

 
系数 A、B 和 C 用于匹配传感器（铂金型）和变送器，提高系统测量精度。IEC 751 标
准中规定了标准传感器的系数。如果使用非标传感器，或有更高精度要求，通过传感
器标定确定系数值。
 

• 铜/镍热电阻 RTD 温度计的线性化
铜/镍多项式方程如下：
RT = R0(1+AT+BT²)

 
系数 A 和 B 用于实现镍/铜热电阻 RTD 温度计的线性化。通过传感器标定分别设定每
个传感器的精确系数。随后，将设定的传感器系数发送至变送器中。

选择上述方法之一，可以实现传感器-变送器匹配，显著提升了整个系统的温度测量精
度。这是因为变送器基于所连接传感器的特定参数进行温度测量值计算，而不是基于标
准化传感器曲线值计算。

操作影响 测量误差在±2 σ 范围内（高斯正态分布）。

环境温度和供电电压对热电阻（RTD）和电阻信号的影响

描述 标准 环境温度：
每变化 1 °C (1.8 °F)时的影响（±）

供电电压：
每变化 1 V 时的影响（±）

数字量 数字量
最大值 基于测量值 最大值 基于测量值

Pt100 (1)

IEC 60751:2022

≤ 0.013 °C
(0.023 °F)

0.0013% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

≤ 0.007 °C
(0.013 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

Pt200 (2) ≤ 0.017 °C
(0.031 °F)

0.002% * (MV - LRV)，
不低于 0.012 °C (0.022 °F)

≤ 0.009 °C
(0.016 °F)

0.001% * (MV - LRV)，
不低于 0.008 °C (0.014 °F)

Pt500 (3) ≤ 0.008 °C
(0.014 °F)

0.0013% * (MV - LRV)，
不低于 0.005 °C (0.009 °F)

≤ 0.004 °C
(0.007 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.003 °C (0.005 °F)

Pt1000 (4) ≤ 0.008 °C
(0.014 °F)

0.0013% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

Pt100 (5) JIS C1604:1984 ≤ 0.009 °C
(0.016 °F)

0.0015% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

Pt50 (8)
GOST 6651-94

≤ 0.017 °C
(0.031 °F)

0.0015% * (MV - LRV)，
不低于 0.005 °C (0.009 °F)

≤ 0.009 °C
(0.016 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.003 °C (0.005 °F)

Pt100 (9) ≤ 0.013 °C
(0.023 °F)

0.0015% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

≤ 0.007 °C
(0.013 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

Cu50 (10)
OIML R84: 2003 /
GOST 6651-2009

≤ 0.005 °C
(0.009 °F)

0.001% * (MV - LRV)，
不低于 0.004 °C (0.007 °F) ≤ 0.002 °C

(0.004 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.003 °C (0.005 °F)

Cu100 (11) ≤ 0.004 °C
(0.007 °F)

0.0015% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.002 °C (0.004 °F)

Cu50 (14) OIML R84: 2003 /
GOST 6651-94

≤ 0.005 °C
(0.009 °F)

0.002% * (MV - LRV)，
不低于 0.005 °C (0.009 °F)

≤ 0.002 °C
(0.004 °F)

0.0007% * (MV - LRV)，
不低于 0.003 °C (0.005 °F)

电阻（Ω）
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描述 标准 环境温度：
每变化 1 °C (1.8 °F)时的影响（±）

供电电压：
每变化 1 V 时的影响（±）

数字量 数字量

10 … 400 Ω ≤ 4 mΩ 0.001% * MV，
不低于 1 mΩ ≤ 2 mΩ 0.0005% * MV，

不低于 1 mΩ
10 … 2 850 Ω ≤ 29 mΩ 0.001% * MV，

不低于 10 mΩ
≤ 14 mΩ 0.0005% * MV，

不低于 5 mΩ

环境温度和供电电压对热电偶（TC）和电压信号的影响

描述 标准 环境温度：
每变化 1 °C (1.8 °F)时的影响（±）

供电电压：
每变化 1 V 时的影响（±）

数字量 数字量
最大值 基于测量值 最大值 基于测量值

A 型（30）
IEC 60584-1/
ASTM E230-3

≤ 0.07 °C
(0.13 °F)

0.003% * (MV - LRV),
不低于 0.01 °C (0.018 °F)

≤ 0.03 °C
(0.054 °F)

0.0014% * (MV - LRV),
不低于 0.01 °C (0.018 °F)

B 型（31） ≤ 0.04 °C
(0.07 °F) - ≤ 0.02 °C

(0.036 °F) -

C 型（32）
IEC 60584-1 /
ASTM E230-3

ASTM E988-96
≤ 0.04 °C
(0.07 °F)

0.0021% * (MV - LRV),
不低于 0.01 °C (0.018 °F)

≤ 0.02 °C
(0.036 °F)

0.0012% * (MV - LRV),
不低于 0.01 °C (0.018 °F)

D 型（33） ASTM E988-96 ≤ 0.04 °C
(0.07 °F)

0.002% * (MV - LRV),
不低于 0.01 °C (0.018 °F)

≤ 0.02 °C
(0.036 °F)

0.0011% * (MV - LRV),
不低于 0.0 °C (0.0 °F)

E 型（34）

IEC 60584-1 /
ASTM E230-3

≤ 0.02 °C
(0.036 °F)

0.0014% * (MV - LRV),
不低于 0.0 °C (0.0 °F) ≤ 0.01 °C

(0.018 °F)

0.0008% * (MV - LRV),
不低于 0.0 °C (0.0 °F)

J 型（35） 0.0014% * (MV - LRV),
不低于 0.0 °C (0.0 °F)

0.0008% * MV，
不低于 0.0 °C (0.0 °F)

K 型（36）
≤ 0.02 °C

(0.036 °F)

0.0015% * (MV - LRV),
不低于 0.0 °C (0.0 °F) ≤ 0.01 °C

(0.018 °F)

0.0009% * (MV - LRV),
不低于 0.0 °C (0.0 °F)

N 型（37） 0.0014% * (MV - LRV),
不低于 0.010 °C (0.018 °F)

0.0008% * MV，
不低于 0.0 °C (0.0 °F)

R 型（38） ≤ 0.03 °C
(0.054 °F)

- ≤ 0.02 °C
(0.036 °F)

-
S 型（39） - -
T 型（40）

≤ 0.01 °C
(0.018 °F)

-

0.01 °C
(0.018 °F)

-
L 型（41）

DIN 43710
- -

U 型（42） - -

L 型（43） GOST
R8.585-2001 - -

电压（mV）

–20 … 100 mV - ≤ 1.5 µV 0.0015% * MV，
不低于 0.2 µV ≤ 0.8 µV 0.0008% * MV，

不低于 0.1 µV

MV：测量值
LRV = 相关传感器量程下限值

热电阻（RTD）和电阻信号的长期温漂
描述 标准 长期漂移（±） 1)

1 年后 3 年后 5 年后
基于测量值
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描述 标准 长期漂移（±） 1)

Pt100 (1)

IEC 60751:2022

≤ 0.007% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

≤ 0.0095% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

≤ 0.0105% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

Pt200 (2) ≤ 0.008% * (MV - LRV)，或
0.08 °C (0.14 °F)

≤ 0.0105% * (MV - LRV)，或
0.10 °C (0.18 °F)

≤ 0.0115% * (MV - LRV)，或
0.04 °C (0.07 °F)

Pt500 (3) ≤ 0.006% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

≤ 0.008% * (MV - LRV)，或
0.04 °C (0.07 °F)

≤ 0.009% * (MV - LRV)，或
0.04 °C (0.07 °F)

Pt1000 (4) ≤ 0.006% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

≤ 0.008% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

≤ 0.009% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

Pt100 (5) JIS C1604:1984 ≤ 0.007% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

≤ 0.0095% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

≤ 0.0105% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

Pt50 (8)
GOST 6651-94

≤ 0.0075% * (MV - LRV)，或
0.04 °C (0.08 °F)

≤ 0.01% * (MV - LRV)，或
0.06 °C (0.11 °F)

≤ 0.011% * (MV - LRV)，或
0.07 °C (0.12 °F)

Pt100 (9) ≤ 0.007% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

≤ 0.0095% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

≤ 0.0105% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

Cu50 (10)
OIML R84: 2003 /
GOST 6651-2009

0.04 °C (0.07 °F) 0.05 °C (0.09 °F) 0.05 °C (0.09 °F)

Cu100 (11) ≤ 0.007% * (MV - LRV)，或
0.02 °C (0.04 °F)

≤ 0.0095% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

≤ 0.0105% * (MV - LRV)，或
0.03 °C (0.05 °F)

Cu50 (14) OIML R84: 2003 /
GOST 6651-94 0.04 °C (0.07 °F) 0.05 °C (0.09 °F) 0.05 °C (0.09 °F)

电阻

10 … 400 Ω ≤ 0.0055% * MV 或 7 mΩ ≤ 0.0075% * MV 或 10 mΩ ≤ 0.008% * (MV - LRV)，或
11 mΩ

10 … 2 850 Ω ≤ 0.0055% * (MV - LRV) 或
50 mΩ

≤ 0.0065% * (MV - LRV) 或
60 mΩ

≤ 0.007% * (MV - LRV) 或
70 mΩ

1) 较大的值有效

热电偶（TC）和电压信号的长期温漂
描述 标准 长期漂移（±） 1)

1 年后 3 年后 5 年后
基于测量值

A 型（30） IEC 60584-1 / ASTM
E230-3

≤ 0.044% * (MV - LRV)，或
0.70 °C (1.26 °F)

≤ 0.058% * (MV - LRV)，或
0.95 °C (1.71 °F)

≤ 0.063% * (MV - LRV)，或
1.05 °C (1.89 °F)

B 型（31） 1.70 °C (3.06 °F) 2.20 °C (3.96 °F) 2.40 °C (4.32 °F)

C 型（32）
IEC 60584-1 / ASTM

E230-3
ASTM E988-96

0.70 °C (1.26 °F) 0.95 °C (1.71 °F) 1.00 °C (1.80 °F)

D 型（33） ASTM E988-96 0.90 °C (1.62 °F) 1.15 °C (2.07 °F) 1.30 °C (2.34 °F)
E 型（34）

IEC 60584-1 / ASTM
E230-3

0.30 °C (0.54 °F)
0.35 °C (0.63 °F) 0.45 °C (0.81 °F)

J 型（35） 0.40 °C (0.72 °F) 0.44 °C (0.79 °F)
K 型（36） 0.40 °C (0.72 °F) 0.50 °C (0.90 °F) 0.50 °C (0.90 °F)
N 型（37） 0.55 °C (0.99 °F) 0.70 °C (1.26 °F) 0.75 °C (1.35 °F)
R 型（38）

1.30 °C (2.34 °F) 1.70 °C (3.06 °F) 1.85 °C (3.33 °F)
S 型（39）
T 型（40） 0.40 °C (0.72 °F) 0.50 °C (0.90 °F) 0.55 °C (0.99 °F)
L 型（41）

DIN 43710
0.25 °C (0.45 °F) 0.35 °C (0.63 °F) 0.40 °C (0.72 °F)

U 型（42） 0.40 °C (0.72 °F) 0.50 °C (0.90 °F) 0.55 °C (0.99 °F)
L 型（43） GOST R8.585-2001 0.30 °C (0.54 °F) 0.40 °C (0.72 °F) 0.45 °C (0.81 °F)
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描述 标准 长期漂移（±） 1)

电压（mV）
–20 … 100 mV ≤ 0.025% * MV，或 8 µV ≤ 0.033% * MV，或 11 µV ≤ 0.036% * MV，或 12 µV

1) 较大的值有效

冷端的影响 Pt100 DIN IEC 60751 Cl. B（内置热电偶冷端补偿）
外部冷端测量必须使用两线制 Pt1000 电阻。直接将 Pt1000 安装在设备的传感器
端，因为必须将 Pt1000 与传感器端的温差加入传感器元件和传感器输入 Pt1000 的
测量误差。

15.5  环境条件

环境温度范围 • –40 … +85 °C (–40 … +185 °F)，在防爆危险区中测量时参见防爆手册
• –50 … +85 °C (–58 … +185 °F)，在防爆危险区中测量时参见防爆手册；Configurator

产品选型软件中的订购选项“测试、证书、符合性声明”，选型代号“JM” 3)

• –52 … +85 °C (–62 … +185 °F)，在防爆危险区中测量时参见防爆手册；Configurator
产品选型软件中的订购选项“测试、证书、符合性声明”，选型代号“JN” 3)

储存温度 –52 … +100 °C (–62 … +212 °F)

工作海拔高度 不超过海平面之上 4000 m (4374.5 yd)，符合 IEC 61010-1，CAN/CSA C22.2 No.
61010-1 标准

相对湿度 • 允许冷凝，符合 IEC 60 068-2-33 标准
• 最大相对湿度：95%，符合 IEC 60068-2-30 标准

气候等级 C1，符合 EN 60654-1 标准
• 温度范围：–5 … +45 °C (+23 … +113 °F)
• 相对湿度：5 … 95 %

防护等级 • 模块化变送器，带螺纹式接线端子或直推式接线端子：IP 20。在安装状态下，取决于
使用的接线盒或现场型外壳。

• 安装在 TA30A、TA30D 或 TA30H 现场型外壳中：IP 66/67（外壳：NEMA Type
4x）

抗冲击性和抗振性 抗冲击性符合 DIN EN 60068-2-27 标准
抗振性符合 DNVGL-CG-0339 : 2015 和 DIN EN 60068-2-6 标准：
2 … 100 Hz，4g

电磁兼容性（EMC） CE 符合性
电磁兼容性符合 IEC/EN 61326 系列标准的所有相关要求和 NAMUR EMC（NE21）标
准。详细信息参见符合性声明。
最大测量误差小于测量范围的 1%。
抗干扰能力符合 IEC/EN 61326 系列标准（工业要求）

3) 如果温度低于–40 °C (–40 °F)，故障发生几率增大。
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干扰发射符合 IEC/EN 61326 系列标准（B 类设备）

过电压保护等级 测量类别 II，符合 IEC 61010-1 标准，适用于直接接入低电压回路的测量。

污染等级 2 级污染，符合 IEC 61010-1 标准。

电气隔离等级 III 级

15.6  机械结构

设计及外形尺寸 外形尺寸示意图；单位：mm (in)

模块化变送器
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 18 带螺纹式接线端子的设备型号
A 弹簧行程 L ≥ 5 mm（非美标 M4 固定螺丝）
B 安装部件，用于固定插拔式测量值显示单元 TID10
C 服务接口，连接测量值显示单元或调试工具
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 19 带直推式接线端子的设备型号。除了外壳高度之外，其他外形尺寸均与带螺纹式接线端子的设备相
同。

现场型外壳
所有现场型外壳的内部结构和尺寸均符合 DIN EN 50446 标准，B 类（平面）接线盒。
图例中的缆塞：M20x1.5

缆塞的最高环境温度
类型 温度范围
½" NPT、M20x1.5 聚酰胺缆塞（非防爆场合） –40 … +100 °C (–40 … 212 °F)
M20x1.5 聚酰胺缆塞（粉尘防爆场合） –20 … +95 °C (–4 … 203 °F)
½" NPT、M20x1.5 黄铜缆塞（粉尘防爆场合） –20 … +130 °C (–4 … +266 °F)
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TA30A 规格
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• 两个电缆入口
• 材质：铝，带聚酯粉末涂层

密封圈：硅橡胶
• 防护等级：

• IP66/68（NEMA Type 4x 外壳）
• ATEX 防爆场合：IP66/67

• 电缆入口缆塞：½" NPT 和 M20x1.5
• 接线盒颜色：蓝色，RAL 5012
• 接线盒盖颜色：灰色，RAL 7035
• 重量：330 g (11.64 oz)

TA30A，盖板带显示窗口 规格
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• 两个电缆入口
• 材质：铝，带聚酯粉末涂层

密封圈：硅橡胶
• 防护等级：

• IP66/68（NEMA Type 4x 外壳）
• ATEX 防爆场合：IP66/67

• 电缆入口缆塞：½" NPT 和 M20x1.5
• 接线盒颜色：蓝色，RAL 5012
• 接线盒盖颜色：灰色，RAL 7035
• 重量：420 g (14.81 oz)
• 显示窗口：单层安全玻璃，符合 DIN 8902 标准
• TID10 显示单元

TA30H 规格
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• 隔爆型（XP），防爆保护，固定螺帽，提供两个电缆入口
• 防护等级：IP66/68，NEMA Type 4x 外壳

防爆型（Ex）：IP66/67
• 材质：

• 铝，带聚酯粉末涂层
• 不锈钢 316L，不带涂层

• 电缆入口缆塞：½"NPT，M20 x 1.5
• 铝接线盒颜色：蓝色，RAL 5012
• 铝接线盒盖颜色：灰色，RAL 7035
• 重量：

• 铝外壳，约 640 g (22.6 oz)
• 不锈钢外壳，约 2 400 g (84.7 oz)
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TA30H（盖板带显示窗口） 规格
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• 隔爆型（XP），防爆保护，固定螺帽，提供两个电缆入口
• 防护等级：IP66/68，NEMA Type 4x 外壳

防爆型（Ex）：IP66/67
• 材质：

• 铝，带聚酯粉末涂层
• 不锈钢 316L，不带涂层

• 显示窗口：单层安全玻璃，符合 DIN 8902 标准
• 电缆入口缆塞：½"NPT，M20 x 1.5
• 铝接线盒颜色：蓝色，RAL 5012
• 铝接线盒盖颜色：灰色，RAL 7035
• 重量：

• 铝外壳，约 860 g (30.33 oz)
• 不锈钢外壳，约 2 900 g (102.3 oz)

• TID10 显示单元

TA30D 规格
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• 2 个电缆入口
• 材质：铝，带聚酯粉末涂层

密封圈：硅橡胶
• 防护等级：

• IP66/68（NEMA Type 4x 外壳）
• ATEX 防爆场合：IP66/67

• 电缆入口缆塞：½" NPT 和 M20x1.5
• 可以安装两台模块化变送器。在标准配置中，一台变送器

安装在接线盒盖板中，另一个接线端子块直接安装在铠装
芯子上。

• 接线盒颜色：蓝色，RAL 5012
• 接线盒盖颜色：灰色，RAL 7035
• 重量：390 g (13.75 oz)

重量 • 模块化变送器：约 40 … 50 g (1.4 … 1.8 oz)
• 现场型外壳：参见规格参数

材质 所有材质均符合 RoHS 标准。
• 外壳：聚碳酸酯（PC），符合 UL94 HB 标准（阻燃等级）
• 接线端子：

• 螺纹式接线端子：镀镍黄铜，带镀金或镀锡触点
• 直推式接线端子：镀锡黄铜，带 1.4310、301（AISI）弹簧触点

• 封装：QSIL 553
现场型外壳：参见规格参数
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15.7  可操作性

操作方式 用户特定任务的操作员导向菜单结构
• 调试
• 操作
• 维护
调试快速安全
• 引导式操作：应用调试设置向导
• 引导式菜单，包含各个参数的简要说明
• 通过以太网服务器访问设备
操作可靠
所有调试工具的操作方式一致
高效设备诊断，提高了测量稳定性
• 在调试工具中可查看故障排除措施
• 多项仿真和事件日志选项

现场操作 模块化变送器
模块化变送器不带显示或操作单元。模块化变送器可以与插拔式测量值显示单元 TID10
配套使用。纯文本显示当前测量值和测量点标识。测量回路出现故障时，高亮显示测量
通道号和错误代码。DIP 开关位于显示单元的背面，使用 DIP 开关进行硬件设置，例如
写保护设置。

ONOFF

1

2
4
8

16

32
64

HW SW

ADDR
SIM

WRITE LOCK

DISPL. 180°

  A0020347

 20 TID10 插拔式测量值显示单元，带棒图显示（可选）

带显示单元的模块化变送器安装在现场型外壳中时，必须使用带玻璃窗口的外壳
盖。

远程操作 • PROFINET + Ethernet-APL
• 网页服务器
• 服务接口

系统集成 PROFINET® Profile 4.0
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配套调试工具 可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量设备。取决于使用的调试工具，可以使用
不同操作单元和不同接口访问。

组态设置软件
Endress+Hauser FieldCare、DeviceCare、Field Xpert (FDI/iDTM)
SIMATIC PDM (FDI)
现场信息管理器/FIM (FDI)
霍尼韦尔现场设备管理器（FDI）

GSD 文件和设备驱动的获取方式：
• GSD 文件：www.endress.com (→ Download → Device drivers)
• GSD 文件：从网页服务器下载
• Profile GSD 文件：www.profibus.com
• FDI、FDI/iDTM：www.endress.com (→ Download → Device drivers)

15.8  证书与认证
登陆公司官网（www.endress.com），打开 Configurator 产品选型软件，查询最新证书
和认证信息：
1. 点击“产品筛选”按钮，或在搜索栏中直接输入基本型号，选择所需产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择配置。

PROFINET®-APL 认证 温度变送器通过 PNO（PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / PROFIBUS 用户组织）认
证。设备满足下列通信规范要求。
• 认证符合：

• PROFINET®设备的测试规范
• PROFINET®安全等级 – 网络负载等级

• 设备可以与其他制造商生产的认证设备配套使用（互可操作性）。设备支持
PROFINET® S2 系统冗余。

平均失效前时间（MTTF） 95 年
平均失效前时间（MTTF）指设备正常运行至发生故障之前的理论期望时间。术语 MTTF
是不可修复系统的可靠性指标，例如温度变送器。

15.9  订购信息
详细的订购信息可从距离您最近的销售机构 www.addresses.endress.com 或通过
www.endress.com 的产品选型软件获取：
1. 使用过滤器和搜索框选择产品。
2. 打开产品主页。
3. 选择 Configuration。

产品选型软件：产品选型工具
• 最新设置参数
• 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
• 自动校验排他选项
• 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
• 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购
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15.10  补充文档资料
登陆 Endress+Hauser 公司网站（www.endress.com/downloads）的产品主页和下载区
下载下列文档资料（取决于所选产品型号）：

文档资料 文档用途和内容
《技术资料》（TI） 设计规划指南

文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品
的简要说明。

《简明操作指南》（KA） 引导用户快速获取首个测量值
文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。

《操作手册》（BA） 参考文档资料
文档中包含设备生命周期各个阶段所需的所有信息：从产品标识、到货
验收和储存，至安装、电气连接、操作和调试，以及故障排除、维护和
废弃。

《仪表功能描述》（GP） 菜单参数说明
文档详细介绍各个菜单参数。适用对象是在设备整个生命周期内执行操
作和特定仪表设置的人员。

《安全指南》（XA） 防爆型设备都有配套《安全指南》（XA）。《安全指南》是《操作手
册》的组成部分。

 设备铭牌上标识有配套《安全指南》（XA）文档资料代号。

设备补充文档资料（SD/FY） 必须始终严格遵守相关补充文档资料中的各项说明。补充文档是整套设
备文档的组成部分。
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