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Struc¢né pokyny k obsluze
Liquiphant FailSafe FTL85

Vibracni
PotaZeny hladinovy spina¢ pro kapaliny pro
bezpecny systém ochrany proti pfeplnéni

Toto je struény navod k obsluze; nenahrazuje
Navod k obsluze, ktery je soucasti dodavky.
Podrobné informace lze vyhledat v Navodu

k obsluze a v dalsi dokumentaci.

K dispozici pro vSechny verze pfistroje

prostfednictvim:

= internetu: www.endress.com/deviceviewer;

= smartphonu/tabletu: aplikace
Endress+Hauser Operations
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Souvisejici dokumenty Liquiphant FailSafe FTL85

1 Souvisejici dokumenty
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  PXXOKXXXXXXX | =
1. @ Ser.no.: XXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

l Operations App

I 7 Download on the

:I ‘j-l-' o App Store
ANDROID APP ON

M > P> Google Play

A0023555

2 O tomto dokumentu

2.1 Pouzité symboly

2.1.1 Bezpecnostni symboly

Tento symbol upozoriiuje na nebezpeénou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to
mit za nésledek vaZné nebo smrtelné zranéni.

A VAROVANI
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Liquiphant FailSafe FTL85 O tomto dokumentu

Tento symbol upozortiuje na potencidlné nebezpecnou situaci. Pokud se této situaci
nevyhnete, bude to mit za nasledek vdZné nebo smrtelné zranéni.

A UPOZORNENI

Tento symbol upozoriiuje na potencidlné nebezpecnou situaci. Pokud se této situaci
nevyhnete, bude to mit za nasledek mensi nebo stfedni zranéni.

Tento symbol upozoriiuje na potencialné nebezpecnou situaci. Pokud se této situaci
nevyhnete, miZe dojit k poskozeni vyrobku nebo néceho v jeho blizkosti.
2.1.2 Elektrické symboly

= Zemnici pfipojka
Uzemnéna svorka, uzemnéna pomoci zemniciho systému.

@©O0chranné zemnéni (PE)

Zemnici svorka, kterd musi byt pfipojena k zemi pfed provedenim jakéhokoli dal§iho pfipojeni.
Zemnici svorky jsou umisténé uvnitf a vné piistroje.

2.1.3 Symboly nastroji

@ ~ Plochy sroubovak

O« Kli¢ na inbusové Srouby

7 Kli¢ otevieny plochy

2.1.4 Symboly pro uréité typy informaci

Povoleno
Procedury, postupy a kroky, které jsou povolené.

Zakazano
Procedury, postupy a kroky, které jsou zakdzané.

B Tip
Oznacuje dopliiujici informace
Odkaz na dokumentaci

i, B, B
Rada kroku

P>oznémka nebo jednotlivy krok, které je tfeba dodrZovat
2.1.5 Symboly v zobrazeni

A, B, C... oohled

1,2, 3... cisla poloZek

4\ Prostor s nebezpecim vybuchu

X Bezpecny prostor (bez nebezpedi vybuchu)

Endress+Hauser 3



Obecné bezpec¢nostni pokyny Liquiphant FailSafe FTL85

3 Obecné bezpecnostni pokyny

3.1 PoZadavky na personal

Pracovnici musi spliiovat nésledujici poZzadavky pro jejich ukoly:

» Vyskoleni a kvalifikovani odbornici musi mit pro tuto konkrétni funkci a tikol odpovidajici
vzdélani.

» Musi mit povéteni vlastnika/provozovatele zavodu.

» Musi byt obezndmeni s ndrodnimi pfedpisy.

» Pred zahdjenim préce si pfectete pokyny uvedené v ndvodu k pouZiti, dopliikové
dokumentaci i na certifikatech (podle aplikace) a ujistéte se, Ze jim rozumite.

» Ridte se pokyny a dodrzujte zakladni podminky.

3.2 Urcéené pouziti
Pristroj popsany v tomto navodu je uréen pouze pro méfeni hladiny kapalin.

Neprekracujte ani nesniZujte pfislusné mezni hodnoty pro pfistroj
Viz Technickd dokumentace

Nespravné pouziti

Vyrobce nerudi za §kody zplisobené nespravnym nebo jinym neZ zamyslenym pouZzitim.

Vyhnéte se mechanickému poSkozeni:

» Nedotykejte se povrcht pfistroje ani je necistéte Spi¢atymi nebo tvrdymi pfedméty.

Vysvétleni k spornym pifipadim:

» V pfipadé specidlnich kapalin a kapalin pro ¢isténi spole¢nost Endress+Hauser rdda
poskytne pomoc pti ovéfovani korozni odolnosti materidli smacenych kapalinou, ale
nepfijme Zadnou zaruku ani zodpovédnost.

Dalsi nebezpeci

V disledku pfenosu tepla z procesu a ztraté vykonu v elektronice se mtze teplota pouzdra

béhem provozu zvysit az na 80 °C (176 °F). Pfi provozu miZe senzor dosdhnout teploty blizké

teploté média.

Nebezpeci popéleni pti kontaktu s povrchem!

» V pfipadé, Ze teploty tekutin budou vyssi, zajistéte ochranu proti dotyku, aby nemohlo dojit
k popaleni.

3.3 Bezpecnost na pracovisti

Pro préaci na pristroji a s pristrojem:
» PouZivejte poZadované osobni ochranné prostfedky podle federalnich/narodnich predpist.

3.4 Bezpecnost provozu

Poskozeni pfistroje!

» Pristroj provozujte jen tehdy, pokud je v fddném technickém stavu, kdy nevykazuje chyby
a nema zavady.

» Za bezproblémovy provoz piistroje odpovida provozovatel.

4 Endress+Hauser



Liquiphant FailSafe FTL85 Obecné bezpectnostni pokyny

Upravy piistroje

Neopravnéné upravy plistroje nejsou povoleny a mohou vést k nepfedvidatelnym nebezpec¢im.
» Pokud jsou pfesto nutné upravy, obratte se na spolecnost Endress+Hauser.

Opravy

Pro zaruceni provozni bezpecnosti a spolehlivosti:

» Opravy pfistroje provadéjte pouze tehdy, je-li to vyslovné povoleno.

» DodrZujte federalni/narodni predpisy tykajici se opravy elektrického pfistroje.

» PouZivejte pouze originalni nahradni dily a prisluSenstvi od spole¢nosti Endress+Hauser.

Prostredi s nebezpeéim vybuchu

Chcete-li eliminovat nebezpeci pro osoby nebo zafizeni, kdyZ je zafizeni pouZivano v prostredi

s nebezpedim vybuchu (napf. ochrana proti vybuchu):

» Podle Stitku ovérte, Ze objednany pfistroj smi byt uveden do provozu pro uvazované pouZziti
v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

» Dodrzujte specifikace v samostatné dopliikové dokumentaci, ktera je soucésti navodu.

3.5 Bezpecnost vyrobku

Tento nejmoderné;jsi pfistroj byl vyroben a otestovén s ohledem na nejmoderné;jsi provozni
bezpecfnostni normy a podle osvédéené technické praxe. Opustil tovarnu ve stavu, ve kterém je
bezpecny pro provoz.

Spliiuje vSeobecné bezpe¢nostni normy a pfislusné zakonné poZadavky. Spliiuje také smérnice
EU uvedené v prohlaseni o shodé EU specifickém pro dany pfistroj. Vyrobce potvrzuje tuto
skute¢nost opatfenim pfistroje znackou CE.

3.6 Funk¢ni bezpecnost SIL

U pfistroju, které se pouZivaji v aplikacich relevantnich pro funkéni bezpe¢nost, se musi ptisné
dodrZovat pfirucka k funkéni bezpecnosti.

3.7 IT bezpecnost

Zaruka vyrobce je platna pouze v pfipadé, Ze je vyrobek instalovan a pouZivéan tak, jak je
popsano v Navodu k obsluze. Vyrobek je vybaven bezpe¢nostnimi mechanismy, které jej chréni
pfed jakékoli neimyslné zméné nastaveni.

Bezpecnostni opatteni IT, kterd poskytuji dodate¢nou ochranu vyrobku a souvisejicimu
pfenosu dat, musi zavést sami operatofi v souladu se svymi bezpe¢nostnimi normami.

Endress+Hauser 5



Vstupni pfejimka a identifikace vyrobku Liquiphant FailSafe FTL85

4 Vstupni prejimka a identifikace vyrobku

4.1 Vstupni prejimka
Po obdrZeni dodavky:

1. Zkontrolujte obal, zda neni poSkozeny.
L~ Nahlaste veskera poskozeni okamZité vyrobci.
Neinstalujte poskozené soucasti.
2. Zkontrolujte rozsah dodavky pomoci dodaciho listu.
Porovnejte udaje na typovém Stitku se specifikacemi objednavky na dodacim listu.

4. Zkontrolujte technickou dokumentaci a vSechny dal$i potfebné dokumenty,
napf. certifikaty, abyste se ujistili, Ze jsou uplné.

ﬂ Pokud néktera z podminek neni splnéna, kontaktujte vyrobce.

4.2 Identifikace vyrobku

Pro identifikaci pfistroje jsou k dispozici nasledujici moZnosti:

= Udaje na typovém Stitku

= objednaci kéd s rozdélenim funkci zafizeni na dodacim listu

= Zadejte sériova ¢isla z typovych $titk do Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
Zobrazi se vSechny informace o pfistroji.

4.2.1 Typovy Stitek

Mate spravny pristroj?

Typovy Stitek vam poskytuje nasledujici informace o zafizeni:

» Oznaceni pfistroje, udaje o vyrobci

= Objednaci kod

s Rozsifeny objednaci kod

= Sériové Cislo

= Nazev oznaceni (tagu) (volitelné)

= Technické hodnoty, napf. napéjeci napéti, spotfeba proudu, okolni teplota, idaje specifické
pro komunikaci (volitelné)

= Stupen kryti

s Schvéleni se symboly

= Odkaz na bezpecnostni pokyny (XA) (volitelné)

» Porovnejte udaje na typovém S$titku s objednavkou.
4.2.2 Adresa vyrobce

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrafie 1
79689 Maulburg, Némecko

Misto vyroby: Viz vyrobni §titek.

6 Endress+Hauser
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Liquiphant FailSafe FTL85 Instalace

4.3 Skladovani a pfeprava

43.1 Podminky skladovani
PouZivejte ptivodni obal.

Skladovaci teplota
-50...+80°C (-58 ... +176 °F)

4.3.2 Preprava pfistroje

Nespravna manipulace s pfistrojem, zejména s lakovanymi soucastmi, jako jsou priruby,
prodlouZeni potrubi nebo vibraéni vidlice.

Vrypy nebo narazy mohou zptsobit poSkozeni potaZeného povrchu pfistroje.

» Pfistroj pfepravte na misto méfeni v plivodnim obalu.

» Chrante lakované soucasti.

» S pfistrojem manipulujte pouze za kryt, pfirubu nebo prodluZovaci trubku.

A0042281

1 Manipulace béhem prepravy nebo manipulace s pfistrojem

Vibra¢ni vidlicku neohybejte, nezkracujte ani neprodluzZujte.

5 Instalace

A VAROVANI
Pii otevieni zafizeni ve vlhkém prosttedi dojde ke ztraté certifikovaného ochranného

kryti.

» Zarizeni otevirejte pouze v suchém prostfedi!

Endress+Hauser 7



Instalace Liquiphant FailSafe FTL85

Névod k montézi

= Libovolna orientace pro provedeni s délkou potrubi do cca 500 mm (19,7 in)

= Vertikalni orientace shora pro pfistroj s dlouhou trubkou

s Minimalni vzdalenost mezi vibraé¢ni vidlickou a sténou nédrZe nebo sténou trubky:
10 mm (0,39 in)

]_T[_

A0042153

2 Priklady instalace pro nddobu, nddrz nebo trubku

5.1 PoZadavky na instalaci

Vrypy nebo narazy zptisobi poSkozeni potaZeného povrchu pfistroje.
» Dbejte na to, aby se s piistrojem béhem veskerych montéznich praci zachézelo fadné
a profesiondlné.

ﬂ U senzort s povlakem ECTFE nebo PFA je na pfirubé upevnéno tésnéni z PTFE.

5.1.1 Nadoba s tepelnou izolaci

Pokud jsou teploty procesu vysoké, musi byt pfistroj umistén do izola¢niho systému nadoby,
aby se zamezilo zahtivani elektroniky v diisledku salani nebo vedeni tepla. [zolace nesmi
v tomto piipadé byt vyssi nez kréek pfistroje.

8 Endress+Hauser



Liquiphant FailSafe FTL85 Instalace

N

A0051616
3 Priklad nddoby s tepelnou izolaci

1 Izolace nddoby
2 Izolace (max. po kréek pouzdra)

5.1.2 Zohlednéni spinaciho bodu

ﬂ Minimalni vzdalenost mezi vibra¢ni vidlickou a sténou nadrze nebo sténou trubky:
10 mm (0,39 in)

Vibraéni vidlicka s plastovym potahem (ECTFE, PFA)

13 (0.51)

Ar

A0018066

4 Spinaci bod za referencnich provoznich podminek, vibracni vidlicka s plastovym potahem (ECTFE,
PFA), rozméry bez tloustky potahu. Jednotka méfeni mm (in)

A Spinaci bod

Endress+Hauser 9



Instalace Liquiphant FailSafe FTL85

Vibracni vidlicka se smaltovanym povrchem

~17 (0.67)

Ar

A0061144

5 Spinaci bod za referencnich provoznich podminek, vibracni vidlicka s lakovanym povrchem,
rozméry bez tloustky povrchové upravy. Jednotka méfeni mm (in)

A Spinaci bod

. Technicka data referenc¢nich provoznich podminek; viz Navod k obsluze a Technické
informace.

ﬂ Mimo referen¢ni provozni podminky je spinaci bod v oblasti vibraéni vidlicky.

5.1.3 Viskozita v zavislosti na provoznim reZimu

S ohledem na viskozitu média je tfeba dodrZzovat omezeni pro aplikace souvisejici
s provozem souvisejicim s bezpecnosti, jak je uvedeno v pfirucce funkéni bezpecnosti.

Vyrovnejte vibracni vidlicku tak, aby uzkeé strany vibracni vidlicky sméfovaly nahoru
a dolfi, aby mohla kapalina radné odtékat.

Maximalni detekce: < 10000 mPa-s
Minimalni detekce: < 350 mPa-s
Minimalni detekce, potah 230 ... 280 °C (450 ... 536 °F): < 100 mPa-s

Nizka viskozita

ﬂ Je mozné umistit vidlici do instala¢niho pouzdra.

10 Endress+Hauser



Liquiphant FailSafe FTL85 Instalace

<
is
i

q
[N
N

> 25 (0.98)

> @50 (1.97)

A0033297

6 Priklad instalace pro kapaliny s nizkou viskozitou. Jednotka méfeni mm (in)

Vysoka viskozita
OZNAMENI
Kapaliny s vysokou viskozitou mohou vést ke zpoZdéni pfi spinani.
» Ujistéte se, Ze kapalina miiZe bez problému stékat z vidlice.
» Odstrante otfepy z povrchu pouzdra.

ﬂ Vidlice musi byt umisténa vné montazniho pouzdra!

N

> 40 (1.57)

A0037348

7 Pfiklad instalace pro vysoce viskozni kapaliny. Jednotka méreni mm (in)

5.1.4 Vyvarujte se nahromadéni

Tvorba nanosit miiZe omezit aplikace béhem provozu souvisejiciho s bezpe¢nosti.
» Viz Pfirucka funkéni bezpecénosti.

Ujistéte se, Ze mezi pfedpokladanou usadou v nadrzi a vidlici je dostate¢ny prostor.

Endress+Hauser 11



Instalace

Liquiphant FailSafe FTL85

i‘

V)
ﬂfﬂﬁﬂ/@

A0033239

& 8 Priklad instalace pro vysoce viskézni procesni média
5.15 Zohlednéte mezeru

A0033236
&9 Zohlednéte mezeru mimo nddrZ

12
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Liquiphant FailSafe FTL85 Instalace

5.1.6 Podepfrete pristroj

Pokud je pfistroj nespravné podepien, otfesy a vibrace mohou poskodit potaZeny povrch.
» Pouzivejte podpéru pouze ve spojeni s plastovym povlakem z ECTFE nebo PFA.
» Pouzivejte pouze vhodné podpéry.

Podepfeni pfistroje pro pfipad vyrazného dynamického zatiZeni. Maximalni boéni nosnost
trubkovych nastavct a senzorti: 75 Nm (55 Ibf ft).

AD031874

10  Priklady podepreni pro pripad dynamického zatiZeni

Schvéleni pro namotnictvi: V ptipadé prodlouZeni potrubi nebo senzord delSich nez
1600 mm (63 in) je nutna podpéra alespoi kazdych 1600 mm (63 in).
5.2 Montaz pristroje

5.2.1 PoZadované nastroje

= Sroubovédk
= Otevieny kli¢ pro instalaci senzoru: SW32 nebo SW41
= Inbusovy Kli¢ pro zajitovaci Sroub krytu

Endress+Hauser 13



Instalace Liquiphant FailSafe FTL85

5.2.2 Nastaveni orientace vibraéni vidlicky pomoci znacky

A0042207

11  Poloha vibracni vidli¢ky pri vodorovné instalaci v nddobé pomoci oznaceni

523 Instalace pfistroje v potrubi

= Rychlost proudéni aZ do 5 m/s s viskozitou 1 mPa-s a hustotou 1 g/cm?® (62,4 Ib/ft3).
Zkontrolujte spravné fungovani pfi jinych podminkéch procesniho média.

= Pritok nebude vyznamné omezen, pokud je vibraé¢ni vidlicka spravné orientovéna
a oznaceni sméfuje ve sméru pratoku.

= Oznaceni je viditelné po instalaci.

# Primér trubky: > 50 mm (2 in)

<

N
NI

A0034851

12 Instalace do potrubi (vezméte v tivahu polohu vidlicka a oznaceni)

5.2.4 Zasroubovani pristroje

= Otacejte pouze Sestihrannym Sroubem 15 ... 30 Nm (11 ... 22 Ibf ft)
= Neotacejte pomoci krytu.

14 Endress+Hauser



Liquiphant FailSafe FTL85 Instalace

AD034852

13 ZaSroubovdni pristroje

5.2.5 Orientace kabelového vstupu

VSechna pouzdra je moZné orientovat. Vytvoreni odkapéavaci smycky na kabelu zabranuje
vniknuti vlhkosti do pouzdra.

Pouzdro s pojistnym $roubem (316L (F27) a 316L hygienické (F15))

Pouzdro lze orientovat pomoci pojistného Sroubu.

Vyrovndni krytu:
1. Oteviete kryt pouzdra a povolte pojistny Sroub (3-4 otacky).
2. Otocte kryt do spravné polohy.
3. Utdhnéte pojistny Sroub maximalné na 0,9 Nm a zavtete kryt pouzdra.

A0018018

14 Pouzdro s pojistnym Sroubem; na kabelu vytvorte odkapdvaci smycku

Pouzdro bez pojistného Sroubu (plast (F16), hlinik (F13, F17, T13))

Pouzdro lze oto¢it az 0 300 °.

Endress+Hauser 15



Elektrické pripojeni Liquiphant FailSafe FTL85

A0018022

15 Pouzdro bez upevriovaciho Sroubu; na kabelu vytvorte odkapdvaci smycku

5.2.6 Utésnéni krytu

Nebezpeci poSkozeni pfistroje vlhkosti uvnitf krytu!

Tésnéni O-krouzku na krytu skfiné miiZe byt zni¢eno mazivem na bazi mineralniho oleje. To

muZe umozZnit pronikani vlhkosti do krytu.

» Pro tésnéni O-krouzku na krytu skiiné pouZivejte pouze schvalené mazivo, jako je Syntheso
Glep 1.

Nebezpeci poSkozeni pristroje vlhkosti uvnitf krytu!

Nespravné uzavieny kryt skfiné nebo nespravné utésnéné kabelové vstupy mohou umoZnit
pronikéni vlhkosti do krytu.

» VZdy se ujistéte, Ze kryt skfiné a kabelové vstupy jsou pevné uzavieny.

5.2.7 Uzavfeni krytd pouzdra

Zavit a kryt pouzdra poSkozen zneciSténim a nanosy!

» Odstrarite necistoty (napf. pisek) na zavitech vicek a krytt.

» Pokud nadale pocitujete odpor pfi uzavirani krytu, znovu zkontrolujte zavit z hlediska
pfitomnosti ndnost.

Zavit pouzdra

Zavity elektroniky a pfipojovaciho prostoru mohou byt potaZeny vrstvou proti tfeni.
Pro vSechny materidly pouzdra plati nasledujici:

NemaZte zavity pouzdra.

6 Elektrické pripojeni

» DodrZujte ndrodni normy a predpisy!

16 Endress+Hauser



Liquiphant FailSafe FTL85 Elektrické pripojeni

6.1 PoZadavky na pripojeni

6.1.1 PoZadovany néstroj

= Sroubovék pro elektrické p¥ipojeni

= Inbusovy kli¢ na Sroub zamku krytu

6.1.2 Pfipojeni ochranného uzemnéni (PE)

Ochranny zemnici vodi¢ pfistroje musi byt pfipojen pouze v pfipadé, Ze je provozni napéti
piistroje > 35 V AC nebo > 16 V DC.

Je-li pfistroj pouZivan v mistech s nebezpecim vybuchu, musi byt za vSech okolnosti pfipojen
do systému ochranného pospojovani, a to bez ohledu na provozni napéti.

6.2 Pripojeni pristroje

6.2.1 Zdroj napajeni

= Jmenovité napajeci napéti: 24 V DC

= Rozsah napéjeciho napéti: 12 ... 30 V DC
= Spotfeba energie: < 660 mW

= Ochrana proti pfepolovani: ano

6.2.2 Pripojitelna zatéz
R=(U-12V) /22 mA

U = rozsah napdjeciho napéti: 12 ... 30 V DC

6.2.3 Galvanické oddéleni

» Zajistéte galvanické oddéleni mezi senzorem a napéajecim zdrojem.

» Pfistroj musi byt pfipojen k napajecimu zdroji, ktery poskytuje dostate¢nou izolaci pro
provozni napéti.

6.2.4 Piepétova ochrana
Kategorie piepéti II (DIN EN 60664-1 VDE 0110-1)

6.2.5 Stupen znecisténi
Stupeni znecisténi 2 (IEC 60664-1 a IEC 61010-1)

6.2.6 Provozni reZim

Provozni reZim (minimélni detekce nebo maximalni detekce) se voli pomoci kodovéni
pfipojeni na elektronické vloZce.

Endress+Hauser 17



Elektrické pripojeni Liquiphant FailSafe FTL85

MAX = maximalni detekce:

= Vystup spina bezpe¢nostné orientovanym zpiisobem, kdyZ je sonda zakryta (rezim
poptavky)

® PouZiva se napfiklad pro systémy ochrany proti pfeteceni

= Zaseknuti vibracni vidlicky vede k ,zakrytému“ signalu (reZim poptavky)

MIN = minimalni detekce:

= Vystup spina bezpe¢nostné orientovanym zptisobem, kdyzZ je sonda odkryta (rezim
poptavky)

= PouZiva se napriklad pro ochranu proti chodu nasucho

® Péna neni detekovéna

6.2.7 Pripojeni pres konektor M12

Pro provoz s maximalni detekci s konektorem M12 neni nutné otevirat kryt pro ucely
pfipojeni.

Zastrcka M12

A0011175

16  Zastrcka M12, prifazeni pinit

1  Signdl +

2 Nepouzivd se
3 Signdl -

4  Uzemnéni
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FEL85 Rezim maximalni detekce (tovarni nastaveni)

A0018026

17  Obsazeni svorek s konektorem M12, provozni rezim s maximdlni detekci

FEL85 RezZim provozu s minimalni detekci

A0018028

18  Obsazenti svorek s konektorem M12, provozni rezim minimalni detekce

6.2.8 Pripojeni kabelu

PoZadované nastroje

= Plochy Sroubovék (0,6 mm x 3,5 mm) pro svorky

= Vhodny nastroj se Sitkou ptes ploché ¢asti Sestihranu AF24/25 (8 Nm (5,9 1bf ft)) pro
kabelovou prichodku M20

Endress+Hauser 19



Elektrické pripojeni Liquiphant FailSafe FTL85

Specifikace kabelu

Elektronické vlozky lze pfipojit pomoci komeréné dostupnych pfistrojovych kabell. Pfi
pouZiti stinénych kabell se pro dosaZeni nejlep$ich vysledkl doporucuje pfipojit stinéni
na obou stranach (pokud je k dispozici vyrovnani potencialu).

Kabel: maximalné 25 Q na vodi¢ a 100 nF (obvykle 1000 m (3 281 ft)).

8.0 Nm

24/25 mm\

A0056632

19  Priklady pripojeni s kabelovou vyvodkou, elektronickd vloZka se svorkami

1
2

3
2d

20

Spojka M20 (s kabelovym vstupem)

Maximdlni prifez vodice 2,5 mm2 (AWG14), zemnici svorka na vnitini strané krytu + svorky na
elektronice

Maximdlni prifez vodice 4,0 mm2 (AWG12), zemnici svorka mimo kryt
Kabelovd priichodka, plast 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)

Kabelovd priichodka, poniklovand mosaz?7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
Kabelovd priichodka, nerezovd ocel 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

Pri pouziti vijvodky M20 vénujte pozornost nasledujicim informacim

Po vloZeni kabelu:

= Protispojku utahnéte.

= Utahnéte ptevlecnou matici vyvodky utahovacim momentem 8 Nm (5,9 Ibf ft)

= Zasroubujte pfiloZenou vyvodku do krytu utahovacim momentem 3,75 Nm (2,76 Ibf ft)
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6.2.9 Pripojeni k Nivotester FailSafe FTL825

AD060697

A Minimdlni detekce (ochrana proti chodu nasucho)
B Maximdlni detekce (systém ochrany proti preplnéni)

6.2.10 Pfipojeni k Fidicim systémtim
Pfistroj je vhodny pro pfipojeni k programovatelnému automatu (PLC), bezpe¢nostnimu PLC

(SPLC) nebo moduliim Al prostfednictvim signalu 4 ... 20 mA podle EN 61131-2 a NE 06,
NE 0453.
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AD060698

20  Pripojeni k PLC

A Minimdlni detekce (ochrana proti chodu nasucho)
B Maximdlni detekce (systém ochrany proti pfeplnénti)
U  Jmenovité stejnosmérné napdjeci napéti 24 V

R Odpor

Ve stavu OK je aktudlni vystup v rozsahu 12 ... 20 mA. Pouzivaji se dva riizné proudové
rozsahy:

s Minimalni detekce: 17,5 ... 19,5 mA
= Maximalni detekce: 12,5 ... 14,5 mA

Proudovy vystup je v reZimu poptavky v rozsahu 4 ... 12 mA. PouZivaji se dva rizné proudové
rozsahy:

s Minimalni detekce: 8,0 ... 10,0 mA

s Maximalni detekce: 5,0 ... 7,0 mA

Signal LIVE:

= Zmény o 1 mA kazdych 2 000 ms

= Zajistuje spravné pfipojeni senzoru

= [.ze monitorovat pomoci PLC

= Umoziuje identifikaci zavad v naslednych komponentach (napf. PLC)

ﬂ = Aby bylo dosaZeno SIL3, musi byt béhem integrace do PLC sledovany aktuédlni hodnoty.
Hodnota proudu mimo rozsah proudu v rezimu OK je neplatnd (reZim poptavky).
= Pro aplikace SIL1 nebo SIL2 staéi naprogramovat proudovy prah 12 mA.
= ReZim poptavky: 12 mA
= Stav OK: > 12 mA
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Chovani pfistroje v pfipadé poruchy (alarm a varovani)

V pripadé poruchy je proudovy vystup v rozsahu pod 3,6 mA. Vyjimkou jsou zkraty: V tomto
pfipadé je proudovy vystup v rozsahu nad 21 mA. Pro monitorovani alarmi musi byt logicka
jednotka schopna detekovat jak alarmy HI (> 21,0 mA), tak alarmy LO (< 3,6 mA). Nerozlisuje
se mezi alarmem a varovanim.

6.3 ZajiSténi stupné kryti
Testovano v souladu s EN 60529 a NEMA 250

Kryt
= Plast (F16):

IP 66/67 / NEMA typ kryti 4X
= 316L, hygienické (F15):
IP 66/67 / NEMA typ kryti 4X
= 316L (F27):
IP 66/68 / NEMA typ kryti 4X/6P
= Hlinik (F17):
IP 66/67 / NEMA typ kryti 4X
= Hlinik (F13):
IP 66/68 / NEMA typ kryti 4X/6P
= Hlinik (T13) se samostatnym prostorem svorek (Ex d):
IP 66/68 / NEMA typ kryti 4X/6P

7 MozZnosti ovladani

7.1 Koncepce obsluhy

= Ovladani tlacitkem a otonymi pfepinaci na elektronické vlozce

= Konfigurace detekce minima nebo maxima pomoci propojovaci kabelaze

= Nastaveni rozsahu hustoty pomoci dvou otoénych pfepinacili, potvrzeni pomoci testovaciho
tlacitka
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Uvedeni do provozu Liquiphant FailSafe FTL85

7.2 Prvky na modulu s elektronikou

FEL85
U=24(12..30)VDC g g

1=4..20 mA ®®

A0018032

[

Zelend LED, provoz; inicializace (sviti), normdlni provoz (blikd), porucha (nesviti nebo blikd stridavé

s ¢ervenou LED)

Hustota pygig (0tocny piepinac); upravuje dolni hranici rozsahu hustoty

Cervend LED, porucha; chyba senzoru (trvale sviti), provozni chyba a chyba elektronické viozky (blikd)
Testovaci tlacitko; slouZi k potvrzeni zmén konfigurace a k aktivaci kontrolniho testovdni

Zlutd LED, proudovy vystup; MAX (volné) sviti (13,5 mA), MIN (kryté) sviti (18,5 mA)

Hustota pyysokq (0tocny prepinac); upravuje horni hranici rozsahu hustoty

MIN; bilé pozadi oznacuje nastavitelny rozsah hustoty v minimdlnim rezimu detekce

MAX; cerné pozadi oznacuje nastavitelny rozsah hustoty v maximdlnim reZimu detekce

NN O

8 Uvedeni do provozu

s ReZim provozu s minimalni nebo maximalni detekci se konfiguruje pomoci pfipojovaci
kabelaZe.

= Pfistroj neni pfi dodéni ve funkénim stavu. Pro uvedeni do provozu je nutné nastavit rozsah
hustoty. Jinak se pfistroj spusti s chybovou zpravou.

Pro aplikace vyZadujici funkéni bezpecnost v souladu s IEC 61508 (SIL) nahlédnéte do
Prirucky funkéni bezpecnosti.

8.1 Kontrola funkci
Viz Navod k obsluze.
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Liquiphant FailSafe FTL85 Uvedeni do provozu

8.2 Nastaveni rozsahu hustoty
» Vyberte rozsahy hustoty pro nizké a vysoké hustoty na zakladé skupiny médii
(napf. zkapalnény plyn, alkohol, vodné roztoky, kyselina) na piistroji; viz Navod k obsluze.

ﬂ Pokud nejsou oto¢né prepinace vzajemné rovnobézné, neni vybran Zadny platny rozsah
hustoty. Cervend LED blika stfidavé se zelenou LED.
8.2.1 Karta senzoru
Karta senzoru je zasuvna karta umisténa uvnitf krytu pristroje.
1. Oznacte vybrany rozsah hustoty na karté senzoru.

2. UloZte kartu senzoru uvnitt krytu.

4 ™
Liquiphant FEL85 Endress+Hauser £Z1J

1. 2. 3.

Set L P High
- (f) glcz‘:" type of liquid glc;g
¥

MAX
Press @

: 04_, 20
oD b
ﬁ -@- liquified gas -@-

-@- other liquids -@-

Set PLow o PHigh
x) gom type of liquid o
o 04 -4} liquified gas 07-0-
i %8 AW
E -@- e.g. alcohol -@- »
= 06" 09T g
) | o
@- e.g. water @-
L L=
-@-0.9 e.g. acid -:@:-z.o
U 250003055/
A0018034
21  Obrazek: karta senzoru
8.3 Potvrzeni konfigurace

Je vyZadovéno potvrzeni konfigurace. Lze jej provést dvéma zptsoby:
= Stisknéte testovaci tlacitko na pfistroji.
= Odpojte piistroj od napdjeciho napéti (restartujte).
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Uvedeni do provozu Liquiphant FailSafe FTL85

8.4 Kontrolni testovani

ﬂ = Funkéni test spustte pouze ve stavu OK.
= Informace o aplikacich souvisejicich s bezpe¢nosti provozu naleznete v Pfiru¢ce funkéni

bezpecnosti.

Testovaci tlacitko lze pouzit k simulaci pozadovaného proudu. Vystup je nastaven tak, aby se
zobrazovaly proudy 6 mA (pozadavek na maximalni detekci) nebo 9 mA (pozadavek na
minimalni detekeci).

Provedte dikazni test:

1. Stisknéte testovaci tlacitko
L= Spusti se limitni alarm (maximalni detekce = 6 mA nebo
minimalni detekce = 9 mA)

2. Uvolnéte testovaci tlacitko.
L~ Systém se restartuje s < 3,6 mA a ndasleduje normalni provoz

Potadi kontrolnich zkouSek naleznete v Navodu k obsluze a Pfiru¢ce funkéni bezpeénosti.

8.5 Zapinani pfistroje
Pfi zapnuti napdajeni je vystup ve stavu hldSeni poruchy. Ptistroj je pfipraven k provozu
maximalné po 4 s.

8.5.1 Chovani spinaciho vystupu a signalizace ve stavu OK
MIN MAX
—1>12mA —1>12mA
ONER TS o3 CNER TS o3
* o O * o O
GN YE GN YE
A0018047 A0018047
22 LED signalizace 23 LED signalizace
{+ = zapnuto {+ = zapnuto
@ = vypnuto @ = vypnuto
% = blika % = blika
+ 185mA - + 13.5mA -
2 FFHH++3 2 -1
A0018048 A0018049
24 Vystupni signdl 25  Vystupni signdl

Na vystupni signal je ve stavu OK superponovan permanentni LIVE signdl (kmitocet 0,25 Hz,
amplituda 0,5 mA).
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Uvedeni do provozu

8.5.2 Chovani spinaciho vystupu a signalizace v reZimu poptavky
MIN MAX
ﬁl>12mA ’7|>12mA
ORI o2 & v ox
o e e o0 e
GN GN

26  LED signalizace

A0057192

27  LED signalizace

A0057192

2——*3

28  Vystupni signdl

A0018052

@®= vypnuto @®= vypnuto
1% = blika % = blika
2 1

29  Vystupni signdl

AD018053

8.6 Stav vystupi v pfipadé chyby
V ptipadé chyby je vystupni proud I < 3,6 mA (poruchovy proud v souladu s NAMUR NE43).

Pro odstraniovani problémd a feSeni zdvad viz Navod k obsluze.

8.7 Dalsi informace

Dalsi informace a dokumentace aktudlné k dispozici najdete na webu Endress+Hauser:

www.endress.com - Ke stazeni.

Endress+Hauser
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