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Misuratore di portata Proline 500 Istruzioni di funzionamento brevi per il misuratore di portata

Istruzioni di funzionamento brevi per il misuratore di portata
Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.

La procedura per la messa in servizio di questi due componenti é descritta in due manuali
separati che formano le [struzioni di funzionamento brevi del misuratore di portata:

= [struzioni di funzionamento brevi parte 1: Sensore

= [struzioni di funzionamento brevi parte 2: Trasmettitore

Consultare ambedue le Istruzioni di funzionamento brevi per la messa in servizio del
misuratore di portata poiché i contenuti dei due manuali sono tra loro complementari:

Istruzioni di funzionamento brevi parte 1: Sensore

Le Istruzioni di funzionamento brevi del sensore sono concepite per gli specialisti responsabili
dellinstallazione del misuratore.

= Accettazione alla consegna ed identificazione del prodotto

= Stoccaggio e trasporto

= Installazione

Istruzioni di funzionamento brevi parte 2: Trasmettitore

Le Istruzioni di funzionamento brevi del trasmettitore sono concepite per gli specialisti
responsabili della messa in servizio, della configurazione e dellimpostazione dei parametri del
misuratore (fino al primo valore misurato).

= Descrizione del prodotto

= [nstallazione

= Collegamento elettrico

= Opzioni operative

= Integrazione di sistema

= Messa in servizio

= Informazioni diagnostiche

Documentazione addizionale del dispositivo

Queste Istruzioni di funzionamento brevi sono le Istruzioni di funzionamento brevi
parte 2: Trasmettitore.

Le "Istruzioni di funzionamento brevi parte 1: Sensore" sono disponibili mediante:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Smartphone/tablet: Operations App di Endress+Hauser

Informazioni dettagliate sul dispositivo sono riportate nelle Istruzioni di funzionamento e
nella documentazione addizionale:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphone/tablet: Operations App di Endress+Hauser
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1 Informazioni sulla presente documentazione

1.1 Simboli usati

1.1.1 Simboli di sicurezza

Simbolo Significato
PERICOLO!
A PERICOLO Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non
evitata.
AVVISO!

A AVVERTENZA | Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che pud causare lesioni gravi o mortali
se non evitata.

ATTENZIONE!
A ATTENZIONE | Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che puo causare lesioni minori o di
media entita se non evitata.

NOTA!
AWISO Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri fatti che non provocano lesioni
personali.
1.1.2 Simboli per alcuni tipi di informazioni
Simbolo Significato Simbolo Significato
Consentito Preferito
Procedure, processi o interventi Procedure, processi o interventi
consentiti. preferenziali.
Vietato B Suggerimento
Procedure, processi o interventi vietati. Indica informazioni addizionali.
Riferimento che rimanda alla Riferimento alla pagina
documentazione
@ Riferimento alla figura i, &, B Serie di passaggi

Risultato di un passaggio (HO) Ispezione visiva

F
[
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1.1.3 Simboli elettrici
Simbolo Significato Simbolo Significato
- Corrente continua ~ Corrente alternata
z Corrente continua e corrente alternata | Messa a terra
e Morsetto collegato a terra che, per
quanto riguarda l'operatore, e collegato
a terra tramite sistema di messa a
terra.
Simbolo Significato

S

Messa a terra protettiva (PE)

Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter eseguire qualsiasi altro collegamento.

I morsetti di terra sono posizionati allinterno e all'esterno del dispositivo:
= Morsetto di terra interno: collega la messa a terra protettiva all'alimentazione di rete.
= Morsetto di terra esterno: collega il dispositivo al sistema di messa a terra dellimpianto.

1.1.4 Simboli di comunicazione
Simbolo Significato Simbolo Significato
= WLAN (Wireless Local Area E] LED
. Network) 11 LED é spento.
Comunicazione tramite una rete locale
wireless.
LED LED
11 LED é acceso. 11 LED lampeggia.
1.1.5 Simboli degli utensili
Simbolo Significato Simbolo Significato

Qo

Cacciavite Torx

| P

Cacciavite a testa piatta

P

Cacciavite a croce

O&

Chiave a brugola

24

Chiave fissa

1.1.6 Simboli nei grafici
Simbolo Significato Simbolo Significato
1,2,3,... Numeri degli elementi i B3 B Serie di passaggi
AB,C, ... Viste A-A,B-B, C-C, ... Sezioni
6 Endress+Hauser
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Informazioni sulla presente documentazione

Simbolo Significato Simbolo Significato
f Area pericolosa & Area sicura (area non pericolosa)
=mPp Direzione del flusso

Endress+Hauser
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2 Istruzioni di sicurezza generali

2.1 Requisiti per il personale

Il personale, nell'eseguire i propri compiti, deve soddisfare i sequenti requisiti:

» Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la
funzione e il compito specifici.

» Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dellimpianto.

Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.

» Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le
istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in
funzione dell'applicazione).

» Segquire le istruzioni e rispettare le condizioni.

v

2.2 Destinazione d'uso

Applicazione e fluidi
Il misuratore descritto in queste Istruzioni di funzionamento brevi & destinato esclusivamente
alla misura di portata di liquidi con conducibilita minima di 5 pS/cm.

In base alla versione ordinata, il dispositivo puoé misurare anche fluidi potenzialmente
esplosivi, inflammabili, velenosi e ossidanti.

[ misuratori per uso in area pericolosa, in applicazioni igieniche o applicazioni che presentano
rischi addizionali dovuti alla pressione di processo, riportano sulla targhetta il corrispondente
contrassegno.

Per garantire le perfette condizioni del misuratore durante il funzionamento:

» Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.

» Impiegare il misuratore solo nel completo rispetto dei dati riportati sulla targhetta e delle
condizioni generali, elencate nelle istruzioni di funzionamento e nella documentazione
addizionale.

» Verificare sulla targhetta se il dispositivo ordinato puo essere utilizzato in area pericolosa
(ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza del contenitore in pressione).

» Impiegare il dispositivo solo per i fluidi contro i quali i materiali delle parti bagnate offrono
sufficiente resistenza.

» Se la temperatura ambiente del misuratore non corrisponde a quella atmosferica, devono
essere rispettate tassativamente le relative condizioni di base, specificate nella
documentazione del dispositivo.

» Il misuratore deve essere protetto in modo permanente dalla corrosione provocata dalle
condizioni ambientali.

Uso non corretto
Un uso improprio pudé compromettere la sicurezza. Il produttore non e responsabile per i danni
causati da un uso improprio o diverso da quello previsto.

8 Endress+Hauser



Misuratore di portata Proline 500 Istruzioni di sicurezza generali

A AVWERTENZA

Pericolo di rottura dovuta a fluidi corrosivi o abrasivi e alle condizioni ambiente!
» Verificare la compatibilita del fluido di processo con il materiale del sensore.

» Verificare la resistenza nel processo di tutti i materiali delle parti bagnate.

» Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.

AWISO

Verifica per casi limite:

» Nel caso di fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser e disponibile per verificare la
resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non puo fornire garanzie, né
assumersi alcuna responsabilita poiché anche minime variazioni di temperatura,
concentrazione o grado di contaminazione nel processo possono alterare le caratteristiche
di resistenza alla corrosione.

Rischi residui

A AVVERTENZA

L'elettronica e il fluido possono provocare il surriscaldamento delle superfici. Pericolo di

ustioni.

» In caso di elevate temperature del fluido, prevedere delle protezioni per evitare il contatto e
le bruciature.

2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

In caso di lavoro su e con il dispositivo:
» Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/
nazionali.

In caso di saldatura sulle tubazioni:
» Non mettere a terra la saldatrice tramite il misuratore.

Se si lavora con il dispositivo o lo si tocca con mani bagnate:
» A causa del maggior rischio di scosse elettriche, si devono indossare i guanti.

2.4 Sicurezza operativa

Rischio di lesioni.
» Utilizzare lo strumento in corrette condizioni tecniche e solo in condizioni di sicurezza.
» Loperatore e responsabile del funzionamento privo di interferenze dello strumento.

2.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore ¢ stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le
attuali esigenze di sicurezza, é stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da
poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE
elencate nella Dichiarazione di conformita UE specifica del dispositivo. Endress+Hauser
conferma questo stato di fatto apponendo il marchio CE sullo strumento.
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2.6 Sicurezza IT

La garanzia e valida solo se il dispositivo e installato e impiegato come descritto nelle
Istruzioni di funzionamento. Il dispositivo é dotato di un meccanismo di sicurezza, che
protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al dispositivo e al
trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i
loro standard di sicurezza.

2.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Il dispositivo offre varie funzioni specifiche per favorire la sicurezza dell'operatore. Queste
funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono
una maggiore sicurezza operativa.

. Per informazioni dettagliate sulla sicurezza IT specifica per il dispositivo, consultare le
[struzioni di funzionamento del dispositivo.

2.7.1 Accesso mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

1l dispositivo puo essere collegato a una rete mediante linterfaccia service (CDI-RJ45). Delle
funzioni specifiche del dispositivo garantiscono il suo funzionamento sicuro in rete.

Si raccomanda il rispetto degli standard e delle direttive industriali rilevanti, definiti dai
comitati di sicurezza nazionali e internazionali, come secondo IEC/ISA62443 o IEEE.
Comprendono misure di sicurezza organizzative, come l'assegnazione delle autorizzazioni di
accesso e, anche, interventi tecnici, come la segmentazione della rete.

Il dispositivo puo essere integrato in una topologia ad anello. Lintegrazione é eseguita
mediante la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e la
connessione allinterfaccia service (CDI-RJ45) .

10 Endress+Hauser



Misuratore di portata Proline 500 Descrizione del prodotto

3 Descrizione del prodotto

Il sistema di misura € composto da un trasmettitore Proline 500 e un sensore
elettromagnetico Proline Promag.

Il trasmettitore e il sensore sono montati in luoghi fisicamente separati. Sono connessi tra di
loro tramite due cavo di collegamento.

Trasmettitore con ISEM (Intelligent Sensor Electronics Module) integrato
Cavo della corrente della bobina

Cavo segnali

Vano collegamenti del sensore

W N =

. Per informazioni dettagliate sulla descrizione del prodotto, consultare le Istruzioni di
funzionamento del dispositivo

Endress+Hauser 11
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4 Installazione

Per informazioni dettagliate sul montaggio del sensore, consultare le relative Istruzioni
di funzionamento brevi > B 3

4.1 Montaggio della custodia del trasmettitore

A ATTENZIONE

La temperatura ambiente é troppo elevata!

Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica e di deformazione della custodia.

» Non superare la temperatura ambiente massima consentita .

» Nel caso di funzionamento all'esterno: evitare la luce solare diretta e l'esposizione alle
intemperie, soprattutto nelle regioni a clima caldo.

A ATTENZIONE

Una forza eccessiva pu6 danneggiare la custodia!
» Evitare le sollecitazioni meccaniche eccessive.

Il trasmettitore puo essere montato come segue:
= [nstallazione su palina
= Montaggio a parete

4.1.1 Montaggio a parete

© 18 (0.71)
< @ 10 (0.39)

2 8.6 (0.39)
@
[

100 (3.94)

A0029068

1 Unita ingegneristica mm (in)
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Misuratore di portata Proline 500 Installazione

4.1.2 Installazione su palina

A AVVERTENZA
Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore", opzione L "Pressofusa, inox": i
trasmettitori pressofusi sono molto pesanti.
Se non vengono montati su una palina fissa, ben assicurata, possono essere instabili.
» [l trasmettitore deve essere montato esclusivamente su una palina fissa ben assicurata su
una superficie stabile.

® 20...70 (® 0.79 to 2.75)

—

Y
N

&
&

A0029057

2 Unita ingegneristica mm (in)
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4.2 Rotazione della custodia del trasmettitore

La custodia del trasmettitore puo essere ruotata per facilitare 'accesso al vano connessioni o al
modulo display.

oo

A0029993
1. Inbase alla versione del dispositivo: liberare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano
connessioni.
Svitare il coperchio del vano connessioni.
Liberare la vite di fissaggio.
Ruotare la custodia fino alla posizione richiesta.
Serrare saldamente la vite di fissaggio.

Avvitare sul coperchio del vano connessioni

B B B B

In base alla versione del dispositivo: montare il fermo di sicurezza del coperchio del vano
connessioni.
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Misuratore di portata Proline 500 Installazione

4.3 Rotazione del modulo display

Il modulo display puo essere ruotato per ottimizzare la leggibilita e l'operativita del display.

'A0030035
1. Inbase alla versione del dispositivo: liberare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano
connessioni.
Svitare il coperchio del vano connessioni.
Ruotare il display fino alla posizione richiesta: max. 8 x 45° in tutte le direzioni.

Avvitare sul coperchio del vano connessioni.

o B R I

In base alla versione del dispositivo: montare il fermo di sicurezza del coperchio del vano
connessioni.

Endress+Hauser 15
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4.4 Blocco del coperchio

Codice d'ordine per, opzione L "Pressofuso, inox": i coperchi per la custodia del
trasmettitore sono forniti con un foro passante per bloccare il coperchio.
Il coperchio puo essere bloccato mediante delle viti e una catena o con un cavo, che devono

essere previsti dal cliente.
» Si consiglia di utilizzare cavi o catene in acciaio inox.

» Se é presente un rivestimento di protezione, si consiglia di utilizzare un manicotto
termoretraibile per proteggere la vernice della custodia.

— 2
2] Olswas
5(0.2) min. 15 (0.6)
7 ot ‘
A= e
A0029799
1 Foro passante del coperchio per vite di sicurezza
2 Vite di sicurezza per bloccare il coperchio
16 Endress+Hauser
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4.5 Verifica finale dell'installazione del trasmettitore

In sequito alle sequenti operazioni, & necessario eseguire sempre la verifica finale
dellinstallazione:

= Montaggio della custodia del trasmettitore:
- Installazione su palina
- Montaggio a parete
= Rotazione della custodia del trasmettitore
= Rotazione del modulo display

11 dispositivo é integro (controllo visivo)? m]
Rotazione della custodia del trasmettitore:

= Lavite di sicurezza é serrata saldamente? o
= [l coperchio del vano connessioni é serrato saldamente?

= ][] fermo di sicurezza e serrato saldamente?
Rotazione del modulo display:

=[] coperchio del vano connessioni é serrato saldamente? m]
= [l fermo di sicurezza é serrato saldamente?
Montaggio a parete e su palina: o
Le viti di fissaggio sono serrate saldamente?

Endress+Hauser 17
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5 Connessione elettrica

Il misuratore non é dotato di un interruttore di protezione interno.

» Di conseguenza, collegare il misuratore a un sezionatore o a un interruttore di protezione
per scollegare facilmente il circuito di alimentazione dalla rete elettrica.

» Benché il misuratore sia dotato di fusibile, & necessario prevedere una protezione
supplementare dalle sovracorrenti (max. 10 A) nellinstallazione del sistema.

5.1 Condizioni delle connessioni elettriche

5.1.1 Utensili richiesti

= Per gli ingressi cavi: usare gli utensili corrispondenti

= Per il fermo di sicurezza: chiave a brugola3 mm

= Spellafili

= Se si usano cavi intrecciati: pinza a crimpare per ferrula

= Per togliere i cavi dal morsetto: cacciavite a testa piatta < 3 mm (0,12 in)

5.1.2 Requisiti dei cavi di collegamento
I cavi di collegamento forniti dal cliente devono possedere i sequenti requisiti.

Sicurezza elettrica

In conformita con le relative normative locali/nazionali.

Cavo di messa a terra di protezione
Cavo 22,08 mm? (14 AWG)

Limpedenza di messa a terra deve essere inferiore a 1 Q.

Campo di temperatura consentito

= Devono essere rispettate le direttive di installazione vigenti nel paese dove é eseguita
linstallazione.
= [ cavi devono essere adatti alle temperature minime e massime previste.

Cavo di alimentazione

Il cavo di installazione standard é sufficiente.

Diametro del cavo

= Pressacavi forniti:
M20 x 1,5 concavo @ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)

= Morsetti caricati a molla: adatti per trefoli e trefoli con terminale.
Sezione del conduttore 0,2 ... 2,5 mm? (24 ... 12 AWG).

18 Endress+Hauser
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Cavo segnali

PROFINET

Lo standard I[EC 61156-6 specifica CAT 5 come categoria minima del cavo utilizzato per
PROFINET. CAT 5e e CAT 6 sono le categorie consigliate.

Per maggiori informazioni su pianificazione e installazione di reti PROFINET, consultare:
'PROFINET Cabling and Interconnection Technology", linea guida per PROFINET

Uscita in corrente 0/4 ... 20 mA
Il cavo di installazione standard é sufficiente.

Uscita impulsi/frequenza/contatto
Il cavo di installazione standard e sufficiente.

Uscita a relé
Il cavo di installazione standard é sufficiente.

Ingresso in corrente 0/4 ... 20 mA
Il cavo di installazione standard é sufficiente.

Ingresso di stato
Il cavo di installazione standard é sufficiente.

5.13 Cavo di collegamento

Cavo segnali

Cavo standard 3 x 0,38 mm? (20 AWG)con schermo comune in rame con guaina (@ ~
9,5 mm (0,37 in)) e schermatura individuale dei conduttori

Cavo per il rilevamento di 4 x 0,38 mm? (20 AWG)con schermo comune in rame con guaina (@ ~
tubo vuoto (EPD) 9,5 mm (0,37 in)) e schermatura individuale dei conduttori

Resistenza del conduttore <50 Q/km (0,015 Q/ft)

Capacita: cavo/schermo <420 pF/m (128 pF/ft)

Lunghezza del cavo (max.) Dipende dalla conducibilita del fluido, max. 200 m (656 ft)

Lunghezze del cavo 5m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) oppure lunghezza variabile fino a max.
(disponibili per l'ordine) 200 m (656 ft)

Temperatura operativa -20...+80°C (-68 ... +176 °F)

Cavo della corrente della bobina

Cavo standard 3 x 0,75 mm? (18 AWG)con schermo comune in rame con guaina (@ ~
9 mm (0,35 in)) e schermatura individuale dei conduttori

Resistenza del conduttore <37 Q/km (0,011 Q/ft)
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Capacita: conduttore/
conduttore, schermatura
collegata alla messa a terra

<120 pF/m (37 pF/ft)

Lunghezza del cavo (max.)

Dipende dalla conducibilita del fluido, max. 200 m (656 ft)

Lunghezze del cavo
(disponibili per l'ordine)

5m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) oppure lunghezza variabile fino a max.

200 m (656 ft)

Temperatura operativa

-20..+80°C (-68 ... +176 °F)

Tensione di prova per
l'isolamento del cavo

<1433 Vc.a.rms 50/60 Hz o > 2026 V c.c.

20
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51.4 Assegnazione dei morsetti

Trasmettitore: tensione di alimentazione, ingressi/uscite

L'assegnazione dei morsetti di ingresso e uscita dipende dalla versione del dispositivo ordinata.
L'assegnazione dei morsetti specifica per il dispositivo e riportata su un'etichetta adesiva nel
vano morsetti.

Tensione di alimentazione Ingresso/uscita 1 Ingresso/uscita 2 Ingresso/uscita 3

1(+) 2 () PROFINET 24 (+) 25 (=) 22 () 23 (-)

(connettore RJ45) ) ) )
Assegnazione dei morsetti specifica per il dispositivo: v.

etichetta adesiva nel vano morsetti.

Vano collegamenti per trasmettitore e sensore: cavo di collegamento

Il sensore e il trasmettitore, che sono montati imposizioni separate, sono collegati tra loro per
mezzo di un cavo di collegamento. Il cavo viene collegato attraverso il vano collegamenti del
sensore e la custodia del trasmettitore.

ﬂ Assegnazione dei morsetti e collegamento del cavo di collegamento > B 27.

5.1.5 Connettori del dispositivo disponibili

ﬂ [ connettori del dispositivo non possono essere utilizzati in area pericolosa!

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione RA "PROFINET"

Codice d'ordine per Ingresso cavo/connessione
"Collegamento elettrico" 2 3
L,N,P,U Connettore M12 x 1 -
R”Z), sh 2), TV 2), yvi2 Connettore M12 x 1 Connettore M12 x 1
1) Non puo essere combinato con un'antenna WLAN esterna (codice d'ordine per "Accessori compresi', opzione P8)

di un adattatore RJ45 M12 per linterfaccia service (codice d'ordine per "Accessori montati', opzione NB) o di un
display separato con modulo operativo DKX001.
2) Adatto per integrare il dispositivo in una topologia ad anello.
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5.1.6 Assegnazione dei pin per il connettore del dispositivo

2 Pin Assegnazione
1 + D+

Q}\ 2 |+ RD +

3 - TD -
1O G131 D~

C‘) Codifica Connettore/ingresso

D Ingresso

A0032047

5.1.7 Preparazione del misuratore
Eseguire la procedura nel sequente ordine:

1. Montare il sensore e il trasmettitore.

2. Vano collegamenti, sensore: collegare il cavo di collegamento.
3. Trasmettitore: collegare il cavo di collegamento.
4

Trasmettitore: collegare il cavo segnali e il cavo della tensione di alimentazione.

Tenuta non sufficiente della custodia!
L'affidabilita operativa del misuratore potrebbe essere compromessa.
» Utilizzare pressacavi adatti corrispondenti al grado di protezione.

Se presente, rimuovere il tappo cieco.

Se il misuratore e fornito senza pressacavi:
Procurarsi il pressacavo adatto per il relativo cavo di collegamento.

3. Se il misuratore e fornito con pressacavi:
Rispettare i requisiti previsti per i cavi di collegamento > & 18.

5.1.8 Preparazione del cavo di collegamento

Per la terminazione del cavo di collegamento, considerare con attenzione i sequenti punti:

1. Nel caso del cavo di segnale degli elettrodi:
Verificare che le ferrule non tocchino le schermature dei conduttori sul lato del sensore.
Distanza minima = 1 mm (eccezione: cavo “GND” (terra) verde)

2. Nel caso del cavo della corrente della bobina:
Isolare un conduttore del cavo tripolare a livello dellirrobustimento del cavo. Due
conduttori sono sufficienti per la connessione.

3. Per cavi con conduttori fini (cavi intrecciati):
I conduttori devono essere dotati di ferrule.
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Preparazione del cavo di collegamento: PromagH

Trasmettitore
Cavo di segnale degli elettrodi Cavo della corrente della bobina

© ©
© ©
O O
[T9 * 0] :

N — Tl

T =) =l

7
50
©
t

70 (2.76)
) 50 (1.97)\

4%ﬂ3) 10 (0.4)
—
—_ j

A

12; 1 /
PR— ) <

1 f GND B
2

A0029544

A0029543

Unita ingegneristica mm (in)

A = Terminare il cavo

B = Inserire le ferrule sui cavi con conduttori fini (cavi intrecciati)
1 = ferrule rosse, ® 1,0 mm (0,04 in)

2 = ferrule bianche, ® 0,5 mm (0,02 in)
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Sensore
Cavo di segnale degli elettrodi Cavo della corrente della bobina
» 80(3.15) 70 (2.76)
.| 17(0:67) 40(1.57)
- -
o< 81031) 8(0.31)
| S0
GND
A
: 1

Unita ingegneristica mm (in)

A = Terminare il cavo

B = Inserire le ferrule sui cavi con conduttori fini (cavi intrecciati)
1 = ferrule rosse, ® 1,0 mm (0,04 in)

2 = ferrule bianche, ® 0,5 mm (0,02 in)

24
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Preparazione del cavo di collegamento: PromagP e Promag W

Trasmettitore
Cavo di segnale degli elettrodi Cavo della corrente della bobina
© ©
Clo
O ©
ol ol
| — |
—s =
© O um
© <um
. 100 (3.94)* < 90(3.54)*%
. 80(3.15) 70 (2.76
17 (0.67)] . ,50(1.97) 20 (1.97)
803 [ | B s go.s)‘ 10 (0.4)
= 3 (1
A A
1——=< /
127 1
2——= B \\
1—— GND B
24 A0029329
2

Unita ingegneristica mm (in)

A = Terminare il cavo

B = Inserire le ferrule sui cavi con conduttori fini (cavi intrecciati)
1 = ferrule rosse, ® 1,0 mm (0,04 in)

2 = ferrule bianche, ® 0,5 mm (0,02 in)

* = gpellatura solo per cavi rinforzati
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Sensore

Trasmettitore Cavo della corrente della bobina

20 (0.8)* 160 (6.30)*

80 (3.15) \ 70 (2.76)
50 (1.97)‘ 18.5 (0,73) 50 (1.97)
10 (0.4
- 6 (0.24) 0.4) 8(0.3)
e | — —>’—<—
E P
A A

1 1

1004 2 !

2 1

\éz b
B 1

A0029336

Unita ingegneristica mm (in)

A = Terminare il cavo

B = Inserire le ferrule sui cavi con conduttori fini (cavi intrecciati)
1 = ferrule rosse, ® 1,0 mm (0,04 in)

2 = ferrule bianche, ® 0,5 mm (0,02 in)

* = gpellatura solo per cavi rinforzati
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5.2 Connessione del misuratore

Limitazione della sicurezza elettrica dovuta a errato collegamento!

Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da tecnici specializzati.
Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.

Collegare sempre il cavo di messa a terra @ prima di collegare altri cavi.

Per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, rispettare le informazioni riportate nella
documentazione Ex specifica del dispositivo.

v

vvyVvyy

5.2.1 Connessione del cavo di collegamento

A AVERTENZA

Rischio di danni ai componenti elettronici

» Effettuare un collegamento di equipotenzialita tra il sensore e il trasmettitore.

» Il sensore puo essere collegato solo al trasmettitore con il medesimo numero di serie.
» Mettere a terra il vano collegamenti del sensore mediante il morsetto a vite esterno.

Assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento

Proline Promag H

ER ER S1 E1 E2 S2GND E S

41142 [6][5]7]8]4]37]36]

@ > g g
S {2}
6 —
7/ S
8 - —P P PP
n.c. n.c. n.c.
S
(517 1 [4]37]

E1l E2 GND E

A0029444

1 Cavo della corrente della bobina
2 Cavo segnali
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Proline Promag P e Promag W

ER ER S1 E1 E2 S2GND E S
41[42 [6][5]7[8]4]37]36]
@ D> g g g
< 1
67
7/ < 1
8, @ [—CD CDj g ij
:4@ n.c. n.c. n.c.
@ 41[42 (517 ] [4]37]
ER ER El1 E2 GND E
\ \
3 5

A0029145

1 Cavo della corrente della bobina
2 Cavo segnali

Connessione del cavo di collegamento al vano collegamenti del sensore

Connessione mediante morsetti con codice d'ordine per "Custodia" | Disponibile per sensore

Opzione A "Alluminio rivestito" > 29 Promag P, W
Opzione D "Policarbonato" > B29 Promag W
Opzione L "Pressofuso, inox" > B29 Promag P

Connessione mediante morsetti con codice d'ordine per "Custodia" | Disponibile per sensore

Opzione B 'Inox, igienico" > 30 Promag H

Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore
Il cavo é collegato al trasmettitore mediante i morsetti - 31.
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Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti

2. 4.

4,
Ly,
10 (0.4)

e 4

A0029612

1. Liberare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.

2. Svitare il coperchio della custodia.

w9

Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.

Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
Collegare la messa a terra di protezione.

Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento > B 27.

SRORE

Serrare saldamente i pressacavi.

t Con questa operazione la procedura di collegamento dei cavi di collegamento e
conclusa.

A AVWERTENZA

Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della

custodia.

» Avvitare nella filettatura sul coperchio senza usare lubrificanti. La filettatura sul coperchio
é rivestita di lubrificante a secco.

8. Avvitare sul coperchio della custodia.

9. Serrare il fermo di sicurezza del coperchio della custodia.

Endress+Hauser 29



Connessione elettrica Misuratore di portata Proline 500

Collegamento del vano collegamenti del sensore tramite morsetti

1. 2. 4.

/I
Ly
10 (0.4)

——t -

e

&0

& S B B

30

A0029617

Svitare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
Aprire il coperchio della custodia.

Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dallingresso cavo.

Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, inserire le ferrule.
Collegare la messa a terra di protezione.
Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti del cavo di collegamento > B 27.

Serrare saldamente i pressacavi.

-~ (Con questa operazione la procedura di collegamento dei cavi di collegamento e
conclusa.

Chiudere il coperchio della custodia.

Serrare la vite di sicurezza del coperchio della custodia.
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Connessione del cavo di collegamento al trasmettitore

4, g
10 (0.4) %

A0029592

1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
Svitare il coperchio del vano connessioni.

Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dallingresso cavo.

4. Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i
capicorda.

Collegare la messa a terra di protezione.
Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti > B 27.

Serrare saldamente i pressacavi.

L~ (Con questa operazione la procedura di connessione dei cavi di collegamento e
conclusa.

Avvitare sul coperchio del vano connessioni.
9. Serrare il fermo di sicurezza del coperchio del vano connessioni.

10. In sequito alla connessione dei cavi di collegamento:
Collegare il cavo segnali e il cavo della tensione di alimentazione > B 32.
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5.2.2 Connessione del trasmettitore

=W e

A0026781

1 Connessione morsetti per tensione di alimentazione

Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita

Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita o connessione morsetti per
connessione di rete tramite interfaccia service (CDI-RJ45)

4 Conduttore di protezione (PE)

w N

Oltre alle possibilita di connessione del dispositivo tramite PROFINET e gli ingressi/uscite
disponibili, sono disponibili anche opzioni di connessione aggiuntive:

= Integrazione in una rete tramite l'Interfaccia service (CDI-RJ45) > 36.

= Integrazione del dispositivo in una rete con topologia ad anello~> 37.

Connessione del connettore PROFINET

A0029813

Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
Svitare il coperchio del vano connessioni.

Stringere insieme le linguette dell'alloggiamento del modulo display.

SRR

Rimuovere l'alloggiamento del modulo display.
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A0029814

5. Fissare l'alloggiamento del modulo display al bordo del vano dell'elettronica.

6. Aprire il vano morsetti.

1110 s
ﬁ\
5

A0033722

7. Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dallingresso cavo.

Spelare il cavo e le relative estremita e connettere al connettore RJ45.

9. Collegare la messa a terra di protezione.
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10. Inserire il connettore RJ45.
11. Serrare saldamente i pressacavi.
t~ La procedura di connessione per PROFINET e cosi completata.

Connessione della tensione di alimentazione e di ingressi/uscite aggiuntivi

HESeR

S

A\

A0033983
1. Spingere il cavo attraverso lingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere
l'anello di tenuta dallingresso cavo.

2. Spelare il cavo e le relative estremita. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i
capicorda.

3. Collegare la messa a terra di protezione.

A0033984

4. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti.

- Assegnazione dei morsetti del cavo segnali: L'assegnazione dei morsetti specifica
per il dispositivo e riportata su un'etichetta adesiva nel vano morsetti.
Assegnazione dei morsetti della tensione di alimentazione: etichetta adesiva nel
vano morsettio > B 21.

5. Serrare saldamente i pressacavi.
- La procedura di collegamento del cavo € cosi completata.
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Chiudere il vano morsetti.
Inserire l'alloggiamento del modulo display nel vano dell'elettronica.

Avvitare sul coperchio del vano connessioni.

© ©® N o

Fissare il fermo di sicurezza del coperchio del vano connessioni.

Rimozione di un cavo

A0029598

3 Unita ingegneristica mm (in)

1. Per staccare un cavo dal morsetto, utilizzare un cacciavite a punta piatta e spingere nella
fessura tra i due fori del morsetto

2. estraendo contemporaneamente l'estremita del cavo dal morsetto.
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5.2.3 Integrazione del trasmettitore in una rete

In questa sezione vengono presentate solo le opzioni base per lintegrazione del dispositivo in
una rete.

Integrazione mediante 1'Interfaccia service

Lintegrazione del dispositivo viene effettuata mediante connessione allInterfaccia service

(CDI-RJ45).

Per la connessione tenere presente quanto segue:

= Cavo raccomandato: CAT 5e, CAT 6 o CAT 7, con connettore schermato (es.: YAMAICHI;
codice componente Y-ConProfixPlug63 / ID prodotto: 82-006660)

® Spessore massimo del cavo: 6 mm

» Lunghezza del connettore, inclusa protezione per ansa: 42 mm

= Raggio di curvatura: 5 volte lo spessore del cavo

1 cp—JHEE=
:@\

A0033703

1 Interfaccia service (CDI-RJ45)

Un adattatore per RJ45 e connettore M12 é disponibile in opzione:
Codice d'ordine per "Accessori’, opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

L'adattatore serve a connettere lInterfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12
montato nellingresso cavo. Pertanto é possibile stabilire la connessione con lInterfaccia
service mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.
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Integrazione in una rete con topologia ad anello

Lintegrazione del dispositivo viene effettuata mediante la connessione dei morsetti per la
trasmissione dei segnali (uscita 1) e la connessione all'interfaccia service (CDI-1RJ45).

Per la connessione tenere presente quanto segue:

= Cavo raccomandato: CAT5e, CAT6 o CAT7, con connettore schermato (es.: YAMAICHI;
codice componente Y-ConProfixPlug63 / ID prodotto: 82-006660)

= Spessore massimo del cavo: 6 mm

= Lunghezza del connettore, inclusa protezione per ansa: 42 mm

= Raggio di curvatura: 2,5 volte lo spessore del cavo

SR
3

)

A0033717

1 Connessione PROFINET
2 Interfaccia service (CDI-RJ45)

Un adattatore per RJ45 e connettore M12 é disponibile in opzione:
Codice d'ordine per "Accessori’, opzione NB: "Adattatore RJj45 M12 (interfaccia service)"

L'adattatore serve a connettere I'Interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12
montato nellingresso cavo. Pertanto e possibile stabilire la connessione con lInterfaccia
service mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.
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5.3 Impostazioni hardware

53.1 Impostazione del nome del dispositivo

Un punto di misura pud essere identificato rapidamente allinterno dell'impianto sulla base
della sua descrizione tag. La descrizione tag equivale al nome del dispositivo (nome della
stazione della specifica PROFINET). Il nome assegnato in fabbrica al dispositivo puo essere
modificato mediante i DIP switch o il sistema di automazione.

Esempio di nome del dispositivo (impostazione di fabbrica): EH-Promag500-XXXX

EH Endress+Hauser

Promag Famiglia dello strumento

500 Trasmettitore

XXXX Numero di serie del dispositivo

Il nome del dispositivo utilizzato attualmente € visualizzato nel menu Configurazione - Nome

della stazione

Impostazione del nome del dispositivo mediante DIP switch

Lultima parte del nome del dispositivo puo essere impostata utilizzando i DIP switch 1-8. 11
range di indirizzi & compreso tra 1 e 254 (impostazione di fabbrica: numero di serie del

dispositivo )

Panoramica dei DIP switch

DIP switch Bit Descrizione

1 128

2 64

3 32

4 16

. . Parte configurabile del nome del dispositivo
6 4

7 2

8 1

Esempio: impostazione del nome del dispositivo EH-PROMAG500-065

DIP switch ON/OFF Bit Nome del dispositivo
1 OFF -
2 ON 64
3.7 OFF -

38
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DIP switch ON/OFF Bit Nome del dispositivo
8 ON 1
Numero di serie del dispositivo: 065 EH-PROMAG500-065

Impostazione del nome del dispositivo

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.
» Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
» Scollegare il misuratore dall'alimentazione.

ﬂ Lindirizzo IP di default potrebbe non essere attivato .

Al —

128
64
32
16

m

Name of Station

— N

A0034498

» Impostare lindirizzo IP richiesto utilizzando i relativi DIP switch sul
modulo dell'elettronica I/0.

Impostazione del nome del dispositivo mediante sistema automazione

Per impostare il nome del dispositivo mediante il sistema di automazione, i DIP switch devono
essere impostati tutti su OFF (impostazione di fabbrica) o tutti su ON.

Il nome completo del dispositivo (nome della stazione) puo essere personalizzato mediante il
sistema di automazione.

ﬂ = [l numero di serie, impostato in fabbrica come parte del nome del dispositivo, non e
salvato. Il nome del dispositivo non puo essere ripristinato allimpostazione di fabbrica
con il numero di serie. Al posto del numero di serie & utilizzato il valore "0".
= Per l'assegnazione del nome del dispositivo mediante il sistema automazione:
assegnare il nome del dispositivo in lettere minuscole.

5.3.2 Attivazione dell'indirizzo IP di default
Lindirizzo IP di default 192.168.1.212 puo essere attivato mediante il DIP switch.

Attivazione dell'indirizzo IP di default mediante il DIP switch

Rischio di scosse elettriche all'apertura della custodia del trasmettitore.
» Prima di aprire la custodia del trasmettitore:
» Scollegare il misuratore dall'alimentazione.
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A —

Off On

A0034499

» Impostare il DIP switch N. 2 sul modulo dell'elettronica I/0 da OFF - ON.

5.4 Garantire l'equalizzazione del potenziale

5.4.1 Proline Promag H

Per i dispositivi adatti all'uso in aree pericolose, attenersi alle linee guida riportate nella
relativa documentazione Ex (XA).

Connessioni al processo in metallo

Lequalizzazione di potenziale generalmente viene effettuata mediante le connessioni al
processo in metallo a contatto con il fluido e montate direttamente sul sensore. Pertanto,
generalmente non e necessario adottare altre misure di equalizzazione del potenziale.

Connessioni al processo in plastica

Nel caso di connessioni al processo in plastica, utilizzare degli anelli di messa a terra
addizionali o delle connessioni al processo con elettrodo di messa a terra integrato per
garantire il collegamento di equipotenzialita tra sensore e fluido. La mancanza di
equipotenzialita puo influenzare l'accuratezza di misura o danneggiare irrimediabilmente il
sensore a causa dell'erosione elettrochimica degli elettrodi.

Se si utilizzano anelli di messa a terra, considerare quanto segue:

= A seconda dell'opzione ordinata, su alcune connessioni al processo si possono utilizzare dei
dischi in plastica al posto degli anelli di messa a terra. Questi dischi in plastica non servono
per il collegamento di equipotenzialita e sono solo dei "distanziali". Svolgono anche
un'importante funzione di tenuta tra sensore e interfaccia di connessione. Di conseguenza,
nel caso di connessioni al processo senza anelli di messa a terra in metallo, questi dischi o
guarnizioni in plastica devono essere sempre presenti!

= Gli anelli di messa a terra possono essere ordinati separatamente tra gli accessori
Endress+Hauser. Prima di ordinare, verificare che siano compatibili con il materiale degli
elettrodi; in caso contrario gli elettrodi possono essere distrutti dalla corrosione
elettrochimica!

= Gli anelli di messa a terra, comprensivi di guarnizioni, devono essere montati allinterno
delle connessioni al processo per non modificare la lunghezza dellinstallazione.
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Equalizzazione del potenziale mediante anello di messa a terra addizionale

A0028971

Bulloni a testa esagonale della connessione al processo
O-ring

Disco in plastica (distanziale) o anello di messa a terra
Sensore

W N =

Equalizzazione del potenziale mediante elettrodi di messa a terra sulla connessione al processo

A0028972

Bulloni a testa esagonale della connessione al processo
Elettrodi di messa a terra integrati

O-ring

Sensore

W N =
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5.4.2 Promag P e Promag W

Per i dispositivi adatti alluso in aree pericolose, attenersi alle linee guida riportate nella
relativa documentazione Ex (XA).

Tubo in metallo, collegato alla messa a terra

A0016315

4 Equalizzazione del potenziale mediante il tubo di misura

Tubo in metallo non rivestito e non collegato a terra

Questo metodo di connessione vale anche se:
= Non é usata l'equalizzazione del potenziale abituale
= in presenza di correnti di equalizzazione

Cavo di messa a terra ‘ Cavo in rame, almeno 6 mm? (0,0093 in?) ‘

DN <300 DN > 350

A0029338

5 Equalizzazione del potenziale mediante morsetto di terra e flange della tubazione

1. Collegare ambedue le flange del sensore alla flangia della tubazione mediante un cavo di
messa a terra e collegarle alla terra.

2. Se DN <300 (12"): montare il cavo di messa a terra direttamente sul rivestimento
conduttivo della flangia del sensore utilizzando le viti della flangia.

3. SeDN > 350 (14"): montare il cavo di messa a terra direttamente sulla staffa di
trasporto metallica. Rispettare le coppie di serraggio delle viti: consultare le Istruzioni di
funzionamento brevi del sensore.
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4. Collegare la custodia di connessione del trasmettitore o sensore al potenziale di terra
mediante il morsetto di terra fornito a questo scopo.

Tubo in plastica o tubo con rivestimento isolante

Questo metodo di connessione vale anche se:
= Non e usata l'equalizzazione del potenziale abituale
= in presenza di correnti di equalizzazione

Cavo di messa a terra Cavo in rame, almeno 6 mm? (0,0093 in?)

I8

AD029339

6 Equalizzazione del potenziale mediante morsetto di terra e dischi di messa a terra

1. Collegare i dischi di messa a terra al morsetto di terra mediante il cavo di messa a terra.

2. Collegare i dischi di messa a terra al potenziale di terra.

Tubo con unita di protezione catodica

Questo metodo di connessione & usato solo se sono rispettate le sequenti due condizioni:
= Tubo metallico senza rivestimento o tubo con rivestimento elettricamente conduttivo
= La protezione catodica ¢ integrata nellattrezzatura di protezione del personale

Cavo di messa a terra ‘ Cavo in rame, almeno 6 mm? (0,0093 in2)

A0029340

Prerequisito: il sensore é installato nel tubo in modo che si realizzi lisolamento elettrico.

1. Collegare le due flange del tubo tra loro mediante un cavo di messa a terra.
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2. Guidare la schermatura delle linee del segnale attraverso il condensatore.

3. Collegare il misuratore all'alimentazione in modo che sia flottante rispetto alla messa a
terra di protezione (trasformatore di isolamento).

5.5 Garantire il grado di protezione

Il misuratore e conforme a tutti i requisiti del grado di protezione IP66/67, custodia Type 4X.

Terminato il collegamento elettrico, attenersi alla sequente procedura per garantire il grado di
protezione [P66/IP67, custodia Type 4X:

1. Controllare che le tenute della custodia siano pulite e inserite correttamente.
2. Senecessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.

3. Serrare tutte le viti della custodia e avvitare i coperchi.

4. Serrare saldamente i pressacavi.
5

Per evitare che l'umidita penetri nellingresso cavo:
Instradare il cavo in modo che formi un'ansa verso il basso prima dellingresso cavo
(“trappola per l'acqua").

[

.

ov

A0029278

6. Inserire dei tappi ciechi negli ingressi cavi non utilizzati.

5.6 Verifica finale delle connessioni

1l misuratore o i cavi sono esenti da danni (controllo visivo)?

I cavi utilizzati sono conformi ai requisiti?

I cavi sono ancorati in maniera adeguata?

Tutti i pressacavi sono montati, serrati saldamente e a tenuta stagna? Il cavo forma una "trappola per
lacqua" > B 44?
1l collegamento di equipotenzialita é realizzato correttamente ?

0| O |O|D|Bo
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6 Opzioni operative
6.1 Panoramica delle opzioni operative

=
e 0o
LI
1 2 3 4 5 6

AD034513

1 Controllo locale mediante modulo display

Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) o con tool operativo (ad es. FieldCare,
DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)

Field Xpert SEX350 o SEX370

Field Xpert SMT70

Terminale portatile mobile

Sistema di controllo (ad es. PLC)

N

o o W
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6.2 Struttura e funzione del menu operativo

6.2.1 Struttura del menu operativo

Menu operativo per operatori e interventi di manutenzione

Language

Funzionamento

Diagnostica

Operatore

orientato al task

Manutenzione

Menu operativo per esperto

[ ] orientato alla funzione

Esperto

A0014058-IT

7 Struttura schematica del menu operativo

6.2.2 Filosofia operativa

I singoli elementi del menu operativo sono assegnati a determinati ruoli utente (operatore,
addetto alla manutenzione, ecc.). Ogni ruolo utente contiene operazioni tipiche all'interno del
ciclo di vita del dispositivo.

. Per informazioni dettagliate sulla filosofia operativa, consultare le Istruzioni di
funzionamento del dispositivo.
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6.3

Accesso al menu operativo tramite display locale

ﬂ XXXXXXX | —2.1
20 | —2.2
2.3 ] 19.184 mA
Ly 125 2.4
2.6 Is—— 2.5

1.1 —XXXXXXX &S 14 3] T 3.1

12 20_5(ip 15 e ‘ .,

Espaiiol
13 —lBoa mAL— 16 Frangals
—esc—
ﬂ AR
wABCDEFGHI JK
LMNOPQRSTUVW
Xyz = xdelC
A.a. 1.+ Q. d. XY
1.7 5 +0.000 Xx
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
+ -
< C X

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2

A0014013

Visualizzazione operativa con il valore misurato indicato come "1 val. max." (esempio)

Tag del dispositivo

Area di visualizzazione per i valori misurati (a 4 righe)

Simboli esplicativi per il valore misurato: tipo di valore misurato, numero del canale di misura, simbolo
per il comportamento diagnostico

Area di stato

Valore misurato

Unita per il valore misurato

Elementi operativi

Visualizzazione operativa con valore misurato indicato come "1 bargraph + 1 valore" (esempio)
Visualizzazione del bargraph per il valore misurato 1

Valore misurato 1 con unita ingegneristica

Simboli esplicativi per il valore misurato 1: tipo di valore misurato, numero del canale di misura
Valore misurato 2

Unita per il valore misurato 2

Simboli esplicativi per il valore misurato 2: tipo di valore misurato, numero del canale di misura
Visualizzazione della navigazione: picklist per un parametro

Percorso di navigazione e area di stato

Area di visualizzazione per la navigazione: v’ identifica il valore del parametro attuale
Visualizzazione di modifica: editor di testo con maschera di immissione

Visualizzazione di modifica: editor numerico con maschera di immissione
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6.3.1 Display operativo

Simboli esplicativi per il valore misurato

Area di stato

= Dipende dalla versione del dispositivo, ad es.:
~ [J: portata volumetrica
- m: portata massica
- P:densita
- G: conducibilita
- §: temperatura
= 3 totalizzatore
= (3 uscita
= 3} ingresso
# (1) (4): numero del canale di misura
= Comportamento diagnostico 2

1)

I seguenti simboli appaiono in alto a destra nell'area di
stato della visualizzazione operativa:
= Segnali di stato
- F:quasto
- C:verifica funzionale
- S: fuori specifica
- M: richiesta manutenzione
= Comportamento diagnostico
— ¢ allarme
-/ avviso
= 3 bloccaggio (bloccato tramite hardware))

- #%:allarme = & :]la comunicazione é attiva mediante funzionamento
-/ avviso a distanza.

1) Se & presente pit di un canale per il medesimo tipo di variabile misurata (totalizzatore, uscita, ecc.).

2) Per un evento diagnostico relativo alla variabile misurata visualizzata.

6.3.2 Visualizzazione della navigazione

Area di stato Area di visualizzazione

Quanto segue é visualizzato nell'area di stato della finestra
di navigazione, nellangolo in alto a destra:
s Nel sottomenu
- Il codice per l'accesso diretto al parametro che si
vuole esplorare (ad es. 0022-1)
- Se & presente un evento di diagnostica, il
comportamento diagnostico e il segnale di stato
= Nella procedura guidata
Se e presente un evento di diagnostica, il
comportamento diagnostico e il segnale di stato

= Jcone dei menu

- ®: operativita

- #:configurazione

- ®:diagnostica

- °:Esperto

»: sottomenu

tx: procedure guidate

¢ parametri allinterno di una procedura guidata
@&: parametro bloccato

6.3.3 Visualizzazione modifica
Editor di testo Simboli di correzione in(xc+3)
Conferma la selezione. © Annulla tutti i caratteri inseriti.
Esce dallinserimento senza applicare le B Sposta la posizione di immissione di una
modifiche. posizione verso destra.
(Cc) Annulla tuttii caratteri inseriti. (&) Sposta la posizione di immissione di una
posizione verso sinistra.
Commuta alla selezione degli strumenti di Cancella il primo carattere a sinistra della
correzione. posizione di immissione.
Commutazione
= Tra lettere maiuscole e minuscole
s Per limmissione di numeri
= Per limmissione di caratteri speciali
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Editor numerico

Conferma la selezione. Sposta la posizione di immissione di una
posizione verso sinistra.
Esce dall'inserimento senza applicare le () Inserisce il separatore decimale nella posizione
modifiche. di immissione.
(=) Inserisce il segno negativo nella posizione di (€ Annulla tutti i caratteri inseriti.
immissione.
6.3.4 Elementi operativi

Tasti e significato

Tasto Enter

Nella visualizzazione operativa
Premendo brevemente il tasto si apre il menu operativo.

In un menu, sottomenu
= Premendo brevemente il tasto:
- Apre il menu, il sottomenu o il parametro selezionato.
- Avvia la procedura guidata.
- Seil testo di istruzioni e aperto:
chiude il testo di istruzioni del parametro.
= Premere il tasto per 2 s nel caso di un parametro:
se presente, apre il testo di istruzioni per la funzione del parametro.

In una procedura guidata: apre la visualizzazione per la modifica del parametro.

In un editor di testo e numerico
= Pressione breve del tasto: conferma la selezione.
= Pressione del tasto per 2 s: conferma il valore inserito.

Tasto meno

= [n un menu, sottomenu: sposta verso l'alto la barra di selezione in un elenco di opzioni.
= [nuna procedura guidata: conferma il valore del parametro e torna al parametro precedente.
= [n un editor di testo e numerico: sposta verso sinistra la posizione del cursore.

Tasto piu

= [n un menu, sottomenu: sposta verso il basso la barra di selezione in un elenco di opzioni.
= [n una procedura guidata: conferma il valore del parametro e passa al parametro successivo.
= [n un editor di testo e numerico: sposta verso destra la posizione del cursore.

[@+3@] Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente)

In un menu, sottomenu
= Premendo brevemente il tasto:
- Esce dal livello attuale e accede al successivo livello superiore del menu.
- Se e aperto, chiude il testo di istruzioni del parametro.
= Premendo il tasto per 2 s nel caso di un parametro: ritorno alla visualizzazione operativa ("posizione HOME').

In una procedura guidata: chiude la procedura guidata e si accede al livello superiore successivo del menu.

In un editor di testo e numerico: chiude la visualizzazione dell'editor senza applicare le modifiche.
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Tasti e significato

[@+® Combinazione dei tasti meno/Enter (premere i tasti contemporaneamente)

Nella visualizzazione operativa:
= Se é attivo il blocco della tastiera:
Premere il tasto per 3 s: si disattiva il blocco della tastiera.
= Senon € attivo il blocco della tastiera:
Premere il tasto per 3 s: si apre il menu contestuale, che comprende l'opzione per attivare il blocco della tastiera.

6.3.5 Approfondimenti

. Per ulteriori informazioni sui sequenti argomenti, consultare le Istruzioni di
funzionamento del dispositivo
= Richiamo del testo di istruzioni
= Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate
s Disattivazione della protezione scrittura tramite codice di accesso
= Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera

6.4 Accesso al menu operativo mediante il tool operativo

Si puo accedere al menu operativo anche mediante i tool operativi FieldCare e
DeviceCare. Consultare le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

6.5 Accesso al menu operativo mediante web server

Si puo accedere al menu operativo anche mediante il web server. Consultare le Istruzioni
di funzionamento del dispositivo.
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7 Integrazione di sistema

7.1 Panoramica dei file descrittivi del dispositivo

7.1.1 Informazioni sulla versione attuale del dispositivo

Versione firmware 01.01.zz = Sulla copertina delle Istruzioni di funzionamento

= Sulla targhetta del trasmettitore
= Versione Firmware
Diagnostica - Informazioni sul dispositivo > Versione

Firmware
Data di rilascio della versione firmware | 03.2019 -
ID produttore 0x11 ID del produttore
Diagnostica > Informazioni sul dispositivo > ID del
produttore
ID dispositivo 0x843C Device ID

Esperto > Comunicazione - Configurazione PROFINET
- Informazioni PROFINET - Device ID

ID del tipo di dispositivo Promag 500 Device Type

Esperto > Comunicazione > Configurazione PROFINET
- Informazioni PROFINET -> Device Type

Revisione del dispositivo 1 Revisione del dispositivo

Esperto - Comunicazione - Configurazione PROFINET
- Informazioni PROFINET - Revisione del dispositivo
Versione PROFINET 23x -

ﬂ Per una descrizione delle varie versioni firmware del dispositivo

7.1.2 Tool operativi

11 file descrittivo del dispositivo, adatto a ogni singolo tool operativo, & elencato nella
successiva tabella con l'informazione su dove reperirlo.

Tool operativo mediante Dove reperire le descrizioni del dispositivo
Interfaccia service (CDI)

FieldCare = www.endress.com - Download Area
= CD-ROM (contattare Endress+Hauser)
= DVD (contattare Endress+Hauser)

DeviceCare = www.endress.com - Download Area
= CD-ROM (contattare Endress+Hauser)
= DVD (contattare Endress+Hauser)

7.2 Device Master File (GSD)

Per integrare i dispositivi da campo in un sistema bus, il sistema PROFINET richiede una
descrizione dei parametri del dispositivo, come dati in uscita, dati in ingresso, formato e
volume dei dati.

Questi dati sono disponibili nel Device Master File (GSD), che é fornito al sistema di
automazione quando si esegue la messa in servizio del sistema di comunicazione. Possono
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essere integrati anche dei bitmap del dispositivo, che sono indicati con dei simboli nella
struttura della rete.

Device Master File (GSD) ¢é in formato XML e il file & creato nel linguaggio di formattazione
del testo GSDML.

7.2.1 Nome del Device Master File (file GSD)

Esempio di nomi di un Device Master File:

GSDML-V2.3.x-EH-PROMAG 500-yyyymmdd.xml

GSDML Linguaggio di descrizione

V2.3.x Versione della specifica PROFINET

EH Endress+Hauser

PROMAG Famiglia dello strumento

500 Trasmettitore

aaaammgg Data di rilascio (aaaa: anno, mm: mese, gg: giorno)
xml Estensione del nome del file (file XIVIL)
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7.3 Trasmissione ciclica dei datiPromag

7.3.1 Panoramica dei moduli

I moduli del misuratore disponibili per lo scambio ciclico di dati sono indicati nelle sequenti
tabelle. Lo scambio ciclico di dati & eseguito con un sistema di automazione.

Misuratore Direzione Sistema di
Modulo Slot Flusso dei dati controllo
Modulo Ingresso analogico > B 53 1..10, 18...20 >
Modulo Ingresso digitale > B 53 1..10 >
Modulo Ingresso diagnostico > 54 1..10 >
Modulo Uscita analogica - 55 14,15 <«
PROFINET
Modulo Uscita digitale - B 57 16, 18..20 <
6
Totalizzatore 1..3 > B 54 11..13 5
Modulo Verifica Heartbeat - 57 17 (__)
7.3.2 Descrizione dei moduli

La struttura dei dati & descritta dal punto di vista del sistema di automazione:
= Dati in ingresso: sono inviati dal misuratore al sistema di automazione.
= Dati in uscita: sono inviati dal sistema di automazione al misuratore.

Modulo Ingresso analogico
Per trasmettere le variabili di ingresso dal misuratore al sistema di automazione.

Selezione: variabile di ingresso

Slot Variabili di misura

= Portata volumetrica

= Portata massica

= Portata volumetrica compensata
= Velocita di deflusso

1..10 = Conducibilita

= Conducibilita compensata

= Temperatura

= Temperatura dellelettronica
18...20 Valore ingresso in corrente

Modulo Ingresso discreto
Per trasmettere valori di ingresso discreti dal misuratore al sistema di automazione.
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Selezione: funzione del dispositivo

Slot

Funzione del dispositivo Stato (significato)

1..10

Controllo di tubo vuoto = ( (funzione del dispositivo

disattiva)

Taglio bassa portata = 1 (funzione del dispositivo attiva)

Modulo Ingresso diagnostico

Per trasmettere valori di ingresso discreti (informazioni diagnostiche) dal misuratore al

sistema di automazione.

Selezione: funzione del dispositivo

Slot Funzione del dispositivo Stato (significato)

1.10 Ultima diagnostica Numero dellinformazione diagnostica
Diagnostica corrente e stato

Stato
Codifica (hex) Stato

0x00 Non sono presenti errori del dispositivo.
Guasto (F):

0x01 N . - . NN
E presente un errore del dispositivo. Il valore misurato non é piu valido.

0x02 Controllo funzione (C):
1l dispositivo & in modalita di servizio (ad es. durante la simulazione).
Richiesta manutenzione (M):

0x04 Deve essere eseguito un intervento di manutenzione. Il valore misurato &
comunque valido.
Fuori specifica (S):

0x08 Non sono rispettate le soglie indicate nelle relative specifiche tecniche (ad es.
campo della temperatura di processo) per il funzionamento del dispositivo.

Modulo Totalizzatore

Il modulo Totalizzatore comprende i sottomoduli Valore totalizzatore, Controllo totalizzatore e

Modo totalizzatore.

Sottomodulo Valore totalizzatore

Per trasmettere il valore del trasmettitore dal dispositivo al sistema di automazione.
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Selezione: variabile di ingresso

Slot Sub-slot Variabile di ingresso
= Portata volumetrica
11..13 1 = Portata massica
= Portata volumetrica compensata

Sottomodulo Controllo totalizzatore

Per controllare il totalizzatore mediante il sistema di automazione.

Selezione: controllo totalizzatore

Slot Sub-slot Valore Controllo totalizzatore

0 Avvia totalizzatore
1 Reset + mantieni
2 Preimpostato + mantieni

11..13 2
3 Azzera + totalizza
4 Preimpostato + totalizza
5 Hold (mantenere)

Sottomodulo Modo totalizzatore
Per configurare il totalizzatore mediante il sistema di automazione.

Selezione: configurazione del totalizzatore

Slot Sub-slot Valore Controllo totalizzatore
0 Bilanciamento
11..13 3 1 Bilanciamento della portata positiva
2 Bilanciamento della portata negativa

Modulo Uscita analogica

Per trasmettere valori di compensazione dal sistema di automazione al misuratore.

Valori di compensazione assegnati

ﬂ La configurazione é esequita mediante il menu: Esperto - Sensore > Compensazione

esterna
Slot Valore di compensazione
14 Densita esterna
15 Temperatura esterna
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Unita ingegneristiche disponibili

Densita Temperatura
Codice dell'unita Unita Codice dell'unita Unita
1100 g/cm3 1001 °C
1101 g/m> 1002 °F
1099 kg/dm? 1000 K
1103 kg/1 1003 ‘R
1097 kg/m3
1628 SD4°C
1629 SD15°C
1630 SD20°C
32833 SG4°C
32832 SG15°C
32831 SG20°C
1107 1b/ft3
1108 Ib/gal (us)
32836 1b/bbl (us;liq.)
32835 1b/bbl (us;beer)
32837 1b/bbl (us;oil)
32834 1b/bbl (us;serbatoio)
1403 Ib/gal (imp)
32838 1b/bbl (imp;birra)
32839 1b/bbl (imp;oil)

Modalita di sicurezza
Si puo definire una modalita di sicurezza per l'uso dei valori di compensazione.

Se lo stato e GOOD o UNCERTAIN, sono utilizzati i valori di compensazione trasmessi dal
sistema di automazione. Se lo stato e BAD, si attiva la modalita di sicurezza per l'uso dei valori
di compensazione.

Per definire la modalita di sicurezza sono disponibili dei parametri per ogni valore di
compensazione: Esperto - Sensore > Compensazione esterna

Parametro Tipo fail-safe

= Opzione Valore fail-safe: e utilizzato il valore definito nel parametro Valore fail-safe.
= Opzione Valore di riposo: é utilizzato l'ultimo valore valido.

= Opzione Off: la modalita di sicurezza é disattivata.
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Parametro Valore fail-safe
Questo parametro serve per inserire un valore di compensazione che ¢ utilizzato, se &
selezionata l'opzione Valore fail-safe nel parametro Tipo fail-safe.

Modulo uscita discreta

Per trasmettere valori di uscita discreti dal sistema di automazione al misuratore.

Funzioni del dispositivo assegnate

Slot Funzione del dispositivo Stato (significato)
16 Portata in stand-by = 0 (dlstattlva la fgn21one dgl dlqu31tlvo)
= ] (attiva la funzione del dispositivo)
Valore uscita a relé:
18...20 Uscita a rele =0

=]

Modulo Verifica Heartbeat

Per ricevere valori di uscita discreti dal sistema di automazione e per trasmettere valori di
ingresso discreti dal misuratore al sistema di automazione.

Il modulo Verifica Heartbeat riceve dati in uscita discreti dal sistema di automazione e
trasmettere dati in ingresso discreti dal misuratore al sistema di automazione.

Il valore dell'uscita discreta é fornito dal sistema di automazione allo scopo di avviare Verifica
Heartbeat. 1l valore dellingresso discreto é indicato nel primo byte. Il secondo byte contiene
informazioni di stato sul valore di ingresso.

Il valore dellingresso discreto e utilizzato dal misuratore per trasmettere lo stato delle funzioni
del dispositivo Verifica Heartbeat al sistema di automazione. Il modulo trasmette ciclicamente
il valore dell'ingresso discreto, insieme allo stato, al sistema di automazione. Il valore
dellingresso discreto é indicato nel primo byte. Il secondo byte contiene informazioni di stato
sul valore di ingresso.

ﬂ Disponibile solo con il pacchetto applicativo Verifica Heartbeat.

Funzioni del dispositivo assegnate

Slot Funzione del dispositivo Bit Verifica di stato
0 La verifica non é stata eseguita
Verifica di stato 1 La verifica non e riuscita
(dati in ingresso) 2 Esecuzione della verifica in corso
17 3 Verifica terminata
Bit Risultato della verifica
Risultato della verifica 4 La verifica non é riuscita

(dati in ingresso)
5 Verifica eseguita con successo
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6 La verifica non e stata eseguita

7 -

Avvio verifica
(dati in uscita)

Controllo della verifica

La verifica si avvia quando lo stato si modifica da 0 a 1

7.3.3 Codifica di stato

Stato Codifica (hex) Significato

BAD - allarme di 0x24 1l valore misurato non é disponibile perché si é verificato

manutenzione un errore del dispositivo.

BAD - correlato al processo 0x28 1l valore misurato non é disponibile perché le condizioni di
processo non rispettano le soglie delle specifiche tecniche
del dispositivo.

BAD - controllo funzione 0x3C E in corso un controllo delle funzioni (ad es. pulizia o
taratura)

UNCERTAIN - valore O0x4F E generato un valore predefinito finché non é di nuovo

iniziale disponibile un valore misurato corretto o finché non sono
stati esequiti degli interventi correttivi che modificano
questo stato.

UNCERTAIN - richiesta 0x68 Sono stati rilevati dei segni di usura e rotture sul

manutenzione misuratore. Si deve eseguire un intervento di
manutenzione nel breve periodo per garantire la
continuita di funzionamento del misuratore.

1l valore misurato potrebbe non essere valido. L'uso del
valore misurato dipende dallapplicazione.

UNCERTAIN - correlato al 0x78 Le condizioni di processo non rispettano le soglie delle

processo specifiche tecniche del dispositivo. Si potrebbe avere un
peggioramento della qualita e dell'accuratezza del valore
misurato.

L'uso del valore misurato dipende dall'applicazione.

GOOD - OK 0x80 Non sono stati diagnosticati errori.

GOOD - manutenzione 0xA8 Il valore misurato é valido.

richiesta Si consiglia vivamente di eseguire la manutenzione del
dispositivo in un prossimo futuro.

GOOD - controllo funzione 0xBC Il valore misurato & valido.

Il misuratore sta esequendo una verifica funzionale
interna. Questa verifica non ha effetti sul processo.
7.3.4 Impostazione predefinita

Gli slot sono gia assegnati nel sistema di automazione per la prima messa in servizio.
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Integrazione di sistema

Slot assegnati

Slot Impostazione predefinita
1 Portata volumetrica
2 Portata massica
3 Portata volumetrica compensata
4 Velocita di deflusso
5..10 -
11 Totalizzatore 1
12 Totalizzatore 2
13 Totalizzatore 3

7.3.5 Configurazione dell'avviamento
Configurazione dell'avviamento s Gestione:
(NSU) - Revisione software

- Protezione scrittura
= Unita di sistema:
- Portata massica
- Massa
- Portata volumetrica
- Volume
- Portata volumetrica compensata
- Volume compensato
- Densita
- Temperatura
- Conducibilita
= Regolazione del sensore
s Parametro di processo:
- Smorzamento (portata, conducibilita, temperatura)
- Portata in stand-by
- Opzioni di filtro
s Taglio di bassa portata:
- Assegna variabile di processo
- Punto di attivazione/disattivazione
- Soppressione shock di pressione
= Controllo di tubo vuoto:
- Assegna variabile di processo
- Valori soglia
- Tempo di risposta
= Compensazione esterna:
- Sorgente di temperatura
- Sorgente di densita
- Valore di densita
s [mpostazioni diagnostiche
= Comportamento diagnostico e relative informazioni
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8

8.1

Messa in servizio

Controllo funzione

Prima di eseguire la messa in servizio del misuratore:

» controllare che siano stato esequite le verifiche finali dellinstallazione e delle connessioni.

s checklist "Verifica finale dell'installazione" - 17
= checklist "Verifica finale delle connessioni" > 44

8.2

Impostazione della lingua operativa
Impostazione di fabbrica: inglese o lingua locale ordinata

XXXXXXXXX

XX

20.50

1. i—> Display language
English

Main menu

#2 Operation

/& Setup

0104-1

NS}

Espanol
Frangais

Display language 0104-1

i Deutsch

v English

Display language 0104-1
v English
[_Deutsch |

Espariol
Francais

Hauptmenii
@ Sprache

5 Betrieb
/Setup

0104-1

Deutsch

&8

60

Esempio con il display locale

A0029420
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8.3 Configurazione del misuratore

Il menu menu Configurazione con i relativi sottomenu e procedure guidate servono per
eseguire una rapida messa in servizio del misuratore. Essi contengono tutti i parametri
richiesti per la configurazione, come quelli per le misure o la comunicazione.

In base alla versione del dispositivo, potrebbero non essere disponibili tutti i sottomenu e
i parametri. La selezione puo variare a secondo del codice d'ordine.

Esempio: sottomenu, procedure guidate Significato

disponibili

Unita di sistema Configurazione delle unita ingegneristiche per tutti i valori misurati
Interfaccia utente Configurazione del formato di visualizzazione sul display locale
Taglio bassa portata Impostazione del taglio di bassa portata

Controllo di tubo vuoto Configurazione del controllo di tubo vuoto

Configurazione avanzata Parametri di configurazione supplementari:

= Regolazione del sensore

= Totalizzatore

= Interfaccia utente

= (Circuito di pulizia elettrodi
= Impostazioni WLAN

= Backup dei dati

= Amministrazione

8.4 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

Per proteggere la configurazione del misuratore da modifiche involontarie, sono disponibili le
seqguenti opzioni di protezione scrittura:

= Proteggere l'accesso ai parametri mediante codice di accesso

= Proteggere l'accesso al controllo locale mediante blocco dei tasti

= Proteggere l'accesso al misuratore mediante interruttore di protezione scrittura

= Proteggere l'accesso ai parametri mediante configurazione di avviamento - 59

Per informazioni dettagliate su come proteggere le impostazioni da accessi non
autorizzati, consultare le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

9 Informazioni diagnostiche

Gli errori rilevati dal sistema di automonitoraggio del misuratore sono visualizzati in un
messaggio di diagnostica che si alterna al display operativo. Il messaggio con i rimedi puo
essere richiamato dal messaggio di diagnostica e fornisce importanti informazioni sul guasto.
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—_—

Elenco diagnost M8
Diagnostica 1

/. S801 Tens. Alim.Bassa
Diagnostica 2
Diagnostica 3

2.
2—1 |Tens. Alim.Bassa (ID:203)| — 3

4— | 4 S801 0d00h02m25s 5
Tens. alimentaz. troppo
6 bassa, aumentare tensione

3. [©]+[®]

A0029431-IT

®

9 Messaggio con i rimedi

Informazioni diagnostiche

Testo breve

ID assistenza

Comportamento diagnostico con codice di diagnostica
Ore di funzionamento al momento dellevento
Soluzioni

QN o W N =

1. Lutente visualizza il messaggio di diagnostica.
Premere (4] (simbolo @).
= Si apre I'sottomenu Elenco di diagnostica.

2. Selezionare l'evento diagnostico richiesto con ) o [=J e premere [E] .
- Siapre il messaggio con i rimedi.

3. Premere contemporaneamente (=) + [#.
= Il messaggio con le soluzioni si chiude.
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