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Instructiuni succinte de utilizare
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Masurare nivel hidrostatic

PROFIBUS PA

Senzor de presiune cu celuld de masurare
CONTITE™ (rezistent la condens)
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Aceste instructiuni de operare sintetizate nu Inlocuiesc
instructiunile de operare referitoare la dispozitiv.

Informatii detaliate despre dispozitiv se gdsesc in instructiunile
de operare si in documentatia suplimentara.

Disponibile pentru toate versiunile de dispozitiv prin
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Smartphone/tabletd: aplicatia Endress+Hauser Operations
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1 Documentatie asociata
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  PXOXKXXXXXXX | =
1. @ Ser.no.: XXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser
Operations App

I 7 Download on the
‘j-l-' o App Store
ANDROID APP ON
e > P Google Play
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2 Despre acest document
2.1 Functia documentului

Instructiunile de operare sintetizate contin toate informatiile esentiale, de la receptia la livrare
péna la punerea initiald in functiune.
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Despre acest document

2.2 Simboluri utilizate

2.2.1 Simboluri de siguranta

A\ PERICOL

Acest simbol va alerteazd cu privire la o situatie periculoasa. Neevitarea acestei situatii va avea
ca rezultat vatamari corporale grave sau letale.

A\ AVERTISMENT

Acest simbol va alerteaza cu privire la o situatie periculoasd. Neevitarea acestei situatii poate
avea ca rezultat vatdmari corporale grave sau letale.

A\ PRECAUTIE

Acest simbol va alerteaza cu privire la o situatie periculoasd. Neevitarea acestei situatii poate
avea ca rezultat vadtdmari corporale minore sau medii.

Acest simbol contine informatii despre proceduri si alte fapte care nu au ca rezultat vatamari
corporale.

2.2.2 Simboluri electrice

@ Impamantare de protectie (PE)

Bornele de impamantare care trebuie conectate la impdmantare inainte de a face orice alta
racordare.

Bornele de impamantare sunt amplasate pe interiorul si pe exteriorul dispozitivului:

= Bornd de impdmantare interioard: impamantarea de protectie este conectatd la reteaua de
alimentare.

= Bornd de impdmantare exterioara: dispozitivul este conectat la sistemul de impdmantare al
instalatiei.

2.2.3 Simboluri pentru anumite tipuri de informatii si grafice

Simboluri pentru anumite tipuri de informatii si grafice

Permis

Proceduri, procese sau actiuni care sunt permise

Interzis
Proceduri, procese sau actiuni care sunt interzise

B Sfat
Indicd informatii suplimentare

Referire la documentatie

Referire la pagind

=

Inspectie vizuald

>

Mesaj de atentionare sau pas individual care trebuie respectat

Endress+Hauser 3



Instructiuni de sigurantd de baza Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

1,2,3,..
Numere elemente

1, 2., 3
Serie de pasi

Lo

Rezultatul unui pas

2.3 Marci comerciale inregistrate

= KALREZ®
Etichetd inregistratd a E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, SUA
= TRI-CLAMP®
Etichetd inregistratd a Ladish & Co., Inc., Kenosha, SUA
= PROFIBUS PA®
Marcad inregistratd a Organizatiei utilizatorilor PROFIBUS, Karlsruhe, Germania
= Marci comerciald GORE-TEX® a W.L. Gore & Associates, Inc., SUA

3 Instructiuni de siguranta de baza

3.1 Cerinte pentru personal

Personalul de exploatare trebuie sa indeplineascd urmdtoarele cerinte pentru sarcinile care le

revin:

» Specialistii instruiti certificati trebuie sd prezinte calificarea adecvatd pentru a indeplini
aceastd functie si sarcind

» Sunt autorizati de cdtre proprietarul/operatorul instalatiei

» Sunt familiarizati cu reglementdrile federale/nationale

» Acestia trebuie s citeasca si sd inteleaga instructiunile din manual, documentatia
suplimentara si certificate (in functie de aplicatie) inainte de a incepe activitatea

» Trebuie sd urmeze instructiunile si sa respecte conditiile de baza

3.2 Utilizarea prevazuta

Deltapilot M este un senzor de presiune hidrostaticd pentru mdsurarea nivelului si presiunii.

3.2.1 Utilizarea incorecta previzibild

Producétorul declind orice rdspundere pentru prejudiciile rezultate in urma utilizarii incorecte
sau in alt scop decét cel prevazut in prezentul manual.

Verificare pentru cazurile-limita:

» Pentru fluide speciale si fluide pentru curédtare, Endress+Hauser ofera cu plédcere asistentd
pentru verificarea rezistentei la coroziune a materialelor udate de fluid, insd nu ofera
niciun fel de garantie si nu isi asuma nicio rdspundere.
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Instructiuni de siguranta de baza

3.3 Siguranta la locul de munca

Pentru interventiile asupra dispozitivului si lucrul cu dispozitivul:

» Purtati echipamentul individual de protectie necesar in conformitate cu reglementdrile
federale/nationale.

» Opriti tensiunea de alimentare inainte de a conecta dispozitivul.

3.4 Siguranta operationala

Pericol de rénire!
» Utilizati dispozitivul numai In stare tehnicd corespunzétoare si cu protectie intrinseca.
» Operatorul este responsabil pentru utilizarea fara interferente a dispozitivului.

Conversii la dispozitiv

Modificarile neautorizate ale dispozitivului nu sunt permise si pot duce la pericole care nu pot
fi prevazute:
» Dacad, In ciuda acestui lucru, sunt necesare modificari, consultati-va cu Endress+Hauser.

Repararea

Pentru a garanta siguranta operationald continua si fiabilitatea:

» Efectuati reparatii ale dispozitivului numai dacd acestea sunt permise In mod expres.

» Respectati reglementérile federale/nationale care se referd la repararea unui dispozitiv
electric.

» Utilizati numai piese de schimb si accesorii originale de la Endress+Hauser.

Zona periculoasa

Pentru a elimina un pericol pentru persoane sau pentru unitate atunci cand dispozitivul este

utilizat intr-o zond periculoasa (de exemplu, protectie impotriva exploziilor, siguranta vasului

de presiune):

» Pe baza pldcutei de identificare, verificati dacd este permisa utilizarea dispozitivului
comandat in zone periculoase, conform utilizarii prevazute.

» Respectati specificatiile din documentatia suplimentara separata care face parte din
prezentele instructiuni.

3.5 Siguranta produsului

Acest dispozitiv de masurare este conceput in conformitate cu buna practica tehnologica
pentru a respecta cele mai moderne cerinte de sigurantd, a fost testat si a parasit fabrica intr-o
stare care asigurd functionarea in conditii de siguranta.

Acesta Indeplineste cerintele de sigurantd generale si cerintele legale. Se conformeaza, de
asemenea, directivelor CE enumerate in declaratia de conformitate CE specificd dispozitivului.
Endress+Hauser confirma acest fapt prin aplicarea marcajului CE.
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Receptia la livrare si identificarea produsului Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

4 Receptia la livrare si identificarea produsului

4.1 Receptia la livrare

‘ DELIVERY NOTE ‘

m / N
\

A0016870

= Codul de comanda de pe nota de livrare (1) este identic cu codul de comanda de pe eticheta
produsului (2)?

= Bunurile sunt nedeteriorate?

= Datele de pe pldcuta de identificare corespund specificatiilor de comanda din nota de
livrare?

= Este disponibild documentatia?

= Dacd este necesar (consultati placuta de identificare): Sunt prezente instructiunile de
siguranta (XA)?

Dacd nu se respectd una dintre aceste conditii, contactati biroul local de vanzari Endress
+Hauser.

4.2 Depozitarea si transportul

4.2.1 Conditii de depozitare
Utilizati ambalajul original.

Depozitati dispozitivul de médsurare intr-un mediu curat si uscat, protejat impotriva
deteriorarilor provocate de socuri (EN 837-2).

4.2.2 Transportul produsului pana la punctul de masurare

A AVERTISMENT

Transport incorect!

Este posibild deteriorarea carcasei si a membranei si existd pericolul de rénire!

» Transportati dispozitivul de masurare la punctul de masurare in ambalajul sdu original sau
prin conexiunea de proces.

» Respectati instructiunile de sigurantd si conditiile de transport pentru dispozitivele care
cantdresc peste 18 kg (39.6 lbs).

6 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Montarea

5 Montarea

5.1 Cerinte de montare

5.1.1 Instructiuni generale de instalare

= Dispozitive cu un filet G 1 1/2:
Atunci cand infiletati dispozitivul in rezervor, garnitura plata trebuie pozitionatd pe
suprafata de etansare a conexiunii de proces. Pentru a evita tensionarea suplimentard pe
membrana de proces, filetul nu trebuie etansat niciodatd cu cAnepd sau materiale
asemanatoare.
= Dispozitive cu filete NPT:
= Infisurati bandé din teflon in jurul filetului pentru a-1 etansa.
= Strangeti dispozitivul numai la surubul hexagonal. Nu rotiti la carcasa.
= Nu strangeti excesiv filetul. Cuplu de strdngere max.: 20 la 30 Nm (14,75 la 22,13 Ibf ft)
= Pentru urmdtoarele conexiuni de proces este specificat un cuplu de strangere max. de
40 Nm (29,50 Ibf ft):
= Filet [SO228 G1/2 (Optiune de comandd ,GRC” sau ,,GR]” sau ,,GOJ”)
= Filet DIN13 M20 x 1,5 (Optiune de comanda ,G7]” sau ,G8J”)

5.1.2 Montarea modulelor de senzor cu filet PVDF

A\ AVERTISMENT

Pericol de deteriorare a conexiunii de proces!
Pericol de ranire!
» Modulele senzorului cu filet PVDF trebuie instalate cu consola de montare furnizatéa!

A AVERTISMENT

Solicitare a materialului din cauza presiunii si temperaturii!

Pericol de rénire in cazul exploddrii pieselor! Filetul se poate sldbi dacd este expus la sarcini

inalte de presiune si temperatura.

» Verificati periodic integritatea filetului. De asemenea, filetul trebuie strans din nou la
cuplul de strangere maxim de 7 Nm (5,16 Ibf ft). Banda din teflon este recomandata pentru
etansarea filetului NPT de %"

5.2 Montarea dispozitivului

5.2.1 Instructiuni generale de instalare

Deteriorarea dispozitivului!

Dacé un dispozitiv incélzit este racit in timpul unui proces de curatare (de exemplu, cu apa
rece), se dezvoltd un vid pentru scurtd duraté si, ca urmare, umezeala poate pétrunde in
senzor prin compensarea presiunii (1).

» Montati dispozitivul conform indicatiilor de mai jos.

Endress+Hauser 7



Montarea Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

A0028471

= Mentineti elementul de compensare a presiunii si filtrul GORE-TEX® (1) fara impuritati.

= Nu curdtati si nu atingeti cu obiecte dure sau ascutite membranele de proces.

s Membrana de proces din versiunea de tija si cablu este protejata impotriva deteriorarii
mecanice de un capac din plastic.

= Dispozitivul trebuie instalat dupa cum urmeazd pentru a respecta cerintele de curdtare ale
ASME-BPE (Part SD Cleanability):

A0028472
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Montarea

5.2.2 FMB50

Masurarea nivelului

= [nstalati intotdeauna dispozitivul sub cel mai jos punct de masurare.

= Nu instalati dispozitivul in urmétoarele locuri:
= in bariera de umplere
= in orificiul de evacuare al rezervorului
= in zona de aspirare a unei pompe
= la un punct al rezervorului care poate fi afectat de impulsuri de presiune de la

amestecator.

= Calibrarea si un test functional pot fi efectuate mai usor dacd montati dispozitivul in aval de
un dispozitiv de Inchidere.

= Deltapilot M trebuie sa fie izolat, de asemenea, in cazul fluidelor care se pot Intdri atunci
cand sunt reci.

Masurarea presiunii la gaze

Montati Deltapilot M cu dispozitivul de inchidere deasupra punctului de derivatie, astfel Incat
condensul s& se poatd scurge in proces.

Masurarea presiunii la vapori

= Montati Deltapilot M cu sifonul deasupra punctului de derivatie.
= Umpleti sifonul cu lichid Inainte de punerea in functiune. Sifonul reduce temperatura pana
aproape de temperatura ambianta.

Masurarea presiunii la lichide

Montati Deltapilot M cu dispozitivul de inchidere sub punctul de derivatie sau la acelasi nivel
cu acesta.

Endress+Hauser 9



Montarea Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

5.2.3 FMB51/FMB52/FMB53

= Atunci cAnd montati versiuni de tija si cablu, capul sondei trebuie s fie amplasat Intr-un
punct cat mai mult posibil fard debit. Pentru a proteja sonda impotriva impactului cauzat de
deplasarea laterald, montati sonda intr-un tub de ghidare (de preferintd, fabricat din
plastic) pentru a o fixa cu un dispozitiv de fixare.

= In cazul dispozitivelor pentru zone periculoase, respectati cu strictete instructiunile de
sigurantd atunci cand capacul carcasei este deschis.

= Lungimea cablului prelungitor sau a tijei sondei se bazeaza pe punctul de nivel zero
planificat.
La proiectarea structurii unui punct de méasurare, trebuie sa se ia in considerare si indltimea
capacului de protectie. Punctul de nivel zero (E) corespunde pozitiei diafragmei izolatoare
de proces.
Punct de nivel zero = E; partea superioard a sondei = L.

17 (0.67)

A0023559
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Montarea

5.2.4 Montarea FMB53 cu o clema de suspensie

J

A0018793

1  Cablu prelungitor
2 Clemd de suspensie
3 Fdlci de strangere

Montarea clemei de suspensie:

1. Montati clema de suspensie (elementul 2). Atunci cand selectati locul de fixare a
unitatii, tineti cont de greutatea cablului prelungitor (elementul 1) si a dispozitivului.

2. Ridicati félcile de strangere (elementul 3). Amplasati cablul prelungitor (elementul 1)
intre falcile de strangere, dupd cum se arata in figurd.

3. Tineti cablul prelungitor in pozitie (elementul 1) si impingeti falcile de strangere

(elementul 3) napoi, in jos. Apdsati usor de sus falcile de strangere pentru a le fixa in
pozitie.

5.2.5 Instructiuni de instalare suplimentare

Etansati carcasa sondei

s n timpul instalarii sau al utilizarii dispozitivului, sau la stabilirea conexiunii electrice, nu
trebuie sa pdtrundad umezeald in carcasa.

= Stréngeti intotdeauna ferm capacul carcasei si intrérile de cabluri.

Endress+Hauser 11



Conexiunea electricd Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

5.2.6 Garnitura pentru montarea flansei

Rezultate incorecte la masurare.

Garnitura nu trebuie sd apese pe membrana de proces deoarece acest lucru poate afecta
rezultatul masuratorii.

» Asigurati-va cd garnitura nu atinge membrana de proces.

5.2.7 inchiderea capacelor carcasei

Dispozitive cu garniturad de capac EPDM - transmitatorul prezinta scurgeri!

Din cauza lubrifiantilor minerali, de origine animala sau vegetald, garnitura capacului EPDM
se umfld, iar transmit&dtorul va prezenta scurgeri.

» Nu este necesard ungerea filetului datorita stratului aplicat pe filet din fabricé.

Capacul carcasei nu mai poate fi inchis.

Filet deteriorat!

» Lainchiderea capacelor carcasei, asigurati-va cé filetele de la capace si carcasd nu prezintd
murddrie, cum ar fi nisipul. Dacd intdmpinati rezistentd cand inchideti capacele, verificati
din nou dacd existd murddrie sau depuneri pe filete.

6 Conexiunea electrica
6.1 Cerinte de conectare
6.1.1 Ecranare/Egalizare de potential

= Pentru obtinerea unei ecrandri optime impotriva perturbatiilor, ecranarea trebuie sa fie
conectata pe ambele parti (in dulap si pe dispozitiv). Daca se preconizeaza curenti de
egalizare de potential In instalatie, impdmantati ecranarea numai pe o singurd parte,
preferabil la transmitdtor.

= In cazul utilizrii in zone periculoase, trebuie s& respectati reglementarile aplicabile.
Documentatia Ex separatd, care contine date tehnice si instructiuni suplimentare, este
inclusd in mod standard aldturi de toate sistemele Ex. Conectati toate dispozitivele la
egalizarea locald de potential.

12 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Conexiunea electricd

6.2 Conectarea dispozitivului

A AVERTISMENT

Tensiunea de alimentare poate fi conectata!
Pericol de electrocutare si/sau explozie!

>
>
>

v

Asigurati-va ca In unitate nu sunt activate procese necontrolate.

Inainte de a conecta dispozitivul, opriti tensiunea de alimentare.

La utilizarea dispozitivului de m&surare in zone periculoase, instalarea trebuie sa respecte,
de asemenea, standardele si reglementdrile nationale aplicabile si instructiunile de
sigurantd sau diagramele de instalare sau control.

In conformitate cu IEC/EN61010, dispozitivul trebuie prevdzut cu un disjunctor adecvat.
Dispozitivele cu protectie integratd la supratensiune trebuie sa fie impamantate.

Sunt instalate circuite de protectie Impotriva polaritatii inverse, influentelor HF si varfurilor
de supratensiune.

Conectati dispozitivul In urmétoarea ordine:

1.

Verificati dacd tensiunea de alimentare corespunde tensiunii de alimentare specificatd
pe placuta de identificare.

Tnainte de a conecta dispozitivul, opriti tensiunea de alimentare.
Scoateti capacul carcasei.

Dirijati cablul prin presgarniturd. Este de preferat sd utilizati un cablu torsadat, ecranat,
cu doua fire.

Conectati dispozitivul dupd cum este indicat in diagrama urmatoare.
Insurubati capacul carcasei.

Cuplati tensiunea de alimentare.

Endress+Hauser 13



Conexiunea electrica

Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

1
S,
OIS
4 - +
o 2
N |
A0029967
1 Bornd de impdmantare externd
2 Bornd de impdmantare
3 PROFIBUS PA: tensiune de alimentare: 9...32 V c.c. (cuplor cu segmente)
4 Borne pentru tensiunea de alimentare si semnal
6.2.1 Conectarea versiunii de cablu (numai FMB50)
— ) r + ot
— ] ﬁ T -
= ) h7— PE|D
1-/2-3
AD019991
1 RD=rosu
2 BK=negru
3 GNYE = verde
4 Dela4 pandla 20 mA
14 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Conexiunea electricd

6.2.2 Conectarea dispozitivelor cu fisd M12
A0011175
1 Semnal +
2 Nealocat
3 Semnal -
4 Impdmantare
6.2.3 Tensiune de alimentare
PROFIBUS PA

Versiune pentru zonele care nu prezinta pericol: de la 9 la 32 V c.c.

6.2.4 Consum de curent
11 mA +1 mA, curentul de comutare corespunde cu I[EC 61158-2, clauza 21.

6.2.5 Borne

= Tensiunea de alimentare si borna de impdmantare interna: 0,5 la 2,5 mm? (20 la 14 AWG)
= Bornd de impdmantare externa: 0,5 la 4 mm? (20 la 12 AWG)

6.2.6 Specificatia cablului

PROFIBUS PA

= Utilizati un cablu torsadat, ecranat, cu doud fire, preferabil de tip A.
= Diametru exterior cablu: de la 51a 9 mm (de la 0.2 1a 0.35 in) in functie de presgarnitura de
cablu utilizata

Pentru informatii suplimentare referitoare la specificatiile cablurilor, consultati
instructiunile de operare BAO0034S ,,PROFIBUS DP/PA: Indicatii privind planificarea si
punerea in functiune”, Indicatii PNO 2.092 ,Manualul de utilizare si instalare a
PROFIBUS PA” si IEC 61158-2 (MBP).
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Optiuni de operare

Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

7 Optiuni de operare

7.1 Operarea fara un meniu de operare
Optiuni de operare Explicatie Grafic Descriere
Operarea locald fara Dispozitivul este utilizat cu ajutorul tastelor > 16

afisajul dispozitivului de actionare si al comutatoarelor de tip DIP

switch de pe insertia electronicd.

A0029997

7.11 Pozitia elementelor de operare

Tasta de actionare si comutatoarele de tip DIP switch sunt amplasate pe insertia electronica a

dispozitivului.

PROFIBUS PA

29 Zero

A

Display

S
e)
REEEN° Q

BT, damp T 2|||

deltapion§~  offtSW 4
only ;on:P2=High off:SW 5|

— Address—/4 |

- [RmaEEE

| O

S
o[ ]
o[
=[]

on

off

— O__
O — damping T

—
o

High fjor [T T]

~N —SW/Y
o —SW/P2

Neutilizat

= WO 00NN

mdsuratd

16

LED verde pentru indicarea efectudrii cu succes a operatiunii

Tastd de actionare pentru reglarea pozitiei zero (Zero) sau resetare
Slot pentru afisaj local optional
Comutator de tip DIP switch pentru adresd de magistrald SW / HW
Comutator de tip DIP switch pentru adresd hardware
Comutator de tip DIP switch numai pentru Deltabar M
Comutator de tip DIP switch numai pentru Deltabar M

Comutator de tip DIP switch pentru pornirea/oprirea amortizdrii
0 Comutator de tip DIP switch pentru blocarea/deblocarea parametrilor relevanti pentru valoarea

A0032659
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

Optiuni de operare

Functia comutatoarelor de tip DIP switch

Simbol/etichetare

Pozitie comutator

»off”

»on”

O

A0011978

Dispozitivul este deblocat. Parametrii relevanti
pentru valoarea masuratd pot fi modificati.

Dispozitivul este blocat. Parametrii relevanti
pentru valoarea mdsuratd nu pot fi modificati.

damping t Amortizarea este opritd. Semnalul de iesire Amortizarea este pornitd. Semnalul de iesire
este emis dupa modificarea valorii mésurate este emis dupd modificarea valorii mésurate cu
fard un interval de temporizare. un interval de temporizare t. 2
Address Setati adresa dispozitivului folosind comutatoarele 1-7
SW/HW Adresare hardware Adresare software
1) Valoarea intervalului de temporizare poate fi configurata prin intermediul meniului de operare (,Setup” >

,Damping”). Setare din fabrica: t= 2 s. sau conform specificatiilor din comanda.

Functiile elementelor de operare

Tasta

Semnificatie

Zero apdsat timp de cel putin

3 secunde

Position adjustment

Apésati tasta si mentineti-o apdsata timp de cel putin 3 secunde. LED-ul de pe
insertia electronicd se aprinde scurt dacéd presiunea aplicatd a fost acceptatd pentru
reglarea pozitiei. Consultati, de asemenea, urméatoarea sectiune: ,Efectuarea
regldrii pozitiei la locatia de instalare”.

Zero apésat timp de cel putin

12 secunde

Reset

Toti parametrii sunt resetati la configuratia comenzii.

Efectuarea reglarii pozitiei la fata locului

= Functionarea trebuie sa fie deblocata.

= Dispozitivul este configurat in mod standard pentru modul de mdsurare ,Pressure”
(Cerabar, Deltabar) sau modul de masurare ,Level” (Deltapilot).

= Presiunea aplicatd trebuie sd se afle intre limitele de presiune nominald ale senzorului.

Consultati informatiile de pe placuta de identificare.

Efectuati reglarea pozitiei:

1. Este prezentd presiune la dispozitiv.

2. Apdsati tasta si mentineti-o apdsatd timp de cel putin 3 secunde.

3. Daca LED-ul de pe insertia electronicd se aprinde scurt, presiunea aplicata a fost
acceptatd pentru reglarea pozitiei. Dacd LED-ul nu se aprinde, presiunea aplicatd nu a
fost acceptatd. Respectati limitele de intrare. Pentru mesajele de eroare, consultati
Instructiunile de operare.

Endress+Hauser
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7.2 Afisaj de cu afisajul dispozitivului (optional)

Un afisaj cu cristale lichide (LCD) cu 4 linii este utilizat pentru afisare si operare. Afisajul local
prezinta valori masurate, texte de dialog, mesaje de defectiune si mesaje de atentionare.
Pentru o operare usoard, afisajul poate fi scos din carcasa (consultati pasii 1 - 3 din figura).
Este conectat la dispozitiv printr-un cablu cu lungimea de 90 mm (3,54 in). Afisajul
dispozitivului poate fi rotit in trepte de cate 90° (consultati pasii 4 - 6 din figurd). In functie de
pozitia de instalare a dispozitivului, acest lucru faciliteaza utilizarea dispozitivului si citirea
valorilor méasurate.

A0028500

Functii:

= Afisajul cu 8 cifre al valorii méasurate, inclusiv semn si virguld zecimald.

= Grafic cu bare ca afisaj grafic al valorii standardizate a blocului de intrare analogicd
( ,Scalarea valorii de iegire (valoare de IESIRE)”, figura)

= Trei taste de operare

= Ghidare prin meniu simpld si completd datoritd defalcdrii parametrilor In cateva niveluri si
grupuri

= Fiecare parametru primeste un cod din 3 cifre pentru navigare usoara

= Posibilitate de configurare a afisajului pentru a corespunde cerintelor si preferintelor
individuale, de exemplu, limba, afisajul alternant, afisarea altor valori mésurate, cum ar fi
temperatura senzorului, setarea contrastului

= Functii de diagnoza completd (mesaj de eroare si de avertizare etc.)
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42 nbhar<—4
T ]

A0030013
Linie principald
Valoare
Simbol
Unitate
Grafic cu bare
Linie informatii
Taste de actionare

NO b wWN =

Urmatorul tabel prezintd simbolurile care pot apdrea pe afisajul local. Pot aparea patru
simboluri simultan.

Semnificatie

Simbol de blocare
Operarea dispozitivului este blocatd. Deblocati dispozitivul, .

Simbol de comunicare
Transfer de date prin comunicare

A0018155

S Mesaj de eroare ,,Out of specification”

Dispozitivul este utilizat in afara specificatiilor sale tehnice (de exemplu, in timpul pornirii sau curatarii).
A0013958

Mesaj de eroare ,Service mode”
Dispozitivul se afld in modul service (de exempluy, in timpul unei simuldri).

0

A0013959

Mesaj de eroare ,,Maintenance required”
Este necesard intretinerea. Valoarea mésuratd ramane valida.

A0013957

Mesaj de eroare ,Failure detected”
S-a produs o eroare de operare. Valoarea mésurata nu mai este valida.

T

A0013956
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7.2.1 Tastele de actionare de pe modulul de afisare si operare

Tastd/Taste de actionare Semnificatie

= Navigati in jos in lista verticald

= Editati valorile numerice sau caracterele in cadrul unei functii
A0017879

= Navigati in sus in lista verticalad

= Editati valorile numerice sau caracterele in cadrul unei functii
A0017880

= Confirmati intrarea

= Treceti la urmétorul element

ACOL7881 = Selectati un element de meniu si activati modul de editare

. @ Setarea contrastului afisajului local: mai intunecat
si

A0017879 A0017881
Setarea contrastului afisajului local: mai luminos
si
A0017880 A0017881
Functii ESC:
o = Péarasiti modul de editare pentru un parametru fard sé salvati valoarea modificata
aOL7879 aco17ss0 | ™ Va aflati intr-un meniu la un nivel de selectare. De fiecare datd cand apésati simultan
tastele, vd deplasati cu un nivel mai sus In meniu.
7.2.2 Exemplu de operare: parametri cu o lista verticala

Exemplu: selectare ,Deutsch” ca limba a meniului.

Language 000 | Operare
1| v English ,English” este valoarea setatd ca limba de meniu (valoare implicita).
Deutsch Un v inaintea textului meniului indicd optiunea care este activd in momentul respectiv.
eutsc
2 Deutsch Selectati ,Deutsch” folosind & sau [&.
v English
3| v Deutsch = Selectati E) pentru a confirma. Un v inaintea textului meniului indicd optiunea activa
) (optiunea ,Deutsch” este acum selectata ca limba a meniului).
English = Utilizati [ pentru a parasi modul de editare a parametrului.
7.2.3 Exemplu de operare: parametri care pot fi definiti de utilizator

Exemplu: setarea parametrului ,Set URV (014)” de la 100 mbar (1,5 psi) la
50 mbar (0,75 psi).
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Cale de meniu: Setup - Extended setup - Current output - Set URV

Set URV 014 Operare

Afisajul local prezintd parametrul care trebuie modificat. Unitatea

1 100 . 000/ mbar ,mbar” este definita Intr-un alt parametru si nu poate fi modificata aici.
Apasati (8 sau (&) pentru a intra in modul de editare.

2 100 . 000/ mbar Prima cifra este evidentiat4 cu negru.
Utilizati tasta (8 pentru a modifica ,1” in ,5".

3 500 . 000/ mbar Apasati tasta [E) pentru a confirma valoarea ,5”. Cursorul trece la
urmatoarea pozitie (evidentiatd cu negru).
Confirmati ,0” cu [E (a doua pozitie).
A treia cifrd este evidentiatd cu negru si poate fi acum editata.

4 500 . 000 mbar
Utilizati tasta & pentru a comuta la simbolul ,, «l".

5 504 . 000/ mbar Utilizati [ pentru a salva noua valoare si a parasi modul de editare.
Consultati graficul urmator.
Noua valoare pentru intervalul superior este de 50 mbar (0,75 psi).

6 50. 000 mbar Utilizati E) pentru a parasi modul de editare a parametrului.
Utilizati ) sau [ pentru a reveni la modul de editare.

7.2.4 Exemplu de operare: acceptarea presiunii prezente

Exemplu: reglarea pozitiei de setare.

Cale de meniu: meniu principal - Setup - Position adjustment

Position adjustment 007 | Operare
1| v Cancel Presiunea pentru reglarea pozitiei este prezentd la dispozitiv.
Confirm
2 Cancel Utilizati ) sau & pentru a comuta la optiunea ,Confirm”. Optiunea activa este
evidentiatd cu negru.
v Confirm
3 Adjustment has Utilizati tasta Elpentru a accepta presiunea aplicatd pentru reglarea pozitiei.
been accepted! Dispozitivul confirma setarea si revine la parametrul ,Position adjustment”.
4| v Cancel Utilizati [E) pentru a pardsi modul de editare a parametrului.
Confirm
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8 Punerea in functiune
Dispozitivul este configurat in mod standard pentru modul de mdsurare ,Level”.

Intervalul de masurare si unitatea In care este transmisd valoarea masuratd corespund datelor
de pe placuta de identificare.

A AVERTISMENT

Presiunea de proces permisa este depasita!

Pericol de rénire in cazul exploddrii pieselor! Dacd presiunea este prea mare, sunt afisate

avertismente.

» Dacd o presiune mai micd decat valoarea minima permisa sau mai mare decat valoarea
maxima permisa este prezentd la dispozitiv, sunt emise succesiv urmatoarele mesaje (in
functie de setarea parametrului ,,Alarm behavior” (050)): ,S140 Working range P” sau
,F140 Working range P” ,S841 Sensor range” sau ,,F841 Sensor range” ,S971
Adjustment”

» Utilizati dispozitivul numai intre limitele de interval ale senzorului!

Presiunea de proces permisa este depasita inferior!

Daca presiunea este prea micd, sunt afisate mesaje.

» Dacé o presiune mai micd decat valoarea minima permisa sau mai mare decat valoarea
maxima permisa este prezentd la dispozitiv, sunt emise succesiv urmatoarele mesaje (in
functie de setarea parametrului ,Alarm behavior” (050)): ,S140 Working range P” sau
,F140 Working range P” ,S841 Sensor range” sau ,F841 Sensor range” ,S971
Adjustment”

» Utilizati dispozitivul numai Intre limitele de interval ale senzorului!

8.1 Punerea in functiune cu un meniu de operare

8.1.1 Selectarea limbii, a modului de mésurare si a unitatii de presiune

Language (000)

Navigation Meniu principal > Language
Write permission Operator/Maintenance/Expert
Description Selectati limba meniului pentru afisajul local.
Selection = English
= Altd limbé (conform selectiei la comandarea
dispozitivului)

= O a treia limb& dacé este cazul (limba locului fabricatiei)

Factory setting English
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Press. eng. unit (125)

Write permission

Description

Selection

Factory setting

8.1.2 Position adjustment

Operator/Maintenance/Expert

Selectati unitatea de presiune. Dacéd este selectatd o noud
unitate de presiune, toti parametrii specifici presiunii sunt
convertiti si afisati cu noua unitate.

= mbari, bari

= mmH20, mH20
= inH20, ftH20

= Pa, kPa, MPa

= psi

= mmHg, inHg

= kgf/cm?

mbari sau bari, In functie de intervalul de masurare nominal
al senzorului sau conform specificatiilor din comanda.

Corrected press. (172)

Navigation
Write permission

Description

Nota

Setup - Corrected press.
Operator/Maintenance/Expert

Afiseaza presiunea masuratd dupa reglarea senzorului si
pozitiei.

Daca aceastd valoare nu este egald cu ,,0”, poate fi corectata
la ,0” prin reglarea pozitiei.

Pos. zero adjust (007) (senzori de presiune manometrici)

Write permission

Endress+Hauser
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Description Reglarea pozitiei zero — nu este necesar sa se cunoasca
diferenta de presiune dintre zero (valoarea de referintd) si
presiunea masuratd.

Exemplu = Valoare masuratd = 2,2 mbar (0,033 psi)
= Puteti corecta valoarea méasuratd prin intermediul
parametrului ,Pos. zero adjust” cu optiunea ,,Confirm”.
Aceasta inseamna cd atribuiti valoarea 0,0 la presiunea
prezenta.
= Valoare masuratéd (dupa reglarea poz. zero) = 0,0 mbari
= Este corectatd si valoarea curentd.

Selection = Confirm
= Cancel
Factory setting Cancel

Calib. offset (192)/(008) (senzor de presiune absoluta)

Write permission Maintenance/Expert

Description Reglarea pozitiei - trebuie sd se cunoascé diferenta de
presiune dintre valoarea de referintd si presiunea masurata.

Exemplu = Valoare masuratd = 982,2 mbar (14,73 psi)

= Corectati valoarea mésuratd cu valoarea introdusd, de
exemply, 2,2 mbar (0,033 psi) prin parametrul ,Calib.
offset”. Aceasta inseamna ca atribuiti valoarea la
presiunea prezentd 980,0 mbar (14,7 psi).

= Valoare masuratd (dupéa reglarea poz. zero) =
980,0 mbar (14,7 psi)

= Este corectatd si valoarea curentd.

Factory setting 0.0

24 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Punerea in functiune

8.2 Configurarea masurarii presiunii
8.2.1 Calibrare fara presiune de referinta (calibrare uscata)
Exemplu:

In acest exemplu, un dispozitiv cu un senzor 400 mbar (6 psi) este configurat pentru intervalul
de masurare 0 la +300 mbar (O la 4,5 psi), adica la sunt atribuiti O mbari si respectiv
300 mbar (4,5 psi).

Conditie prealabila:

Aceasta este o calibrare teoreticd, adica valorile presiunii pentru intervalul inferior si superior
sunt cunoscute.

Avand In vedere orientarea dispozitivului, ar putea exista schimbari de presiune in
valoarea mdsuratd, adicd valoarea masurata nu este zero intr-o stare nepresurizata.
Pentru informatii despre modul de efectuare a reglarii pozitiei, consultati > & 22.

Descriere

1| Selectati modul de mé&surare ,Pressure” prin intermediul parametrului ,Measuring mode”.
Cale de meniu: Setup > Measuring mode

A\ AVERTISMENT

Modificarea modului de masurare afecteazi intervalul (URV)

Aceastd situatie poate conduce la depésirea posibilitatii de prezentare corectd a rezultatului in cazul produsului.

» Dacd modul de masurare se modificd, setarea pentru interval (URV) trebuie verificatd in meniul de operare
,Setup” si reglatd din nou dacd este necesar.

2 | Selectati o unitate de presiune prin intermediul parametrului ,Press eng. unit”, aici ,mbar”, de exemplu.
Cale de meniu: Setup - Press. eng. unit

3 | Dacé este necesar, scalati ,OUT Value” a blocului de intrare analogic, , descrierile parametrului pentru ,Measured
value scaling” si ,Output scaling”.

4 | Rezultat:
Intervalul de méasurare este configurat pentru 0 la +300 mbar (O la 4,5 psi).
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