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1  Istoric revizuiri

Versiune produs Document Modificări/Comentarii

• FieldCare: 2.13.xx
• DeviceCare:

1.05.xx

KA01303S/04/A
2/04.18

Versiune nouă a produsului
DeviceCare: versiune nouă a produsului

• FieldCare: 2.14.xx
• DeviceCare:

1.06.xx

KA01303S/04/A
2/05.19

Versiune nouă a produsului

• FieldCare: 2.14.xx
• DeviceCare:

1.07.xx

KA01303S/04/A
2/06.20

Configurări noi (componente noi)
DeviceCare: versiune nouă a produsului

• FieldCare: 2.15.xx
• DeviceCare:

1.07.xx

KA01303S/04/A
2/07.20

Versiune nouă a produsului FieldCare

• Gestionarea licenţelor de software
• Stick-ul USB înlocuieşte DVD-ul

• FieldCare: 2.16.xx
• DeviceCare:

1.07.xx

KA01303S/04/E
N/08.22-00

Secţiunea 4.3: notă privind serviciul de actualizare
a software-ului

• FieldCare: 2.17.xx
• DeviceCare:

1.07.xx

KA01303S/04/E
N/09.22-00

Versiune nouă a produsului FieldCare

• Compatibilitate pachet FDI
• Actualizări de securitate

2  Informaţii despre document

2.1  Funcţia documentului
Aceste instrucţiuni conţin toate informaţiile necesare pentru a instala şi actualiza
software-ul.

2.2  Simboluri utilizate

Simbol Semnificaţie

Deschideţi pagina de pornire a managerului de instalare.

Deschideţi setările limbii.
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Simbol Semnificaţie

Informaţii suplimentare despre software.

Închideţi aplicaţia.

Reveniţi la ultima pagină deschisă.

Informaţii despre FieldCare, modem, Fieldgate, Field Xpert.

Deschideţi tastatura.

Ecran complet.

Ieşiţi din modul de ecran complet.

3  Descrierea produsului

3.1  Funcţia software-ului
Managerul de instalare ghidează utilizatorul în timpul instalării tuturor
componentelor FieldCare care sunt livrate în cadrul pachetului FieldCare (aplicaţie
cadru, driver, fişiere CommDTM, fişiere DeviceDTM, instrumente). Pentru a efectua
instalarea sunt necesare drepturi de administrator.

3.2  Gestionarea licenţelor de software (Software
license management - SLM)

3.2.1  Model de licenţiere FieldCare SFE500
FieldCare este livrat sub forma unei licenţe de încercare gratuite cu o limită de
timp. Acordul de licenţă (EULA) este valabil pentru utilizarea licenţei. Dacă
FieldCare urmează să fie utilizat permanent, este necesară achiziţionarea FieldCare
şi activarea licenţei cu ajutorul ID-ului software-ului furnizat.

Modelul de licenţiere FieldCare constă într-un modul de bază numit „Plant Asset
Management” (PAM - Gestionarea activelor fabricii) şi într-o extensie numită
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„Condition Monitoring” (Monitorizarea condiţiilor). O licenţă cuprinde o
combinaţie a modulului PAM plus alte extensii.

Pentru a utiliza cea mai recentă versiune a FieldCare, este necesară activarea
software-ului cu ajutorul ID-ului software-ului. Cheia de licenţă a versiunii
anterioare FieldCare (< 2.15.00) nu mai poate fi utilizată pentru cea mai
recentă versiune FieldCare. Pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.endress.com/sfe500 sau contactaţi partenerul local de vânzări
Endress+Hauser.

Gestionarea licenţelor de software oferă următoarele funcţii:
• Utilizarea software-ului în modul de încercare timp de 60 de zile
• Activarea permanentă a software-ului (cu sau fără conexiune la internet)
• Reînnoirea licenţei
• Returnarea licenţei

Activarea permanentă a software-ului
Condiţii prealabile:
• Software-ul este instalat pe computer
• Acordul de licenţă (EULA) a fost acceptat

Activarea permanentă a software-ului cu conexiune la internet
Condiţii prealabile:
ID-ul software-ului este disponibil

ID-ul software-ului este specificat pe eticheta carcasei stick-ului USB
FieldCare sau în mesajul de e-mail care a fost trimis de Endress+Hauser la
livrarea produsului.
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1. Porniţi software-ul.
 Este afişată fereastra Software activation:

2. Faceţi clic pe butonul Activate.
 Este afişată fereastra Software license management pentru

introducerea ID-ului software-ului.

3. Introduceţi ID-ul software-ului.
 Un simbol confirmă introducerea ID-ului software-ului.
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4. Faceţi clic pe butonul Continue.


5. Dacă aveţi deja un cont de utilizator pentru Endress+Hauser Software Portal:
introduceţi adresa de e-mail şi parola, iar apoi faceţi clic pe Activate.
 Dacă activarea software-ului a fost efectuată cu succes, este afişată

următoarea fereastră:

6. Dacă nu aveţi încă un cont de utilizator pentru Endress+Hauser Software
Portal, reveniţi la pasul 4 şi faceţi clic pe butonul Create Account.
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După activare, puteţi vizualiza informaţiile despre licenţă:

1. Faceţi clic pe butonul Close.


Fereastra afişează toate informaţiile relevante pentru licenţă, cum ar fi
numărul de serie, titularul licenţei etc.

2. Faceţi clic pe simbolul X ( ) din colţul din dreapta sus pentru a închide
fereastra.
 După un moment, porneşte programul FieldCare.

Configurarea licenţei de software
Caseta de selectare Search for remote licenses poate fi activată sau
dezactivată. Opţiunea este oferită din motive de performanţă. În cazul în care
caseta de selectare este activată, computerul caută în reţea licenţe de
software valide oferite de un server de licenţe. În cazul în care caseta de
selectare este dezactivată, este necesară instalarea locală a unei licenţe de
software valide pe computer. Opţiunea împiedică computerul să scaneze
licenţe din reţea.

Dacă este necesar, funcţia Software license management poate fi deschisă
din meniul FieldCare Help şi License information.
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Activarea permanentă a software-ului fără conexiune la internet
În cazul în care computerul nu are acces la internet, licenţa poate fi activată şi
manual.

Condiţii prealabile:
• Un dispozitiv de stocare portabil, de exemplu, un stick USB
• Un al doilea computer cu acces la internet

Prezentare generală a procesului de activare manuală

Computer cu FieldCare, dar fără
acces la internet

Stick
USB

Computer cu acces la internet

Fereastra „Software activation
- Manual”

Pe Endress+Hauser Software
Portal

Step 1

Acţiune: Salvaţi fişierul cu
solicitarea de licenţă (*.EHR) pe
stick-ul USB.

=> 1. Activation request

Acţiune: Încărcaţi fişierul cu
solicitarea de licenţă (*.EHR) de pe
stick-ul USB.

2. License activation/update

Step 2 <= Acţiune: Salvaţi fişierul de
actualizare a licenţei (*.EHR) pe
stick-ul USB.

Acţiune: Importaţi fişierul de
actualizare a licenţei (*.EHU) de
pe stick-ul USB.

Step 3

Acţiune: Salvaţi fişierul de
confirmare a licenţei (*.EHR) pe
stick-ul USB.

=> 3. Confirmation of license
activation

Acţiune: Încărcaţi fişierul de
confirmare a licenţei (*.EHC) de pe
stick-ul USB.
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Descriere detaliată
1. Parcurgeţi paşii de la 1 la 4 conform descrierii din secţiunea Activarea

permanentă a software-ului cu conexiune la internet.
 Este afişată fereastra Software activation cu mesajul Your client/server

is not connected with the Internet.

2. Faceţi clic pe butonul Manual activation.
 Se afişează fereastra Software activation - manual.
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3. Faceţi clic pe butonul Save de la Step 1.
 Se deschide fereastra de dialog Save as....

4. Salvaţi fişierul cu solicitarea de licenţă (*.EHR) pe stick-ul USB.

5. Introduceţi stick-ul USB într-un computer care are acces la internet.

6. Pe acest computer care are acces la internet, accesaţi Endress+Hauser
Software Portal: https://software-products.endress.com

7. Conectaţi-vă la Endress+Hauser Software Portal.

8. Selectaţi meniul Activation/update.
 Se afişează următoarea vizualizare:

9. La 1. Activation request, faceţi clic pe butonul Upload.

10. Încărcaţi fişierul cu solicitarea de licenţă (*.EHR) de pe stick-ul USB.
 În cazul în care încărcarea a fost realizată cu succes, este afişat

următorul mesaj: The activation request file has been successfully
processed. Apoi treceţi la Step 2 din fereastra Software activation -
Manual.
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11. Selectaţi OK pentru a confirma mesajul.
 Este afişat numele fişierului de activare „*.EHU”:

12. Faceţi clic pe butonul Save.

13. Salvaţi fişierul de actualizare a licenţei (*.EHU) pe stick-ul USB.

14. Introduceţi stick-ul USB la un computer pe care este instalat FieldCare (fără
conexiune la internet). Asiguraţi-vă că nu vă deconectaţi de pe Endress
+Hauser Software Portal. Pe computerul fără conexiune la internet, se
afişează în continuare fereastra Software activation - manual.

15. La Step 2 faceţi clic pe butonul Import.

16. Încărcaţi de pe stick-ul USB fişierul de actualizare a licenţei (*.EHU) salvat
anterior.

17. Faceţi clic pe butonul Save de la Step 3.
 Se deschide fereastra de dialog Save as....

18. Salvaţi fişierul de confirmare a licenţei (*.EHC) pe stick-ul USB.

19. Faceţi clic pe simbolul X ( ) din colţul din dreapta sus pentru a închide
fereastra.
 După un moment, porneşte programul FieldCare.

20. Introduceţi stick-ul USB într-un computer care are acces la internet.
Conexiunea dumneavoastră la Endress+Hauser Software Portal este încă
activă.
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21. Defilaţi în jos la 3. Confirmation of the license activation.


22. Faceţi clic pe butonul Upload.

23. Încărcaţi de pe stick-ul USB fişierul de confirmare a licenţei (*.EHC) salvat.
 În cazul în care încărcarea a fost realizată cu succes, este afişat

următorul mesaj: The activation of the product has been confirmed
successfully.

24. Selectaţi OK pentru a confirma mesajul.

FieldCare este acum activat permanent. Starea licenţei şi detaliile despre licenţă pot
fi consultate pe Endress+Hauser Software Portal, în secţiunea Products.

Actualizarea licenţei de software
Condiţii prealabile:
• Software-ul este instalat pe computer
• Software-ul este licenţiat
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1. Deschideţi funcţia Software license management din meniul FieldCare
Help -> License information.
 Este afişată următoarea fereastră:

2. Faceţi clic pe butonul Renew license.
 Este afişată fereastra Login to software portal.
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3. Introduceţi adresa dumneavoastră de e-mail şi parola, iar apoi faceţi clic pe
Renew license.
 Dacă activarea software-ului a fost efectuată cu succes, este afişată

următoarea fereastră:

4. Dacă nu aveţi încă un cont de utilizator pentru Endress+Hauser Software
Portal, faceţi mai întâi clic pe butonul Create account de la Step 2.

Returnarea licenţei de software
Condiţii prealabile:
• Software-ul este instalat pe computer
• Software-ul este licenţiat
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1. Deschideţi funcţia Software license management din meniul FieldCare
Help şi License information.
 Este afişată următoarea fereastră:

2. Faceţi clic pe butonul Return license.
 Este afişată fereastra Login to software portal.

3. Introduceţi adresa dumneavoastră de e-mail şi parola, iar apoi faceţi clic pe
Return license.
 Dacă software-ul a fost returnat cu succes, apare fereastra Return

license cu mesajul: The software has been successfully returned.
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4  Instalare
Instalarea anumitor componente durează mai mult timp. Pentru a evita
problemele, nu anulaţi instalarea decât dacă vi se solicită acest lucru.

4.1  Cerinţe de sistem
Înainte de instalare, instalaţi software-ul necesar, de exemplu, Microsoft.NET
3.5/4.x şi PDF Reader.

În modul bază de date, versiunile FieldCare până la 2.10.xx utilizează SQL Server
2008 pentru arhivarea datelor. Versiunile FieldCare începând cu 2.11.xx sunt
compatibile cu Windows 10, cu condiţia ca baza de date să fie actualizată cel puţin
la SQL Server 2014.

Scenarii de instalare şi actualizare acceptate de versiunea 2.17.xx:

Sistemul de
operare
instalat

SQL Server
instalat

Baza de date
FieldCare  1)

FieldCare Procedură

Windows 10 Nu Nu Neinstalat • Instalaţi FieldCare
2.17.xx incl. SQL Server
2014

• Baza de date FieldCare
este instalată

Windows 10 SQL Server
2014 sau SQL
Server 2016

Nu Neinstalat • Instalaţi FieldCare
2.17.xx.

• Utilizaţi SQL Server
existent.

• Baza de date FieldCare
este instalată
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Sistemul de
operare
instalat

SQL Server
instalat

Baza de date
FieldCare  1)

FieldCare Procedură

Windows 10 • Nu
• SQL Server

2008

Nu Neinstalat • Instalaţi SQL Server
2014.

• Instalaţi FieldCare
2.17.xx.

• Baza de date FieldCare
este instalată

Windows 10 SQL Server
2008

Da • Neinstalat
• Versiune

mai veche a
FieldCare

• Instalaţi FieldCare
2.17.xx.

• Utilizaţi SQL Server
existent.

• Se utilizează baza de
date FieldCare existentă

1) SQL Server conţine o bază de date care poate fi utilizată de FieldCare pentru arhivarea
datelor.

Configurarea FieldCare nu acceptă o instalare care implică actualizarea
versiunii Windows.

SQL Server preinstalat nu este actualizat automat în timpul actualizării Windows.
Dacă este instalat SQL Server 2012 sau o versiune mai veche, acesta nu va mai
funcţiona în urma actualizării şi nici aplicaţiile preinstalate care necesită SQL
Server.

1. Efectuaţi o copie de rezervă a bazei de date FieldCare în SQL Server, copia de
rezervă a bazei de date şi a fişierelor utilizatorului.

2. Actualizaţi la Windows 10 versiunea de Windows instalată.

3. Instalaţi FieldCare cu SQL Server 2014.

4. Restabiliţi datele copiate anterior.

4.2  Instalarea software-ului
1. Introduceţi stick-ul USB FieldCare într-un port USB şi navigaţi cu Windows

File Manager la folderul rădăcină.
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2. Porniţi programul de instalare FieldCare (InstallationManager.exe).


Opţiunile de pe pagina de pornire a Installation Manager:
• FieldCare SFE500 installation →   18
• DeviceCare SFE100 installation →   21
• DTM library installation →   22
• FDI Package library installation →   25
• More →   25

4.2.1  Instalarea FieldCare SFE500
1. Faceţi clic pe FieldCare SFE500 de pe pagina de pornire a Installation

Manager.
 Se deschide fila „EULA”.
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2. Selectaţi I agree pentru a accepta acordul de licenţă şi faceţi clic pe Next.
 Se deschide fila „Path”.
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3. Selectaţi calea de instalare şi faceţi clic pe Next.
 Se deschide fila „Install” şi se instalează FieldCare.

După instalare, se deschide fila „Report”.

4. Închideţi caseta de dialog.

Parola bazei de date trebuie modificată după instalarea cu succes a FieldCare.
Parola standard a bazei de date nu poate fi utilizată.
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4.2.2  Instalarea DeviceCare SFE100
1. Pe pagina de pornire a Installation Manager faceţi clic pe DeviceCare

SFE100.
 Se deschide fila „EULA”.

2. Selectaţi I agree pentru a accepta acordul de licenţă şi faceţi clic pe Next.
 Se deschide fila „Path”.
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3. Selectaţi calea de instalare şi faceţi clic pe Next.
 Se deschide fila „Install” şi începe instalarea DeviceCare.

După instalare, se deschide fila „Report”.

4. Închideţi caseta de dialog.

4.2.3  DTM library
Pentru a putea accesa dispozitivele, trebuie să fie selectate şi instalate DTM-
urile şi bibliotecile DTM necesare.
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1. Faceţi clic pe DTM library de pe pagina de pornire a Installation Manager.
 Se deschide fila „Welcome”.

2. Acceptaţi condiţiile de licenţă şi faceţi clic pe Next.
 Se deschide fila „System”.
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3. Faceţi clic pe Next.
 Se deschide fila „Selection”.

4. Selectaţi produsele care trebuie să fie instalate şi faceţi clic pe Next.
 Se deschide fila „Overview”.
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5. Faceţi clic pe Install.
 Biblioteca DTM începe să se instaleze şi este afişat un mesaj de

confirmare a instalării cu succes.

6. Faceţi clic pe Close.
 Se deschide pagina de pornire a Installation Manager.

4.2.4  FDI Package library
Pentru a avea acces la dispozitivele cu pachetele FDI ca drivere de dispozitiv,
trebuie instalate mai întâi pachetele FDI sau bibliotecile de pachete FDI
necesare.

1. Faceţi clic pe FDI Package library de pe pagina de pornire a Installation
Manager.

2. Urmaţi în continuare instrucţiunile de instalare.

4.2.5  More
‣ Faceţi clic pe More de pe pagina de pornire a Installation Manager.

 Se deschide caseta de dialog cu opţiunile de selecţie.
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DTM library
‣ Faceţi clic pe DTM library.

 Sunt afişate toate DTM-urile disponibile.

Communication / gateway DTMs
‣ Faceţi clic pe Communication / gateway DTMs.

 Sunt afişate toate DTM-urile gateway/de comunicare disponibile.
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Documentation
‣ Faceţi clic pe Documentation.

 Toate documentele sunt afişate în format PDF.

Drivers
‣ Faceţi clic pe Drivers.

 Sunt afişate toate driverele disponibile.
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Tools
‣ Faceţi clic pe Tools.

 Este iniţiat procesul de instalare pentru Envelope Curve Viewer (Echo
Curve Viewer).

4.3  Actualizarea software-ului
Endress+Hauser oferă un contract de actualizare pentru FieldCare.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi partenerul de vânzări
Endress+Hauser.

Serviciul de actualizare a software-ului
Perioada de întreţinere inclusă începe odată cu crearea licenţei şi se încheie
automat după un an (data de expirare). Indiferent de momentul achiziţionării
serviciului de actualizare a software-ului, orice serviciu suplimentar de
actualizare a software-ului achiziţionat va continua fără întrerupere de la
ultima dată de expirare. În cazul în care este achiziţionat după data de
expirare, noua perioadă de întreţinere va acoperi mai întâi diferenţa de
service creată între data de expirare şi crearea serviciului de actualizare a
software-ului achiziţionat.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că actualizările de software pot fi
activate şi la un moment ulterior, cu condiţia ca versiunea de software să fi
fost lansată într-o perioadă de întreţinere valabilă şi activă.

Abonarea la informaţii despre produse
1. Introduceţi https://software-products.endress.com în browserul web.

2. Conectaţi-vă la Software Portal.
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3. Pe Software Portal, faceţi clic pe My account.
 Se deschide caseta de dialog „My account”.

4. Defilaţi în jos, selectaţi I agree to receiving marketing communication
information like available updates from Endress+Hauser şi faceţi clic pe
Save.
 V-aţi abonat la buletinul cu informaţii despre produse.

4.4  Actualizarea catalogului dispozitivului
Catalogul dispozitivului FieldCare trebuie actualizat după instalarea de noi
DTM-uri sau pachete FDI.

Condiţii prealabile:
• FieldCare a fost instalat
• ID-ul software-ului a fost introdus şi software-ul a fost activat
• DTM-urile sau pachetele FDI au fost instalate

1. În FieldCare, faceţi clic pe Device catalog şi pe Update.
 Se deschide caseta de dialog „Update device catalog”. Fereastra din

stânga prezintă DTM-urile sau pachetele FDI care nu sunt incluse în
catalogul dispozitivului. Fereastra din dreapta prezintă DTM-urile sau
pachetele FDI care sunt incluse în catalogul dispozitivului.

2. Faceţi clic pe Update.
 Driverele de dispozitiv instalate sunt actualizate.

3. Cu ajutorul butonului din dreapta al mausului, faceţi clic pe fereastra din
stânga şi selectaţi Add all to DTM catalog.
 DTM-urile, iDTM-urile şi pachetele FDI sunt adăugate în catalogul

dispozitivului.
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4. Faceţi clic pe OK.
 Modificările sunt acceptate şi caseta de dialog se închide.
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