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Lyhyt kayttéopas
Proservo NMS81

Séailibmittaus

Téma lyhyt kdyttéopas on kayttdohjeiden suppea versio; se ei
korvaa laitteeseen liittyviéd kayttéohjeita.

Liséatietoja laitteesta saat kéyttohjeista ja muista asiakirjoista:
Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksilla:

» Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Alypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin kdyttésovellus
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Tésta asiakirjasta Proservo NMS81

1 Téasta asiakirjasta

1.1 Symbolit

1.1.1 Turvallisuussymbolit

A\ VAARA
Tamaé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jattdminen voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A\ VAROITUS
Téamaé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jattdminen voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A HUOMIO
Té&maé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jattdminen voi
aiheuttaa lievié tai keskivaikeita vammoja.

Téma symboli sisdltéa tietoja menettelytavoista ja muista asioista, jotka eivét aiheuta
tapaturmavaaraa.

1.1.2 Sdhkoésymbolit
o

Vaihtovirta

~
Tasavirta ja vaihtovirta

Tasavirta
1

Maadoitus

Maadoitettu liitin on maadoitettu kayttdjan maadoitusjarjestelmén valityksella.
@ Suojamaadoitus (PE = Protective Earth)

Maadoitusliittimet on kytkettdva ennen muita kytkent6jé.

Maadoitusliittimet sijaitsevat laitteen sisélla ja ulkopuolella:
= Sisdpuolen maadoitusliitin: liittd4 suojamaadoituksen verkkojénnitteeseen.
= Ulkopuolen maadoitusliitin: liitté4 laitteen laitoksen maadoitusjarjestelméén.

1.1.3 Ty6kalusymbolit
S

Phillips-kannan ruuvitaltta

0~

Uraruuvitaltta
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Proservo NMS81

Tésta asiakirjasta

Qo

Torx-ruuvitaltta

O

Kuusiokoloavain

=8

Kiintoavain

1.1.4 Tietyntyyppisten tietojen ja kuvien symbolit

& Sallittu
Sallitut menettelytavat, prosessit tai toimet

Etusijainen
Etusijaiset menettelytavat, prosessit tai toimet

Kielletty

Kielletyt menettelytavat, prosessit tai toimet
B3 Vihje

[lmoittaa lisatiedoista

Asiakirjaviite

«J

Kuvaviite

>

[lmoitus tai yksittéinen vaihe, joka tulee huomioida
i, A, B

Toimintavaiheiden sarja

L

Toimintavaiheen tulos

=

Silmé&maéaréinen tarkastus

Kaytto kayttdsovelluksella

Kirjoitussuojattu parametri

1,2,3,..

Kohtien numerot

A B,C, ...

Nakymat

A —~ [@ Turvallisuusohjeet

Noudata oheisen kdyttdoppaan siséltdmia turvallisuusohjeita

C—= Liitant4johtojen lammonkestavyys
Maarittaa liitdntdjohtojen lammonkestavyyden vahimmaéisarvon
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Tésta asiakirjasta Proservo NMS81

1.2 Dokumentaatio

Seuraavat asiakirjatyypit ovat ladattavissa Endress+Hauserin verkkosivun latausalueelta
(www.endress.com/downloads):

ﬂ Yleiskuvan laitteen teknisisté asiakirjoista saat seuraavista kohdista:
= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): sy6ta laitekilven sarjanumero
» Endress+Hauserin kdyttdsovellus: sy6ta laitekilvessé oleva sarjanumero tai skannaa
laitekilven paalla oleva matriisikoodi.

1.2.1 Tekniset tiedot (TI)

Suunnitteluohjeet
Asiakirja sisaltdé laitteen kaikki tekniset tiedot seké yleiskatsauksen lisétarvikkeista ja muista
tuotteista, joita voidaan tilata laitteelle.

1.2.2 Lyhyt kayttoopas (KA)

Opas, joka vie sinut nopeasti 1. mitattuun arvoon
Lyhyet kéyttéoppaat sisaltédvét kaikki oleelliset tiedot tulotarkastuksesta ensimmaiseen
kéayttddnottoon.

1.2.3 Kayttoohjeet (BA)

Kayttdohjeet siséltavat kaikki laitteen kayttéidn eri vaiheisiin liittyvét tiedot: tuotteen
tunnistaminen, tulotarkastus, sdilytys, asentaminen, kytkentd, toiminta, kdyttéénotto,
vianhaku, huolto ja kdytdstd poistaminen.

Ne siséltavat myos kayttévalikon kunkin yksittdisen parametrin yksityiskohtaiset tiedot (paitsi
valikko Expert). Kuvaus on tarkoitettu niille, jotka ty6skentelevat laitteen kanssa koko sen
kayttéidn ajan ja tekevat erityisié asetuksia.

1.2.4 Laitteen parametrien kuvaus (GP)

Laitteen parametrien kuvaus sisaltéé kéyttovalikon 2. osan kunkin yksittéisen parametrin
yksityiskohtaiset tiedot: valikko Expert. Se siséltdé kaikki laitteen parametrit ja sallii suoran
paésyn parametreihin tietty koodi sydttdmaélld. Kuvaus on tarkoitettu niille, jotka
tybskentelevat laitteen kanssa koko sen kaytt6idn ajan ja tekevét erityisid asetuksia.

1.2.5 Turvallisuusohjeet (XA)

Hyvéksynnésta riippuen laitteen mukana toimitetaan seuraavat turvallisuusohjeet (XA). Ne
ovat kdyttoéohjeiden olennainen osa.

ﬂ Laitekilpi kertoo laitteeseen liittyvat turvallisuusohjeet (XA).

1.2.6 Asennusohjeet (EA)

Asennusohjeita kéytetdén, kun viallinen yksikko vaihdetaan samantyyppiseen toimivaan
yksikkoon.

6 Endress+Hauser
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Proservo NMS81 Turvallisuuden perusohjeet

2 Turvallisuuden perusohjeet
2.1 Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

Henkilokunnan téytyy tayttda tehtévissddn seuraavat vaatimukset:

» Koulutetuilla ja patevilld ammattilaisilla taytyy olla asiaankuuluva patevyys kyseiseen
toimenpiteeseen ja tehtdvaan.

» Laitoksen omistajan/kéyttdjan valtuuttama.

» Tunnettava kansainvéliset/maakohtaiset sddnnokset.

» Ennen kuin ryhdyt téihin, lue kdyttdohjeen ja lisdasiakirjojen ohjeet ja todistukset
(sovelluksesta riippuen) l&pi ja varmista, ettd ymmarréat niiden siséllon.

» Noudata ohjeita ja varmista, ettd kayttéolosuhteet vastaavat méarayksia.

2.2 Kayttotarkoitus

Kéyttokohteet ja mitattavat materiaalit
Tilatusta versiosta riippuen mittalaite voi myds mitata mahdollisesti rdjahdysherkkid, syttyvia,
myrkyllisid ja hapettavia aineita.

Kenttélaitteet, jotka on tarkoitettu kéytettédvéksi rdjdhdysvaarallisissa tiloissa,
hygieniasovelluksissa tai prosessipaineen takia vaarallisissa sovelluksissa, on merkitty taté
vastaavasti laitekilpeen.

Varmistaaksesi, ettd kenttélaite pysyy hyvéssa kunnossa kéyttéaikana:

» Kéyta kenttélaitetta vain laitekilven mukaisissa kéyttoolosuhteissa, kéyttéohjeissa ja
lisdasiakirjoissa annettujen ohjeiden mukaan.

» Tarkasta laitekilvestd, saako tilattua laitetta ottaa kéyttétarkoituksensa mukaiseen
kayttoon hyvaksyntad edellyttavalla alueella (esim. rdjahdyssuojaus,
paineastiaturvallisuus).

» Kéyta kenttélaitetta vain sellaisten aineiden yhteydess4, joita sen prosessissa kostuvat
materiaalit kestévat asianmukaisesti.

» Jos kenttélaitetta ei kéytetd normaalissa ilmanlampétilassa, on ehdottomasti
varmistettava, ettd se tayttda asiaankuuluvat perusedellytykset, jotka on ilmoitettu
mukana toimitetuissa laiteasiakirjoissa.

» Suojaa kenttélaite kestavasti ulkoisten tekijéiden aiheuttamalta korroosiolta.

» Huomioi "teknisissé tiedoissa" ilmoitetut raja-arvot.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat vaérésta tai kdyttdtarkoituksen vastaisesta
kéytosté.

Jaannosriski

Kayton aikana anturi saattaa kuumentua melkein samaan ldmpétilaan kuin mitattava
materiaali.

Palovammavaara kuumentuneiden pintojen takia!
» Korkeiden l&mpétilojen yhteydessa: asenna kosketussuoja palovammojen estdmiseksi.

2.3 Tyopaikan turvallisuus

Laitteen luona ja laitteella tehtévissa toissé:
» Pue vaadittavat henkildsuojaimet kansainvalisten/maakohtaisten sddnnéstdjen mukaan.
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Turvallisuuden perusohjeet Proservo NMS81

2.4 Kayttoturvallisuus

Loukkaantumisvaara!

» Kayta laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eika siiné ole hairi6ité
eikd vikoja.

» Kayttédja on vastuussa laitteen héiridttdmasta toiminnasta.

Rédjéhdysvaarallinen tila

Ihmisille tai laitokselle aiheutuvan vaaran vélttdmiseksi, kun laitetta k&ytetadn

réjahdysvaarallisella alueella (esim. rajahdyssuojaus):

» Tarkasta laitekilvestd, saako tilattua laitetta ottaa kdyttétarkoituksensa mukaiseen
kaytt6on rajadhdysvaarallisella alueella.

» Huomioi tdman kayttéoppaan liitteend olevissa erillisissé lisdasiakirjoissa ilmoitetut
tekniset tiedot.

2.5 Tuoteturvallisuus

Téma mittalaite on suunniteltu huolellisesti tekniikan nykyisté tasoa vastaavien
turvallisuusmadrdysten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta kdyttoturvallisessa kunnossa.
Se téyttad yleiset turvallisuusstandardit ja lakimé&éréaykset.

HUOMAUTUS

Kotelointiluokka menetetédn, jos laite avataan kosteassa ympéristossa

» Jos laite avataan kosteassa ympéristossé, laitekilvessa ilmoitettu kotelointiluokka ei ole
endd voimassa. Tdma voi myo6s haitata laitteen turvallista kayttoa.

2.5.1 CE-merkki

Mittausjérjestelmé tayttaé sovellettavien EY-direktiivien lakimé&araykset. Ne seké kéytetyt
standardit on ilmoitettu vastaavassa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Valmistaja vahvistaa laitteen l&pdisseen vaadittavat testit kiinnittdmaélld CE-merkin.

2.5.2 EAC-vaatimustenmukaisuus

Mittausjérjestelma tayttda asiaankuuluvat EAC-vaatimukset. Ne sekd kéytetyt standardit on
ilmoitettu vastaavassa EAC-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Valmistaja vahvistaa laitteen ldpéisseen vaadittavat testit kiinnittdmalla EAC-merkin.

8 Endress+Hauser



Tuotekuvaus

Proservo NMS81

Tuotekuvaus

3

Tuotteen malli

3.1

AD028866

NMS81:n rakenne

®1
1
2
3
4
5

Etukansi
Ndytté

Moduulit

li)

Anturiyksikké (ilmaisinyksikko ja kaape

Kotelo

Johtokela

6

Kiinnike

7
8

Kotelon kansi
Uimuri
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Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus Proservo NMS81

4 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

4.1 Tulotarkastus

Tuotteita vastaanotettaessa tarkista seuraavat asiat:

= Ovatko saapumisilmoituksessa ja tuotteen tarrassa olevat tilauskoodit identtisi&?
= QOvatko tuotteet vauriottomia?

= Vastaavatko laitekilven tiedot saapumisilmoituksessa olevia tilaustietoja?

= Mikali tarpeen (katso laitekilpi): ovatko turvallisuusohjeet (XA) mukana?

ﬂ Jos jokin naistd ehdoista ei tayty, ota yhteys Endress+Hauserin myyntiin.

4.2 Tuotteen tunnistetiedot

Laitteen tunnistamiseen on kéytettavissd seuraavat vaihtoehdot:

= Laitekilven erittelyt

= Sy6té sarjanumero laitekilvestd Device Vieweriin (www.endress.com/deviceviewer): Kaikki
tiedot laitteeseen liittyen ja laitteen mukana toimitetun teknisen dokumentaation
yleiskatsaus néytetéén.

= Sy6té laitekilven sarjanumero Endress+Hauserin kdyttdsovellukseen tai skannaa laitekilven
2-ulotteinen kuviokoodi (QR-koodi) Endress+Hauserin kdyttosovelluksella: kaikki
mittauslaitetta koskevat tiedot ja laitteen tekniset dokumentit tulevat n&ytt66n.

Yleiskuvan laitteen teknisisté asiakirjoista saat seuraavista kohdista:

= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): sy6ta laitekilven sarjanumero

» Endresst+Hauserin kdyttdsovellus: sy6ta laitekilvessé oleva sarjanumero tai skannaa
laitekilven paalla oleva matriisikoodi.

4.2.1 Valmistajan yhteystiedot

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd.
406-0846
862-1 Mitsukunugi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi

4.3 Varastointi ja kuljetus

431 Varastointiolosuhteet

= Varastointildmpétila: =50 ... +80 °C (=58 ... +176 °F)
= Sailyté laite alkuperdispakkauksessa.

4.3.2 Kuljetus

A HUOMIO

Tapaturmavaara

» Kuljeta mittauslaite mittauspaikalle sen alkuperdisessa pakkauksessa.

» Huomioi laitteen painopiste tahattoman kallistumisen estdmiseksi.

» Noudata turvallisuusohjeita ja kuljetusméérayksia laitteille, jotka ovat yli 18 kg (39.6 1b)
(IEC61010).

10 Endress+Hauser
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Proservo NMS81 Asennus

5 Asennus

5.1 Vaatimukset

5.1.1 Asennus ilman ohjainjarjestelméa

NMS8x asennetaan kaulusputkeen séilidissé ilman ohjausjarjestelmé&a. Riitt&va valys
kaulusputken sisallé tarvitaan, jotta uimuri padsee lilkkumaan ilman, ettd se osuu siséseisiin.

%

—

A0026734
2 Ilman ohjainjdrjestelmdd

D; Sdilion kaulusputken sisdhalkaisija
d  Uimurin halkaisija
1 Uimuri

Endress+Hauser 11



Asennus

Proservo NMS81

5.1.2

Asennus ohjainlankojen avulla

Uimuria voidaan my®6s ohjata ohjainlankojen avulla heilahtelun estdmiseksi.

100 (3.94)

5
13—
B
% ifi — —
ifi
\
i -
D
55

10
11

{

[
\

)

&3

Ohjainlanka; mitat mm (in)

A0026819

Nro. Kuvaus
A Huoltokammio
Jousi ja muhvi
C Ohjainlankamuhvi
D Puristuspihdit
1 NMS8x
2 Supistuslevy (sis. ohjainlangan lisdvarusteena)

12
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Proservo NMS81 Asennus

Nro. Kuvaus
3 Jousi, 304 (sis. ohjainlangan lisdvarusteena)
4 Jousi, 316 (sis. ohjainlangan lisdvarusteena)
5 Huoltokammio
6 Sailio
7 Mittausjohto
8 Ohjainlanka, 316 (sis. ohjainlangan lisdvarusteena)
9 Uimuri ja renkaat (sis. ohjainlangan lisavarusteena)
10 Kiinnityskynsilevy, 304 (sis. ohjainlangan lisavarusteena)
11 Hitsauspiste
12 Johtolenkki, 316L
13 Laippa
5.2 Laitteen asennus

NMS8x toimitetaan kahdenlaisessa pakkauksessa riippuen siitd, mik& on uimurin
asennustapa.

= All-in-one-menetelmassa uimuri on asennettu NMS8x:n mittausjohtoon.
= Erikseen toimitetun uimurin menetelmé&é kéytettdessa uimuri on asennettava
mittausjohtoon NMS8x:n sisdpuolella.

5.2.1 Tarjolla olevat asennusvaihtoehdot
NMS8x:n asennukseen on kéytettévissa seuraavat vaihtoehdot.

= Asennus ilman ohjainjéarjestelmaa
= Asennus ylivuotoputken kanssa
= Asennus ohjainlangan avulla

Asennusvaihtoehdot Ilman ohjainjarjestelméaa

L. Ylivuotoputken kanssa Ohjainlankojen avulla
(asennus vapaasti tilaan)

Sailiotyypit

Asennustyypit = All-in-one = All-in-one Uimuri toimitetaan erikseen
= Uimuri toimitetaan erikseen | ® Uimuri toimitetaan
= Uimurin asennus erikseen

kalibrointi-ikkunan kautta = Uimurin asennus
kalibrointi-ikkunan kautta

Endress+Hauser 13



Asennus Proservo NMS81

5.2.2 Uimurin ja johtokelan tietojen oikeellisuus

Ennen NMS8x:n asentamista varmista, ettd uimurin ja johtokelan sarjanumerot sopivat
kotelon tarrassa oleviin sarjanumeroihin.

'

Ser.no.: 98765432109

Cir. 302.xxxmm

Wiredrum
NMS8

2.
_ Serno. 12345678901
[¢h}
8 mpD 256.6 9
= VD 141.6 ml o
n VB 70.8 ml 2
[mn] g 50 316L =

12345678901

m, 256.69
V, 141.6mL
V, 70.8mL
250 316L

A0028025

4 Uimurin ja johtokelan tietojen oikeellisuus
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Proservo NMS81 Asennus

5.2.3 Asennus all-in-one
Laite voidaan toimittaa all-in-one -menetelmaéll&.
Uimuri toimitetaan erikseen seuraavien erittelyjen mukaisesti.

= 47 m (154.2 ft) mittausalue

= 55 m (180.5 ft) mittausalue

® 316L 30 mm (1.18 in) uimuri

® 316L 110 mm (4.33 in) uimuri

= PTFE 30 mm (1.18 in) uimuri

= PTFE 50 mm (1.97 in) uimuri

= Ohjainlanka-kokonaisuus

s Puhdistettu dljysta+rasvasta -vaihtoehto
= Sisdltd FEP-pinnoitettu kotelo

A0027013

5 Pakkausmateriaalien irrottaminen

1  Teippi

2 Kiinnityshihna

3 Uimurin pidin

4  Johtokelan pysdytin
5 Kelakotelon kansi
6 Ruuvit ja pultit

Endress+Hauser 15



Asennus

Proservo NMS81

Toimenpiteet

Huomautukset

Pida mittalaitetta siten, etta se on vaakasuorassa
laippaa vasten.

Leikkaa kiinnityshihnat [2] poikki.

Irrota uimurin pidin [3] ja pakkausmateriaali
uimurista.

s Tee ndma vaiheet ennen NMS8x:n asentamista
kaulukselliseen armatuuriin.

s Al4 kallista NMS8x:44 endd sen jalkeen, kun olet
irrottanut uimurin pitimen.

Asenna NMS8x kaulukselliseen armatuuriin.

= Varmista, ettd mittausjohto riippuu pystysuunnassa.
= Varmista, ettd mittausjohdossa ei ole mitéén taittumia
tai muita vikoja.

Irrota ruuvit ja M6-pultit [6] (M10-pultit, jos
kotelo on ruostumatonta terésta) kelakotelon
kannen [5] irrottamiseksi.

Poista kaksi ruuvia ja nosta johtokelan pyséytin
(4).

Varmista, ettd et irrota O-rengasta etké kelakotelon
kannen kiinnityspultteja.

Irrota teippi | 1] varovasti johtokelasta.

= [rrota teippi késin johtokelan vaurioiden valttdmiseksi.
= Varmista, ettd mittausjohto on kelattu oikein uriin.

Asenna kelakotelon kansi paikalleen.

Varmista, ettd O-rengas on asetettu kelakotelon kanteen.

Kytke NMS8x:n virta péélle.

Anturin, referenssin ja kelan kalibrointivaiheita ei
tarvita, koska ne on tehty jo tehtaalla ennen
toimitusta.

16
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Proservo NMS81

Asennus

5.2.4 Erikseen toimitetun uimurin asennus

Johtokela on irrotettava NMS8x-mittalaitteesta. Irrota johtokelan teippi, asenna sitten
johtokela kelakoteloon ja laita uimuri paikalleen mittausjohtoon.

Kayta tukia tai alustoja NMS8x:n varmistamiseen. Tee asennus ympdristossa, jossa NMS8x:lle

voidaan syottaéa virtaa.

Toimenpiteet

Numeroarvot

1 Varmista NMS8x tukien tai jalustan avulla.
2 Varmista, ettd NMS8x:n alla on riittévasti tilaa.

[1] Varo, ettd NMS8x ei putoa.

200 (7.87)

200 (7.87)

Y

130 (5.12)
-2V 2.02)

Mitat mm (in)

130 (5.12)

Irrota ruuvit ja M6-pultit [6] (M10-pultit, jos kotelo on
ruostumatonta terésta).

4 lrrota johtokelan kansi [5], johtokelan pysaytin [4] ja
* Kkiinnike [2].

5 Irrota johtokela [1] kelakotelosta.

6 Irrota teippi 3] johtokelasta.

johdon lenkki asettuu laipan alle.

38 Asenna johtokela NMS8x-mittalaitteeseen.
9 Asenna kiinnike.

[B = Varo, ettd johtokela ei osu koteloon voimakkaan
magneettivoiman vaikutuksesta.
= Kisittele mittausjohtoa varoen. Se saattaa taittua.
= Varmista, ettd johto on kelattu oikein uriin.

7 Kelaa mittausjohtoa auki noin 250 mm (9.84 in) siten, ettd

A0027015

Endress+Hauser
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Asennus

Proservo NMS81

Toimenpiteet

Numeroarvot

H

10.

Ripusta uimuri 3] lenkkiin [2].

= Varmista, ettd johto on kelattu oikein uriin.
= Jos ei, irrota uimuri ja johtokela, ja toista vaihe 7.

A0029115

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

Kytke NMS8x:n virta péélle.

Suorita anturin kalibrointi

Kiinnita uimuri [2] mittausjohtoon [1] varmistusjohdolla
|4].

Asenna uimurin maadoitusjohto [3] (lisatiedot uimurin
maadoitusjohdon asennuksesta > B 23).

Suorita vertailukalibrointi.

Kytke virta pois paalta.

Asenna johtokelan kansi [5].

= Anturin kalibrointi, ks > 52
= Vertailukalibrointi, ks. > 55.

A0027016

18
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Proservo NMS81 Asennus
Toimenpiteet Numeroarvot
18 Asenna NMS8x sailion kaulukselliseen armatuuriin [1].
19 Varmista, etta uimuri ei kosketa kauluksellisen armatuurin
" sisdseinamaa.
20 Kytke virta péalle.
21 Suorita kelan kalibrointi.
@ Kelan kalibrointi, ks > 56
A0027018
Endress+Hauser 19
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Proservo NMS81

5.2.5

Asennus Kkalibrointi-ikkunan kautta

Uimurin halkaisijan ollessa 50 mm (1.97 in) uimuri voidaan asentaa kalibrointi-ikkunan
kautta.

Kalibrointi-ikkunan kautta voidaan asentaa vain seuraavat uimurit: 50 mm SUS, 50 mm
metalliseos C, 50 mm PTFE

Toimenpiteet

Numeroarvot

1 Irrota kalibrointi-ikkunan kansi [1].

A0027019

4.

5.

Irrota M6-pultit ja ruuvit [6] (M10-pultit, jos kotelo on
ruostumatonta terasta).

Irrota kansi [5], johtokelan pyséytin [4] ja kiinnike [3].

Irrota johtokela [1] kelakotelosta.

Irrota johdon kiinnittava teippi [2].

E] Kasittele mittausjohtoa varoen. Se saattaa taittua.

A0029117

6.

8.

9.

Pidé johtokelasta [1] kiinni toisella kadella ja kelaa
mittausjohtoa [3] auki toisella kddelld noin
500 mm (19.69 in).

Kiinnit4 johto |3] tilapéisesti teipilla [2].

Aseta johtolenkki [4] kelakoteloon.

Veda johtolenkki ulos kalibrointi-ikkunan kautta.

@ Kasittele mittausjohtoa varoen.

A0027020

20
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Asennus

Toimenpiteet

Numeroarvot

10 Aseta johtokela [4] tilapéisesti kelakoteloon.
11, Ripusta uimuri |3] johtolenkkiin.
12, Kiinnitd uimuri mittausjohtoon varmistusjohdolla [2].

13 Asenna uimurin maadoitusjohto [1] (lisatiedot uimurin
" maadoitusjohdon asennuksesta > & 23).

[E = Varo, ettd johtokela ei osu koteloon voimakkaan
magneettivoiman vaikutuksesta.
= Késittele mittausjohtoa varoen. Se saattaa taittua.

A0027983

14, Irrota johtokela kelakotelosta ja kelaa mittausjohtoa auki
" noin 500 mm (19.69 in).

15 Pidéa johtokelaa [1] ylh&4lla ja aseta uimuri [2] kalibrointi-
" ikkunaan.

16 Pidé uimuria kalibrointi-ikkunan keskella.

17, Pidatoista kattd (johtokela) ylhaalla lisataksesi
" mittausjohdon Kiristysta, jotta uimuri ei putoa akisti.

18. Passta irti uimurista [2].

19, Irrota teippi johtokelasta [5].
20, Aseta johtokela kelakoteloon.
2], Asenna kiinnike |4].

@ Varmista, ettd johto on kelattu oikein uriin.

22. Kytke NMS8x:n virta péélle ja liikuta uimuri ylos kayttamalla
toimintoa Move displacer ohjattu toiminto-> 51,
kunnes johtolenkki nékyy kalibrointi-ikkunassa.

@ = Varmista, ettd mittausjohdossa ei ole mitdan taittumia tai
muita vikoja.
= Varmista, ettd uimuri ei kosketa kauluksellisen armatuurin
sisdseindmaa.

A0027987

Endress+Hauser
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Proservo NMS81

Toimenpiteet

Numeroarvot

23 Suorita anturin kalibrointi.

E] Anturin kalibrointi, ks. > 52

24 Suorita vertailukalibrointi.

@ Vertailukalibrointi, ks. > 55.

25 Asenna kelakotelon kansi [3] ja kalibrointi-ikkunan kansi [1]
paikoilleen.

26. Suorita kelan kalibrointi.

@ Kelan kalibrointi, ks. > 56

22
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Proservo NMS81 Asennus

Uimurin maadoitusjohdon asennus

Sovelluksesta ja Ex-vaatimuksista riippuen uimuriin tarvitaan sdhkoinen maadoitus. Uimurin
tyypin mukaan on olemassa erilaisia menettelytapoja, jotka selostetaan seuraavassa.

ﬂ Lisatietoja uimurin asennuksesta > B 13

Uimurin vakioasennus
1. Asenna uimuri [3] johtolenkkiin [1].
2. Kierra varmistusjohto [4] johtokoukkuun.

3. Kierrd maadoitusjohto [2] kaksi kertaa aluslevyjen [5] vélista.
L~ Jos maadoitusta ei vaadita ei-rdjdhdysvaarallisiin sovelluksiin, jatd tdma vaihe pois.

4. Kiristda mutteri [6] kiintoavaimella [7].

Uimurin asennus on nyt valmis.

A0028694

3]

6 Uimurin asennus

Johtolenkki
Maadoitusjohto
Uimuri
Varmistusjohto
Aluslevy
Mutteri
Kiintoavain

NO L WN =

PTFE-uimurin asennus
1. Irrotaruuvi [1] uraruuvitaltalla.

2. Asenna uimuri [4] Teflonlenkkiin [2].
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Asennus Proservo NMS81

6.

Kuori PFA:lla paallystettya johtoa noin 3.5 ... 4.0 mm (0.14 ... 0.16 in) verran
johtavuuden aikaansaamiseksi.

- PTFE-johto: Vie maadoitusjohtoa [6] uimuriin johdon lapivientiportista [3], kunnes
maadoitusjohto koskettaa ruuviaukon [5] sein&a.
SUS-johto: Vie maadoitusjohtoa [6] uimuriin johdon lapivientiportista [3], kunnes
maadoitusjohto koskettaa ruuviaukon [5] seinda. Sitten asenna maadoitusjohdot
10 mm (0.39 in) pidemmalle.

Asenna maadoitusjohto [6] uimuriin johdon lapivientireidn [3] kautta niin pitkélle,
kunnes maadoitusjohto koskettaa ruuvireidn [5] seinaméa.

Kiristd ruuvi [1].
- Pidd maadoitusjohdosta kiinni sormenpéilld siten, ettd johto ei tule ulos reidsta.

Nosta uimuria ruuvitaltan avulla ja varmista, ettd maadoitusjohto ei tule ulos reidsta.

PTFE-uimurin asennus on nyt valmis.

24
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Proservo NMS81 Asennus

1. 1x 2 2
N 3
/ o)
/ 4 5!
6
3 3.5-4.0 4
(0.14 - 0.16)
© ©-
5. 6.

AD028696

7 PTFE-uimurin asennus; mitat mm (in)

1 Ruuvi

2 PFA:la pinnoitettu lenkki
3 Johdon ldpivientireikd

4 Uimuri

5 Ruuvireikd

6  Maadoitusjohto
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6 Sdhkokytkenta

6.1 Liitinjarjestys

A0027012

8 Liitinkotelo (tyypillinen esimerkki) ja maadoitusliittimet

Kotelon kierre

Elektroniikka- ja liitdntdkotelon kierteet on pinnoitettava kitkaa estdvalla pinnoitteella.
Seuraava koskee kaikkia kotelomateriaaleja:

Ala voitele kotelon kierteita.

Liitintaalue A/B/C/D (I/0-moduulien aukot)

Moduuli: Enintdan neljé I/0-moduulia, tilauskoodista riippuen

= Moduulit, joissa on nelja liitintd, voivat sijaita missd tahansa néist4 liitdntéporteista.
= Moduulit, joissa on kahdeksan liitint4, voivat sijaita liitdntaporteissa B tai C.

ﬂ Moduulien tarkka kohdennus liitdntaportteihin riippuu laiteversiosta > B 31.

Liitdntadalue E

Moduuli: HART Ex i/IS -liitdnta
= E1: H+

= E2: H-

Liitdntdalue F

Erillisnaytto

= F1: Vi (liitd etdnéyton liittimeen 81)

= F2:signaali B (liitd etdnayton liittimeen 84)
= F3:signaali A (liitd etdnéyton liittimeen 83)
= F4:Gnd (liit4 etdnéyton liittimeen 82)
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Liitdntdalue G (korkeajdnnitteiselle vaihtosdhkoteholdhteelle ja jannitteeltddn
alhaiselle vaihtosdhkéteholdhteelle)

= GI:N

= G2: ei kytketty

= G3:L

Liitdntdalue G (jannitteeltddn alhaiselle tasasdhkéteholdhteelle)
= G1:L-

= G2: ei kytketty

= G3:L+

Liitdntdalue: suojamaadoitus

Moduuli: suojamaadoitusliitdntéd (M4-ruuvi)

S

A0018339

9  Liitantdalue: suojamaadoitus

6.1.1 Virtaldhde

0 0 0

(ekeRs)|

g@

0
Q
=
m
x

A0033413

Gl N

G2 Ei kytketty

G3 L

4  Vihred LED: ilmaisee virransyétin

ﬂ Laitekilvessd ilmoitetaan myos syottéjannite.

Sy6ttdjannite
Korkeajannitteinen vaihtosdhkéteholédhde:

Toiminta-arvo:
100 ... 240 Vpc (-15% +10%) =85 ... 264 V¢, 50/60 Hz
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Jannitteeltddn alhainen vaihtosdhkoéteholdhde:
Toiminta-arvo:

65 Vac (-20% +15%) =52 ... 75 V¢, 50/60 Hz
Jénnitteeltdén alhainen tasasdhkéteholdhde:

Toiminta-arvo:
24 ...55Vpc (-20% +15%) =19 ... 64 Vp

Tehon kulutus

Suurin teho riippuu moduulien konfiguraatiosta. Arvo ilmaisee suurimman ndennéistehon,
joten valitse kéytettavat kaapelit tdimén mukaisesti. Todellinen kulutettu antoteho on 12 W.

Korkeajénnitteinen vaihtosdhkdteholdhde:
28.8VA

Jénnitteeltdédn alhainen vaihtosdhkoteholdhde:
21.6 VA

Jannitteeltddn alhainen tasasdhkoteholdhde:
13.4W
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6.1.2  Etanayttd ja kdyttémoduuli DKX001

B A ¢
&)

A0037025

10  Etdndytén ja kdyttomoduulin DKX001 liitdntd sdilién pinnan mittalaitteeseen (NMR8x, NMS8x tai
NRF8x)

1 Etdndytté ja kdyttomoduuli
2 Liitdntdkaapeli
3 Sdilion pinnan mittalaite (NMR8x, NMS8x tai NRF8x)

Etanaytto ja kdyttomoduuli DKX001 ovat saatavana lisdtarvikkeina. Katso lisétietoja,
SD01763D.

ﬂ = Mitattu arvo ndkyy DKX001:ssa sekd paikallisndytossé ja kayttémoduulissa yhté aikaa.
s Kayttovalikkoon ei pddse molemmista moduuleista yhté aikaa. Jos kéyttévalikkoon
mennédn jommastakummasta ndistd moduuleista, toinen moduuli lukittuu
automaattisesti. Tamaé lukitus pysyy aktiivisena, kunnes valikko suljetaan
ensimmaisessd moduulissa (takaisin mitatun arvon nayttéon).
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Proservo NMS81
6.1.3 HART Ex i/1S -liitdnta
‘ X~ | 3
—a

A0033414

E1 H+
E2 H-
3 Oranssi LED: ilmaisee tietoliikennettd

30

Téma liitdnta toimii aina padasiallisena HART-isanténa liitetyille HART-orjaldhettimille.

Analogiset I/0-moduulit, toisaalta, voidaan konfiguroida HART-is&nnéksi tai orjaksi
> B34-> B3
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6.1.4 Liitdntaportit I/0-moduuleille

Liitinkotelo siséltda nelja liitdntéporttia (A, B, Cja D) I/0-moduuleille. Laiteversion (tilauksen
ominaisuudet 040, 050 ja 060) mukaan nadma liitdntaportit sisaltavéat erilaisia I/0-
moduuleita. Liitdnt&porttien kohdennus laitteille ilmoitetaan my®os tarrassa, joka loytyy
néyttémoduulin takakannesta.

A0030120

Tarra, jossa ndkyvdt (mm.) liitdntdporteissa A...D sijaitsevat moduulit.
Ldpivientiaukko liitdntdporttiin A
Ldpivientiaukko liitdntdporttiin B
Ldpivientiaukko liitdntdporttiin C
Ldpivientiaukko liitdntdporttiin D

[l Wlve e N
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6.1.5 Liittimet "Modbus"-moduulille, "V1"-moduulille tai "WM550"-moduulille

D 1234

Ollalgjal

1T T 17T
D1-4

A 1234

Ollagjalo

1T _TIACT 17T
Al-4

A0031200

11 "Modbus"™, "V1"™ tai "WM550"-moduulien (esimerkkejd) merkinndt; laiteversion mukaan ndmd
moduulit voivat sijaita myoés liitdntdportissa B tai C.

Laiteversion mukaan "Modbus'- ja/tai "V1" tai "WMS550"-moduuli voi sijaita liitinkotelon eri
liitdntdporteissa. Kayttévalikossa "Modbus™ ja "V1'- tai "WM550"-liitdnnat on merkitty kunkin
liitdntédportin ja sen sisdltdmien liittimien avulla: A1-4, B1-4, C1-4, D1-4.

Modbus-moduulin liittimet
Moduulin merkinté kayttévalikossa: Modbus X1-4; (X = A, B, C tai D)
= x1Y

= Liitinnimi: S

. Kll)lvaus: Kaapelisuojus, joka on kytketty kondensaattorilla MAADOITUKSEEN
= X2

» Liitinnimi: OV

s Kuvaus: Yleinen referenssi
= X3V

= Liitinnimi: B-

s Kuvaus: Invertoimaton signaalijohto
= x4l

» Liitinnimi: A+

s Kuvaus: Invertoitu signaalijohto

1) Téssa X" tarkoittaa yhta liitdntaporteista "A", "'B', "C" tai 'D".
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"V1"- ja "WM550"-moduulin liittimet
Moduzt)ﬂin merkinta kayttovalikossa: V1 X1-4 tai WM550 X1-4; (X=A, B, Ctai D)
= X1

s Liitinnimi: S

] Klt)lvaus: Kaapelisuojus, joka on kytketty kondensaattorilla MAADOITUKSEEN
= X2

s Liitinnimi: -

s Kuvaus: ei kytketty
» X3V

s Liitinnimi: B-

s Kuvaus: Protokollan silmukkasignaali -
. X4

s Liitinnimi: A+

s Kuvaus: Protokollan silmukkasignaali +

2) Téssa X" tarkoittaa yhté liitdntaporteista "A", "B", "C" tai "D".
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6.1.6 Analogisen I/0-moduulin kytkenté passiivista kayttoa varten

ﬂ = Passiivisessa kdytossé syottojannite tietoliikenneyhteytta varten taytyy syottaa
ulkoisesta jénniteldhteestd.
= Johdotuksen téytyy vastata analogisen I/0-moduulin tarkoituksenmukaista
kayttotilaa; ks. piirustukset alla.

"Operating mode" = "4..20mA output" tai "HART slave +4..20mA output"

C 123 45678

B 123 456738

Lo

A0027931
12 Analogisen I/0-moduulin passiivinen kdytto ldhtétilassa

a  Virtaldhde
b HART-signaalin ldhto
¢ Analogisen signaalin arviointi
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"Operating mode" = "4..20mA input" tai "HART master+4..20mA input"
C 12345678
B 12345678
L
a
+j b\
[
A0027933
13 Analogisen I/0-moduulin passiivinen kaytté tulotilassa
a  Virtaldhde
b Ulkoinen laite, jossa on 4...20mA - ja/tai HART-signaalildhtd
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"Operating mode" = "HART master"

C 12345678

T
i

B 12345678

2

A0027934

14 Analogisen I/0-moduulin passiivinen kdytté HART-isdntdtilassa

a  Virtaldhde
b Enintddn 6 ulkoista laitetta, joissa on HART-signaalildhté
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6.1.7 Analogisen I/0-moduulin kytkenté aktiivista kdytt6a varten

ﬂ = Aktiivisessa kdytossd sydttdjannite tietoliikenneyhteyttd varten taytyy tulla itse
laitteelta. Ulkoista virtalahdettd ei tarvita.
= Johdotuksen téytyy vastata analogisen I/0-moduulin tarkoituksenmukaista
kayttotilaa; ks. piirustukset alla.
ﬂ = Kytkettyjen HART-laitteiden suurin virrankulutus: 24 mA
(esim. 4 mA laitetta kohden, jos kytkettyné 6 laitetta).
= Ex-d-moduulin ldhtdjénnite: 17.0 V@4 mA...10.5 V@22 mA
= Ex-ia-moduulin 1dhtéjénnite: 18.5 V@4 mA...12.5 V@22 mA

"Operating mode" = "4..20mA output" tai "HART slave +4..20mA output"

C 12345678

B 12345678

Ll

A0027932

15  Analogisen I/0-moduulin aktiivinen kdytto lahtétilassa

a  HART-signaalin ldhto
b Analogisen signaalin arviointi
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"Operating mode" = "4..20mA input" tai "HART master+4..20mA input"

C 12345678

(
i

23 45678

w

| |

16 Analogisen I/0-moduulin aktiivinen kdytto tulotilassa

a

38

Ulkoinen laite, jossa on 4...20mA - ja/tai HART-signaalildht6

A0027935
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Sahkokytkenta

"Operating mode" = "HART master"

C

123 45678

B 12345678

17 Analogisen I/0-moduulin aktiivinen kdytté HART-isdntdtilassa

a  Enintddn 6 ulkoista laitetta, joissa on HART-signaalildht6

Kytkettyjen HART-laitteiden suurin virrankulutus on 24 mA (esim. 4 mA laitetta
kohden, jos kytkettyna 6 laitetta).

6.1.8  RTD:n kytkenti

A0027936

_{X]_

A B C
123 45678 123 456738 123 456738
[ | o | |
cliog) [@lclclclic (o)) () ij_/ooo’ olojo] [olalalo]c
\{w _{X}_

A 4-johtiminen RTD-kytkentd
B 3-johtiminen RTD-kytkentd
C  2-johtiminen RTD-kytkentd
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6.1.9 "Digitaalisen I/0"-moduulin liittimet

C 1234

© @@.l cio

[T

C1-2 C3-4

A 1234

© @@.l cio

[T

Al-2 A3-4

A0026424

18 Digitaalisten tulojen ja ldhtdjen merkinndt (esimerkkejd)

= Jokaisessa digitaalisessa I0-moduulissa kaksi digitaalista tuloa tai 1aht64.

= Kiyttovalikossa jokaiselle tulolle ja 1ahdélle on merkitty eri liitdntéportit ja sen kaksi
liitint&. Esimerkiksi A1-2 tarkoittaa liittimia 1 ja 2 liitdntaportissa A. Sama koskee
liitdntaportteja B, C ja D, jos ne sisaltévéat digitaalisen I0-moduulin.

= Jokaista téllaista liitinparia kohden kéyttévalikossa voidaan valita yksi seuraavista
kayttotiloista:
= Poista kdytosta
= Passiivinen 1ahto
= Passiivinen tulo
= Aktiivinen tulo
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6.2 Kytkentdvaatimukset

6.2.1 Kaapelierittely

Liittimet

Johtimen poikkileikkaus 0.2 ... 2.5 mm? (24 ... 13 AWG)
Kayta liittimille, joissa on toiminto: signaali ja virransydtto

= Jousiliittimet (NMx8x-xx1...)
= Ruuviliittimet (NMx8x-xx2...)

Johtimen poikkileikkaus maks. 2.5 mm?2 (13 AWG)
Kayta liittimille, joissa on toiminto: Maadoitusliitin liitinkotelossa

Johtimen poikkileikkaus maks. 4 mm? (11 AWG)

Kéyta liittimille, joissa on toiminto: Maadoitusliitin kotelossa
Virtajohto

Vakiomallinen laitekaapeli riittda virtajohdoksi.

HART-tietoliikenne

= Vakiomallinen laitekaapeli riitt&, jos kéytetd&n vain analogista signaalia.
= HART-protokollaa kéytettdessé suosittelemme suojattua kaapelia. Huomioi laitoksen
maadoituskonsepti.

Modbus-tietoliikenne

= Noudata TIA-485-A:ssa, Telecommunications Industry Association, mééritettyja kaapeleille
asetettuja vaatimuksia.
= Lisdedellytykset: kdytd suojattua kaapelia.

V1-tietoliikenne

= 2-johtiminen kierretty, suojattu tai suojaamaton kaapeli
= Yhden kaapelin vastus: < 120 Q
= Kapasitanssi johtojen vélissé: < 0.3 pF
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6.3 Suojausluokan varmistaminen
Suorita seuraavat tydvaiheet sdhkoékytkenndn jélkeen, jotta voit taata mééritellyn suojauksen:

1. Tarkista, ettd kaikki kotelon tiivisteet ovat puhtaita ja kiinnitetty oikein. Tarvittaessa
kuivaa, puhdista tai vaihda tiivisteet.

2. Kiristd kaikki kotelon ruuvit ja ruuvisuojukset.
Kiristd kaapelildpiviennit tiukasti.

4. Asenna kaapeli niin, etta se tekee lenkin ennen kaapelituloa ('vesiloukku'), jotta
kaapelituloon ei voi paésta kosteutta.

v .

d

A0029278

5. Asenna laitteen suojausluokan (esim. Ex d/XP) mukaiset sokkotulpat.
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7 Kéyttdéonotto

7.1 Kayttotavat

7.1.1 Kéytto paikallisen néytén vélityksella

AD028345

19  Naytté- ja kdyttéelementit

1 Nestekidendytto (LCD)

2 Optiset painikkeet; voidaan kdyttdd peitelasin ldpi. Jos peitelasia ei kdytetd, aseta sormesi kevyesti
optisen anturin eteen aktivointia varten. Ald paina kovaa.
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Perusndkymaé (mitatun arvon naytto)

1
A
2 —F XXXXXXXXX SWF—3
{ = # 48410014
5 mm
é [ | Level bal..— 6
, 1=
87
L A

A0028702
20  Perusndkymdn tyypillinen ndytto (mitatun arvon ndytté)

Nayttémoduuli

Laitteen tunniste

Tilatietoalue

Mitatun arvon ndyttéalue

Mitatun arvon ja tilasymbolien ndyttéalue
Mittalaitteen tilailmaisin

Mittalaitteen tilasymboli

Mitatun arvon tilasymboli

O NN WN =

ﬂ Katso ndyttosymbolien merkitykset laitteen kayttoohjeesta (BA).

Navigointindkyma (kayttévalikko)
Paaset kayttovalikkoon (navigointindkyma) seuraavasti:

1. Paina perusndkymaéssé painiketta E véhintéén kaksi sekuntia.
L~ Kontekstivalikko tulee nakyviin.

2. Valitse Keylock off kontekstivalikosta ja vahvista painamalla E.
Paina uudestaan E siirtyaksesi kéyttévalikkoon.

10,000.00 mm

= Set level
= Calibration T3

A0047115
21  Navigointindkymd

1 Nykyinen alavalikko tai ohjattu toiminto
2 Pikapadsykoodi
3 Navigoinnin ndyttéalue
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7.1.2 Kéytto huoltoliittymén tai FieldCare/DeviceCaren vélitykselld

EEESEEEESS

00

A0026993

22 Kaytté huoltoliittymdn vilitykselld

1 Huoltoliittymd (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)

2 Commubox FXA291
3 Tietokone, jossa on "FieldCare" kdyttésovellus ja "CDI Communication FXA291" COM DTM
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7.2 Sédilion pinnan mittaukseen liittyvid termeja
14
v N) 1
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i
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Y vyovvvy v,
12 11
H

A0026916
23 NMS8x:n asennukseen (esim. NMS81) liittyvid termejd

Nesteen pinta
Yldrajapinta
Alarajapinta
Kaasufaasi
Yldfaasi
Keskifaasi

Tmo O W >
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Alafaasi

Sdilion pohja
Mittalaitteen vertailukorkeus
Empty

Paivayskilpi

Tank ullage

Tank level

Tank reference height
High stop level
Displacer position
Standby level

10 Upper interface level
11 Lower interface level
12 Low stop level

13 Upotusreferenssi

14 Mekaaninen pysdytin
15 Slow hoist zone

16 Distance

17  Vertailuasento

O ONO LA WN R TQ

7.3 Alkuperaiset asetukset
NMS8x-erittelyista riippuen, joitakin alla kuvatuista alkuperaisisté asetuksista ei ehka tarvita.

7.3.1 Nayttokielen asetus

Nayttokielen asetus ndyttémoduulin avulla

1. Paina perusndkymadssa () painiketta "E". Tarvittaessa valitse Keylock off
kontekstivalikosta ja paina uudelleen 'E".

= Nakyviin tulee Language.

2. AvaaLanguage ja valitse néyttokieli.

Nayttokielen asetus kdyttésovelluksella (esim. FieldCare)
1. Siirry kohtaan: Setup > Advanced setup - Display - Language
2. Valitse néyttokieli.

Asetus vaikuttaa ainoastaan nayttémoduulin kieleen. Kielen asettamiseksi
kayttosovelluksessa kayta FieldCaren tai DeviceCaren kielenasetuksen toimintoa.

7.3.2 Reaaliaikaisen kellon asetus

Reaaliaikaisen kellon asetus ndyttémoduulin kautta
1. Siirry kohtaan: Setup > Advanced setup > Date / time - Set date

2. Kayté seuraavia parametrejd asettaaksesi reaaliaikaisen kellon nykyiseen paivéaykseen ja
aikaan: Year, Month, Day, Hour, Minutes.
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Reaaliaikaisen kellon asetus kayttésovelluksella (esim. FieldCare)

1. Siirry kohtaan: Setup > Advanced setup - Date / time

2.
Dateftime: €  |2016-04-20 09:32:24
Set date: D Please select (v]
Please select
Abort
Confirm time
Siirry kohtaan Set date ja valitse Start.
Dateftime: {p | 2016-04-20 09:34:25
Setdate: ? | Please select i(v]
Year 2016
Month: 4
Day: 20
Hour: 9
Minute: 34

K&yt seuraavia parametrejd asettaaksesi nykyisen paivayksen ja kellonajan: Year,
Month, Day, Hour, Minutes.
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4.
Dateftime: €  2016-04-20 09:35:49
Setdate: ? } Please select
Neor: Please select
Abort
Month: Start
Day
Hour: 9
Minute 34

Siirry kohtaan Set date ja valitse Confirm time.
~ Reaaliaikainen kello asetetaan nykyiseen péivéykseen ja kellonaikaan.
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7.4 Kalibrointi
NMS8x:n tai sen osien (anturimoduuli, ilmaisinyksikko, johtokela tai mittausjohto)
asennuksen tai vaihtamisen jélkeen tee seuraavat kalibroinnit t&ssé jarjestyksessa.
1. Anturin kalibrointi
2. Vertailukalibrointi
3. Kelan kalibrointi

Kaikkia kalibrointivaiheita ei valttdmatta tarvitaan, riippuen siitd, asennetaanko laite,
sdadetaanko sitd vai onko se vaihdettu (ks. alla oleva taulukko).

Asennuksen/vaihdon tyyppi Kalibrointivaihe
1. Anturin kalibrointi | 2. Vertailukalibrointi 3. Kelan kalibrointi
All-in-one Ei tarvita Ei tarvita Ei tarvita
Uimuri toimitetaan erikseen Tarvitaan Tarvitaan Tarvitaan
Uimurin asennus kalibrointi-ikkunan Tarvitaan Tarvitaan Tarvitaan
kautta
Vaihto/huolto | Johtokela Tarvitaan Tarvitaan Tarvitaan
Uimuri Ei tarvita Tarvitaan Tarvitaan
Anturimoduuli/ Tarvitaan Tarvitaan Tarvitaan
[lmaisinyksikko

7.4.1 Uimurin ja johtokelan tietojen oikeellisuus

Ennen NMS8x:n asentamista varmista, ettd uimurin ja johtokelan kaikki seuraavat laitekilven
tiedot sopivat laitteeseen ohjelmoitujen tietojen kanssa.

Vahvistettavat parametrit

Parametrit Siirry kohtaan:

Displacer diameter Setup > Advanced setup > Sensor config > Displacer - Displacer diameter
Displacer weight Setup > Advanced setup > Sensor config - Displacer - Displacer weight
Displacer volume Setup > Advanced setup > Sensor config > Displacer > Displacer volume
Displacer balance volume Setup > Advanced setup - Sensor config > Displacer - Displacer balance volume
Drum circumference Setup > Advanced setup > Sensor config > Wiredrum

Wire weight Expert - Sensor - Sensor config > Wiredrum - Wire weight
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Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuuden varmistaminen

1. Varmista uimurin halkaisija, paino, tilavuus ja tasetilavuus seuraaville: Displacer
diameter, Displacer weight, Displacer volumeja Displacer balance volume.

2. Tarkasta kelan ympérysmitta ja johdon paino seuraaville: Drum circumference ja Wire
weight.

Tietojen oikeellisuus on nyt varmistettu.

}, I../Displacer 08010-1 c Ser.no.: 12345678901
Displacer diamet =4
) ) g cCi 302.xxx mm o
Displacer weight = 2
256.6g = =
Displacer volume
- Ser.no.: 12345678901
[0
S mp 25669
= Vb 1416ml -
%) VB 70.8 ml 2
0O @50 316L =

A0028697

24 Tietojen oikeellisuus

7.4.2 Uimurin liikuttaminen

Uimurin liikuttaminen on valinnainen vaihe ja sit4 voidaan kdyttdd muuttamaan uimurin
nykyista asentoa kalibrointivaiheiden helpottamiseksi.

1. Varmista, ettd johdinkelan pyséytin on irrotettu.

2. Siirry kohtaan: Setup - Calibration - Move displacer - Move distance
3. Syota suhteellinen liilkematka arvolle Move distance.

4. Valitse Move down tai Move up

5. Valitse Yes.

Uimurin liikuttamisvaihe on nyt valmis.
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A0029119

25 Uimurin liikuttaminen

7.4.3 Anturin kalibrointi

Anturikalibroinnissa sd&ddetddn ilmaisinyksikén painonmittaus. Kalibrointi sisaltd& kolme
vaihetta.

s ADC nollakalibrointi
s ADC offset-kalibrointi
s ADC mittausvéli-kalibrointi

ADC offset-painokalibrointiin voidaan kayttaa offset-painoa joko O g tai (0...100 g).
ﬂ Kaytettdessd muuta offset-painoa kuin O g suositellaan tiheysmittausta.
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26  Anturin kalibroinnin konsepti

m  Uimurin paino

B AD-muuntimen binaariarvo

ms  Mittausvdlin paino

my; Offset-paino jos 0 ... 100 g (50 g on suositeltava.)
m,; Offset-paino jos 0 g

m, Nollapaino

Endress+Hauser
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Kalibrointimenettely

Vaihe Uimurin kaytto Offset-painon kéytto Kuvaus

1 = Siirry kohtaan: Setup - Calibration - Sensor
’ calibration - Sensor calibration
= Sy6té offset-paino kohdassa 3 kéytetylle parametrille

Offset weight (0.0 g jos kaytetdan vain uimuria).
= Sy6td arvo kohdassa 4 kdytetylle parametrille Span
weight (uimurin paino, joka nékyy laitekilvessa).

A0028000 'A0028000

2 Pid4 uimuria ylh&alla tai irrota se.
: Valitse seuraavaa parametria varten.
Measuring zero weight nékyy néytossa.
Odota, kunnes Zero calibration nayttaa Finished , ja
kalibrointitilana on Idle.
Kun uimuria pidetdan ylh&allg, ala paata sita irti
ennen kuin vaihe on kéyty kokonaan lapi.
A0027999 A0028001
E = Vahvista, ettd parametrissa Offset calibration nékyy
: Place offset weight.
Pid4 uimuria ylh&alla tai irrota offset-paino.
Valitse seuraavaa parametria varten.
Measuring offset weight nékyy néytossa.
Odota, kunnes Offset calibration nayttda Finished , ja

P
f kalibrointitilana on Idle.
Kun uimuria pidetaan ylh&allg, ala paata sita irti

20027999 A0028002 ennen kuin vaihe on kéyty kokonaan lapi.

4. = P&ista uimurista irti tai asenna se mittauslenkkiin,

jos edellisessa vaiheessa kaytettiin offset-painoa.

= Valitse seuraavaa parametria varten.

= Measuring span weight nakyy naytossa.

= Vahvista, ettd Span calibration naytt4é Finished , ja
kalibrointitilana on Idle.

= Valitse Next.

= Vahvista, ettd Sensor calibration néyttaa Finished , ja
kalibrointitilana on Idle.

(e

Anturin kalibrointi on nyt valmis.
'A0028000 A0028000 .
Alé heilauta uimuria ja pidd se muutoinkin

mahdollisimman vakaassa asennossa.
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7.4.4 Vertailukalibrointi

Vertailukalibrointi maarittda uimurin nolla-etéisyysaseman mekaanisesta pysédyttimesta.
1. Siirry kohtaan: Setup - Calibration - Reference calibration - Reference calibration
2. Valitse Start

3. Tarkasta vertailuasento (esim. 70 mm (2.76 in)).
& Vertailuasento on esiasetettu ennen laitteen toimitusta.

4. Varmista, ettd uimuri on kiinnitetty oikein mittausjohtoon.
5. Vertailukalibrointi kdynnistyy automaattisesti.

Vertailukalibrointi on nyt valmis.

1 2. 3
O O O
© © ©
@ @ @
© 0|} 1 © =
R
H

A0029121

27  Vertailukalibroinnin vaiheet

1 Mekaaninen pysdytin
R Vertailuasento
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7.4.5 Kelan kalibrointi

1. Siirry kohtaan: Setup - Calibration - Drum calibration - Drum calibration

2. Varmista, etté etdisyys uimurista nesteen pintaan on 500 mm (19.69 in) tai enemmén.
3. Vahvista, ettd uimurin paino on korjattu parametrille Set high weight.
4

Valitse Start.

-~ Kelan kalibrointi kdynnistyy automaattisesti.
Kelan kalibrointi tallentaa viisikymmenta pistettd, miké kest&a noin yksitoista
minuuttia.
5. Valitse No tuttuun tapaan parametrille Make low table.
L~ Low table -taulukon tekemiseksi erityisid sovelluksia varten valitse Yes ja kéyta
painoa 50 g.

Kelan kalibrointi on nyt valmis.

ﬂ Jos haluat peruuttaa minka tahansa kalibroinnin, paina yhté aikaa (=] + [#). Jos kelan
kalibrointi peruutetaan samalla, kun uutta taulukkoa jo tehddan, vanha taulukko pysyy
voimassa. Jos uuden taulukon teko epdonnistuu esteen takia, NMS8x ei hyvaksy uutta
taulukkoa ja nayttéé virheviestin.

A0029122

28  Kelataulukon laatiminen
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7.4.6 Kéyttoonoton tarkastus
Téasséa vahvistetaan, etta kaikki kalibrointivaiheet on suoritettu oikein.

Kayttéonottotarkastus alkaa kohdasta, jossa edellinen kelan kalibrointi suoritettiin. Suorita
kelan kalibrointi, jos vertailukohtaa muutettiin.

Rummun kalibrointia ohitettaessa on ennen kéyttéénottotarkastusta varmistettava, ettei siinéd
ole esteitd tai héiritsevié esineita.

Kayttoonottotarkastuksessa on yhteensa yksitoista vaihetta seuraavasti.
Kayttéonottotarkastuksen tarkastuskohteet tulee suorittaa seuraavassa jarjestyksessa.

= Uimurin paino ensimmaisessa pisteessa on kynnyksen sisélla (méaéaritetyn arvon sisélla:
5¢ (0.011b)).

= Kymmenen pistettd viidestdkymmenestd, kun edellinen kelataulukko luotiin, valitaan ja
verrataan nykyisen painotaulukon tulokseen ja havaittu paino vahvistetaan.

= Varmista, ettd uimurin paino on raja-arvon sisalla (madritetyn arvon sisalla: 5 g (0.01 b))
kussakin pisteessa.

Jos uimurin paino ylittda kynnysarvon kymmenessa vaiheessa, kdyttdonottotarkistus pyséhtyy
ja mittarin tilaksi vaihtuu Stop.

Jatka tason mittaamista suorittamalla mittarin komento.
Seuraavat kolme kohtaa vahvistetaan viimeisesséa vaiheessa.

= Kahden vierekkdisen pisteen ero on raja-arvon sisélld (madritetyn arvon sisélla:
2 g (0.004 1b)).

= Uimuritaulukon kompensointiarvo huipusta huippuun on 20 g (0.04 1b) sisalla.

= Kelataulukon maksimikompensointiarvo on 40 g (0.09 1b) sisalla.

Ylijdnnitysté ei vahvisteta kayttéonottotarkastuksen aikana.

Varmista ennen Kkelan kalibrointia, ettd mik&éan ei héiritse edellisen kelan kalibroinnin
paikkaa.

1. Siirry kohtaan: Diagnostics - Device check - Commissioning check - Commissioning
check

2. Valitse Start.
-~ Nakyviin tulee Executing kelataulukon oikeellisuuden varmentamiseksi.

3. Valitse Start.
4. Vahvista, ettd parametrissd Commissioning check néakyy Finished.
5. Vahvista, ettd Result drum check on valmis.

Kayttéonoton tarkastus on nyt valmis.
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7.5 Tulojen konfigurointi

7.5.1 HART-tulojen konfigurointi

HART-laitteiden liittdminen ja osoittaminen

EH

C 123
| | J
C 123 Ollclalg
m T 171
Ollag@l! —
T 1T Cl_g
B 123
olE=s B 123
' 0 I
QoL
——
B1-3

A0032955

29  HART-silmukoiden mahdolliset liittimet

B Analoginen I/0-moduuli liitdntdportissa B (laiteversion mukaan)
C  Analoginen I/0-moduuli liitdntdportissa C (laiteversion mukaan)
E  Lidhddssd HART Ex (kaikissa laiteversioissa)

HART-laitteet on madritettava ja niille taytyy antaa ainutkertainen HART-osoite niiden

oman kayttoliittyman kautta ennen kuin ne liitetddn Proservo NMS8x:dén .

3)

Alavalikko: Setup > Advanced setup - Input/output > Analog I/0
Parametri Tarkoitus / toimenpide
Operating mode | Valitse:
= HART master+4..20mA input, jos tdhén silmukkaan on kytketty vain yksi HART-laite. Tall6in
4...20mA signaalia voidaan kayttdd HART-signaalin liséksi.
= HART master, jos tdhén silmukkaan on kytketty jopa 6 HART-laitetta.
3) Nykyinen ohjelmisto ei tue HART-laitteita, joiden osoite on O (nolla)

58
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Alavalikko: Setup > Advanced setup > Input/output > HART devices > HART Device(s) ¥ ?

Parametri

Tarkoitus / toimenpide

Output pressure

Jos laite mittaa painetta: valitse, mikd HART-muuttuja (PV, SV, TV tai QV) sisaltad
painetiedon.
Muutoin: séilyta tehdasasetus: No value

Output density = Jos laite mittaa tiheytta: valitse, mika HART-muuttuja (PV, SV, TV tai QV) sisaltaa
tiheystiedon.
= Muutoin: sailyta tehdasasetus: No value
Output temperature = Jos laite mittaa lampotilaa: valitse, mika HART-muuttuja (PV, SV, TV tai QV) sisaltaa
lampétilatiedon.
= Muutoin: séilytéd tehdasasetus: No value
Output vapor = Jos laite mittaa héyryn lampétilaa: valitse, mikd HART-muuttuja (PV, SV, TV tai QV)
temperature siséltdd hoyryn lampétilatiedon.
= Muutoin: séilytd tehdasasetus: No value
Output level = Jos laite mittaa pintaa: valitse, mikd HART-muuttuja (PV, SV, TV tai QV) sisaltaa

pintatiedon.
Muutoin: sailyta tehdasasetus: No value

1) Kutakin kytkettyd HART-laitetta varten on olemassa HART Device(s).
2) Téama asetus voidaan ohittaa, jos kytkettyné on Prothermo NMT5xx ja NMT8x tai Micropilot FMR5xx, koska
ndissé laitteissa mitatun arvon tyyppi tunnistetaan automaattisesti.
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7.5.2 4...20mA tulojen konfigurointi

123
C iz B J
O m T 171
cl2=l C1-3
B 123
o= 123
ElSE | — J
EIEE
——
B1-3

A0032464

30 Niiden analogisten I/0-moduulien mahdolliset sijainnit, joita voidaan kdyttdd 4...20mA tulona.
Laitteen tilauskoodissa on mddritetty, mikd ndistd moduuleista on todellisuudessa laitteessa.

Alavalikko: Setup - Advanced setup - Input/output > Analog 1/0

Parametri

Tarkoitus / toimenpide

Operating mode

Valitse 4..20mA input tai HART master+4..20mA input

Process variable

Valitse, minkd prosessimuuttujan kytketty laite valittaa.

Analog input 0% value

Maéaéritd, mika prosessimuuttujan arvo vastaa tulovirtaa 4 mA.

Analog input 100% value

Maarita, mikéd prosessimuuttujan arvo vastaa tulovirtaa 20 mA.

Process value

Tarkasta, vastaako ilmaistu arvo prosessimuuttujan todellista arvoa.

1) Laitteen kullekin analogiselle I/0-moduulille on olemassa "Analog 1/0".

60
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I [mA]

20mA
1—m

4mA-

A0029264

31  4..20mA tulon skaalaus prosessimuuttujaan

1 Inputvalue in mA
2 Process value
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7.5.3 Kytketyn RTD:n konfigurointi

C
C 45678 O{
o[k
B 45678
O 5@:5'5'5 B
= Y 9

AD032465

32 Niiden analogisten I/0-moduulien mahdolliset sijainnit, joihin RTD voidaan kytked. Laitteen
tilauskoodissa on mddritetty, mikd ndistd moduuleista on todellisuudessa laitteessa.

Alavalikko: Setup > Advanced setup - Input/output > Analog IP

Parametri Tarkoitus / toimenpide

RTD type Maarita kytketyn RTD:n tyyppi.

RTD connection type Maéaérita RTD:n kytkennéan tyyppi (2-, 3- tai 4-johtiminen).
Input value Tarkasta, vastaako ilmaistu arvo todellista lampétilaa.
Minimum probe temperature Maéarita kytketyn RTD:n pienin hyvaksytty lampotila.
Maximum probe temperature Maaritd kytketyn RTD:n suurin hyvéksytty lampétila.
Probe position Syota RTD:n asennuspaikka (paivayskilvesta mitattuna).
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A0029269

1 Pdivayskilpi
2 RID
3 Probe position
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7.5.4 Digitaalisten tulojen konfigurointi

C 1234
Ollalgjale
1T T 17T
-
C1-2 C3-4

A 1234

© @@.l cio
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Al-2 A3-4

A0026424

33 Digitaalisten I/0-moduulien (esimerkit) mahdolliset sijainnit; tilauskoodi mddrittdd digitaalisten
tulomoduulien lukumddrdn ja sijainnin.

Laitteen kullekin digitaaliselle [/O-moduulille on olemassa Digital Xx-x. X" tarkoittaa
liitdntéporttia liitdntakotelossa, "x-x" tdmén liitdntaportin liittimid. Tarkeimmat parametrit
téssé alavalikossa ovat Operating mode ja Contact type.

Alavalikko: Setup > Advanced setup - Input/output -> Digital Xx-x

Parametri

Tarkoitus / toimenpide

Operating mode

Valitse kayttotila (ks. alla oleva kaavio).

= Input passive
DIO-moduuli mittaa ulkoiselta janniteldhteeltd saadun jannitteen. Ulkoisen kytkimen tilan
mukaan tdmaé jannite on O (kytkin auki) tai se ylitt44 tietyn rajajannitteen (kytkin kiinni). Nama
kaksi tilaa edustavat digitaalista signaalia.

= Input active
DIO-moduuli tuottaa jénnitteen ja kédyttaa sitd sen tunnistamiseen, onko kytkin auki vai kiinni.

Contact type

Maarittaa, miten ulkoisen kytkimen tila on kartoitettu DIO-moduulin siséisiin tiloihin (ks. alla oleva
taulukko). Digitaalisen tulon siséinen tila voidaan sitten siirtaa digitaaliseen 1aht66n tai sita
voidaan kayttad mittauksen valvontaan.
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2/4

DIO

|}‘+

1/3

-————a

B DIO

2/4 i

1/3 i

A 'Operating mode" = "Input passive"
B 'Operating mode" = 'Input active"

A0029262

Ulkoisen kytkimen tila DIO-moduulin sisdinen tila
Contact type = Normally open Contact type = Normally closed
Auki Inactive Active
Kiinni Active Inactive
Toiminta erityistilanteissa:
Kéynnistyksen aikana Unknown Unknown
Virhe mittauksessa Error Error
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7.6 Mitattujen arvojen linkittdminen s&ilion muuttujiin

Mitatut arvot téytyy linkittédé séilion muuttujiin ennen kuin niit4 voidaan kayttéa sailién

pinnan mittaussovelluksessa.

ﬂ Sovelluksesta riippuen kaikki ndma parametrit eivét ole oleellisia kaikissa tilanteissa.

Alavalikko: Setup > Advanced setup - Application - Tank configuration - Level

Parametri

Maaérittaa seuraavan sailiomuuttujan ldhteen

Level source

Tuotteen pinta

Water level source

Veden alin pinta

Alavalikko: Setup > Advanced setup > Application - Tank configuration > Temperature

Parametri

Maaérittda seuraavan sailiomuuttujan ldhteen

Liquid temp source

Tuotteen keskiméadréinen tai tietyn pisteen lampétila

Air temperature source

Sailiotd ympardivén ilman lampétila

Vapor temp source

Tuotteen ympérilld olevan hoyryn lampétila

Alavalikko: Setup > Advanced setup > Application - Tank configuration > Pressure

Parametri

Maaérittda seuraavan sailiomuuttujan ldhteen

P1 (bottom) source

Paine pohjalla (P1)

P3 (top) source

Paine ylhaalla (P3)
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7.7 Halytysten konfigurointi (raja-arvioinnit)

Raja-arviointi voidaan konfiguroida enintéédn 4 séiliomuuttujalle. Raja-arviointi tuottaa
hélytyksen, jos arvo ylitt44 yldarvon tai putoaa ala-arvon alle. Kayttéjé voi méérittaa raja-
arvot.

A0029539

34 Raja-arvioinnin periaate

A Alarm mode = On
B Alarm mode = Latching

1 HH alarm value

2 Halarmvalue

3 Lalarmvalue

4 LL alarm value

5  HHalarm

6  Halarm

7  Lalarm

8 LLalarm

9  'Clear alarm"="Yes"tai virta pois pddltd - pddlle
10 Hysteresis
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Halytyksen konfiguroimiseksi kohdenna sopivat arvot seuraaville parametreille:

Alavalikko: Setup > Advanced setup - Application > Alarm > Alarm 1... 4

Parametri

Tarkoitus / toimenpide

Alarm mode

= Off

Halytyksia ei tuoteta.

= On

Halytys poistuu, jos hélytyksen olosuhteet eivat enaa vaikuta (hystereesi huomioon ottaen).

= Latching

Kaikki hélytykset pysyvat aktiivisina, kunnes kéyttaja valitsee Clear alarm = Yes.

Alarm value source

Valitse prosessimuuttuja, jonka osalta rajanylitys tai -alitus tarkastetaan.

= HH alarm value
= H alarm value
= L alarm value

= LL alarm value

Kohdenna sopivat raja-arvot (ks. alla oleva kaavio).

7.8 Signaalildhd6n konfigurointi

7.8.1 Analoginen 1dht6 4 ... 20 mA 1&ht6

C
o

B
o

123

gioial

123

Qo

A0032464

35 Niiden analogisten I/0-moduulien mahdolliset sijainnit, joita voidaan kdyttdd analogildhtdd
4 ... 20 mA . Laitteen tilauskoodissa on mddritetty, mikd ndistd moduuleista on todellisuudessa

laitteessa.
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Laitteen jokainen analoginen I/0-moduuli voidaan konfiguroida 4 ... 20 mAanalogilahdéksi.

Kohdenna tétéa varten sopivat arvot seuraaville parametreille:

Setup > Advanced setup > Input/output > Analog I/0

Parametri

Tarkoitus / toimenpide

Operating mode

Valitse 4..20mA output tai HART slave +4..20mA output U5 ®70.

Analog input source

Valitse, mik4 sailiomuuttuja vélitetdén analogildhdon kautta.

Analog input 0% value

Maaritd, mika séiliomuuttujan arvo vastaa lahtovirtaa 4 mA.

Analog input 100% value

Maaritd, mika séiliomuuttujan arvo vastaa lahtovirtaa 20 mA.

1) "HART slave +4..20mA output " tarkoittaa, ettd analoginen I/0-moduuli toimii HART-orjana, joka ldhettaa
jaksoittain jopa neljd HART-muuttujaa HART-isannalle. HART-14hdén konfigurointi:

Endress+Hauser

69



Kayttéonotto

Proservo NMS81

7.8.2 HART-14ahto
Téma kohta koskee vain, kun valittuna on Operating mode = HART slave +4..20mA output.

Setup > Advanced setup > Communication > HART output - Configuration
Parametri Tarkoitus / toimenpide
System polling address | Aseta laitteen HART-tietoliikenneosoite.
= Assign SV Valitse, mitka séiliomuuttujat HART-muuttujien halutaan valittavén.
- Ass¥gn v Oletusasetuksena PV lahettdd saman muuttujan kuin analogildhto eika sité tarvitse
= Assign QV .
kohdentaa erikseen.
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7.8.3 Modbus, V1- tai WM550-1dhto

D 1234

Ollclalcla

1T T 17T

-
D1-4

A 1234

Ollclalcla

1T _TIACT 17T

-
Al-4

A0031200

36  Modbus- tai V1-moduulien (esimerkkejd) mahdolliset sijainnit; laiteversion mukaan ndmd
moduulit voivat sijaita myés liitdntdportissa B tai C.

Tilauskoodin mukaan laitteessa saattaa olla yksi tai kaksi Modbus- tai V1-
tietoliikenneliittym&&. Ne on konfiguroitu seuraavissa alavalikoissa:

Modbus
Setup - Advanced setup » Communication - Modbus X1-4 ->Configuration

V1
= Setup > Advanced setup » Communication > V1 X1-4 - Configuration
= Setup > Advanced setup » Communication > V1 X1-4 - V1 input selector

WM550
= Setup - Advanced setup » Communication > WM550 X1-4 - Configuration
= Setup > Advanced setup » Communication > WM550 X1-4 - WM550 input selector
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