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•	Verbinden Sie Ihren FieldPort SFP20 
 über eine USB-Verbindung mit Ihrem 
 Tablet, Laptop od. Desktop-Computer
 und stellen Sie sicher, dass Sie über
 eine Internetverbindung verfügen.

•	Melden Sie sich im Software-Portal an:
 https://eh.digital/sfp20-software 
 Laden Sie dann die Software-Pakete 
 “IO-Link CommDTM SFP20” und
 “IO-Link IODD Interpreter DTM”
 herunter und installieren Sie diese.

•	Fahren	Sie	mit	den	in	Kapitel	8.2.	der	FieldPort	SFP20
	 Betriebsanleitung	(BA01984S/04)	beschriebenen	Schritten	fort.

FieldPort SFP20 – erste Schritte 
Konfigurieren	Sie	Ihr	IO-Link	Gerät
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