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1  İlgili dokümanlar

Order code:

Ext. ord. cd.:

Ser. no.:

www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

Operations App

XXXXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXX

XXX.XXXX.XX

Serial number

1.

3.

2.

  A0023555

2  Bu doküman hakkında

2.1  Doküman fonksiyonu
Özet Kullanım Talimatları teslimatın kabul edilmesinden ilk devreye alma aşamasına kadar
tüm temel bilgileri içerir.
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2.2  Kullanılan semboller

2.2.1  Güvenlik sembolleri
TEHLİKE

Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya
ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya
ölümcül yaralanma ile sonuçlanabilir.

D KKATİ

Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun giderilememesi, küçük veya orta
seviyede yaralanma ile sonuçlanabilir.
DUYURU

Bu sembol, kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler ve diğer durumlar hakkında bilgi
içerir.

2.2.2  Elektrik sembolleri
 Koruyucu toprak (PE)

Topraklama terminalleri diğer tüm bağlantıların yapılmasından önce toprağa bağlanmalıdır.
Topraklama terminalleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir:
• İç topraklama terminali: koruyucu toprak bağlantısı ana şebekeye bağlanır.
• Dış topraklama terminali: cihaz tesisin topraklama sistemine bağlanır.

2.2.3  Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller

Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller
 İzin verilen

İzin verilen prosedürler, prosesler veya işlemler
 Yasak

Yasak olan prosedürler, prosesler veya işlemler
 İpucu

Ek bilgileri gösterir

Dokümantasyon referansı
A

Sayfa referansı

Gözle kontrol

Not veya bağımsız adım incelenmelidir
1, 2, 3, ...
Parça numaraları
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1. , 2. , 3.

Adım serisi

Adım sonucu

2.3  Kayıtlı ticari markalar
• KALREZ®

E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA ticari markasıdır
• TRI-CLAMP®

Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA ticari markasıdır
• HART®

FieldComm Group, Austin, USA tescilli ticari markasıdır
• GORE-TEX®

W.L. Gore & Associates, Inc., USA ticari markasıdır

3  Temel güvenlik talimatları

3.1  Personel için gereksinimler
Personel görevleri için aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
‣ Bu kişiler eğitimli, kalifiye uzmanlar olmalı ve bu fonksiyonu ve görevi yerine getirmek için

uygun niteliklere sahip olmalıdır
‣ Tesis sahibi/işletmecisi tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır
‣ Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
‣ Çalışmaya başlamadan önce, kılavuzdaki ve ek dokümantasyondaki talimatları ve ayrıca

sertifikaları (uygulamaya bağlı olarak) okuyun ve anlayın
‣ Talimatlara ve temel şartlara uyulmalıdır

3.2  Kullanım amacı
Deltabar S akışı, seviyeyi, basıncı veya fark basıncını ölçmede kullanılan bir fark basıncı /
basınç transmiteridir.

3.2.1  Öngörülen hatalı kullanım
Üretici, uygunsuz veya amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlardan
sorumlu değildir.
Sınırdaki durumların belirlenmesi:
‣ Endress+Hauser özel sıvılar ve temizlik sıvıları için sıvıya maruz kalan malzemelerin

korozyon direncinin doğrulanmasında yardımcı olmaktan memnuniyet duyar, ancak
herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmez.
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3.3  İş yeri güvenliği
Cihaz üzerinde ve cihazla çalışırken:
‣ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.
‣ Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.

3.4  Çalışma güvenliği
Yaralanma tehlikesi!
‣ Cihazı sadece teknik açıdan uygun durumdaysa, hatasız ve arızasız ise çalıştırın.
‣ Cihazın parazit olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

Cihaz üzerindeki değişiklikler
Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen
tehlikelere neden olabilir:
‣ Buna rağmen değişiklik yapılması gerekiyorsa Endress+Hauser'e danışın.

Onarım
Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:
‣ Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
‣ Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
‣ Sadece Endress+Hauser'in orijinal yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın.

Tehlikeli alan
Cihaz tehlikeli alanlarda kullanıldığında kişilere veya kuruluma yönelik tehlikeyi ortadan
kaldırmak için (ör. patlama koruması, basınçlı kap güvenliği):
‣ Sipariş edilen cihazın belirlenmiş amaç için tehlikeli alanlarda kullanılıp

kullanılamayacağını doğrulamak üzere isim plakasını kontrol edin.
‣ Bu kılavuzun ayrılmaz parçası olan ek dokümantasyonda belirtilen teknik özelliklere

uyulmalıdır.

3.5  Ürün güvenliği
Bu ölçüm cihazı son teknoloji güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere iyi mühendislik
uygulamalarına göre tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan güvenli olarak çalıştırılabilecek
bir durumda sunulmuştur.
Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar. Ayrıca cihaza özel EC Uygunluk
Beyanında listelenen EC direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser cihaza CE işaretini
iliştirerek bunu onaylar.

3.6  Fonksiyonel güvenlik SIL3 (opsiyonel)
Fonksiyonel güvenlik uygulamalarında kullanılan cihazlarda Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzuna
kesinlikle uyulmalıdır.
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4  Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1  Teslimatın kabul edilmesi

DELIVERY NOTE

1 = 2

  A0016870

• Teslimat notu üzerindeki sipariş kodu (1) ürün etiketinde yazan sipariş koduyla aynı mı (2)?
• Ürünler hasarsız mı?
• İsim plakasındaki veriler, sipariş spesifikasyonlarıyla ve teslimat notuyla aynı mı?
• Dokümantasyon mevcut mu?
• Gerekiyorsa (bkz. isim plakası): Güvenlik talimatları (XA) verilmiş mi?

Bu koşullardan biri karşılanmamışsa lütfen Endress+Hauser satış ofisinizle iletişime
geçin.

4.2  Saklama ve taşıma

4.2.1  Saklama koşulları
Orijinal ambalajı kullanın.
Ölçüm cihazını temiz ve kuru koşullarda saklayın ve darbelerin neden olabileceği hasara karşı
koruyun (EN 837-2).

4.2.2  Ürünün ölçüm noktasına taşınması

LUYARI
Hatalı taşıma!
Muhafaza ve membran zarar görebilir, yaralanma riski mevcuttur!
‣ Ölçüm cihazı ölçüm noktasına orijinal ambalajında veya proses bağlantısı yoluyla

taşınmalıdır.
‣ 18kg (39,6 lbs) üzeri ağırlıktaki cihazlar için güvenlik talimatlarına ve nakil şartlarına

uygun hareket edin.
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5  Montaj
DUYURU

Hatalı kullanım!
Cihazda hasar!
‣ Vidaların parça numarası (1) ile çıkarılmasına hiçbir durumda izin verilmez ve bu garantiyi

geçersiz kılar.

1

  A0025336

5.1  Montaj gereksinimleri

5.1.1  Boyutlar
Boyutlar için lütfen Deltabar S TI00382P için Teknik Bilgiler, "Mekanik yapı" bölümüne
bakın.

5.2  Cihazın montajı
• Deltabar S'nin yönlendirmesi nedeniyle sıfır noktasında kayma meydana gelebilir, yani kap

boş olduğunda ölçülen değer sıfır değildir. Bu sıfır noktası kayması doğrudan cihaz
üzerindeki  butonu ile veya uzaktan kumanda ile düzeltilebilir.

• Darbeli boru tesisatının döşenmesine ait genel öneriler DIN 19210 "Sıvı akışı ölçümü için
yöntemler; akış ölçüm cihazları için diferansiyel boru tesisatı" veya ilgili ulusal veya
uluslararası standartlarda bulunabilir.

• Valfli bir manifold kullanılması süreci kesintiye uğratmadan ve kolayca devreye alma,
kurulum ve bakım olanağı sağlar.

• Darbeli borulama dışarı döşenirken, yeterli antifriz koruması kullanıldığından emin olun,
örn. boru ısısı izleme kullanılarak.

• Darbe borularını en az %10'luk düzgün bir eğimle döşeyin.
• Lokal ekranda optimum görünürlük sağlamak için muhafazayı 380°'ye kadar döndürmek

mümkündür.
• Endress+Hauser, borulara veya duvarlara kurulum için bir montaj braketi sunar.

5.2.1  Akış ölçümü için kurulum

PMD75 ile gazlarda akış ölçümü
Yoğuşmanın proses borusuna akabilmesi için Deltabar S'yi ölçüm noktasından yukarı monte
edin.
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PMD75 ile buharlarda akış ölçümü
• Deltabar S'yi ölçüm noktasından aşağıya monte edin.
• Yoğuşma kapanlarını, musluk noktalarıyla aynı seviyede ve Deltabar S'ye aynı mesafede

monte edin.
• Devreye alma öncesinde darbeli boruyu yoğuşma tuzaklarının yüksekliğine kadar doldurun.

PMD75 ile sıvılarda akış ölçümü
• Deltabar S'yi, darbe borularının her zaman sıvı ile dolu olması ve gaz kabarcıklarının proses

borularına geri akabilmesi için ölçüm noktasının altına monte edin.
• Kirli sıvılar gibi katı parçalara sahip madde içerisinde ölçüm durumunda, seperatörlerin ve

boşaltma valflerinin takılması sedimentin yakalanması ve temizlenmesi için kullanışlıdır.

5.2.2  Seviye ölçümü için kurulum

PMD75 ile açık bir kapta seviye ölçümü
• Deltabar S'yi, darbe borularının her zaman sıvı ile dolu olması için alt ölçüm bağlantısının

altına monte edin.
• Negatif taraf atmosfer basıncına açıktır.
• Kirli sıvılar gibi katı parçalara sahip madde içerisinde ölçüm durumunda, seperatörlerin ve

boşaltma valflerinin takılması sedimentin yakalanması ve temizlenmesi için kullanışlıdır.

FMD77 ile açık bir kapta seviye ölçümü
• Deltabar S'yi doğrudan kaba monte edin.
• Negatif taraf atmosfer basıncına açıktır.

PMD75 ile kapalı bir kapta seviye ölçümü
• Deltabar S'yi, darbe borularının her zaman sıvı ile dolu olması için alt ölçüm bağlantısının

altına monte edin.
• Negatif taraftaki darbe boruları her zaman maksimum seviyenin yukarısına bağlanmalıdır.
• Kirli sıvılar gibi katı parçalara sahip madde içerisinde ölçüm durumunda, seperatörlerin ve

boşaltma valflerinin takılması sedimentin yakalanması ve temizlenmesi için kullanışlıdır.

FMD77 ile kapalı bir kapta seviye ölçümü
• Deltabar S'yi doğrudan kaba monte edin.
• Negatif taraftaki darbe boruları her zaman maksimum seviyenin yukarısına bağlanmalıdır.
• Kirli sıvılar gibi katı parçalara sahip madde içerisinde ölçüm durumunda, seperatörlerin ve

boşaltma valflerinin takılması sedimentin yakalanması ve temizlenmesi için kullanışlıdır.

FMD78 ile kapalı bir kapta seviye ölçümü
• Deltabar S'yi alt diyafram hücrenin altına monte edin.
• Ortam sıcaklığı kapiler boruların her ikisinde de aynı olmalıdır.
Seviye ölçümü sadece alt diyafram hücrenin üst kenarı ile üst diyafram hücrenin alt kenarı
arasında garanti edilir.
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Buharla dolu kapalı bir kapta PMD75 ile seviye ölçümü
• Deltabar S'yi, darbe borularının her zaman sıvı ile dolu olması için alt ölçüm bağlantısının

altına monte edin.
• Negatif taraftaki darbe boruları her zaman maksimum seviyenin yukarısına bağlanmalıdır.
• Yoğuşma kapanı, negatif tarafta sabit basınç sağlar.
• Kirli sıvılar gibi katı parçalara sahip madde içerisinde ölçüm durumunda, seperatörlerin ve

boşaltma valflerinin takılması sedimentin yakalanması ve temizlenmesi için kullanışlıdır.

Buharla dolu kapalı bir kapta FMD77 ile seviye ölçümü
• Deltabar S'yi doğrudan kaba monte edin.
• Negatif taraftaki darbe boruları her zaman maksimum seviyenin yukarısına bağlanmalıdır.
• Yoğuşma kapanı, negatif tarafta sabit basınç sağlar.
• Kirli sıvılar gibi katı parçalara sahip madde içerisinde ölçüm durumunda, seperatörlerin ve

boşaltma valflerinin takılması sedimentin yakalanması ve temizlenmesi için kullanışlıdır.

5.2.3  Basınç ölçümü (160 bar (2400 psi) ve 250 bar (3750 psi) ölçüm hücresi) için
kurulum

Negatif taraf, LP yan flanşına vidalanan referans hava filtreleri üzerinden atmosfer basıncına
açıktır.
Yoğuşmanın proses borusuna akabilmesi için Deltabar S'yi ölçüm noktasından yukarı monte
edin.

5.2.4  Fark basınç ölçümü için kurulum

PMD75 ile gazlarda ve buharlarda fark basınç ölçümü
Yoğuşmanın proses borusuna akabilmesi için Deltabar S'yi ölçüm noktasından yukarı monte
edin.

PMD75 ile sıvılarda fark basınç ölçümü
• Deltabar S'yi, darbe borularının her zaman sıvı ile dolu olması ve gaz kabarcıklarının proses

borularına geri akabilmesi için ölçüm noktasının altına monte edin.
• Kirli sıvılar gibi katı parçalara sahip madde içerisinde ölçüm durumunda, seperatörlerin ve

boşaltma valflerinin takılması sedimentin yakalanması ve temizlenmesi için kullanışlıdır.

FMD78 ile gazlar, buharlar ve sıvılarda fark basınç ölçümü
• Diyafram hücrelerini borulardaki kapiler borular yukarıda veya yanda olacak şekilde monte

edin.
• Vakum uygulamaları için: Deltabar S'yi ölçüm noktasından aşağıya monte edin.
• Ortam sıcaklığı kapiler boruların her ikisinde de aynı olmalıdır.

5.2.5  Diyafram hücreli cihazlar için kurulum talimatları (FMD78)
• Kapiler borulardaki sıvı sütunlarının hidrostatik basıncının sıfır noktası kaymasına neden

olabileceğini unutmayın. Sıfır noktası kayması düzeltilebilir.
• Diyafram hücrenin proses membranını sert veya sivri nesneler ile temizlemeyin veya

bunlarla dokunmayın.
• Kurulumun hemen öncesine kadar proses membranının korumasını çıkarmayın.
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DUYURU
Hatalı kullanım!
Cihazda hasar!
‣ Diyafram hücre ve basınç transmiteri birlikte kapalı ve kalibre edilmiş bir sistem oluşturur.

Bu sistem diyafram hücredeki ve basınç transmiterinin ölçüm sistemindeki boşluklardan
doldurulur. Bu boşluklar mühürlenmiştir ve açılmamalıdır!

‣ Montaj braketi kullanılıyorsa, kapiler boruların bükülmesini önlemek için yeterli gerilim
azaltma sağlanmalıdır (bükülme yarıçapı > 100 mm (3,94 in)).

‣ Lütfen Deltabar S TI00382P için Teknik Bilgiler, "Diyafram hücre sistemleri için planlama
talimatları" bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan diyafram hücresi doldurma sıvısı
uygulama sınırlarına uyun.

DUYURU
Daha hassas ölçüm sonuçları elde etmek ve cihazda bir kusuru engellemek için kapiler
boruları aşağıdaki şekilde monte edin:
‣ Kapiler borular titreşimsiz olarak monte edilmelidir (ilave basınç dalgalanmalarını önlemek

için).
‣ Kapiler boruları ısıtma veya soğutma hatlarının yakınına monte etmeyin.
‣ Ortam sıcaklığı referans sıcaklığın altında veya üstündeyse kapiler boruları yalıtın.
‣ Kapiler boruları bükülme yarıçapı > 100 mm (3,94 in) olacak şekilde monte edin
‣ Diyafram hücrelerinin taşınması için kapiler borular kullanılmamalıdır!
‣ İki taraflı diyafram hücre sistemlerinde ortam sıcaklığı ve her iki kapiler borunun uzunluğu

aynı olmalıdır.
‣ Negatif ve pozitif taraf için her zaman birbiriyle aynı (ör. çap, malzeme vb.) iki diyafram

hücresi kullanılmalıdır (standart teslimat).

5.2.6  Flanş montajı için yalıtım
DUYURU

Hatalı ölçüm sonuçları.
Contanın proses membranına doğru bastırılmasına izin verilmez çünkü bu ölçüm sonucunu
etkileyebilir.
‣ Contanın proses membranına dokunmadığından emin olun.
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5.2.7  Duvara ve boruya montaj (opsiyonel)
Endress+Hauser, cihazı borulara veya duvarlara monte etmek için aşağıdaki montaj
braketlerini sunar:

Standart versiyon Ağır hizmet versiyonu

  A0031326   A0031327

Standart montaj braketi versiyonu titreşimlere maruz kalan bir uygulamada kullanım için
uygun değildir.
Montaj braketinin ağır hizmet versiyonu, IEC 61298-3 standardına göre titreşim direnci
için test edilmiştir, Teknik Bilgiler içindeki "Titreşim direnci" bölümüne bakın.

Valfli bir manifold kullanılması durumunda manifold boyutları da dikkate alınmalıdır.
Boru montajı için tespit braketi ve iki somun dahil duvara ve boruya montaj için braket.
Teknik bilgiler için (vidaların boyutları veya sipariş numaraları gibi), SD01553P/00/EN
Aksesuar Dokümanına bakın.
Montaj sırasında aşağıdakilere dikkat edin:
• Montaj vidalarının çizilmesini önlemek için vidalar montajdan önce çok amaçlı gres ile

yağlanmalıdır.
• Boruya monte ederken, braket üzerindeki somunları en az 30 Nm (22,13 lbf ft) tork ile eşit

şekilde sıkın.
• Kurulum amaçlı olarak vidaları sadece parça numarası (2) ile kullanın (aşağıdaki şemaya

bakın).

DUYURU
Hatalı kullanım!
Cihazda hasar!
‣ Vidaların parça numarası (1) ile çıkarılmasına hiçbir durumda izin verilmez ve bu garantiyi

geçersiz kılar.
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1

2

1

2

  A0025335

5.2.8  Muhafazanın döndürülmesi
Muhafazayı, tespit vidasını gevşeterek 380°'ye kadar döndürebilirsiniz.

T14 T15 T17

32

  A0019996

1. T14 ve T15 muhafazası: tespit vidasını 2 mm (0,08 in) Alyan anahtarıyla gevşetin. T17
muhafazası: tespit vidasını 3 mm (0,12 in) Alyan anahtarıyla gevşetin.

2. Muhafazayı çevirin (maks. 380 °).
3. Ayar vidasını 1 Nm (0,74 lbf ft) ile sıkın.

5.2.9  Muhafaza kapaklarının kapatılması
DUYURU

EPDM kapak contasına sahip cihazlar - kaçak yapan transmiter!
Mineral-, hayvan- veya bitki bazlı yağlar EPDM kapak contasının şişmesine ve sonucunda
transmiterin kaçak yapmasına neden olur.
‣ Diş üzerine fabrikada kaplama uygulandığı için dişin greslenmesi gerekmez.
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DUYURU
Muhafaza kapağı artık kapatılamaz.
Hasarlı diş!
‣ Muhafazanın kapaklarını kapatırken, kapaklar ve muhafaza üzerindeki dişlerde örneğin

kum gibi kirler bulunmadığından emin olun. Kapakları kapatırken dirençle karşılaşırsanız,
dişlerde kir olup olmadığını tekrar kontrol edin.

Hijyenik paslanmaz çelik muhafazadaki kapakların kapatılması (T17)
Terminal bölmesi ve elektronik bölmesi için kapaklar muhafaza içerisine asılır ve her durumda
bir vida ile kapatılır. Kapakların sıkıca oturması için bu vidalar sonuna kadar elle
(2 Nm (1,48 lbf ft)) sıkılmalıdır.

6  Elektrik bağlantısı

6.1  Bağlantı gereksinimleri
LUYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!
Çalışma voltajı > 35 VDC ise: Terminallerde tehlikeli kontak voltajı.
‣ Yaş bir ortamda voltaj mevcutsa kapağı açmayın.

LUYARI
Hatalı bir bağlantı elektrik güvenliğini riske sokar!
‣ Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi! Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını

kesin.
‣ Ölçüm cihazı tehlikeli bölgelerde kullanıldığında, kurulum geçerli ulusal standartlara ve

düzenlemelere ve Güvenlik Talimatları veya Kurulum ve Kontrol Resimlerine uygun şekilde
yapılmalıdır.

‣ Entegre aşırı voltaj koruması bulunan cihazlar topraklanmalıdır.
‣ Ters polariteye, HF etkilerine ve aşırı voltaj darbelerine karşı koruma devreleri entegre

edilmiştir.
‣ Besleme voltajı, isim plakasındaki güç beslemesi ile eşleşmelidir, bkz. Kullanım Talimatları

→   2.
‣ Bağlamadan önce besleme voltajını kesin.
‣ Terminal bölmesinin muhafaza kapağını çıkarın.
‣ Kabloyu rakor içerisinden geçirin. Tercihen bükülmüş, korumalı iki telli kablo kullanın.
‣ Cihazı şemada gösterildiği gibi bağlayın.
‣ Muhafaza kapağını vidalayın.
‣ Besleme voltajını açın.

Kılıflama/potansiyel eşitleme
• Bozulmalara karşı optimum koruma için kılıfın her iki taraftan (kabin içinde ve cihazda)

bağlanması gerekir. Tesiste potansiyel dengeleme akımları bekleniyorsa, kılıf topraklaması
sadece bir tarafta, tercihen transmiter tarafında yapılmalıdır.

• Tehlikeli alanlarda kullanırken, geçerli düzenlemelere uyulmalıdır.
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4... 20mA Test

Test

Test

4... 20mA Test

1

8

6
7

2

3

4

5

  A0019989

1 Muhafaza
2 Minimum besleme voltajı = 10,5 V DC, bağlantı teli şemada gösterildiği gibi ayarlanır.
2 Minimum besleme voltajı = 11,5 V DC, bağlantı teli "Test" konumuna ayarlanır.
3 4 ila 20 mA
4 Entegre aşırı voltaj korumasına sahip cihazlar burada "OVP" (aşırı voltaj koruması) olarak

etiketlenmiştir.
5 Dış topraklama terminali
6 pozitif ve test terminali arasındaki 4 … 20 mA test sinyali
7 İç topraklama terminali
8 4 … 20 mA test sinyali bağlantı teli

6.1.1  Han7D Harting soketi bulunan cihazların bağlantısı

Han7D

–+

+ –

– +A B

  A0019990

A Harting Han7D konnektörlü ölçüm cihazları için elektrik bağlantısı
B Cihazdaki takılabilir bağlantının görünümü
- Kahverengi
 Yeşil/sarı
+ Mavi
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6.1.2  M12 soketli cihazların bağlantısı

PIN

21

34

  A0011175

1 Sinyal +

2 Atama yok

3 Sinyal -

4 Topraklama

6.2  Ölçüm ünitesini bağlama

6.2.1  Besleme voltajı

LUYARI
Besleme voltajı bağlanabilir!
Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi!
‣ Ölçüm cihazı tehlikeli bölgelerde kullanıldığında, kurulum geçerli ulusal standartlara ve

düzenlemelere ve Güvenlik Talimatları veya Kurulum ve Kontrol Resimlerine uygun şekilde
yapılmalıdır.

‣ Tüm patlama koruması verileri talep üzerine sağlanan ayrı Ex dokümantasyonunda
sunulur. Patlama tehlikesi olan alanlarda kullanım onayına sahip cihazlarla birlikte Ex
dokümantasyonu standart olarak verilmektedir.

Elektronik versiyon 4 … 20 mA test sinyali için bağlantı teli
"Test" konumunda (teslim durumu)

4 … 20 mA test sinyali için bağlantı
teli "Test dışı" konumunda

4 … 20 mA HART, tehlikeli
olmayan alan versiyonu

11,5 … 45 V DC 10,5 … 45 V DC

4 … 20 mA test sinyalinin ölçülmesi
4 … 20 mA test sinyali, pozitif ve test terminali üzerinden kesintisiz olarak ölçülebilir. Ölçüm
cihazının minimum besleme voltajı, bağlantı telinin konumu değiştirilerek azaltılabilir. Sonuç
olarak daha düşük besleme voltajıyla da çalışmak mümkündür.
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Ölçülen hatayı 0,1 % seviyesinin altında tutmak için ampermetrenin iç direnci < 0,7 Ω
olmalıdır. Aşağıdaki tabloda bağlantı telinin konumunu inceleyin.

Test sinyali için bağlantı teli
pozisyonu Açıklama

Test • Pozitif ve test terminali arasında 4 … 20 mA test sinyali ölçümü: mümkün.
(Yani, çıkış akımı diyod ile kesinti olmadan ölçülebilir.)

• Teslim durumudur
• Minimum besleme voltajı: 11,5 V DC

Test • Pozitif ve test terminali arasında 4 … 20 mA test sinyali ölçümü: mümkün
değil.

• Minimum besleme voltajı: 10,5 V DC

6.2.2  Terminaller
• Besleme voltajı ve dahili topraklama terminali: 0,5 … 2,5 mm2 (20 … 14 AWG)
• Dış topraklama terminali: 0,5 … 4 mm2 (20 … 12 AWG)

6.2.3  Kablo özelliği
• Endress+Hauser, bükülmüş, korumalı, iki telli kabloların kullanılmasını önerir.
• Kablo çapı: 5 … 9 mm (0,2 … 0,35 in)
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6.2.4  Yük

30

30

20

20

11.5

12

40

40

45

45

1239

1217

1456

1434

804

782

369

347

Test

B

B

30

30

20

20

10.5

11 U
[V]

40

40

45

45

1282

1260

1500

1478

847

826

413

391

Test

A

A

1

RLmax ≤
U – 11 V

23 mA
4

2

3

1

2

3

[ ]W

RLmax

RLmax ≤
U – 1 V2

23 mA
4

[ ]W

RLmax

U
[V]

RLmax ≤
U – 1 V0.5

23 mA
4 RLmax ≤

U – 1 V1.5

23 mA
4

[ ]W

RLmax
[ ]W

RLmax

U
[V]

U
[V]

  A0020467

A 4 … 20 mA test sinyali için bağlantı teli "Test dışı" konumunda
B 4 … 20 mA test sinyali için bağlantı teli "Test" konumunda

El terminali veya işletim programı olan bir PC kullanarak çalıştırırken, minimum 250 Ω
iletişim direnci dikkate alınmalıdır.
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7  Çalışma seçenekleri

7.1  Çalışma menüsü olmadan kullanım

Çalışma seçenekleri Açıklama Grafik Açıklama

Cihaz ekranı olmadan yerel
çalışma

Cihaz, elektronik parça üzerindeki
çalıştırma tuşları ve DIP siviçleri
kullanılarak çalıştırılır. on

off

Display
Zero

Span
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 /
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  A0029995
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7.1.1  Çalıştırma elemanlarının pozisyonu
Alüminyum ve paslanmaz çelik muhafaza (T14) olması durumunda, çalıştırma anahtarları ya
cihazın dışındaki koruyucu kapağın altında ya da elektronik parçamın içinde bulunur. Hijyenik
paslanmaz çelik muhafaza (T17) olması durumunda, çalıştırma tuşları her zaman elektronik
parçanın içindedir. Ayrıca opsiyonel lokal ekranda da çalıştırma tuşları vardır.

  A0016499

 1 Çalıştırma tuşları, dış
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21 P
C

3 4 5 61 2

t
on

off

  A0020031

 2 Çalıştırma tuşları, iç

1 Ölçülen değer ile ilişkili kilitleme/kilit açma parametreleri için DIP sivici
2 Sönümlemeyi açıp kapatmak için DIP sivici
3 Değerin kabul edildiğini gösteren yeşil LED
4 Çalıştırma tuşları
5 Opsiyonel ekran için yuva
6 Opsiyonel HistoROM®/M-DAT yuvası

DIP siviçlerinin fonksiyonu
İlgili fonksiyonu gerçekleştirmek için tuşa veya tuş kombinasyonuna en az 3 s süreyle basın.
Sıfırlama için tuş kombinasyonuna en az 6 s süreyle basın.

Anlamı

Alt aralık değerini uyarlayın. Cihazda bir referans basınç mevcut. Detaylı
açıklama için ayrıca "Basınç ölçüm modu" veya "Seviye ölçüm modu"
bölümlerine bakın.

Alt aralık değerini uyarlayın. Cihazda bir referans basınç mevcut. Detaylı
açıklama için ayrıca "Basınç ölçüm modu" veya "Seviye ölçüm modu"
bölümlerine bakın.

Pozisyon ayarlama.

ve ve
Tüm parametreleri sıfırlayın. Çalıştırma tuşları ile sıfırlama yazılım
sıfırlama kodu 7864'e karşılık gelir.

ve
Yapılandırma verilerini opsiyonel HistoROM®/M-DAT modülünden cihaza
kopyalama.
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Anlamı

ve
Yapılandırma verilerini cihazdan opsiyonel HistoROM®/M-DAT modülüne
kopyalama.

1 2

τ
on

off

• DIP sivici 1: ölçülen değerle ilgili parametreleri kilitlemek/kilidini açmak
için. Fabrika ayarı: kapalı (kilitli değil)

• DIP sivici 2: sensör bastırımı açık/kapalı, fabrika ayarı: açık (sensör
bastırımı açık)

7.2  Çalıştırma ve cihaz ekranı (opsiyonel)
Görüntüleme ve çalışma için 4 satırlı likit kristal ekran (LCD) is kullanılır. Lokal ekran, ölçülen
değerleri, iletişim metinlerini, hata mesajlarını ve bildirim mesajlarını gösterir. Cihazın ekranı
90 ° açılarla döndürülebilir. Cihazın kurulum pozisyonuna bağlı olarak bu cihazın
kullanılmasını ve ölçülen değerlerin okunmasını kolaylaştırır.
Fonksiyonlar:
• İşaret ve ondalık nokta dahil 8 haneli ölçüm değeri ekranı, birim göstergesi, akımı

görüntülemek için çubuk grafik
• Parametrelerin seviyelere ve gruplara ayrılmış olması sayesinde basit ve tam eksiksiz menü

rehberliği
• Gezinme kolaylığı için her bir parametreye 3 basamaklı bir kimlik numarası verilmiştir
• Ekranı bireysel istek ve gereksinimlere göre yapılandırmak mümkündür; ör. dil, değişen

görünüm ve sensör sıcaklığı, kontrast ayarı gibi diğer ölçülen değerlerin görüntülenmesi
• Kapsamlı hata teşhisi fonksiyonları (arıza ve uyarı mesajı, maksimum/minimum belirteçleri,

vb.)
• Hızlı Kurulum menülerini kullanarak hızlı ve güvenli devreye alma

1

E+–

3

2

4 5

  A0016498
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Aşağıdaki tablo lokal ekranda gösterilebilecek sembol örneklerini içerir. Aynı anda dört
sembol görünebilir.

Sembol Anlamı

Alarm sembolü

• Yanıp sönen sembol: uyarı, cihaz ölçmeye devam eder
• Sürekli yanan sembol: hata, cihaz ölçüme devam etmez

Not: Alarm sembolü, eğilim sembolünün üzerine gelebilir.

Kilit sembolü
Cihazın çalışması kilitlendi. Cihazın kilidini açın.

Haberleşme sembolü
İletişim üzerinden veri aktarımı.

Eğilim sembolü (artan)
Ölçülen değer artar.

Eğilim sembolü (azalan)
Ölçülen değer azalır.

Eğilim sembolü (sabit)
Ölçülen değer son birkaç dakika boyunca sabit kaldı.

7.2.1  Ekran ve çalışma modülü üzerindeki çalıştırma tuşları

Çalıştırma tuşu/tuşları Anlamı

• Seçim listesinde yukarı gider
• Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler

• Seçim listesinde aşağı gider
• Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler

• Girişi onaylar
• Sonraki öğeye gider

+
Lokal ekran kontrast ayarı: daha koyu

+
Lokal ekran kontrast ayarı: daha parlak

+

ESC fonksiyonları:
• Değiştirilen değeri kaydetmeden düzenleme modundan çıkış
• Bir fonksiyon grubu içindeki menüdesiniz: tuşlara aynı anda ilk kez bastığınızda,

fonksiyon grubunda bir parametre geri gidersiniz. Daha sonra tuşlara aynı anda her
bastığınızda menüde bir seviye yukarı çıkarsınız.

• Menüde bir seçim seviyesindesiniz: tuşlara aynı anda her bastığınızda, menüde bir
seviye yukarı çıkarsınız.

Not:Fonksiyon grubu, seviye, seçim seviyesi terimleri için bkz. "Menü yapısı".
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7.2.2  Çalıştırma örneği: Seçim listesine sahip parametreler
Örnek: Menünün dili olarak "Deutsch" seçilmesi.

Dil 000 Çalışma

1  English Menü dili olarak "English" ayarlanmıştır (varsayılan değer).
Menü metninin önündeki  işareti o anda aktif olan seçeneği belirtir.

Deutsch

2 Deutsch "Deutsch"ı  veya  ile seçin.

 English

3  Deutsch • Onaylamak için  seçin. Menü metninin önündeki bir  aktif seçeneği gösterir (şimdi
menü dili olarak "Deutsch" seçilmiştir).

• Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için  kullanın.English

7.2.3  Çalıştırma örneği: Kullanıcı tanımlı parametreler
Örnek: "Set URV (014)" parametresinin 100 mbar (1,5 psi)'den 50 mbar (0,75 psi)'ye
ayarlanması.
Menü yolu: Setup → Extended setup → Current output → Set URV

URV Ayarla 014 Çalışma

Lokal ekran değiştirilecek olan parametreyi gösterir. "mbar" birimi başka
bir parametre de tanımlanmıştır ve buradan değiştirilemez.1 1 0 0 . 0 0 0 mbar

Düzenleme moduna girmek için  veya  üzerine basın.
İlk basamak siyah renkte vurgulanır.2 1 0 0 . 0 0 0 mbar

"1" değerini "5" ile değiştirmek için  tuşunu kullanın.
"5" değerini onaylamak için  tuşunu kullanın. İmleç sonraki pozisyona
atlar (siyah renkte vurgulanır).
"0" değerini  ile onaylayın (ikinci pozisyon).

3 5 0 0 . 0 0 0 mbar

Üçüncü basamak siyah renkte vurgulanır ve şimdi düzenlenebilir.
4 5 0 0 . 0 0 0 mbar

"  " sembolüne geçiş için  tuşunu kullanın.
Yeni değeri kaydetmek ve düzenleme modundan çıkmak için  kullanın.
Sonraki grafiğe bakın.

5 5 0 ¿ . 0 0 0 mbar

Üst aralık değeri için yeni değer 50 mbar (0,75 psi).
Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için  kullanın.
Düzenleme moduna dönmek için  veya  kullanın.

6 5 0 . 0 0 0 mbar
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7.2.4  Çalıştırma örneği: Mevcut basıncın kabul edilmesi
Örnek: Ayar pozisyonunu ayarlama.
Menü yolu: Main menu → Setup → Pos. zero adjust

Pozisyon ayarlama 007 Çalışma

1  İptal Pozisyon ayarlama için basınç cihazda mevcut.

Onayla

2 İptal "Confirm" seçeneğine geçiş için  veya  kullanın. Aktif seçenek siyah renkte
vurgulanır.

 Onayla

3 Düzeltme kabul
edildi!

Pozisyon ayarı için uygulanan basıncı kabul etmek için  tuşunu kullanın. Cihaz,
ayarı onaylar ve "Position adjustment" parametresine geri döner.

4  İptal Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için  kullanın.

Onayla

8  Devreye alma
Cihaz standart olarak "Basınç" ölçüm modu için yapılandırılmıştır. Ölçüm aralığı ve ölçülen
değerin iletildiği birim, isim plakasındaki teknik bilgilerde belirtildiği şekildedir.

LUYARI
İzin verilen proses basıncı aşıldı!
Parçaların patlaması halinde yaralanma riski! Basınç çok yüksek olursa uyarılar görüntülenir
‣ Cihazda izin verilen maksimum basınçtan daha yüksek bir basınç mevcutsa, arka arkaya

"E115 sensör basınç aşımı" ve "E727 sensör basınç hatası - aralık aşımı" mesajları verilir.
Cihazı sadece sensör aralık limitlerinde kullanın!

DUYURU
İzin verilen proses basıncının altında kalındı!
Basınç çok düşükse mesajlar görüntülenir.
‣ Cihazda izin verilen minimum basınçtan daha düşük bir basınç mevcutsa, arka arkaya

"E120 sensor low pressure" ve "E727 sensor pressure error - overrange" mesajları verilir.
Cihazı sadece sensör aralık limitlerinde kullanın!
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8.1  Mesajları yapılandırma
• E727, E115 ve E120 mesajları "Error" tipi mesajlardır ve "Warning" veya "Alarm" olarak

yapılandırılabilir. Bu mesajlar için fabrika ayarı "Warning"dir. Bu ayar, kullanıcının sensör
aralığının aşılabileceğini bilerek kabul ettiği uygulamalarda (ör. kademeli ölçümlerde) akım
çıkışının yapılandırılmış alarm akım değerini benimsemesini önler.

• Aşağıdaki durumlarda E727, E115 ve E120 mesajlarının "Alarm" olarak ayarlanmasını
öneririz:
• Ölçüm uygulaması için sensör aralığının dışına çıkmak gerekli değildir.
• Cihazın oryantasyonu (ör. diyafram hücreli cihazlar) sonucunda ölçülen büyük bir hatayı

düzeltilmesi için bir pozisyon ayarı yapılmalıdır.

8.2  Dilin ve ölçüm modunun seçilmesi

8.2.1  Lokal çalışma
LANGUAGE ve MEASURING MODE parametreleri 1. seçim seviyesindedir.
Aşağıdaki ölçüm modları mevcuttur:
• Basınç
• Seviye
• Akış (160 bar ve 250 bar için sunulmaz)

8.2.2  Dijital iletişim
Aşağıdaki ölçüm modları mevcuttur:
• Basınç
• Seviye
• Akış (160 bar ve 250 bar için sunulmaz)
LANGUAGE parametresi DISPLAY grubunda (OPERATING MENU → DISPLAY) düzenlenir.
• Lokal ekrandaki menü dilini seçmek için LANGUAGE parametresini kullanın.
• FieldCare menü dilini seçmek için konfigürasyon penceresindeki "Language Button" kullanın.

FieldCare çerçevesinin menü dilini seçmek için "Extra" menüsü içindeki → "Options" →
"Display" → "Language" öğesini kullanın.
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8.3  Pozisyon ayarlama
Cihazın yönlendirmesi nedeniyle ölçülen değerde kayma meydana gelebilir, yani kap boş
olduğunda ölçülen değer sıfır değildir. Pozisyon ayarı üç yöntemle yapılabilir. (Menü yolu:
(GROUP SELECTION →) OPERATING MENU → SETTINGS → POSITION ADJUST).

Parametre adı Açıklama

POS. ZERO ADJUST (685), Entry Pos. zero adjustment – sıfır (ayar noktası) ile ölçülen basınç arasındaki basınç
farkının bilinmesine gerek yoktur

Örnek:
• MEASURED VALUE = 2,2 mbar (0,032 psi)
• MEASURED VALUE düzeltmek için "POS. ZERO ADJUST" parametresini

"Confirm" seçeneğiyle kullanın. Böylece mevcut basınca 0.0 değerini atamış
olursunuz. – MEASURED VALUE (Poz. sıfır ayarlama sonrasında) = 0,0 mbar

• Mevcut değer de düzeltilir.

CALIB. OFFSET parametresi, MEASURED VALUE üzerinde düzeltme yapılan
sonuç basınç farkını (ofset) görüntüler.
Fabrika ayarı:
0.0

POS. INPUT VALUE (563), Entry Pos. zero adjustment – sıfır (ayar noktası) ile ölçülen basınç arasındaki basınç
farkının bilinmesine gerek yoktur. Basınç farkını düzeltmek için bir referans
ölçüm değeri (ör. bir referans cihazdan) gereklidir.

Örnek:
• MEASURED VALUE = 0,5 mbar (0,0073 psi)
• POS. INPUT VALUE parametresine, MEASURED VALUE için istenen ayar

noktasını girin, ör. 2,0 mbar (0,029 psi). (Şu durum geçerlidir: MEASURED
VALUE yeni = POS. INPUT VALUE)

• POS. INPUT VALUE parametresine, MEASURED VALUE için istenen ayar
noktasını girin, ör. 2,0 mbar (0,029 psi). (Şu durum geçerlidir: MEASURED
VALUE yeni = POS. INPUT VALUE)

• CALIB. OFFSET parametresi, MEASURED VALUE üzerinde düzeltme yapılan
sonuç basınç farkını (ofset) görüntüler. Şu durum geçerlidir: CALIB. OFFSET =
MEASURED VALUEeski – POS. INPUT VALUE, burada: CALIB. OFFSET =
0,5 bar (0,0073 psi)- 2,0 bar (0,029 psi) = 1,5 bar (0,022 psi)

• MEASURED VALUE (calib. offset girişinden sonra) = 0,0 mbar
• Mevcut değer de düzeltilir.

Fabrika ayarı:
0.0

CALIB. OFFSET (319), Entry Position adjustment – sıfır (ayar noktası) ile ölçülen basınç arasındaki basınç farkı
bilinmektedir.

Örnek:
• MEASURED VALUE = 2,2 mbar (0,032 psi)
• CALIB. OFFSET parametresini kullanarak, MEASURED VALUE'nin düzeltilmesi

gereken değeri girin. MEASURED VALUE'i 0,0 mbar olarak düzeltmek için
buraya 2.2 değerini girmelisiniz.
(Şu durum geçerlidir: MEASURED VALUEnew = MEASURED VALUEold – CALIB.
OFFSET)

•

Fabrika ayarı:
0.0
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8.4  "Pressure" ölçüm modu için Hızlı Kurulum menüsü

Lokal çalışma Dijital iletişim

Ölçülen değer ekranı
 kullanarak ölçülen değer ekranından GROUP
SELECTION'a geçebilirsiniz.

Bkz. BA00274P.

GROUP SELECTION
MEASURING MODE parametresini seçin.

MEASURING MODE
"Pressure" seçeneğini belirleyin.

GROUP SELECTION
QUICK SETUP menüsünü seçin.

POS. ZERO ADJUST
Cihazın yönlendirmesi nedeniyle ölçülen değerde
kayma meydana gelebilir. MEASURED VALUE
düzeltmek için POS. ZERO ADJUST" parametresini
"Confirm" seçeneğiyle kullanın, ör. mevcut basınca 0.0
değerini atayın.

SET LRV
Ölçüm aralığını ayarlayın (4 mA değerini girin). Alt
akım değerine (4 mA değeri) karşılık gelen basınç
değerini girin. Cihazda herhangi bir referans basınç
olmamalıdır.

SET URV
Ölçüm aralığını ayarlayın (20 mA değerini girin). Üst
akım değerine (20 mA değeri) karşılık gelen basınç
değerini girin. Cihazda herhangi bir referans basınç
olmamalıdır.

DAMPING VALUE
Sensör bastırımı süresini girin (zaman sabiti). Sensör
bastırımı, lokal ekran, ölçülen değer ve akım çıkışı gibi
sonraki tüm öğelerin basınç değişikliklerine tepki
verme hızını etkiler.





www.addresses.endress.com

*71570780*
71570780


	1 İlgili dokümanlar
	2 Bu doküman hakkında
	2.1 Doküman fonksiyonu
	2.2 Kullanılan semboller
	2.2.1 Güvenlik sembolleri
	2.2.2 Elektrik sembolleri
	2.2.3 Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller

	2.3 Kayıtlı ticari markalar

	3 Temel güvenlik talimatları
	3.1 Personel için gereksinimler
	3.2 Kullanım amacı
	3.2.1 Öngörülen hatalı kullanım

	3.3 İş yeri güvenliği
	3.4 Çalışma güvenliği
	3.5 Ürün güvenliği
	3.6 Fonksiyonel güvenlik SIL3 (opsiyonel)

	4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması
	4.1 Teslimatın kabul edilmesi
	4.2 Saklama ve taşıma
	4.2.1 Saklama koşulları
	4.2.2 Ürünün ölçüm noktasına taşınması


	5 Montaj
	5.1 Montaj gereksinimleri
	5.1.1 Boyutlar

	5.2 Cihazın montajı
	5.2.1 Akış ölçümü için kurulum
	5.2.2 Seviye ölçümü için kurulum
	5.2.3 Basınç ölçümü (160 bar (2400 psi) ve 250 bar (3750 psi) ölçüm hücresi) için kurulum
	5.2.4 Fark basınç ölçümü için kurulum
	5.2.5 Diyafram hücreli cihazlar için kurulum talimatları (FMD78)
	5.2.6 Flanş montajı için yalıtım
	5.2.7 Duvara ve boruya montaj (opsiyonel)
	5.2.8 Muhafazanın döndürülmesi
	5.2.9 Muhafaza kapaklarının kapatılması


	6 Elektrik bağlantısı
	6.1 Bağlantı gereksinimleri
	6.1.1 Han7D Harting soketi bulunan cihazların bağlantısı
	6.1.2 M12 soketli cihazların bağlantısı

	6.2 Ölçüm ünitesini bağlama
	6.2.1 Besleme voltajı
	6.2.2 Terminaller
	6.2.3 Kablo özelliği
	6.2.4 Yük


	7 Çalışma seçenekleri
	7.1 Çalışma menüsü olmadan kullanım
	7.1.1 Çalıştırma elemanlarının pozisyonu

	7.2 Çalıştırma ve cihaz ekranı (opsiyonel)
	7.2.1 Ekran ve çalışma modülü üzerindeki çalıştırma tuşları
	7.2.2 Çalıştırma örneği: Seçim listesine sahip parametreler
	7.2.3 Çalıştırma örneği: Kullanıcı tanımlı parametreler
	7.2.4 Çalıştırma örneği: Mevcut basıncın kabul edilmesi


	8 Devreye alma
	8.1 Mesajları yapılandırma
	8.2 Dilin ve ölçüm modunun seçilmesi
	8.2.1 Lokal çalışma
	8.2.2 Dijital iletişim

	8.3 Pozisyon ayarlama
	8.4 "Pressure" ölçüm modu için Hızlı Kurulum menüsü


