
Informationen zum Entpacken
HINWEIS

Sachbeschädigung
Unvorsichtiges Hantieren kann zu Beschädigung des Thermometers führen.
‣ Beim Hantieren mit dem Thermometer vorsichtig sein und die nachfolgenden Anweisungen befolgen.

1. Holzkiste öffnen und Luftpolsterfolie herausnehmen.
2. Achtung! Die Thermometer sind mit Metallwinkel in der Kiste befestigt.

Vor Entnahme der Thermometer die Befestigungsschrauben lösen.
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3. Achtung! Zur Entnahme der Thermometer beide Hände benutzen.
Zur Entnahme der Thermometer eine Hand unter den Anschlusskopf platzieren und die zweite Hand unter den Messeinsatz. Das Thermometer vorsichtig aus
der Holzkiste entnehmen.
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