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Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Liquiphant M/S mit FEL56 
und Nivotester FTL325N
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Anwendungsbereich
Minimumdetektion (auch Trockenlaufschutz) von Flüssigkeiten 
aller Art in Behältern, welche den besonderen Anforderungen 
der Sicherheitstechnik nach IEC 61508/IEC 61511-1 genügen 
sollen.

Die Messeinrichtung erfüllt die Anforderungen
• für Sicherheitsfunktionen bis SIL 2
• an Explosionsschutz durch Eigensicherheit oder druckfeste 

Kapselung
• an elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61326 und 

NAMUR-Empfehlung NE 21.

Ihre Vorteile

• Für Minimumdetektion bis SIL 2
– unabhängig beurteilt (Functional Assessment) durch 

exida.com nach IEC 61508/IEC 61511-1 
• Überwachung auf Korrosion an der Schwinggabel des Mess-

aufnehmers
• Keinerlei Abgleich
• Störmeldung für Leitungsbruch und Kurzschluss
• Funktionsprüfung der Folgegeräte per Tastendruck
• Fremdvibrationssicher 
• Einfache Inbetriebnahme
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SIL Konformitätserklärung

SIL-04001B-00-A2
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Allgemeines

Allgemeine Darstellung 
eines Sicherheitssystems 
(Schutzfunktion)

Auslegungstabellen zur Bestimmung des Safety Integrity Levels (SIL)

Mit den nachfolgenden Tabellen wird der erreichbare SIL bzw. die Anforderungen bezüglich der 
“Durchschnittlichen gefährlichen Versagenswahrscheinlichkeit bei Anforderung” (PFDav), der “Hard-
ware Fehlertoleranz” (HFT) und dem “Wahrscheinlichkeitsanteil sicherheitsgerichteter Fehler” (SFF) 
an das Sicherheitssystem bestimmt. Die spezifischen Werte für das Messsystem Liquiphant M/S + 
Nivotester FTL325N finden Sie in den Tabellen im Anhang. 

Zulässige Versagenswahrscheinlichkeiten der gesamten Sicherheitsfunktion in Abhängigkeit vom SIL 
für "Low Demand Systeme", die auf Anforderungen (z.B. Überschreiten eines definierten MIN-Füllstan-
des/Schaltpunkts) reagieren müssen (Quelle: IEC 61508, Teil 1):

Die nachfolgende Tabelle zeigt den erreichbaren Safety Integrity Level (SIL) abhängig vom Wahr-
scheinlichkeitsanteil sicherheitsgerichteter Fehler und der "Hardware Fehlertoleranz" des gesamten 
Sicherheitssystems für Systeme vom Typ B (komplexe Bauelemente, nicht alle Fehler bekannt bzw. 
beschreibbar).

Allgemeine Informationen über SIL erhalten Sie unter: www.de.endress.com/sil

SIL PFDav

4  105...< 104

3  104...< 103

2  103...< 102

1  102...< 101

SFF HFT

0 1 (0)1)

1) Nach IEC 61511-1 (FDIS) (Kapitel 11.4.4) kann die HFT um eins reduziert werden (Werte in Klammern) 
wenn die eingesetzten Geräte folgende Bedingungen erfüllen:
- das Gerät ist betriebsbewährt,
- es können am Gerät nur prozessrelevante Parameter geändert werden (z.B. Messbereich, ...),
- die Veränderung der prozessrelevanten Parameter ist geschützt (z.B. Passwort, Jumper, ...),
- die Sicherheitsfunktion erfordert weniger als SIL 4.
Alle Bedingungen treffen für den Liquiphant M/S + Nivotester FTL325N zu.

2 (1)1

< 60 % not allowed SIL 1 SIL 2

60 % ... < 90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3

90 % ... < 99 % SIL 2 SIL 3

 99 % SIL 3
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Aufbau des Messsystems

Grenzstand-Messsystem In der folgenden Abbildung sind die Geräte des Messsystems dargestellt (beispielhaft).

A0022173

1 FEL - Elektronikeinsatz A Nivotester FTL325N (1-Kanal)
2 Liquiphant M/S B Nivotester FTL325N (3-Kanal)

Sicherheitsfunktion Die Sicherheitsfunktion gilt für alle Einstellungen in MIN-Sicherheit (Überwachung des Bedecktzu-
standes) und Verwendung der Schließerkontakte der Füllstandrelais.

Für die Sicherheitsfunktion sind folgende Einstellungen zugelassen:

Das Füllstandrelais arbeitet immer in Ruhestromsicherheit; d.h. das Relais fällt ab, wenn:
• der Schaltpunkt unterschritten wird (Füllstand sinkt unter die Ansprechhöhe)
• eine detektierte Störung eintritt
• die Netzspannung ausfällt

Zusätzlich zum Füllstandrelais arbeitet das Störmelderelais (Alarmrelais) in Ruhestromsicherheit und 
fällt ab, wenn:
• eine der folgenden Störungen eintritt: 

– Unterbrechung der Sensorleitung
– Kurzschluss der Sensorleitung

• die Netzspannung ausfällt

[Ex ia]
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CH1

FTL325
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CH1 CH2

CH3

CH1 CH2 CH3

T

FTL325

A B

1

2

Gerät Einstellung Auslieferzustand

Liquiphant Dichteschalter-Stellung: 0,5
Dichteschalter-Stellung: 0,7

Dichteschalter-Stellung: 0,7

Sicherheitsschaltung "MIN" Sicherheitsschaltung "MAX"

Nivotester
FTL325N-#3#3

Fehlerstromsignal > 2,1 mA Fehlerstromsignal > 2,1 mA

Alle Einstellungen außer
"S-Funktion" (siehe Kapitel "Einstellungen 
und Installationshinweise")

3-Kanal Betrieb

Der DIL-Schalter zur Störungsmeldung 
(Kurzschluss-, und Leitungsbruch-Überwa-
chung) ist in Position EIN/ON zu stellen.

Schalter für Störung "EIN"

Nivotester 
FTL325N-#1#1

Fehlerstromsignal > 2,1 mA Fehlerstromsignal > 2,1 mA

1-Kanal Betrieb

Der DIL-Schalter zur Störungsmeldung 
(Kurzschluss-, und Leitungsbruch-Überwa-
chung) ist in Position EIN/ON zu stellen.

Schalter für Störung "EIN"

Mit dem Störmelderelais fällt immer auch das Füllstandrelais ab.
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Zulässige Gerätetypen Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben zur Funktionalen Sicherheit sind für die unten angege-
benen Geräteausprägungen und ab der genannten Firmware- und Hardwareversion gültig.
Sofern nicht anderweitig angegeben, sind alle nachfolgenden Versionen ebenfalls für Schutzeinrich-
tungen einsetzbar.
Bei Geräteänderungen wird ein zu IEC 61508 konformer Modifikationsprozess angewendet.

Gültige Geräteausprägungen für sicherheitsbezogenen Einsatz:

Gültige Firmware-Version: ab 01.00.00
Gültige Hardware-Version (Elektronik): ab 01.00

Gültige Geräteausprägungen für sicherheitsbezogenen Einsatz:

Gültige Firmware-Version: ab 01.00.00
Gültige Hardware-Version (Elektronik): ab 01.00

Gültige Geräteausprägungen für sicherheitsbezogenen Einsatz:

Liquiphant M FTL50, FTL50H, FTL51, FTL51C, FTL51H+ FEL56

Merkmal Benennung Merkmalsausführung

010 Zulassung alle

020 Prozessanschluss alle

030 Sondenlänge; Typ alle

040 Elektronik; Ausgang 6 FEL56; SIL NAMUR (L-H Signal)

050 Gehäuse; 
Kabeleinführung

alle

060 Zusatzausstattung alle

Liquiphant S FTL70, FTL71+ FEL56

Merkmal Benennung Merkmalsausführung

010 Zulassung alle

020 Prozessanschluss alle

030 Sondenlänge alle

040 Elektronik; Ausgang 6 FEL56; SIL NAMUR (L-H Signal)

050 Gehäuse; 
Kabeleinführung

alle

060 Zusatzausstattung alle

070 Anwendung alle

Nivotester FTL325N

Merkmal Benennung Merkmalsausführung

010 Zulassung G
H

N
P
T
W

ATEX II 3(1)G Ex nC/A (ia) IIC T4, SIL, IECEx Zone 2
ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC, WHG, SIL, IECEx (Ex ia) IIC 
(Liquiphant M / Liquiphant S)
NEPSI (Ex ia) IIC, SIL (Liquiphant M / Liquiphant S)
FM IS Cl. I, II, III Div. 1 Gr. A-G, SIL (Liquiphant M / Liquiphant S)
CSA IS Cl. I, II, III Div. 1 Gr. A-G, SIL (Liquiphant M / Liquiphant S)
TIIS Ex ia IIC, SIL, Labeling in Japan

020 Gehäuse alle

030 Hilfsenergie alle

040 Schaltausgang alle
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Angaben für die Sicherheits-
funktion

• Die verbindlichen Einstellungen und Angaben für die Sicherheitsfunktion finden Sie in Kapitel 
"Sicherheitsfunktion",  ä 5 und in Kapitel "Einstellungen und Installationshinweise",  ä 9.

• Die Reaktionszeit des Messsystems beträgt  1,4 s.

Mitgeltende Gerätedoku-
mentation

MTTR wird mit 8 Stunden angesetzt.
Sicherheitssysteme ohne selbstverriegelnde Funktion müssen nach Ausführung der Sicher-
heitsfunktion innerhalb MTTR in einen überwachten oder anderweitig sicheren Zustand 
gebracht werden.

Liquiphant M FTL50, FTL50H, FTL51, FTL51H, FTL51C

Dokumentation Inhalt Bemerkung

Technische Information
• FTL50, FTL50H, FTL51, 

FTL51H:
TI00328F/00/DE

• FTL51C:
TI00347F/00/DE

– Technische Daten
– Zubehör

– Die Dokumentation steht über das 
Internet zur Verfügung 
 www.de.endress.com.

Betriebsanleitung
• FTL50, FTL51:

KA00143F/00/A6
KA00220F/00/A6
KA00163F/00/A61)

• FTL50H, FTL51H:
KA00144F/00/A6
KA00220F/00/A6
KA00164F/00/A6)

• FTL51C:
KA00162F/00/A6
KA00165F/00/A6)

1) mit Alu-Gehäuse / separatem Anschlussraum

– Montage
– Verdrahtung
– Bedienung
– Inbetriebnahme
– Störungsbehebung
– Reparatur
– Wartung

– Die Dokumentation liegt dem Gerät bei.
– Die Dokumentation steht auch über das 

Internet zur Verfügung. 
 www.de.endress.com.

Sicherheitshinweise 
abhängig von der gewählten 
Ausprägung "Zulassung"

Sicherheits-, Montage- und 
Bedienhinweise für Geräte, 
die für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereich 
oder als Überfüllsicherung (WHG) 
geeignet sind.

Bei zertifizierten Geräteausführungen 
werden zusätzliche Sicherheitshinweise 
(XA, ZE) mitgeliefert. 
Dem Typenschild kann entnommen 
werden, welche Sicherheitshinweise für 
die jeweilige Gerätevariante relevant sind.

Liquiphant S FTL70, FTL71

Dokumentation Inhalt Bemerkung

Technische Information
TI00354F/00/DE

– Technische Daten
– Zubehör

– Die Dokumentation steht über das 
Internet zur Verfügung 
 www.de.endress.com.

Betriebsanleitung
KA00172F/00/A6
KA00173F/00/A61)

1) mit Alu-Gehäuse / separatem Anschlussraum

– Montage
– Verdrahtung
– Bedienung
– Inbetriebnahme
– Störungsbehebung
– Reparatur
– Wartung

– Die Dokumentation liegt dem Gerät bei.
– Die Dokumentation steht auch über das 

Internet zur Verfügung. 
 www.de.endress.com.

Sicherheitshinweise 
abhängig von der gewählten 
Ausprägung "Zulassung"

Sicherheits-, Montage- und 
Bedienhinweise für Geräte, 
die für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereich 
oder als Überfüllsicherung (WHG) 
geeignet sind.

Bei zertifizierten Geräteausführungen 
werden zusätzliche Sicherheitshinweise 
(XA, ZE) mitgeliefert. 
Dem Typenschild kann entnommen 
werden, welche Sicherheitshinweise für 
die jeweilige Gerätevariante relevant sind.
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Nivotester FTL325N

Dokumentation Inhalt Bemerkung

Technische Information
TI00353F/00/DE

– Technische Daten
– Zubehör

– Die Dokumentation steht über das 
Internet zur Verfügung 
 www.de.endress.com.

Betriebsanleitung
• 1-Kanal Gerät:

KA00170F/00/A6 
• 3-Kanal Gerät:

KA00171F/00/A6 

– Montage
– Verdrahtung
– Bedienung
– Inbetriebnahme
– Störungsbehebung
– Reparatur
– Wartung

– Die Dokumentation liegt dem Gerät bei.
– Die Dokumentation steht auch über das 

Internet zur Verfügung. 
 www.de.endress.com.

Sicherheitshinweise 
abhängig von der gewählten 
Ausprägung "Zulassung"

Sicherheits-, Montage- und 
Bedienhinweise für Geräte, 
die für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereich 
oder als Überfüllsicherung (WHG) 
geeignet sind.

Bei zertifizierten Geräteausführungen 
werden zusätzliche Sicherheitshinweise 
(XA, ZE) mitgeliefert. 
Dem Typenschild kann entnommen 
werden, welche Sicherheitshinweise für 
die jeweilige Gerätevariante relevant sind.
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Einstellungen und Installationshinweise

Installationshinweise Die Hinweise zur korrekten Installation des Liquiphant M/S mit FEL56 und Nivotester FTL325N sind 
der Betriebsanleitung (KA) zu entnehmen.
Da die Anwendungsbedingungen Einfluss auf die Sicherheit der Messung haben, sind die entsprechen-
den Hinweise in der Technischen Information (TI) und Betriebsanleitung (KA) zu beachten.

Die Umgebungsbedingungen für den Nivotester FTL325N müssen der Schutzklasse IP54 (gemäß 
EN 60529) entsprechen.

Die Anleitungen zu den Einstellungen der Geräte finden Sie in dem Kapitel "Mitgeltende Gerätedoku-
mentation",  ä 7.

Einstellungen Liquiphant M/S (FEL56):

• Die Einstellung am Dichteschalter ist dem Dichtebereich des Mediums entsprechend einzustellen.
• Die Einstellung der Sicherheitsschaltung hat Einfluss auf die Funktion. Der DIL-Schalter muss bei 

einer SIL Anwendung zur Minimumdetektion in Stellung MIN stehen.

Einstellungen Nivotester FTL325N-#3#3 (3-Kanal-Version):

Einstellung Beschreibung " Achtung!

A0022176

Kanal 2+3 in 
Delta-S-Funktion

Diese Einstellung ist nicht für die Sicherheitsfunktion zuge-
lassen!

A0022177

Kanal 1 unabhängig Kanal 1 ist für die Sicherheitsfunktion zugelassen.
Der DIL-Schalter zur Störungsmeldung 
(Kurzschluss- und Leitungsbruch-Überwachung) 
ist in Position EIN/ON zu stellen.

Kanal 2+3 in 
Delta-S-Funktion

Kanal 2 und 3 sind in dieser Einstellung nicht für die 
Sicherheitsfunktion zugelassen!

Für den Nivotester FTL325N ist folgendes zu beachten: 
Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Strombegrenzer, Sicherung) muss der Betreiber sicherstel-
len, dass die zulässigen Kontaktkennwerte der Relais von:
• U  253 V AC 50/60 Hz , I  2 A, P  500 VA bei cos   0,7 bzw.
• U  40 V DC, I  2 A, P  80 W

nicht überschritten werden.

Änderungen des Messsystems und seiner Einstellungen nach Inbetriebnahme können die 
Schutzfunktion beeinträchtigen!

CH3

�s

CH2

CH1

�s
CH3

CH2
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Verhalten im Betrieb und bei Störung

Das Verhalten im Betrieb und bei Störung wird in den Dokumentationen beschrieben, die Sie im Kapitel 
"Mitgeltende Gerätedokumentation",  ä 7 finden.

Reparatur Bei Ausfall eines SIL-gekennzeichneten Endress+Hauser-Gerätes, das in einer Schutzfunktion betrie-
ben wurde, ist bei der Rücksendung des defekten Gerätes die "Erklärung zur Kontamination und Reini-
gung" mit dem entsprechenden Hinweis "Einsatz als SIL-Gerät in Schutzeinrichtung" beizulegen.

Wiederkehrende Prüfung des Messsystems

Die Funktionsfähigkeit der Minimumdetektion ist jährlich zu prüfen, wenn die im Anhang genannten 
PFDav-Werte verwendet werden.
Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die einwandfreie Funktion der Minimumdetektion im Zusam-
menwirken aller Komponenten nachgewiesen wird. Dies ist bei einem Absenken der Ansprechhöhe im 
Rahmen einer Entleerung gewährleistet. Wenn eine Entleerung bis zur Ansprechhöhe nicht praktika-
bel ist, so ist der Standaufnehmer durch geeignete Simulation des Füllstandes oder des physikalischen 
Messeffekts zum Ansprechen zu bringen. Falls die Funktionsfähigkeit des Standaufnehmers/Mess-
umformers anderweitig erkennbar ist (Ausschluss funktionshemmender Fehler), kann die Prüfung 
auch durch Simulieren des entsprechenden Ausgangssignals durchgeführt werden.

Bei der Wiederkehrenden Prüfung ist jede zulässige Einstellung zu prüfen, insbesondere ob alle Stör-
meldeschalter auf ON stehen.

Für den Funktionstest sind folgende Punkte zu beachten:
• Jeder einzelne Kanal ist z.B. durch Absenken des Füllstandes zu prüfen.
• Das Schalten der Relaiskontakte kann z.B. mit Handmultimeter an den Klemmen oder durch 

Beobachten der nachfolgenden Minimumdetektions-Komponenten (z.B. Hupe, Stellglied) 
geprüft werden.

• Bei mehrkanaligen Geräten müssen alle Kanäle, die keine Sicherheitsfunktion ausführen, in 
die Wiederkehrende Prüfung miteinbezogen werden, wenn eine fehlerhafte Funktion nicht 
anderweitig erkannt werden kann.

• Als positives Prüfergebnis muss ein Freiwerden der Schwinggabel erkannt werden und zum 
Alarm der Minimumdetektion führen.

• Wenn bei der Wiederkehrenden Prüfung das Freiwerden der Gabel nicht erkannt wird, 
muss der überwachte Prozess durch zusätzliche oder andere Maßnahmen in einen siche-
ren Zustand gebracht und/oder im sicheren Zustand gehalten werden, bis eine Instand-
setzung des Sicherheitssystems erfolgt ist.
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Anhang

Spezifische Werte und 
Verschaltungsarten 
für das Messsystem

Die Tabellen zeigen die spezifischen Werte und Verschaltungsarten für das Messsystem.

Zu den nachfolgenden Tabellen sind folgende Punkte zu beachten:
• Die Werte PFDav beinhalten bei mehrkanaligen Systemen bereits Common Cause-Fehler für 

die jeweilige Verschaltung.
• Die Werte PFDav gelten nur für die jeweils zugehörige Verschaltung. Andere, als die im 

Anhang dargestellten Verschaltungen, wurden nicht bewertet und haben daher keine sicher-
heitsrelevante Aussage.
Insbesondere die Verwendung der Öffnerkontakte an Stelle der Schließerkontakte bedarf 
einer erweiterten Betrachtung der Installationsmittel.

• Die Verschaltung zeigt die Anzahl der Geräte (Liquiphant und Nivotester) und die Schaltung 
der Kontakte der Grenzstandrelais (öffnen, wenn Sensor frei meldet).

• Für jeden Kanal, der eine Sicherheitsfunktion ausführt, ist die Störmeldung (Leitungsbruch/
Kurzschluss) einzuschalten.

• Bei mehreren Geräten in einer Verschaltung, weisen alle die gleichen gezeigten Einstellungen 
auf.

Bei sicherheitstechnischer Verwendung des Liquiphant M/S zur MIN-Detektion sind folgende 
Fehler auszuschließen:
• Fester und/oder schwerer Ansatz oder nicht "Newtonsche Medien"
• Feststoffanteile des Messmediums mit einem Durchmesser > 5,0 mm (0.2 in)
• Korrosion: Der Liquiphant darf nur in Medien eingesetzt werden, gegen die die verwendeten 

prozessberührenden Teile beständig sind. Wenn beschichtete Sensoren eingesetzt werden, 
muss deshalb sichergestellt werden, dass Einbau und Betrieb ohne Beschädigung erfolgen.

Die Fehler können dazu führen, dass die Anforderung der Sicherheitsfunktion nicht erkannt 
wird und der Liquiphant nicht bestimmungsgemäß schaltet.
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A0022344-DE

Auswahlschaltung: 1oo1 (CONF 1)

Liquiphant (FEL56)
Einstellungen 1) Dichte 0,7 / 0,5

2) MIN-Sicherheit

Bewerteter NAMUR-Transmitter

A0022180

Fehlerstromsignal
> 2,1 mA

SIL SIL 2

HFT 0

SFF 78%

PFDav ** 0,029 x 10-2

Verschaltung

A0022181

Die sicherheitstechnischen Parameter des NAMUR-Transmitters sind bei 
dem entsprechenden Hersteller anzufragen.

Wiederkehrende Prüfung
z.B. Absenken des Füllstandes

** TI (Testintervall) = jährlich

CH1

0,0         2,0          4,0          6,0          8,0         10,0

3,00E-03

3,50E-03

2,50E-03

2,00E-03

1,00E-03

5,00E-04

0,00E+00

1,50E-03

PFD

PFDavg 1oo1D Struktur

Testintervall
[Jahre]
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A0022345-DE

Auswahlschaltung: 1oo1 (CONF 2)

Liquiphant (FEL56)
Einstellungen 1) Dichte 0,7 / 0,5

2) MIN-Sicherheit

Nivotester FTL325N-#1#1
Einstellungen
(1-Kanal-Gerät)

A0022180

Fehlerstromsignal
> 2,1 mA

SIL SIL 2

HFT 0

SFF 88%

PFDav ** 0,034 x 10-2

Verschaltung

A0022187

Wiederkehrende Prüfung
z.B. Absenken des Füllstandes

** TI (Testintervall) = jährlich

CH1

CH1:

0,0          2,0          4,0          6,0          8,0         10,0

3,00E-03

3,50E-03

4,00E-03

2,50E-03

2,00E-03

1,00E-03

5,00E-04

0,00E+00

1,50E-03

PFD

PFDavg

Testintervall
[Jahre]

1oo1D Struktur
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A0022346-DE

Auswahlschaltung: 1oo1 (CONF 3)

Liquiphant (FEL56)
Einstellungen 1) Dichte 0,7 / 0,5

2) MIN-Sicherheit

Nivotester FTL325N-#3#3
Einstellungen
(3-Kanal-Gerät)

A0022180

Fehlerstromsignal
> 2,1 mA

SIL SIL 2

HFT 0

SFF 88%

PFDav ** 0,038 x 10-2

Verschaltung

A0022193

Wiederkehrende Prüfung
z.B. Absenken des Füllstandes

** TI (Testintervall) = jährlich

CH2
CH1

CH3

CH2, CH3:

0,0          2,0          4,0          6,0          8,0         10,0

3,00E-03

3,50E-03

4,00E-03

2,50E-03

2,00E-03

1,00E-03

5,00E-04

0,00E+00

1,50E-03

PFD

PFDavg

Testintervall
[Jahre]

1oo1D Struktur
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A0022347-DE

Auswahlschaltung: 1oo2 (CONF 4)

Liquiphant (FEL56)
Einstellungen 1) Dichte 0,7 / 0,5

2) MIN-Sicherheit

Nivotester FTL325N-#3#3
Einstellungen
(3-Kanal-Gerät)

A0022197

Fehlerstromsignal
> 2,1 mA

SIL SIL 2

HFT 1

SFF 88%

PFDav ** 0,0019 x 10-2

Verschaltung

A0022198

Wiederkehrende Prüfung
z.B. Absenken des Füllstandes

** TI (Testintervall) = jährlich

CH2
CH1

CH3

CH1 + CH2

0,0          2,0          4,0          6,0          8,0         10,0

2,50E-04

2,00E-04

1,00E-04

5,00E-05

0,00E+00

1,50E-04
PFD

PFDavg

Testintervall
[Jahre]

1oo2D Struktur
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A0022348-DE

Auswahlschaltung: 2oo3 (CONF 5)

Liquiphant (FEL56)
Einstellungen 1) Dichte 0,7 / 0,5

2) MIN-Sicherheit

Nivotester FTL325N-#3#3
Einstellungen
(3-Kanal-Gerät)

A0022201

Fehlerstromsignal
> 2,1 mA

SIL SIL 2

HFT 1

SFF 87%

PFDav ** 0,0023 x 10-2

Verschaltung

A0022202

Wiederkehrende Prüfung
z.B. Absenken des Füllstandes

** TI (Testintervall) = jährlich

CH2

CH1

CH3

SPS

2oo3

0,0         2,0          4,0          6,0          8,0         10,0

3,00E-04

3,50E-04

2,50E-04

2,00E-04

1,00E-04

5,00E-05

0,00E+00

1,50E-04

PFD

PFDavg 2oo3D Struktur

Testintervall
[Jahre]
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A0022345-DE

Auswahlschaltung: 1oo1 (CONF 6)

Liquiphant (FEL56)
Einstellungen 1) Dichte 0,7 / 0,5

2) MIN-Sicherheit

Nivotester FTL325N-#3#3
Einstellungen
(3-Kanal-Gerät)

A0022204

Fehlerstromsignal
> 2,1 mA

SIL SIL 2

HFT 0

SFF 88%

PFDav ** 0,034 x 10-2

Verschaltung

A0022205

Wiederkehrende Prüfung
z.B. Absenken des Füllstandes

** TI (Testintervall) = jährlich

CH1

�s
CH3

CH2

CH2
CH1

CH1:

CH3SIL

0,0          2,0          4,0          6,0          8,0         10,0

3,00E-03

3,50E-03

4,00E-03

2,50E-03

2,00E-03

1,00E-03

5,00E-04

0,00E+00

1,50E-03

PFD

PFDavg

Testintervall
[Jahre]

1oo1D Struktur
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Exida Management Summary

Exida Management Summary 2

Exida Management Summary 1
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Exida Management Summary 4

Exida Management Summary 3
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Ergänzende Dokumentation Funktionale Sicherheit in der Prozess-Instrumentierung zur Risikoreduzierung
CP01008Z/11/DE.
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