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KA242F/00/a2/02.07 Gammapilot M - Kurzanleitung

*00
Messwert

Gruppen-
auswahl

*0
Grundabgleich

*2
Sicherheitseinst.

*C
System-
Parameter

*4
Linearisierung

*5
Gammagraphie

*6
Ausgang (HART, FF)
Profibus-Param.(PA)

*A
Diagnose

*A0
aktueller
Fehler

*01
heutiges
Datum

*02
Strahlungs-
art

*03
Isotop

*04
Betriebs-
art

*06
Dichte-
einheit

*09
Einh. Rohr-
duchrm.

*0A
Rohr-
durchm.

*0B
Integr.-
zeit

*A1
letzter
Fehler

*A4
Freigabe-
code

*3
Temp.kompens.

*9
Anzeige

*92
Sprache

*A3
Rücksetzen

*C0
Tag-
Bezeichn.

*05
Meß-
verfahren

Slave, End-Slave

*1
Abgleich

*10
Hintergr.-
abgleich

Start *11
Integr.
Pulsrate

*12
Hintergr.
Imp. Rat.

Stop/Edit

*13
Abgleich-
punkt

*14
Wert
Vollabgl.

*16
Abgleich
voll

Stop/edit

*15
Abgleich

Start *11
Integr.
Pulsrate

*19
nächster
Punkt

*17
Wert
Leerabgl.

*18
Abgleich
leer

Stop/Edit

*15
Abgleich

Start *11
Integr.
Pulsrate

Dichte/Konzentration

nein

ja

*1B
Dichte-
abgleich

Stop/Edit

Start *11
Integr.
Pulsrate

*1C
Dichte-
wert

*1D
Abgleich-
punkt

*1E
Absorp.
Kcoeff.

*1F
Referenz-
pulsrate

*1A
Abgleich-
punkt

*15
Abgleich

*19
nächster
Punkt nein

ja

Kontrast: + oder +

*zeigt das
Messverfahren an:
L: Füllstand
S: Grenzstand
D: Dichte
C: Konzentration

*07
Min.
Dichte

*08
Max.
Dichte

Füllstand/
Grenzstand
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KA242F/00/a2/02.07 Gammapilot M - Quick Setup

*00
measured value

Group
selection

*0
basic setup

*2
safety settings

*C
system
parameters

*4
linearisation

*5
gammagraphy

*6
output (HART, FF)
profibus param.(PA)

*A
diagnostics

*A0
present
error

*01
todays
date

*02
beam type

*03
isotope

*04
operating
mode

*06
density
unit

*09
pipe diam.
unit

*0A
pipe diam.

*0B
output
damping

*A1
previous
error

*A4
unlock
parameter

*3
temp. compens.

*9
display

*92
language

*A3
reset

*C0
tag
marking

*05
meas.
mode

slave, end slave

*1
calibration

*10
backgr.
calib

start *11
avg. pulse
rate

*12
bgr. pulse
rate

stop/edit

*13
calibr. point

*14
value
full

*16
full
calibr.

stop/edit

*15
calibration

start *11
avg. pulse
rate

*19
next point

*17
value
empty

*18
empty
calibr.

stop/edit

*15
calibration

start *11
avg. pulse
rate

density/concentration

no

ye
s

*1B
density
calibr.

stop/edit

start *11
avg. pulse
rate

*1C
density
value

*1D
calibr.
point

*1E
absorp.
coeff.

*1F
ref. pulse
rate

*1A
calibr.
point

*15
calibration

*19
next point

no

ye
s

Contrast: + or +

*indicates the
meas.mode:
L: Level
S: Level limit
D: Density
C: Concentration

*07
min.
density

*08
max.
density

level/
limit


