
ACHTUNG - bei Montage Orientierung beachten:
À Frei in den Tank: Markierung zur Tankwand ausrichten
Á Schwallrohr: Markierung parallel zu den 

Ausgleichsöffnungen
Â Bypass: Markierung senkrecht (90°) zu Tankverbindungen

ATTENTION - observe orientation when installing:
ÀTop mounted on vessel: Mark on process connector
     facing the nearest tank wall
Á Stilling well: Mark on process connector pointed towards

the slots or vent holes

     tank connections

ATTENTION - respecter l'orientation lors de l'installation:
À émission libre en cuve: repère orienté vers la paroi de cuve
Á tube de mesure: repère à l ’aplomb ou à l’opposé des 

fentes
Â bypass: repère décalé de 90° par rapport aux tubes de 

liaison

Â Bypass: Mark on process connector 90° offset from the 

es, jp, zh
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ATENCIÓN - vigile la orientación cuando lo instale:
À En un depósito, la marca enfrentada a la pared del tanque
Á En tubo tranquilizador, la marca paralela a los agujeros de 

venteo
Â En bypass, la marca a 90º de las entradas

de, en, fr
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