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本機器を安全にご使用いただ く ために
※本機器を安全にご使用いただ く ために
●本書に対する注意

1) 本書は、 最終ユーザまでお届けいただきますよ うお願いします。

2) 本製品の操作は、 本書をよ く読んで内容を理解した後に行なってください。

3) 本書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであ り、お客様の特定目的に適合するものでは

あ り ません。

4) 本書の内容の一部または全部を無断で転載、 複製するこ とは固くお断りいたします。

5) 本書の内容については、 将来予告無しに変更するこ とがあ り ます。

6) 本書の内容については、 細心の注意をもって作成しましたが、 もし不審な点や誤り、 記載もれなど

お気付きのこ とがあ り ましたら当社営業所 ・ サービスまたはお買い求めの代理店までご連絡くだ

さい。

●本製品の保護・安全および改善に関する注意

1) 当該製品および当該製品で、 制御するシステムの保護・安全のため当該製品を取り扱う際には、 本

書の安全に関する指示事項に従ってください。 なお、 これらの指示事項に反する扱いをされた場合

は、 当社は安全性の保証をいたしません。

2) 本製品を、 安全に使用していただくため本書に使用するシンボルマークは下記の通りです。

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、 死亡した り、 大けがをした りするほ

か、 爆発 ・火災を引き起こす恐れがあ り ます。

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、 死亡、 大けが、 爆発、 火災の恐れが

あ り ます。

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、 けが、 物的損害の恐れがあ り ます。

図番号の意味

記号は、 警告 （注意を含む） を促す事項を示しています。

の中に具体的な警告内容 （左図は感電注意） が描かれています。

記号は、 してはいけない行為 （禁止事項） を示しています。

の中や近くに具体的禁止内容 （左図は一般的禁止） が描かれています。

この記号は、 必ずしてほしい行為を示しています。

の中に具体的な指示内容 （左図は一般的指示） が描かれています。

●電源が必要な製品について

1) 電源を使用している場合

機器の電源電圧が、供給電源電圧に合っているか必ず確認した上で本機器の電源をいれてください。

2) 危険地区で使用する場合

「新 ・工場電気設防爆指針」 に示される爆発性ガス ・蒸気の発生する危険雰囲気でも使用できる機

器がございます （0 種場所、 1種場所および 2種場所に設置）。 設置する場所に応じて、 本質安全防

爆構造 ・耐圧防爆構造あるいは特殊防爆構造の機器を選定して頂きご使用ください。

これらの機器は安全性を確認するため、 取付 ・配線 ・配管など充分な注意が必要です。 また保守や

修理には安全のために制限が加えられており ます。

3) 外部接続が必要な場合

保護接地を確実に行なってから、 測定する対象や外部制御回路への接続を行ってください。

●製品の返却に関する注意

製品を返却される場合、いかなる事情でも弊社従業員と技術員および取り扱いに関わるすべての関

係者の健康と安全に対する危険性を回避するために、 適正な洗浄を行なってください。

返却時には必ず添付 「洗浄証明書」 に記入していただき、 この証明書と製品を必ず一緒にお送り く

ださい。

必要事項を記入して頂かない限り、 ご依頼をお受けするこ とができません。

また返却の際、 弊社従業員あるいは技術員と必ず事前に打ち合わせの上、 返却をしてください。

危険

警告

注意
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Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material
and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the
packaging.

Serial number

________________________
Type of instrument / sensor

____________________________________________

Process data/ Temperature _____ [°F] [°C]

Conductivity / ________

_____/

[μS/cm]

Pressure _____ [psi] [ Pa ]

Viscosity _____ [cp] [mm /s]

_____

_____

/

/
2

corrosive harmlessother *toxic

Process
medium

Identification
CAS No.

flammable
harmful/
irritantMedium /concentration

Returned part
cleaned with

Medium for
process cleaning

Medium and warnings

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive
*

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions.

Description of failure / __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

“We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge.We further certify that the returned
parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities.”

(place, date /

Company data /

Company /

_________________________________________________

Address /

_________________________________________________

_________________________________________________

Phone number of contact person /

____________________________________________

Fax / E-Mail ____________________________________________

Your order No. / ____________________________

Used as SIL device in a Safety Instrumented System /

RA No.

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA#
clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility.

Name, dept./ Signature /

E+H (RA#)

/

SIL

/ /
*

* ; ; ; ; 

)

ii
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1 本書の使用法について

必要な機能の解説を本書で検索するには、 以下の方法があ り ます。

1.1 目次の利用

目次には、 機能マ ト リ ッ ク スの名称が記載されています。 これらの名称（ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ、
ﾆｭｳﾘｮｸ、 ｼｭﾂﾘｮｸなど） から、 必要な機能を選択でき ます。 示されているページには、 その機能
の詳細な説明が記述されています。
目次は 3 ページにあ り ます。

1.2 機能マ ト リ ッ クス図の利用

この方法は ト ッ プダウ ン方式で検索する ものです。 上位レベルのブロ ッ ク から開始し、 マ ト
リ ッ ク ス を経て、 必要な機能の説明へ到達し ます。

1. 使用でき るブロ ッ ク と その関連グループは、 10 ページに示されています。
必要なブロ ッ ク（またはブロ ッ ク内のグループ） を選択し、 記載ページを開き ます。

2. 開いたページには、 ブロ ッ ク図、 その下位グループ、 機能グループ、 および機能を示す図が
記載されています。 必要な機能を選択し、 記載ページを見て詳細な機能説明を探し ます。

1.3 機能マ ト リ ッ クス索引の利用

機能マ ト リ ッ ク ス（ブロ ッ ク、 グループ、 機能グループ、 機能） の各セルには、 識別番号（1 文
字または 3 文字の英字、 あ るいは 3 桁または 4 桁の数値から成る コード） が記載されています。 
選択し たセルを示すコード が、 現場指示計の右上に表示されます。

例 ：

A0001653-EN

機能マ ト リ ッ ク スの索引には、 使用でき るすべての「セル」 のコード が番号順に リ ス ト 化され、
対応する機能の記載ページが示されています。
機能マ ト リ ッ ク スの索引は、 191 ページに記載されています。
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2 機能マ ト リ ッ クス

2.1 機能マ ト リ ッ クスの構成

機能マ ト リ ッ ク スは、 4 つのレベルで構成されています。

ブロック -> グループ -> 機能グループ -> 機能

A0000961

2.1.1 ブロ ッ ク（A、 B、 C など）

ブロ ッ クは、 選択項目の 上位グループです。 ブロ ッ ク の例と し て、 " ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変
数） "、 " ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ） "、 " ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ
イ ス） "、 " ｾｷｻﾝｹｲ ( 積算計） " などがあ り ます。

2.1.2 グループ （AAA、 AEA、 CAA など）

ブロ ッ クは、 1 つまたは複数のグループで構成されます。 各グループでは、 上位ブロ ッ クの選択
肢がさ らに詳し く 示されます。 た と えば、 “ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）” ブ
ロ ッ ク のグループには、" ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール） "、"1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (1 行目の表示） "、"2 ｷﾞｮｳﾒ 
ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示） " などがあ り ます。

2.1.3 機能グループ （000、 020、 060 など）

グループは、 1 つまたは複数の機能グループで構成されます。 各機能グループでは、 上位グルー
プの選択肢がさ らに詳し く 示されます。
た と えば、" ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール） " グループの機能グループには、" ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ ( 基本設定） "、
" ﾛｯｸ ﾉ ｶｲｼﾞｮ ( ロ ッ クの解除） "、 " ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ( オペレーシ ョ ン） " などがあ り ます。

2.1.4 機能 （0000、 0001、 0002 など）

各機能グループは、 1 つまたは複数の機能で構成されます。 この機能は、 装置の操作およびパラ
メ ータ設定を行 う 場合に使用されます。 こ こ で数値の入力、 パラ メ ータの選択、 および保存する
こ と ができ ます。 
“ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ ( 基本設定）” 機能グループの機能には、" ｹﾞﾝｺﾞ ( 言語） "、" ﾋｮｳｼﾞ ﾉ ﾁｴﾝ ( 表示の遅延）
"、 "LCD ｺﾝﾄﾗｽﾄ (LCD コ ン ト ラ ス ト ） " などがあ り ます。 た と えば、 ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス
の言語を変更する手順は次のよ う にな り ます。
1. ブロ ッ ク " ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） " を選択し ます。
2. グループ " ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール） " を選択し ます。
3. 機能グループ " ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ（基本設定） " を選択し ます。
4. 機能 " ｹﾞﾝｺﾞ（言語） " を選択し ます（こ こ で必要な言語を設定でき ます）。
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2.1.5 セルのコー ド番号

機能マ ト リ ッ ク スの各セル（ブロ ッ ク、 グループ、 機能グループ、 機能） にはそれぞれ、 固有
のコード が存在し ます。

ブロック：
コード は英字（A、 B、 C など） で構成されます。

グループ：
コード は、 3 つの英字で構成されます（AAA、 ABA、 BAA など）。

初の英字はブロ ッ ク コード に一致し ます（つま り 、 ブロ ッ ク A の各グループは A _ _ で開始す
る コード を持ち、 ブロ ッ ク B のグループのコード は B _ _ で開始し ます）。 
他の 2 つの英字は、 各ブロ ッ ク内のグループを識別する ためのものです。

機能グループ：
コード は 3 桁で構成されます（000、 001、 100 など）。

機能：
コード は 4 桁で構成されます（0000、 0001、 0201 など）。
先頭 3 桁は、 機能グループのコード と同じです。
コード の 後の桁は、 機能グループ内の機能をカ ウ ン ト する もので、 0 から 9 まで増えていき ま
す（た と えば、 0005 は機能グループ 000 の 6 番目の機能にな り ます）。

A0001251

ブロック グループ 機能グループ 機能

2000 2001 2002200CAAC
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2.2 機能マ ト リ ッ クス プロ ラ イ ン プロマス 83

ブロック グループ 機能グループ

ĪĽĹĜěīĻěđ ( プロセス変数） A → ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値） AAA → 12 ページ参照

（11 ページ参照） ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） ACA → 17 ページ参照

↓ ﾄｸｼｭﾅ ﾀﾝｲ （特殊な単位） AEA → 22 ページ参照

ĖĐčĖ ĜčĢďčĪĽ ( クイック 
セットアップ）

B → 基本設定およびアプ リ ケーシ ョ ン固有のセ ッ

ト ア ッ プ
→ 25 ページ参照

（25 ページ参照）

↓
ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě ( ユーザー 
インターフェイス）

C → ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール） CAA → 36 ページ参照

（35 ページ参照） 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (1 行目の表示） CCA → 40 ページ参照

↓ 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示） CEA → 44 ページ参照

3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） CGA → 50 ページ参照

ĜĕęĻėĐ ( 積算計） D → ｾｷｻﾝｹｲ 1 （積算計 1） DAA → 57 ページ参照

（56 ページ参照） ｾｷｻﾝｹｲ 2 （積算計 2） DAB → 57 ページ参照

↓ ｾｷｻﾝｹｲ 3 （積算計 3） DAC → 57 ページ参照

ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ｿｳｻ （全積算計の操作） DJA → 60 ページ参照

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E → ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 1 （電流出力 1） EAA → 62 ページ参照

（61 ページ参照） ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 2 （電流出力 2） EAB → 62 ページ参照

↓ ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 3 （電流出力 3） EAC → 62 ページ参照

ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ 1（パルス / 周波数

出力 1）
ECA → 74 ページ参照

ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ 2 （パルス / 周波数

出力 2）
ECB → 74 ページ参照

ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ 1 （ リ レー出力 1） EGA → 101 ページ参照

ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ 2 （ リ レー出力 2） EGB → 101 ページ参照

ĤċđĶČĖ（入力） F → ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ （ステータ ス入力） FAA → 112 ページ参照

（111 ページ参照） ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾆｭｳﾘｮｸ （電流入力 1, 2...） FCA → 115 ページ参照

↓
ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G → HART （HART） GAA → 120 ページ参照

（119 ページ参照） ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） GIA → 122 ページ参照

↓ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （システムパラ メ ータ） GLA → 132 ページ参照

ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ） GNA → 134 ページ参照

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） HAA → 140 ページ参照

（139 ページ参照） ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能） HCA → 146 ページ参照

↓ ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） HEA → 165 ページ参照

ĔĻĚ（監視） J → ｼｽﾃﾑ （システム） JAA → 179 ページ参照

（178 ページ参照） ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） JCA → 184 ページ参照
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3 ブロ ッ ク ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）
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3.1 グループ ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）

3.1.1 機能グループ ｷﾎﾝ ﾍﾝｽｳ （基本変数）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA ⇒ ĕĬĻ īĻěđ
（基本変数）

000

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）  ｷﾎﾝ ﾍﾝｽｳ （基本変数）

! 注意 !

･ こ こ に記載されているプロセス変数の工学単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループで設定する

こ と ができ ます。

･ 配管内の流体が逆流し た場合、 表示される流量の指示にマイナスの符号が付き ます。

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量）
(0000)

現在測定されている質量流量を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 462.87 kg/h; -731.63 lb/min など）

ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ（体積流量）
(0001)

現在測定されている体積流量を表示し ます。 体積流量は、 質量流量と 流体の測

定密度よ り 算出されます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 5.5445 dm3/min; 1.4359 m3/h; -731.63 gal/d など）

ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ
（基準体積流量）
(0004)

現在測定されている基準体積流量を表示し ます。 基準体積流量の計算値は、 質

量流量と 基準密度 （算出基準密度または固定基準密度） から算出されます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

（例 ： 1.3549 Nm3/h; 7.9846 scm/day など）

ĮĠĢļ（密度）
(0005)

現在測定されている密度または比重を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 （0.100000...6.00000 kg/dm3 に

対応）

（例 ： 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/m3; 1.0015 SG_20 ℃ など）

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度）
(0006)

基準温度での流体密度を表示し ます。 

基準密度は、 算出基準密度も し く は " ｺﾃｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定基準密度） （6461）

" 機能によ って決められます （126 ページを参照）。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 （0.100000...6.00000 kg/dm3 に

対応）

（例 ： 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/m3; 1.0015 SG_20 ℃など）

ēĻĢļ（温度）
(0008)

現在測定されている温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む固定小数点の付いた 大 4 桁の数字 

（例 ： -23.4 ℃ ; 160.0 °F; 295.4 K など）

ďĠĶČĖ（圧力）
(0009)

現在測定されている ステータ ス入力によ る圧力を表示し ます。 " ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN. 

ﾜﾘｱﾃ （電流入力の割 り 当て 1, 2...） （5200）” 機能で " ｱﾂﾘｮｸ （圧力） " が選択

されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

表示内容：
単位と符号を含む固定小数点の付いた 大 4 桁の数字 

（例 ： 50.0 barg; など）
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3.1.2 機能グループ ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA ⇒ ĕĬĻ īĻěđ
（基本変数）

000

⇓ 

ħđĢļ īĻěđ
（濃度変数）

002

機能説明
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）  ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）

ĘėĐ ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（固形質量流量）
(0020)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の質量流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĘėĐ ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ %
（固形質量流量 %）
(0021)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

-  " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。

固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĘėĐ ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ
（固形体積流量）
(0022)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の体積流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĘėĐ ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ %
（固形体積流量 %）
(0023)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） 7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の体積流量を % （体積流量全体の） で表示し ます。 

固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字
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ĘėĐ ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ FL
（固形基準体積流量 FL）
(0024)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "% MASS （質量 %） / % VOLUME

（体積 %） " が選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません

（140 ページを参照）。

固形分の基準体積流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉な

ど）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđ ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（搬送質量流量）
(0025)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。 搬送流体 = 搬送液

体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđĒĕ ĚĠĶČđ FL%
（搬送液質量流量 FL%）
(0026)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。

搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđ ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ
（搬送体積流量）
(0027)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の体積流量を % （流量全体の） で表示し ます。 搬送流体 = 搬送液体

（例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

機能説明
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）  ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）
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ĨĻĝđĒĕ ĞĐĜĕ FL%
（搬送液質量流量 %）
(0028)

! 注意 !

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能 （140 ページを参照）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機

能 （143 ページを参照）、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " ま

たは " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の体積流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。

搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđĒĕ ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ FL
（搬送液基準体積流量）
(0029)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "% MASS （質量 %） / % VOLUME （体積

%） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません （140 

ページを参照）。

搬送流体の基準体積流量を表示し ます。 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

%BLACK LIQUOR
(0030) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "% BLACK LIQUOR" が選択されていな

い限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

"% BLACK LIQUOR" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°BAUME
(0031) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "°BAUME" が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

"°BAUME" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°API
(0033) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "°API" が選択されていない限 り 、 こ の

機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

"°API" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

機能説明
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）  ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）
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°PLATO
(0034) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "°PLATO" が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

"°PLATO" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°BALLING
(0035) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "°BALLING" が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

"°BALLING" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°BRIX
(0036) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "°BRIX" が選択されていない限 り 、 こ

の機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

"°BRIX" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

OTHER
(0037) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " が

選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを

参照）。 また、 " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能で "OTHER 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （OTHER 

2 次元補正） " も し く は "OTHER 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （OTHER 3 次元補正） " が選択さ

れていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

" ﾆﾝｲ ﾉｳﾄﾞﾀﾝｲ ﾉ ﾃｷｽﾄ （任意濃度単位のテキス ト ） （0606） " 機能で入力された

単位で濃度を表示し ます （24 ページを参照）。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

機能説明
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）  ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）
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3.2 グループ ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）

3.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA

⇓ 

ĞĻĐ ħ ĜĻĞĖ
（単位の選択）

ACA ⇒ ĜčġĐ（設定）
040

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）  ｾｯﾃｲ （設定）

プロセス変数の単位は、 この機能グループで選択する こ と ができ ます。

ĚĠĶČđĶċđĶČđ ĞĻĐ
（質量流量単位）
(0400)

この機能を使用し て、 質量流量を表示する単位 （質量 / 時間） を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ 電流出力

･ FREQ. （周波数） 出力

･ リ レー切 り 替え値 （質量流量の リ ミ ッ ト 値や流れ方向）

･ ローフ ローカ ッ ト オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

グ ラ ム → g/s; g/min; g/h; g/day

キ ロ グ ラ ム → kg/s; kg/min; kg/h; kg/day

ト ン → t/s; t/min; t/h; t/day

米国 ：

オン ス → oz/s; oz/min; oz/h; oz/day

ポン ド → lb/s; lb/min; lb/h; lb/day

ト ン → ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

任意単位 （22 ページ " ﾆﾝｲｼﾂﾘｮｳﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ （任意質量単位のテキス ト ） " 機能

を参照）

_ _ _ _ → _ _ _ _/s; _ _ _ _/min; _ _ _ _/h; _ _ _ _/day

初期設定：
国によ って異な り ます （kg/h または US-lb/min）

! 注意 !

" ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位） 060" 機能グループ （22 ページを参照） で任意の質

量単位を設定し た場合、 その単位はこ こ で表示されます。

ĚĠĶČđ ħ ĞĻĐ（質量の単位）
(0401)

この機能を使用し て、 質量を表示する単位を選択し ます。 

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ パルス値 （例 kg/p）

選択項目：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国 → oz; lb; ton

任意単位 → _ _ _ _

（22 ページ " ﾆﾝｲｼﾂﾘｮｳﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ （任意質量単位のテキス ト ） " 機能を参照）

初期設定：
国によ って異な り ます （kg または US-lb）

! 注意 !

･ " ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位） 060" 機能グループ （22 ページを参照） で任意の

質量単位を設定し た場合、 その単位はこ こで表示されます。

･ 各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単位は、 任

意の積算計に対し て個々に選択されます。
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ĞĐĜĕĶċđĶČđ ħ ĞĻĐ
（体積流量の単位）
(0402)

この機能を使用し て、 体積流量を表示する単位 （体積 / 時間） を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ 電流出力

･ FREQ. （周波数） 出力

･ リ レー切 り 替え値 （体積流量の リ ミ ッ ト 値や流れ方向）

･ ローフ ローカ ッ ト オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

立方センチ メ ー ト ル → cm3/s; cm3/min; cm3/h; cm3/day

立方デシ メ ー ト ル → dm3/s; dm3/min; dm3/h; dm3/day

立方 メ ー ト ル → m3/s; m3/min; m3/h; m3/day

ミ リ リ ッ ト ル → ml/s; ml/min; ml/h; ml/day

リ ッ ト ル → l/s; l/min; l/h; l/day

ヘク ト リ ッ ト ル → hl/s; hl/min; hl/h; hl/day

メ ガ リ ッ ト ル → Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

米国 ：

立方センチ メ ー ト ル → cc/s; cc/min; cc/h; cc/day

エーカーフ ッ ト  → af/s; af/min; af/h; af/day

立法フ ッ ト → ft3/s; ft3/min; ft3/h; ft3/day

液体オン ス→ oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

キ ロガロ ン → Kgal/s; Kgal/min; Kgal/h; Kgal/day

ミ リ オンガロ ン → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （公称流体 ： 31.5 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （ビール ： 31.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （石油化学 ： 42.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （充填タ ン ク ： 55.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

英国

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

メ ガガロ ン → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （ビール ： 36.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （石油化学 ： 34.97 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

任意単位 （23 ページの " ﾆﾝｲﾀｲｾｷﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ （任意体積単位のテキス ト ） " 機

能を参照）

_ _ _ _ → _ _ _ _/s; _ _ _ _/min; _ _ _ _/h; _ _ _ _/day

初期設定：
国によ って異な り ます （m3/h または US-Mgal/day）

! 注意 !

" ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位） （060） " 機能グループ （22 ページを参照） で任意

の体積単位を設定し た場合、 その単位はこ こ で表示されます。

ĞĐĜĕ ħ ĞĻĐ（体積の単位）
(0403)

この機能を使用し て、 体積を表示する単位を選択し ます。 

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。 

･ パルス値 （例 ： m3/p）

選択項目：
メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml メ ガ

米国 → cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl （公称流体） ; bbl （ビール） ;

bbl （石油化学製） ; bbl （貯蔵タ ン ク）

英国 → gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学）

任意単位 → _ _ _ _ （23 ページの " ﾆﾝｲﾀｲｾｷﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ （任意体積単位のテキス

ト ） " 機能を参照）

初期設定：
m 3

! 注意 !

･ " ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位） （060） " 機能グループ （22 ページを参照） で任

意の体積単位を設定し た場合、 その単位はこ こ で表示されます。

･ 各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単位は、 任

意の積算計に対し て個々に選択されます。

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ FL ĞĻĐ
（基準体積流量単位）
(0404)

この機能を使用し て、 基準体積流量 （基準体積 / 時間） を表示する単位を選

択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ 電流出力

･ FREQ. （周波数） 出力

･ リ レー切 り 替え値 （基準体積流量の リ ミ ッ ト 値や流れ方向）

･ ローフ ローカ ッ ト オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

Nl/s

Nl/min

Nl/h

Nl/day

Nm3/s

Nm3/min

Nm3/h

Nm3/day

米国 ：

Sm3/s; 

Sm3/min; 

Sm3/h; 

Sm3/day

Scf/s; 

Scf/min; 

Scf/h; 

Scf/day

初期設定：
Nm3/h

ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ ħ ĞĻĐ
（基準体積の単位）
(0405)

この機能を使用し て、 基準体積を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ パルス値 （例 ： Nm3/p）

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

Nm3

Nl

米国 ：

Sm3

Scf

初期設定：
Nm3

! 注意 !

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単位は、 任意

の積算計に対し て個々に選択されます。

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）  ｾｯﾃｲ （設定）



3 ブロ ッ ク ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

20 エン ド レスハウザー ジ ャパン

3.2.2 機能 グループ ﾂｲｶ ｾｯﾃｲ （追加設定）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA

⇓ 

ĞĻĐ ħ ĜĻĞĖ
（単位の選択）

ACA ⇒ ĜčġĐ（設定）
040

⇓ 

ĠĐĔ ĜčġĐ
（追加設定）

042

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）  ﾂｲｶ ｾｯﾃｲ （追加設定）

ĮĠĢļ ħ ĞĻĐ（密度の単位）
(0420)

この機能を使用し て、 密度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ 電流出力

･ FREQ. （周波数） 出力

･ リ レー切 り 替え値 （密度の リ ミ ッ ト 値）

･ 空検知用の密度値

･ 密度調整値

選択項目：
メ ー ト ル法 → g/cm3; g/cc; kg/dm3; kg/l; kg/m3; SD 4 ℃ , SD 15 ℃ , SD 20 ℃ ; 

SG 4 ℃ , SG 15 ℃ , SG 20 ℃

米国 → lb/ft3; lb/gal; lb/bbl （公称流体） ; lb/bbl （ビール） ; lb/bbl （石油化学）

; lb/bbl （充填タ ン ク）

英国 → lb/gal; lb/bbl （ビール） ; lb/bbl （石油化学）

初期設定：
kg/l

SD = 比密度、 SG = 比重

比密度は、 水の密度に対する割合です。 （水温 = 4、 15、 20 ℃時）

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ ħ ĞĻĐ
（基準密度の単位）
(0421)

この機能を使用し て、 基準密度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ 電流出力

･ FREQ. （周波数） 出力

･ リ レー切 り 替え値 （密度の リ ミ ッ ト 値）

･ 固定基準密度 （基準体積流量の計算用）

･ 電流入力 （電流入力で基準密度を取 り 込み）

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

kg/Nm3

kg/Nl

米国 ：

g/Scc

kg/Sm3

lb/Scf

初期設定：
kg/Nl
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ēĻĢļ ħ ĞĻĐ（温度の単位）
(0422)

この機能を使用し て、 温度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ 電流出力

･ FREQ. （周波数） 出力

･ 電流入力

･ リ レー切 り 替え値 （温度の リ ミ ッ ト 値）

･ 基準温度 （基準体積流量で使用する基準密度用）

選択項目：
°C （摂氏）

K （ケルビン）

°F （華氏）

°R （ラ ンキン）

初期設定：
°C

ģĔļę ħ ĞĻĐ（長さの単位）
(0424)

この機能を使用し て、 呼び口径の長さ を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ センサの呼び口径 （134 ページの " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） （6804） " 機能を参

照）

選択項目：
ミ リ メ ー ト ル

INCH

初期設定：
ミ リ メ ー ト ル

ďĠĶČĖ ħ ĞĻĐ（圧力の単位）
(0426)

この機能を使用し て、 圧力を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ 固定圧力 （131 ページの " ｱﾂﾘｮｸ （圧力） （6501） " を参照）

選択項目：
bar a （絶対圧）

bar g （ゲージ圧）

psi a （絶対圧）

psi g （ゲージ圧）

初期設定：
bar g （ゲージ圧）

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）  ﾂｲｶ ｾｯﾃｲ （追加設定）
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3.3 グループ ﾄｸｼｭﾅ ﾀﾝｲ （特殊な単位）

3.3.1 機能 グループ ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA

⇓ 

ĞĻĐ ħ ĜĻĞĖ
（単位の選択）

ACA

⇓ 

ĢĖĚċģ ĞĻĐ
（特殊な単位）

AEA ⇒ ĤĻĐ ħ ĞĻĐ
（任意の単位）

060

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾄｸｼｭﾅ ﾀﾝｲ （特殊な単位）  ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位）

この機能グループを使用し て、 質量、 質量流量、 体積、 体積流量、 密度、 濃度 （オプシ ョ ン） に対し て任

意に選択でき る単位を設定し ます。

ĤĻĐĚĠĶČđĞĻĐ ġĕěĢ（任意
質量単位のテキスト）
(0600)

こ の機能を使用し て、任意の質量単位 / 質量流量単位のテキス ト を入力し ま す。 

入力するのはテキス ト のみで、 時間単位は選択項目 （s、 min、 h、 day） から選

択し ます。

ユーザー入力：
xxxxxxx （ 大 4 文字）

有効な文字は、 A-Z、 0-9、 +、 -、 小数点、 空白、 下線です。

初期設定：
"_ _ _ _" （テキス ト な し）

例 ：

テキス ト 入力が "CENT" （ツ ェ ン ト ネル） の場合、 このテキス ト 文字列の 後

に時間単位が示されます （例 ： "CENT/min"）。

CENT = 質量 （テキス ト 入力）

CENT / min = 質量流量 （表示）

ĤĻĐĚĠĶČđ ħ ĞĻĐ
（任意質量の単位）
(0601)

この機能を使用し て、 任意の質量単位 / 質量流量単位の量単位 （時間単位な

し） を設定し ます。 この単位の基本 と なる質量単位は 1 キ ロ グ ラ ムです。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
1

基準量：
kg

例 ：

1 ツ ェ ン ト ネルは 50 kg に相当 → 0.02 ツ ェ ン ト ネル = 1 kg

ユーザー入力 ： 0.02
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ĤĻĐĞĐĜĕĞĻĐ ġĕěĢ（任意体
積単位のテキスト）
(0602)

こ の機能を使用し て、 任意の体積単位 / 体積流量単位のテキス ト を入力し ま す。 

入力するのはテキス ト のみで、 時間単位は選択項目 （s、 min、 h、 day） から選

択し ます。

ユーザー入力：
xxxxxxx （ 大 4 文字）

有効な文字は、 A-Z、 0-9、 +、 -、 小数点、 空白、 下線です。

初期設定：
"_ _ _ _" （テキス ト な し）

例 ：

テキス ト 入力が "GLAS" の場合、 このテキス ト 文字列の 後に時間単位が示さ

れます （例 ： "GLAS/min"）。

GLAS = 体積 （テキス ト 入力）

1GLAS / min = 体積流量 （表示）

ĤĻĐĞĐĜĕ ħ ĞĻĐ
（任意体積の単位）
(0603)

この機能を使用し て、 任意の体積単位 / 体積流量単位の量単位 （時間な し）

を設定し ます。 この単位の基本と なる体積単位は 1 リ ッ ト ルです。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
1

基準量：
リ ッ ト ル

例 ：

1 GLAS の体積は 0.5 l → GLAS 2 個 = 1 リ ッ ト ル

ユーザー入力 ： 2

ĤĻĐĮĠĢļĞĻĐ ġĕěĢ（任意密
度単位のテキスト）
(0604)

この機能を使用し て、 任意の密度単位のテキス ト を入力し ます。

ユーザー入力：
xxxxxxx （ 大 4 文字）

有効な文字は、 A-Z、 0-9、 +、 -、 小数点、 空白、 下線です。

初期設定：
"_ _ _ _" （テキス ト な し）

例 ：

テキス ト  "CE_L" を入力し ます （ツ ェ ン ト ネル / リ ッ ト ル）。

ĤĻĐĮĠĢļħ ĞĻĐ
（任意密度の単位）
(0605)

この機能を使用し て、 任意の密度単位の量単位を設定し ます。 

この単位の基本と なる密度単位は kg/l です。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
1

基準量：
kg/l

例 ：

1 ツ ェ ン ト ネル / リ ッ ト ルは 50 kg/l に相当 → 0.02 ツ ェ ン ト ネル / リ ッ ト ル = 

1 kg/l

ユーザー入力 ： 0.02

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾄｸｼｭﾅ ﾀﾝｲ （特殊な単位）  ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位）
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ĤĻĐ ħđĢļĞĻĐ ħ ġĕěĢ（任意
濃度単位のテキスト）
(0606)

! 注意 !

オプシ ョ ンの濃度測定ソ フ ト ウ ェ アパッ ケージがイ ン ス ト ールされていない

限 り 、 この機能は使用でき ません。

この機能を使用し て、 任意の濃度単位のテキス ト を入力し ます。

ユーザー入力：
xxxxxxx （ 大 4 文字）

有効な文字は、 A-Z、 0-9、 +、 -、 小数点、 空白、 下線です。

初期設定：
"_ _ _ _" （テキス ト な し）

例 ：

テキス ト "HFCS" （High Fructose Corn Syrup） を入力し ます。

ĤĻĐ ħđĢļ ħ ĞĻĐ
（任意濃度の単位）
(0607)

! 注意 !

オプシ ョ ンの濃度測定ソ フ ト ウ ェ アパッ ケージがイ ン ス ト ールされ、 " ﾐﾂﾄﾞ 

ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で選択項目が選択されていない限 り 、 この機能

を利用する こ と はでき ません （140 ページを参照）。

この機能を使用し て、 任意の濃度単位の % 単位を設定し ます。

" ﾆﾝｲ ﾉｳﾄﾞﾀﾝｲ ﾉ ﾃｷｽﾄ （任意濃度単位のテキス ト ） （0606） " 機能を参照し て く

ださい。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
1

基準量：
任意濃度単位 /%

例 ：

0.01 HFCS 値と し て、 濃度測定値 1% が出力されます。 

ユーザー入力 → 0.01 [HFCS]

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ ( プロセス変数）  ﾄｸｼｭﾅ ﾀﾝｲ （特殊な単位）  ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ （任意の単位）
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4 ブロ ッ ク ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ）

ブロック グループ
機能

グループ 
機能

ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク
イ ッ ク セ ッ ト

ア ッ プ）
(B)

⇒ ⇒
ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ ｶｲｼ?
（ク イ ッ ク セ ッ ト

ア ッ プ開始 ?）
(1002) p.25 ⇒

ﾐｬｸﾘｭｳ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
（脈流セ ッ ト ア ッ プ）

(1003) p.25

ｷﾀｲｹｲｿｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
（気体計測セット

アップ）
(1004) p.25

ﾊﾞｯﾁ 
ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ
(1005) p.26

T DATﾎｿﾞﾝ/ﾖﾐｺﾐ
（T-DAT 保存 /

読み込み）
(1009) p.26

機能説明：
ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ）

ĖĐčĖ ĜčĢďčĪĽĔĐĚ ?
（クイックセットアップ開
始 ?）
(1002)

この機能を使用し て、基本設定のためのセ ッ ト ア ッ プ メ ニューを開始し ます。 

選択項目：
ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意 !

27 ページに基本設定用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プのフ ローチャー ト が示されてい

ます。 

セ ッ ト ア ッ プ メ ニューの詳細については、 プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D）

を参照し て く ださい。

ĮĊĖĶċđ ĜčĢďčĪĽ
（脈流セットアップ）
(1003)

この機能を使用し て、 脈動のあ る アプ リ ケーシ ョ ン固有のセ ッ ト ア ッ プ メ

ニューを開始し ます。

選択項目：
ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意 !

29 ページに、 脈流用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プのフ ローチャー ト が示されていま

す。 

脈動流用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プの詳細については、

プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） を参照し て く ださい。

ĕĞĐėĐĝĖ ĜčĢďčĪĽ
（気体計測セットアップ）
(1004)

この機能を使用し て、 気体計測のアプ リ ケーシ ョ ン固有のセ ッ ト ア ッ プ メ

ニューを開始し ます。

選択項目：
ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意 !

31 ページに、 気体計測用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プのフ ローチャー ト が示されて

います。 気体用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プの詳細については、 プロマス 83 取扱説

明書 （BA 059D） を参照し て く ださい。
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ĨļčğĖĐčĖĜčĢďčĪĽ
(1005) ! 注意 !

オプシ ョ ンのバッ チソ フ ト ウ ェアパッ ケージがイ ン ス ト ールされていない限

り 、 こ の機能は使用でき ません。

この機能を使用し て、 バッチ （オプシ ョ ン） のアプ リ ケーシ ョ ン固有のセ ッ

ト ア ッ プ メ ニューを開始し ます。

選択項目：
ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意 !

32 ページに、 バッ チ 用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プのフ ローチャー ト が示されてい

ます。 

バッチ用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プの詳細については、

プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） を参照し て く ださい。

T DAT ĬĝļĻ / ĴĮĘĮ
（T-DAT 保存 / 読み込み）
(1009)

この機能を使用し て、 変換器のパラ メ ータ設定を変換器 メ モ リ （T-DAT） に

保存し た り 、 T-DAT か ら EEPROM へパラ メ ータ設定を読み込みます （マニュ
アル 安全機能）。

用途の例と し ては、 次のものがあ り ます。

･ 設定後、 バッ ク ア ッ プ と し て、 現在のパラ メ ータ を T-DAT に保存する こ と

ができ ます。

･ 何らかの理由で変換器を交換する場合、 T-DAT のデータ を新しい変換器

（EEPROM） に読み込むこ と ができ ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ﾎｿﾞﾝ （EEPROM から T-DAT へ）

ﾖﾐｺﾐ （T-DAT から EEPROM へ）

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

! 注意 !

･ 対象 と なる装置のソ フ ト ウ ェ ア バージ ョ ンが古い場合は、 ス ター ト ア ッ プ

時に メ ッ セージ "TRANSM. SW-DAT" が表示されます。 " ﾎｿﾞﾝ （保存） " 機

能のみが使用可能です。

･ " ﾖﾐｺﾐ （読み込み） "

対象 と なる装置のソ フ ト ウ ェ ア バージ ョ ンが、 元の装置のバージ ョ ン と 同

じか、 またはそれよ り も新しい場合に、 この機能を使用でき ます。

･ " ﾎｿﾞﾝ （保存） "

こ の機能は常に使用可能です。

機能説明：
ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ）
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4.1 基本ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ設定

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

F06-83xxxxx-19-xx-xx-en-000
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• ① " ｼｮｷｾｯﾃｲ ?（初期設定） " は選択済みの単位をすべて工場設定と し ます。" ｿｳﾁ ﾉ ｾｯﾃｲ（装
置の設定） " は以前の設定単位を受け付けます。

• ② 現在実行し ている ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プで設定されていない単位のみ各単位設定終了後に
他の単位設定画面が表示されます。 質量、 体積、 基準体積の単位は、 対応する流量単位か
ら導かれます。

• ③ すべての単位が設定される まで " ﾊｲ " が表示され続けます。
" ｲｲｴ " は、 利用でき る単位がな く なった時に表示されます。

• ④ 現在実行し ている ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プで設定されていない出力のみ各出力設定終了後に
他の出力設定画面が表示されます。

• ⑤ すべての出力が設定される まで " ﾊｲ " が表示され続けます。" ｲｲｴ " は、利用でき る出力が
な く なった時に表示されます。

• ⑥ " 表示の自動設定 " では以下のよ う に設定されます。 設定（初期設定）
ﾊｲ :1 行目 = 質量流量 ; 2 行目 = 積算計 1; 3 行目 = ｼｽﾃﾑの状態
ｲｲｴ ：現在設定されている表示の割当に従います。

• ⑦ " ﾊﾞｯﾁｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ（バッチク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ） " が利用可能なのはオプシ ョ ンのバッ
チソ フ ト ウ ェアパッ ケージがイ ン ス ト ールされている時のみです。

! 注意！
• 機能設定中に ESC キーを押すと、画面は " ｷﾎﾝ ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ?（基本ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ ?）

(1002)" に戻 り ます。 それまでに保存されたパラ メ ータは有効です。
• " ｷﾎﾝｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ（基本ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ） " は、 他のｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟを行 う 前に実施し て く ださい。
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4.2 脈流セ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

• 現在実行し ている ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プで設定されていない積算計のみ各積算計設定終了
後に他の積算計設定画面が表示されます。

• すべての積算計が設定される まで " ﾊｲ " が表示され続けます。" ｲｲｴ " は、利用でき る積算
計がな く なった時に表示されます。

• 現在実行し ている ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プで設定されていない出力のみ各出力設定終了後
に、 他の出力設定画面が表示されます。

• すべての出力が設定される まで " ﾊｲ " が表示され続けます。" ｲｲｴ " は、利用でき る出力が
な く なった時に表示されます。

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

F06-83xxxxx-19-xx-xx-de-00
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! 注意！
• 機能設定中に ESC キーを押すと、画面は " ﾐｬｸﾘｭｳ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( 脈流セ ッ ト ア ッ プ）（1003） " セル

に戻 り ます。
• こ のク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューは、 基本設定ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューから直接呼

び出すか、 または " ﾐｬｸﾘｭｳ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( 脈流セ ッ ト ア ッ プ）（1003） " 機能を使用し て手動で呼び
出すかのいずれかの方法で呼び出すこ と ができ ます。

脈流セットアップ メニューの設定
機能 コード 機能名称 推奨設定 内容

機能マトリックスによる呼出し：

B ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク イ ッ ク セ ッ

ト ア ッ プ）

ﾐｬｸﾘｭｳ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ （脈流セ ッ ト ア ッ プ） 25 ページ参照

1003 ﾐｬｸﾘｭｳ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( 脈流セ ッ ト

ア ッ プ）

ﾊｲ 25 ページ参照

基本設定：

2002 ﾋｮｳｼﾞ ﾉ ﾁｴﾝ ( 表示の遅延） 1 秒 36 ページ参照

3002 ｾｷｻﾝｹｲ ﾓｰﾄﾞ （積算計モー

ド） （DAA）

+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ 58 ページ参照

3002 ｾｷｻﾝｹｲ ﾓｰﾄﾞ （積算計モー

ド） （DAB）

+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ 58 ページ参照

3002 ｾｷｻﾝｹｲ ﾓｰﾄﾞ （積算計モー

ド） （DAC）

+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ 58 ページ参照

出力の選択：ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ（1...n）

4004 ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流） 68 ページ参照

4005 ｼﾞﾃｲｽｳ （時定数） 1 秒 70 ページ参照

出力の選択：ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ（1...2）/ 出力モード：周波数

4206 ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流） 79 ページ参照

4208 ｼﾞﾃｲｽｳ （時定数） 0 秒 84 ページ参照

出力の選択：ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ（1...2）/ 出力モード：ĨĽķě

4225 ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流） 87 ページ参照

その他の設定：

8005 ｱﾗｰﾑ ﾁｴﾝｾｯﾃｲ （ア ラーム遅

延設定）

0 秒 180 ページ参照

6400 LF ｶｯﾄｵﾌ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ローフ

ローカ ッ ト オフの割 り 当て）

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 122 ページ参照

6402 LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ

ローカ ッ ト オフ オンの値）

呼び口径 [mm] に応じ て異なる ：

- 1A = 0.02 [kg/h] または [l/h]

- 2A= 0.10 [kg/h] または [l/h]

- 4A = 0.45 [kg/h] または [l/h]

- 8A = 2.0 [kg/h] または [l/h]

- 15A = 6.5 [kg/h] または [l/h]

- 15A* = 18 [kg/h] または [l/h]

- 25A = 18 [kg/h] または [l/h]

- 25A* = 45 [kg/h] または [l/h]

- 40A = 45 [kg/h] または [l/h]

- 40A* = 70 [kg/h] または [l/h]

- 50A = 70 [kg/h] または [l/h]

- 50A* = 180 [kg/h] または [l/h]

- 80A = 180 [kg/h] または [l/h]

- 100A = 350 [kg/h] または [l/h]

- 150A = 650 [kg/h]  または [l/h]

- 250A = 1800 [kg/h]  または [l/h]

*15A. 25A, 40A "FB" = フルボア 

バージ ョ ン （プロマス I）

122 ページ参照

6403 LF ｶｯﾄｵﾌ OFF ﾉｱﾀｲ （ローフ

ローカ ッ ト オフ オフの値）

50% 122 ページ参照

6404 ﾌﾟﾚｯｼｬ ﾊﾟﾙｽ ｻﾌﾟﾚｽ 0 s 123 ページ参照
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4.3 気体計測セ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

気体計測セットアップ メニューの設定：

機能 コード 機能名称 推奨設定 内容

機能マトリックスによる呼出し：

B ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク イ ッ ク 

セ ッ ト ア ッ プ）

ｷﾀｲｹｲｿｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ （気体計測セ ッ ト

ア ッ プ）

25 ページ参照

1004 ｷﾀｲｹｲｿｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ （気体計

測セ ッ ト ア ッ プ）

ﾊｲ 25 ページ参照

基本設定：

6420 ｶﾗｹﾝﾁ （空検知） 表示されませんが、 自動的にｵﾌに切 り

換わ り ます。

124 ページ参照

6400 LF ｶｯﾄｵﾌ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ローフ

ローカ ッ ト オフの割 り 当て）

気体計測の場合、 ローフ ローカ ッ ト オ

フ をオフにする こ と を推奨し ます。

ｵﾌ

122 ページ参照

6402 LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ

ローカ ッ ト オフ オンの値）

ローフ ローカ ッ ト オフ をオフにし ない

場合 :

0.0000 

122 ページ参照

6403 LF ｶｯﾄｵﾌ OFF ﾉｱﾀｲ （ローフ

ローカ ッ ト オフ オフの値）

ローフ ローカ ッ ト オフ をオフにし ない

場合 :

50%

122 ページ参照

F06-83xxxxx-19-xx-xx-de-002
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4.4 バッ チク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

このク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューを使用し て、 バッチ制御に対し て調整および設定する必要
があ るすべての機能を対話方式で設定する こ と ができ ます。 
このク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューの設定は、 1 段バッチ（粗バッチ） 用です。 追加設定（た と
えば、 アフ ターラ ン量の自動補正や 2 段バッチ（精密バッチ）） のパラ メ ータは、 機能マ ト リ ッ
ク スで別途設定し なければな り ません。

! 注意！
• オプシ ョ ンのバッ チソ フ ト ウ ェアパッ ケージが装置にイ ン ス ト ールされていない限 り 、 この

セ ッ ト ア ッ プ メ ニューは使用でき ません。 仕様コード によ り 、 ソ フ ト ウ ェ アパッ ケージをあ
らかじめ選択するか、 あ るいは後で弊社にオーダーし て、 イ ン ス ト ールする こ と も でき ます。

Esc

E+-

XXX.XXX.XX
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• 機能設定中に ESC キーを押すと、 画面は " ﾊﾞｯﾁ ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ（1005） " 機能に戻 り ます。

• セ ッ ト ア ッ プの開始時に、 一般的なパラ メ ータは、 信号処理および出力応答に合わせて 適
に設定されます。

• 次に選択項目 "BATCH# 1...6" を選択し、 特定のバッチ パラ メ ータ を入力し ます。 このよ う に、
セ ッ ト ア ッ プ メ ニューを繰 り 返し実行する こ と によ り 、 大 6 種類のバッチプロ グ ラ ム

（バッチ名を含む） を作成し、 必要に応じ て呼び出すこ と ができ ます。

• こ の機能をフルに活用するには、 表示パラ メ ータ を自動設定する こ と を推奨し ます。 表示の自
動設定を行 う と、 下位表示行は " ﾊﾞｯﾁ ﾖｳ ｽｲｯﾁ " に割 り 当て られます。 する と バッチ プロセ
スの開始または停止に使用でき る ソ フ ト キーが、 HOME ポジシ ョ ンに表示されます。 これによ
り 、 装置は " バッチ コ ン ト ローラ " と し て導入する こ と ができ ます。

" 警告！
"PRESET BATCH QUANTITY" 機能で " ﾛｯｸ ｻﾚﾏｼﾀ " を選択し た場合、ア ク セス コード を入力し な
い と バッチ量等の変更ができ ません。 このク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プを実行する こ と によ り 、 特定の
パラ メ ータは、 断続的流量測定（バッチ制御） に対応し て 適に設定されます。 装置を連続流
量測定に使用する こ と があ る場合は、 基本設定または、 脈動流ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プへ戻 り 再
設定する こ と をお勧めし ます。

バッチクイックセットアップ メニューの設定：

機能 コード 機能名称 推奨設定 内容

機能マトリックスによる呼出し：

B ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ( ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ） ﾊﾞｯﾁ ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ 25 ページ参照

1005 ﾊﾞｯﾁ ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ﾊｲ 26 ページ参照

設定（背景色がグレーの機能は、自動的に設定されます）：

6400 LF ｶｯﾄｵﾌ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ローフ ローカ ッ ト オフ

の割 り 当て）

ｼﾂﾘｮｳ 122 ページ参照

6402 LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ ト オ

フ オンの値）

表の値 （ページ 188 を参照） 122 ページ参照

6403 LF ｶｯﾄｵﾌ OFF ﾉｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ ト

オフ オフの値）

50% 122 ページ参照

6603 ﾌﾛｰ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ 0 秒 132 ページ参照

6404 ﾌﾟﾚｯｼｬ ﾊﾟﾙｽ ｻﾌﾟﾚｽ 0 秒 123 ページ参照

7200 ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッチモード の選択） BATCH#1 146 ページ参照

7201 ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） BATCH#1 146 ページ参照

7202 ﾊﾞｯﾁ ﾍﾝｽｳ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（バッチ変数の割 り 当て）

ｼﾂﾘｮｳ 147 ページ参照

7203 ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量） 0 147 ページ参照

7204 ｺﾃｲ ﾎｾｲ ﾘｮｳ （固定補正量） 0 148 ページ参照

7205 ﾊﾞｯﾁﾎｾｲ ﾓｰﾄﾞ （バッチ補正モード） ｵﾌ 148 ページ参照

7208 ﾊﾞｯﾁ ｽﾃｯﾌﾟｽｳ （バッ チステ ッ プ数） 1 151 ページ参照

7209 ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッチの単位） ｱﾀｲ ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ 151 ページ参照

4700 ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） ﾊﾞｯﾁ ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 101 ページ参照

4780 ﾀﾝｼ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （端子番号） 出力端子番号 （表示のみ） 107 ページ参照

7220 ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｵｰﾌﾟﾝ 0% または 0 [ 単位 ] 152 ページ参照

7240 MAX ﾊﾞｯﾁ ｼﾞｶﾝ （ 大バッ チ時間） 0 秒 （オフ） 157 ページ参照

7241 MIN. ﾊﾞｯﾁ ﾘｮｳ （ 小バッ チ量） 0% または 0 [ 単位 ] 158 ページ参照

7242 MAX ﾊﾞｯﾁ ﾘｮｳ （ 大バッ チ量） 0% または 0 [ 単位 ] 159 ページ参照

2200 ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （1 行目の表示） ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ 40 ページ参照

2220 ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （1 行目の交互表示） ｵﾌ 42 ページ参照

2400 ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2 行目の表示） バッチ量 ： DOWN ﾓｰﾄﾞ 44 ページ参照

2420 ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2 行目の交互表示） ｵﾌ 47 ページ参照

2600 ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （3 行目の表示） ﾊﾞｯﾁﾖｳ ｽｲｯﾁ 50 ページ参照

2620 ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （3 行目の交互表示） ｵﾌ 53 ページ参照
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4.5 データのバッ クア ッ プ と送信

T-DAT の保存 / 読込み機能を使用し て、 T-DAT ( 交換可能 メ モ リ ) と  EEPROM ( 装置の保存ユ
ニ ッ ト ) と の間でデータ ( 装置のパラ メ ータ と設定 ) を送受信する こ と ができ ます。

以下のよ う な場合に送受信が必要です。

• バッ ク ア ッ プの作成 : 現在のデータが EEPROM から T-DAT に送信されます。
• 変換器の交換 : 現在のデータが EEPROM から T-DAT にコ ピーされ、 次に新しい変換器の 

EEPROM にデータ を送信し ます。
• データの複製 : 現在のデータが EEPROM から T-DAT にコ ピーされ、次に EEPROM に同一時点

のデータが送信されます。

! 注意！
T-DAT の取付、 取外しについては、 『プロマス 83 取扱説明書 (BA059D)』 を参照し て く ださい。

a0001221-en

T-DAT の保存 / 読込み機能によ るデータの保存と送受信

読込みと保存のオプシ ョ ンについて

読込み :

データ を T-DAT から EEPROM に送信し ます。

! 注意！
• EEPROM に保存済みの設定はすべて削除されます。
• こ のオプシ ョ ンは、 T-DAT のデータが有効な場合にだけ使用でき ます。
• こ のオプシ ョ ンは、 T-DAT のソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ンが EEPROM のソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン

と同じか新しい場合にのみ実行でき ます。 それ以外の場合は、 再起動後にエラー メ ッ セージ 
"TRANSM. SW-DAT" が表示され、 読込み機能は使用でき な く な り ます。

保存 :

データ を EEPROM から T-DAT に送信し ます。

FEsc

E+-

XXX.XXX.XX

F F

FF FF

P P

PP

N

O

T-DAT
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5 ブロ ッ ク ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イス） 

機
能

ﾊ
ﾞｯ

ｸ
ﾗ
ｲ
ﾄ

(2
0
0
4
) 

p
.3

5

ｱ
ｸ
ｾ

ｽ
ｶ
ｳ
ﾝ

ﾀ
(2

0
2
3
) 

p
.3

8

ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ 
ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
表

示
モ

ー
ド

）
(2

4
0
3
) 

p
.4

6

ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ 
ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
表

示
モ

ー
ド

）
(2

4
2
3
) 

p
.4

9

ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ 
ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
表

示
モ

ー
ド

）
(2

6
0
3
) 

p
.5

2

ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ 
ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
表

示
モ

ー
ド

）
(2

6
2
3
) 

p
.5

5

L
C

D
 ｺ

ﾝ
ﾄﾗ

ｽ
ﾄ

(L
C

D
 コ

ン
ト

ラ
ス

ト
）

(2
00

3)
 p

.3
7

ｱ
ｸ
ｾ

ｽ
 ｽ

ﾃ
ｰ

ﾀ
ｽ

(2
0
2
2
) 

p
.3

8

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾏ
ｯ
ﾄ

（
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
）

(2
2
0
2
) 

p
.4

1

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾏ
ｯ
ﾄ

（
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
）

(2
2
2
2
) 

p
.4

3

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾏ
ｯ
ﾄ

(2
4
0
2
) 

p
.4

6

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾏ
ｯ
ﾄ

（
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
）

(2
4
2
2
) 

p
.4

9

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾏ
ｯ
ﾄ

(2
6
0
2
) 

p
.5

2

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾏ
ｯ
ﾄ

(2
6
2
2
) 

p
.5

5

ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ 
ﾉ
 ﾁ

ｴ
ﾝ

（表
示

の
遅

延
）

(2
0
0
2
) 

p
.3

6

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ﾍ

ﾞｰ
ﾄｺ

ｰ
ﾄﾞ

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ﾍ

ﾞ
ｰ

ﾄｺ
ｰ

ﾄﾞ
（
プ

ラ
イ

ベ
ー

ト
コ

ー
ド

）
(2

0
21

) 
p.

38

1
0
0
%
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
1
0
0
%

の
値

）
(2

2
0
1
) 

p
.4

1

1
0
0
%
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
1
0
0
%

の
値

）
(2

2
2
1
) 

p
.4

3

1
0
0
%
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
1
0
0
%

の
値

）
(2

4
0
1
) 

p
.4

5

1
0
0
%
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
1
0
0
%

の
値

）
(2

4
2
1
) 

p
.4

8

1
0
0
%
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
1
0
0
%

の
値

）
(2

6
0
1
) 

p
.5

1

1
0
0
%
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
1
0
0
%

の
値

）
(2

6
2
1
) 

p
.5

4

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

ｹ
ﾞﾝ

ｺ
ﾞ(

言
語

）

(2
0
00

) 
p
.3

6

ｱ
ｸ
ｾ

ｽ
 ｺ

ｰ
ﾄﾞ

(2
0
20

) 
p
.3

8

ﾃ
ﾞｨ

ｽ
ﾌ
ﾟﾚ

ｲ
 ﾃ

ｽ
ﾄ

（デ
ィ

ス
プ

レ
イ

テ
ス

ト
）

(2
04

0)
 p

.3
9

ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
割

り
当

て
）

(2
2
00

) 
p
.4

0

ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
割

り
当

て
）

(2
2
20

) 
p
.4

2

ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
割

り
当

て
）

(2
4
00

) 
p
.4

4

ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
割

り
当

て
）

(2
4
20

) 
p
.4

7

ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
割

り
当

て
）

(2
6
00

) 
p
.5

0

ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
割

り
当

て
）

(2
6
20

) 
p
.5

3

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

機
能

グ
ル

ー
プ

ｷ
ﾎ
ﾝ
 ｾ

ｯ
ﾃ

ｲ
（
基

本
設

定
）

(2
0
0)

 p
.3

6

⇒
⇐

ﾛ
ｯ
ｸ
 ﾉ

 ｶ
ｲ
ｼ

ﾞｮ
（

ロ
ッ

ク
の

解
除

）
(2

0
2)

 p
.3

8

⇒
⇐

ｵ
ﾍ

ﾟﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

(
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

）
(2

0
4
) 

p
.3

9

ｾ
ｯ
ﾃ

ｲ
（
設

定
）

(2
2
0
) 

p
.4

0

⇒
⇐

ｺ
ｳ
ｺ
ﾞ 
ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ

（
交

互
表

示
）

(2
2
2)

 p
.4

2

ｾ
ｯ
ﾃ

ｲ
（
設

定
）

(2
4
0
) 

p
.4

4

⇒
⇐

ｺ
ｳ
ｺ
ﾞ 
ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ

（
交

互
表

示
）

(2
4
2)

 p
.4

7

ｾ
ｯ
ﾃ

ｲ
（
設

定
）

(2
6
0
) 

p
.5

0

⇒
⇐

ｺ
ｳ
ｺ
ﾞ 
ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ

（
交

互
表

示
）

(2
6
2)

 p
.5

3

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

グ
ル

ー
プ

ｺ
ﾝ

ﾄﾛ
ｰ

ﾙ
(

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

）
(C

A
A

) 
p.

36

⇒
⇐

⇒
⇐

1
ｷ
ﾞｮ

ｳ
ﾒ
 ﾉ

 ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ

（
1
 行

目
の

表
示

）
(C

C
A

) 
p
.4

0

⇒
⇐

⇒
⇐

2
ｷ
ﾞｮ

ｳ
ﾒ
 ﾉ

 ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ

（
2
 行

目
の

表
示

）
(C

E
A

) 
p
.4

4

⇒
⇐

⇒
⇐

3
ｷ
ﾞｮ

ｳ
ﾒ
 ﾉ

 ﾋ
ｮｳ

ｼ
ﾞ

（
3
 行

目
の

表
示

）
(C

G
A

) 
p
.5

0

⇒

ブ
ロ

ッ
ク

ﾕ
ｰ

ｻ
ﾞｰ

 ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ｪｲ

ｽ
(

ユ
ー

ザ
ー

 イ
ン

タ
ー

フ
ェ

イ
ス

）
(C

)



5 ブロ ッ ク ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イス） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

36 エン ド レスハウザー ジ ャパン

5.1 グループ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール）

5.1.1 機能グループ ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ ( 基本設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA
⇒ ĕĬĻ ĜčġĐ ( 基本設定）

200

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール）  ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ ( 基本設定）

ėļĻĘļ ( 言語）
(2000)

この機能を使用し て、 現場指示計で表示されるすべてのパラ メ ータおよび

メ ッ セージの言語を選択し ます。

! 注意 !

この機能で表示される選択項目は、 " ｹﾞﾝｺﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ （言語ｸﾞﾙｰﾌﾟ） （8226） " 機能

で表示されるｸﾞﾙｰﾌﾟによ り ます。

選択項目： 
言語グループ WEST EU / USA （西欧 7 カ国語パッ ケージ） :

ENGLISH

DEUTSCH （ド イ ツ語）

FRANCAIS （フ ラ ン ス語）

ESPANOL （スペイ ン語）

ITALIANO （イ タ リ ア語）

NEDERLANDS （オラ ンダ語）

PORTUGUESE （ポル ト ガル語）

言語ｸﾞﾙｰﾌﾟ EAST EU / SCAND 東欧 7 カ国語パッ ケージ） :

ENGLISH （英語）

NORSK （ ノ ルウ ェー語）

SVENSK （ス ウ ェーデン語）

SUOMI （フ ィ ン ラ ン ド語）

POLISH （ポーラ ン ド語）

RUSSIAN （ロ シア語）

CZECH （チェ コ語）

言語ｸﾞﾙｰﾌﾟ ASIA （日本語パッ ケージ） :

ENGLISH （英語）

BAHASA INDONESIA （イ ン ド ネシア語）

ニホンゴ （日本語） （カ タ カナ）

言語グループ CHINA （中国語パッ ケージ） :

ENGLISH （英語）

CHINESE （中国語）

初期設定：
国によ って異な り ます。 （189 ページ参照）

! 注意 !

･ ス ター ト ア ッ プ時に O/S キーを押すと 、 言語は “ENGLISH （英語）” にな

り ます。

･ 言語ｸﾞﾙｰﾌﾟは、 設定プロ グ ラ ム "FieldCare" で変更でき ます。

寄 り の弊社サービ スにお問い合わせ く ださい。

ĩČđĚļ ħ ğĒĻ ( 表示の遅延）
(2002)

この機能を使用し て、 激し く 変動する流量に対する表示の応答を設定し ます。

つま り 、 早 く 応答させる場合は時定数を小さ く 、 あ るいは、 遅れて応答させ

る場合は時定数を大き く し ます。

ユーザー入力：
0...100 秒

初期設定：
1 s

! 注意 !

時定数を 0 秒に設定する と 、 遅延な しで応答し ます。
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LCD ĘĻĢĵěĢ
（LCD コントラスト）
(2003)

この機能を使用し て、 表示部のコ ン ト ラ ス ト を 適化し て現場のオペレー

シ ョ ン状況に適応させます。

ユーザー入力：
10...100%

初期設定：
50%

ĨļčĖĵĐĢ
(2004)

この機能を使用し て、 操作環境に応じ てﾊﾞｯｸﾗｲﾄを 適化し ます。

ユーザー入力：
0... 100%

! 注意 !

"0" を入力する と ﾊﾞｯｸﾗｲﾄはオフになり ま す。 よ って、 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄは点灯し ま せん。

例 ： 暗闇では表示を読みと る こ と はでき ません。

初期設定：
50%

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール）  ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ ( 基本設定）
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5.1.2 機能グループ ﾛｯｸ ﾉ ｶｲｼﾞｮ ( ロ ッ クの解除）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA
⇒ ĕĬĻ ĜčġĐ（基本設定）

200

⇓ 

ĹčĖ ħ ĔĐĚļČ
（ロックの解除）

202

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール）  ﾛｯｸ ﾉ ｶｲｼﾞｮ ( ロ ッ ク の解

除）

ďĖĜě ĘĎĢļ
(2020)

装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ます。 この機

能によ り 決められた コード を入力し ない と 設定値の変更ができ ません。 O/S 

キーが押される と、 どの機能にあって も自動的に、 この機能に切 り 替わ り 、

コード を入力する画面が表示部に表示されます （プロ グ ラ ミ ングがロ ッ ク さ

れている場合）。

また使用者がコード ナンバーを指定する こ と もでき ます

（初期設定値 = 83、" ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （2021） " 機能を参照）。

ユーザー入力：
大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意 !

･ HOME ポジシ ョ ンに戻った後、 60 秒間キー操作を行わない と 、 プロ グ ラ ミ

ングは自動的にロ ッ ク されます。

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｺｰﾄﾞ以外の数字を入力する と、 プロ グ ラ ミ ングはロ ッ ク されます。

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｺｰﾄﾞを紛失し た場合は、 弊社サービ スにお問い合わせ く ださい。

ĪĽĵĐīļĎĢĘĎĢļ
(2021)

この機能を使用し て、" ｱｸｾｽ ｺｰﾄﾞ " 機能でプロ グ ラ ミ ングを有効にする ための

パーソナル コード を設定し ます。

ユーザー入力：
0...9999 （ 大 4 桁の数字）

初期設定：
83

! 注意 !

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｺｰﾄﾞで 0 を設定する と 、 常時プロ グ ラ ミ ングする こ と ができ る設

定と な り ます。

･ プロ グ ラ ミ ングを ロ ッ クする と 、 この機能は利用でき ません。 

また、 第三者によ る コード の変更も不可能にな り ます。

ďĖĜě ěġĎĞě
(2022)

ｱｸｾｽ ｽﾃｰﾀｽを表示し ます。

表示内容：
ﾕｰｻﾞｰ ｱｸｾｽ （設定可能）

ﾛｯｸ （設定不可能）

ďĖĜěĔđĻĞ
(2023)

機能マ ト リ ク スにｱｸｾｽする ためにｱｸｾｽｺｰﾄﾞ、 ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞも し く は "0"

（ｱｸｾｽﾌﾘｰ） が入力された回数を表示し ます。

表示内容：
大 7 桁の数字 ： 0...9999999

初期設定：
0
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5.1.3 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ( オペレーシ ョ ン）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA
⇒ ĕĬĻ ĜčġĐ（基本設定）

200

⇓ 

ĹčĖ ħ ĔĐĚļČ
（ロックの解除）

202

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 204

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  ｺﾝﾄﾛｰﾙ ( コ ン ト ロール）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ ( オペレーシ ョ ン）

ġļĆěĪĽĸĐ ġěĢ
（ディスプレイテスト）
(2040)

この機能を使用し て、 現場指示計の動作性能と そのピ ク セルをテス ト し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

テス ト 手順

1. " ｵﾝ " を選択し てテス ト を開始し ます。

2. 1 行目、 2 行目、 3 行目のすべてのピク セルが、 低 0.75 秒間暗く なり ま す。

3. 1 行目、 2 行目、 3 行目のそれぞれのフ ィ ール ド で、 低 0.75 秒間 "8" の

文字が表示されます。

4. 1 行目、 2 行目、 3 行目のそれぞれのフ ィ ール ド で、 低 0.75 秒間 "0" の

文字が表示されます。

5. 1 行目、 2 行目、 3 行目に、 低 0.75 秒間何も 表示さ れま せん （空白表示）。

テス ト が完了する と、 現場指示計はその初期の状態に戻 り 、 設定がオフに変

わ り ます。
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5.2 グループ 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (1 行目の表示）

5.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA ⇒ ĜčġĐ（設定）
220

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (1 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）

A0001253

A = 1 行目の表示 , B = 2 行目の表示 , C = 3 行目の表示

ĺĶďġ（割り当て）
(2200)

この機能を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 1 行目 （現場指示計の一

番上の行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。 この値は通常の操作時に表

示されます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾁ （1...3） （電流出力値 1...3）

ｼｭﾂﾘｮｸ ｼｭﾊｽｳﾁ （1...2） （出力周波数値 1...2）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸﾁ （電流入力値）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッチモード の名前） （"BATCH # 1" または "BEER330"

など）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量） （バッチされる量）

ﾊﾞｯﾁ ﾉ ｶｲｽｳ （バッチの回数） （実行されたバッ チ回数）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ ﾉ ｺﾞｳｹｲ （バッ チ量の合計） （総バッ チ量）

! 注意 !

バッ チソ フ ト  ウ ェ アパッ ケージの選択項目は、 " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッチ

モード の選択） " 機能 （146 ページ） で選択されたバッチプロ グ ラ ム

（"BATCH # 1"、 "BATCH # 2" など） に基づき ます。 

例 ： " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッ チモード の選択） （7200） " 機能で 

"BATCH # 1" が選択された場合、 "BATCH # 1" の値 （バッチ モード の名前、

バッ チ量など） を表示でき ます。

（次ページに続 く ）

Esc

E+-

1

2

3



機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83 5 ブロ ッ ク ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イス）

エン ド レスハウザー ジャパン 41

ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値）
(2201) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2200） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

この機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
10 kg/s、 10 l/s、 または 10 Nl/s

ĪĉĎĭčĢ（フォーマット）
(2202)

この機能を使用し て、 1 行目に表示される値の小数点以下の 大桁数を設定し

ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意 !

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の

測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 こ の設定および工学単位に応

じ て異なる ため、 常に表示される と限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定

値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部

で表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し

ています。

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (1 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）
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5.2.2 機能グループ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA

⇓ 
1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ

（1 行目の表示）
CCA ⇒ ĜčġĐ（設定）

220

⇓ 
ĘđĘļ ĩČđĚļ（交互表示） 222

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (1 行目の表示）  

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĺĶďġ（割り当て）
(2220)

この機能を使用し て、 1 行目に " ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2200） " 機能で設定され

た値と交互に表示される値 （10 秒毎） を設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾁ （1...3） （電流出力値 1...3）

ｼｭﾂﾘｮｸ ｼｭﾊｽｳﾁ （1...2） （出力周波数値 1...2）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸﾁ （電流入力値）

初期設定：
ｵﾌ

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッチモード の名前） （"BATCH # 1" または "BEER330"

など）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量） （バッチされる量）

ﾊﾞｯﾁ ﾉ ｶｲｽｳ （バッチの回数） （実行されたバッ チ回数）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ ﾉ ｺﾞｳｹｲ （バッ チ量の合計） （総バッ チ量）

! 注意 !

バッ チソ フ ト  ウ ェ アパッ ケージの選択項目は、 " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッチ

モード の選択） " 機能 （146 ページ） で選択されたバッチプロ グ ラ ム

（BATCH # 1、 "BATCH # 2" など） に基づき ます。 

例 ： " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッ チモード の選択） （7200） " 機能で "BATCH # 1" 

が選択された場合、 "BATCH # 1" の値 （バッ チ モード の名前、 バッ チ量など）

を表示でき ます。

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

（次ページに続 く ）
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値）
(2221) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2220） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

この機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
10 kg/s、 10 l/s、 または 10 Nl/s

ĪĉĎĭčĢ（フォーマット）
(2222)

この機能を使用し て、 交互に表示される値の小数点以下の 大桁数を設定し

ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意 !

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の

測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 こ の設定および工学単位に応

じ て異なる ため、 常に表示される と限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定

値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部

で表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し

ています。

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (1 行目の表示）  

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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5.3 グループ 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示）

5.3.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA

⇓ 

2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（2 行目の表示）

CEA ⇒ ĜčġĐ（設定）
240

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）

A0001253

A = 1 行目の表示 , B = 2 行目の表示 , C = 3 行目の表示

ĺĶďġ（割り当て）
(2400)

この機能を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 2 行目 （現場指示計の

2 番目の行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。 こ の値は通常の操作時に

表示されます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾁ （1...3） （電流出力値 1...3）

ｼｭﾂﾘｮｸ ｼｭﾊｽｳﾁ （1...2） （出力周波数値 1...2）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

ﾀｸﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （タ グ番号）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸﾁ （電流入力値）

初期設定：
ｾｷｻﾝｹｲ 1 （積算計 1）

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッチモード の名前） （"BATCH # 1" または "BEER330"

など）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量） （バッチされる量）

ﾊﾞｯﾁ ﾉ ｶｲｽｳ （バッチの回数） （実行されたバッ チ回数）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ ﾉ ｺﾞｳｹｲ （バッ チ量の合計） （総バッ チ量）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ UP ﾓｰﾄﾞ （バッ チ量 UP モード） （バッ チ量は加算表示）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ DOWN ﾓｰﾄﾞ （バッチ量 DOWN モード） （バッチ量は減算表示）

（次ページに続 く ）

Esc

E+-

1

2

3
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き） ! 注意 !

バッ チソ フ ト  ウ ェ アパッ ケージの選択項目は、 " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッ チ

モード の選択） " 機能 （146 ページ） で選択されたバッ チプロ グ ラ ム

（"BATCH # 1"、 "BATCH # 2" など） に基づき ます。 

例 ： " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッチモード の選択） （7200） " 機能で "BATCH # 1" 

が選択された場合、 "BATCH # 1" の値 （バッ チ モード の名前、 バッ チ量など）

を表示でき ます。

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値）
(2401) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
10 kg/s、 10 l/s、 または 10 Nl/s

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĪĉĎĭčĢ
(2402) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されて

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 2 行目に表示される値の小数点以下の 大桁数を設定し

ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意 !

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の

測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 こ の設定および工学単位に応

じ て異なる ため、 常に表示される と限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定

値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部

で表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し

ています。

ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード）
(2403) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

25/50/75% の目盛 り と 1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と 負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）
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5.3.2 機能グループ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA

⇓ 
1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ

（1 行目の表示）
CCA

⇓ 
2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ

（2 行目の表示）
CEA ⇒ ĜčġĐ（設定）

240

⇓ 
ĘđĘļ ĩČđĚļ（交互表示） 242

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示） 

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĺĶďġ（割り当て）
(2420)

この機能を使用し て、 2 行目に " ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で設定され

た値と交互に表示される値 （10 秒毎） を設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾁ （1...3） （電流出力値 1...3）

ｼｭﾂﾘｮｸ ｼｭﾊｽｳﾁ （1...2） （出力周波数値 1...2）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

ﾀｸﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （タ グ番号）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸﾁ （電流入力値）

初期設定：
ｵﾌ

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） （"BATCH # 1" または "BEER330"

など）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量） （バッ チされる量）

ﾊﾞｯﾁ ﾉ ｶｲｽｳ （バッ チの回数） （実行されたバッ チ回数）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ ﾉ ｺﾞｳｹｲ （バッチ量の合計） （総バッチ量）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ UP ﾓｰﾄﾞ （バッチ量 UP モード） （バッチ量は加算表示）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ DOWN ﾓｰﾄﾞ （バッチ量 DOWN モード） （バッチ量は減算表示）

! 注意 !

バッ チソ フ ト  ウ ェ アパッ ケージの選択項目は、 " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッ チ

モード の選択） " 機能 （146 ページ） で選択されたバッ チプロ グ ラ ム

（"BATCH # 1"、 "BATCH # 2" など） に基づき ます。

例 ： " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッ チモード の選択） （7200） " 機能で "BATCH # 1" 

が選択された場合、 "BATCH # 1" の値 （バッ チ モード の名前、 バッ チ量など）

を表示でき ます。

（次ページに続 く ）
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

! 注意 !

交互表示モード は、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示される と 直ちに中断さ

れます。 メ ッ セージが画面に表示されます。

･ ア ラーム メ ッ セージ （ア イ コ ンが点灯）

- " ｲｼﾞｮｳ ﾉ ｼﾞｭﾘｮｳ （異常の受領） （8004） " 機能で " ｵﾝ " が選択されている

場合、 異常確認操作および異常の修正が実施される と 交互表示モード が

再開し ます。

- " ｲｼﾞｮｳ ﾉ ｼﾞｭﾘｮｳ （異常の受領） （8004） " 機能で " ｵﾌ " が選択されている

場合、 異常が修正される と交互表示モード が再開し ます。

･ 注意 メ ッ セージ （感嘆符が付いています）

- 注意 メ ッ セージが表示されな く なる と、 交互表示モード が再開し ます。

100% ħ ďĞĐ（100% の値）
(2421) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2420） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
10 kg/s、 10 l/s、 または 10 Nl/s

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示） 

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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ĪĉĎĭčĢ（フォーマット）
(2422) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2420） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されて

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 2 行目に交互表示される値の小数点以下の 大桁数を設

定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意 !

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の

測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 こ の設定および工学単位に応

じ て異なる ため、 常に表示される と限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定

値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部

で表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し

ています。

ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード）
(2423) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2420） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

25/50/75% の目盛 り と  1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と 負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ (2 行目の表示） 

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）



5 ブロ ッ ク ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イス） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

50 エン ド レスハウザー ジ ャパン

5.4 グループ 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示）

5.4.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA

⇓ 
1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ

（1 行目の表示）
CCA

⇓ 
2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ

（2 行目の表示）
CEA

⇓ 
3 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ

（3 行目の表示）
CGA ⇒ ĜčġĐ（設定）

260

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）

A0001253

A = 1 行目の表示 , B = 2 行目の表示 , C = 3 行目の表示

ĺĶďġ（割り当て）
(2600)

この機能を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 3 行目 （現場指示計の

終行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。 この値は通常の操作時に表示さ

れます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾁ （1...3） （電流出力値 1...3）

ｼｭﾂﾘｮｸ ｼｭﾊｽｳﾁ （1...2） （出力周波数値 1...2）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

ﾀｸﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （タ グ番号）

ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸﾁ （電流入力値）

初期設定：
ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

（次ページに続 く ）

Esc

E+-

1

2

3
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁﾖｳ ｽｲｯﾁ （バッチ用ス イ ッ チ） （現場指示計の ソ フ ト キー）

! 注意 !

･ " ﾊﾞｯﾁﾖｳ ｽｲｯﾁ （バッ チ用ス イ ッ チ） " が選択されている場合、 交互表示

モード （" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2620） " 機能） は 3 行目で使用でき ません。

･ バッ チ機能については、 プロマス 83 取扱説明書 （BA059D） オペレーシ ョ

ンの章を参照し て く だ さい。 

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値）
(2601) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
10 kg/s、 10 l/s、 または 10 Nl/s

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĪĉĎĭčĢ
(2602) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されて

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 2 行目に表示される値の小数点以下の 大桁数を設定し

ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意 !

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の

測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 こ の設定および工学単位に応

じ て異なる ため、 常に表示される と限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定

値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部

で表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し

ています。

ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード）
(2603) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

25/50/75% の目盛 り と 1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と 負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示）  ｾｯﾃｲ （設定）
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5.4.2 機能グループ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インター

フェイス）
C ⇒ ĘĻĢĹĎķ ( コントロール）

CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA

⇓ 

2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（2 行目の表示）

CEA

⇓ 

3 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（3 行目の表示）

CGA ⇒ ĜčġĐ（設定）
260

⇓ 

ĘđĘļ ĩČđĚļ（交互表示） 262

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） 

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

! 注意 !

" ﾊﾞｯﾁﾖｳ ｽｲｯﾁ （バッ チ用ス イ ッ チ） " が " ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で選択されている場合、 3 行目

では交互表示機能は使用でき ません。

ĺĶďġ（割り当て）
(2620)

この機能を使用し て 3 行目に " ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で設定された

値と 交互に表示される値 （10 秒毎） を設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾁ （1...3） （電流出力値 1...3）

ｼｭﾂﾘｮｸ ｼｭﾊｽｳﾁ （1...2） （出力周波数値 1...2）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

ﾀｸﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （タ グ番号）

ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｸ （流れ方向）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸﾁ （電流入力値）

初期設定：
ｵﾌ

（次ページに続 く ）



5 ブロ ッ ク ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イス） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

54 エン ド レスハウザー ジ ャパン

ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

! 注意 !

交互表示モード は、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示される と 直ちに中断さ

れます。 メ ッ セージが画面に表示されます。

･ ア ラーム メ ッ セージ （ア イ コ ンが点灯）

- " ｲｼﾞｮｳ ﾉ ｼﾞｭﾘｮｳ （異常の受領） （8004） " 機能で " ｵﾝ " が選択されている

場合、 異常確認操作および異常の修正が実施される と 交互表示モード が

再開し ます。

- " ｲｼﾞｮｳ ﾉ ｼﾞｭﾘｮｳ （異常の受領） （8004） " 機能で " ｵﾌ " が選択されている

場合、 異常が修正される と交互表示モード が再開し ます。

･ 注意 メ ッ セージ （感嘆符が付いています）

- 注意 メ ッ セージが表示されな く なる と、 交互表示モード が再開し ます。

100% ħ ďĞĐ（100% の値）
(2621) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2620） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
10 kg/s、 10 l/s、 または 10 Nl/s

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） 

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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ĪĉĎĭčĢ
(2622) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2620） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されて

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 3 行目に交互表示される値の小数点以下の 大桁数を設

定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意 !

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の

測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 こ の設定および工学単位に応

じ て異なる ため、 常に表示される と限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定

値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部

で表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し

ています。

ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード）
(2623) ! 注意 !

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2620） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

この機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

25/50/75% の目盛 り と  1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と 負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ( ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）  3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） 

ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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6.1 グループ ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3)

6.1.1 機能 グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĜĕęĻėĐ ( 積算計） D ⇒ ĜĕęĻėĐ 1（積算計 1） DAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 2（積算計 2） DAB ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 3（積算計 3） DAC ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ ( 積算計）  ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3)  ｾｯﾃｲ （設定）

以下の機能説明は、 積算計 1...3 に適用されます。 これらの積算計は、 個別に設定でき ます。

ĺĶďġ（割り当て）
(3000)

この機能を使用し て、 積算計に測定変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

! 注意 !

･ 設定が変更される と積算計は "0" に リ セ ッ ト されます。

･ こ の積算計の " ｾｯﾃｲ （設定） " 機能グループで " ｵﾌ " を選択する と、 " ﾜﾘｱﾃ

（割当） （3000） " 機能のみが表示されます。
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ĜĕęĻėĐ ħ ĞĻĐ
（積算計の単位）
(3001)

この機能を使用し て、 事前に選択されている積算計の測定変数単位を設定し

ます。

選択項目（質量流量の割当用）：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国 → oz; lb; ton

任意の単位 → _ _ _ _

初期設定：
kg

選択項目（体積流量の割当用）：
メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml メ ガ

米国 → cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl （公称流体） ; bbl （ビール） ;

bbl （石油化学製） ; bbl （貯蔵タ ン ク）

英国 → gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学）

任意の単位 → _ _ _ _

初期設定：
m3

選択項目（基準体積流量の割当用）：
メ ー ト ル法 → Nl; Nm3

米国 → Sm3; Scf

初期設定：
Nm3

ĜĕęĻėĐ ıĎĢļ
（積算計モード）
(3002)

この機能を使用し て、 流量の積算方法を設定し ます。

選択項目：
+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ

プラ ス と マ イナスの流れがあ り ます。 正方向および逆方向の両方の流量が考

慮されます。 つま り 、 流れ方向の総流量が記録されます。

ｾｲ ﾎｳｺｳ （正方向） （正方向の流量のみ）

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向） （負方向の流量のみ）

初期設定：
積算計 1 = +/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ

積算計 2 = ｾｲ ﾎｳｺｳ （正方向）

積算計 3 = ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向）

ĜĕęĻėĐ ħ ĶĜčĢ
（積算計のリセット）
(3003)

この機能を使用し て、 積算計の合計およびオーバーフ ローをゼロに リ セ ッ ト

し ます。

選択項目：
ｲｲｴ

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意 !

装置にステータ ス入力があ り 適切に設定されていれば、 積算計の リ セ ッ ト を

ステータ ス入力から作動させる こ と ができ ます。 （112 ページの " ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス入力の割 り 当て） （5000） " 機能を参照）。

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ ( 積算計）  ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3)  ｾｯﾃｲ （設定）
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6.1.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĜĕęĻėĐ ( 積算計） D ⇒ ĜĕęĻėĐ 1（積算計 1） DAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 304

ĜĕęĻėĐ 2（積算計 2） DAB ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 304

ĜĕęĻėĐ 3（積算計 3） DAC ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 304

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ ( 積算計）  ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3)  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

以下の機能説明は、 積算計 1...3 に適用されます。 これらの積算計は、 個別に設定でき ます。

ĘļđėĐ（合計）
(3040)

この機能を使用し て、 測定開始からの積算値を表示し ます。 値は、 " ｾｷｻﾝｹｲ 

ﾓｰﾄﾞ （積算計モード） （3002） " 機能で選択された設定値および流れ方向に応

じ て、 正または負にな り ます。

表示内容：
符号と単位を含む浮動小数点の付いた 大 7 桁の数字 

（例 ： 15467.04 m3; -4925.631 kg）

! 注意 !

･ " ｾｷｻﾝｹｲ ﾓｰﾄﾞ （積算計モード） " 機能 （58 ページを参照） での設定の結果

は次のよ う にな り ます。

- "+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ " に設定されている場合、 積算計は正の流れ方向と 負の

流れ方向を考慮し て総流量を記録し ます。

- " ｾｲﾎｳｺｳ " に設定されている場合、 積算計は正の流れ方向のみを記録し

ます。

- " ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ " に設定されている場合、積算計は負の流れ方向のみを記録し

ます。

･ エラーが発生し た場合の積算計の応答は、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ （フ ェール

セーフモード設定） （3801） " 機能で設定し ます （60 ページを参照）。

ēĎĨļĎĪĹĎ
（オーバーフロー）
(3041)

この機能を使用し て、 測定開始から積算されたオーバーフ ローを表示し ます。

流量の合計量は、浮動小数点付きの 大 7 桁で構成される数字で表されます 。 

この機能を使用し て、 その数字以上の数値 （>9, 999, 999） をオーバーフ ロー

と し て確認する こ と ができ ます。 その結果、 有効数量は、 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ （オー

バーフ ロー） の値に " ｺﾞｳｹｲ （合計） " 機能で表示された値を加えた数量にな

り ます。

例 ：

指示 2 のオーバーフ ロー ： 2 · 107 kg （= 20,000.000 kg）

ｺﾞｳｹｲ （合計） 機能で表示される値 = 196,845.7 kg

有効合計数量 = 20,196,845.7 kg

表示内容：
符号と単位を含む、 べき指数を持つ整数。 例 ： 2 · 107 kg
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6.2 グループ ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ｿｳｻ （全積算計の操作）

ĜĕęĻėĐ ( 積算計） D ⇒ ĜĕęĻėĐ 1（積算計 1） DAA

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 2（積算計 2） DAB

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 3（積算計 3） DAC

⇓ 

ĜļĻĜĕęĻėĐ ħ ĝđę
（全積算計の操作）

DJA ⇒ 全積算計の操作機能

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ ( 積算計）  ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ｿｳｻ （全積算計の操作）  全積算計の操作機能

ĜļĻĜĕęĻėĐ ĶĜčĢ
（全積算計のリセット）
(3800)

この機能を使用し て、 全ての積算計 （1...3） の値 （すべてのオーバーフ ロー

を含む） を " ｾﾞﾛ " に リ セ ッ ト し ます （= ﾘｾｯﾄ）。

選択項目：
ｲｲｴ

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意 !

装置にステータ ス入力があ り 適切に設定されていれば個々の積算計 （1...3）

の リ セ ッ ト を ステータ ス入力から作動させる こ と ができ ます （" ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス入力の割 り 当て） （5000） " 機能 （112 ページ） を参照）。

ĪĈĎķĜĎĪıĎĢļ ĜčġĐ 
（フェールセーフモード設
定）
(3801)

この機能を使用し て、 エラー時の全積算計 （1...3） 共通の応答を設定し ます。

選択項目：
ｽﾄｯﾌﾟ

積算計は、 そのエラーが改善される まで一時停止し ます。

ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値）

積算計は、 現在測定し ている流量値を基にカ ウ ン ト を続行し ます。 エラーは無

視されます。

ﾎｰﾙﾄﾞ ｻﾚﾀ ｱﾀｲ （ホール ド された値）

積算計は、 直前に有効だった流量値 （エラー発生前の値） を基にカ ウ ン ト を

続行し ます。

初期設定：
ｽﾄｯﾌﾟ
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7.1 グループ ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）

7.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖĺĶďġ
（電流出力の割り当て）
(4000)

この機能を使用し て電流出力のプロセス変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ UP ﾓｰﾄﾞ （バッ チ量 UP モード） （バッ チ量は加算表示）

ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ DOWN ﾓｰﾄﾞ （バッチ量 DOWN モード） （バッチ量は減算表示）

! 注意 !

･ 選択された電流出力範囲 （" ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） （4001） "）

は、 設定されたバッチ量に基づいて、 バッ チ量の 0 - 100% に相当し ます。

･ バッチソ フ ト ウ ェ アは、 0/4 mA および 20 mA （"0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の

値） （4002） " 機能および "20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） （4003） " 機能） の値

を自動的に設定し ます。

UP モード バッ チの例 ： 

0/4 mA = 0 [ 単位 ]; 20 mA = 設定されたバッ チ量 [ 単位 ]

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

（次ページに続 く ）
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ġļĻĶċđĚċĠĶČĖĺĶďġ
（電流出力の割り当て）
（続き）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

! 注意 !

" ｵﾌ " を選択し た場合、 " ｾｯﾃｲ （設定） " 機能グループに表示される機能は、

" ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾜﾘｱﾃ （電流出力の割 り 当て） （4000） " 機能のみにな り ます。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĚċĠĶČĖġļĻĶċđ ĨĻĐ
（出力電流範囲）
(4001)

この機能を使用し て、 電流出力の範囲を設定し ます。 選択項目によ る選択は、

電流出力範囲およびア ラーム時の 小 / 大値を定義する こ と にな り ます。 

電流出力 1 ではジ ャ ンパによ り HART の使用可 / 不可も設定でき ます。

選択項目：
0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA HART （電流出力 1 のみ）

4-20 mA NAMUR

4-20 mA HARTNAMUR （電流出力 1 のみ）

4-20 mA US

4-20 mA HART US （電流出力 1 のみ）

0-20 mA （25 mA）

4-20 mA （25 mA）

4-20 mA （25 mA） HART （電流出力 1 のみ）

初期設定：
4-20 mA HARTNAMUR （電流出力 1）

4-20 mA NAMUR （電流出力 2...3）

! 注意 !

･ 選択項目の HART は、 電流出力 1 と記された装置ソ フ ト ウ ェ アの電流出力

でのみサポー ト されます （端子番号 26 と 27。 73 ページの " ﾀﾝｼ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （端

子番号） （4080） " の機能を参照 ）。

･ ジャ ンパによ り 出力信号をア ク テ ィ ブ （初期設定） からパッ シブへ切 り 替

る場合は、 出力電流範囲 "4-20 mA" を選択し て く ださ い。 （プロマス 83 取

扱説明書 （BA059D） を参照し て く ださい。）

出力電流範囲 , 動作レンジおよびエラー時の出力

a = 出力電流範囲

1 = 動作レ ンジ

2 = エラー時の出力 （ 小電流値）

3 = エラー時の出力 （ 大電流値）

! 注意 !

･ 測定値が測定レ ンジ （"0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） （4002） " および

"20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） (4003） " 機能で設定） 範囲外になる と注意

ﾒｯｾｰｼﾞ （#351 ～ #354 ﾃﾞﾝﾘｭｳｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ） が表示されます。

･ エラーが発生し た場合、 " ﾌｴｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ (4006） " 機能で設定し た内容に

従って電流出力は出力し ます。 エラーの分類を注意 メ ッ セージから ア ラーム

メ ッ セージに変更し たい場合、 （" ｼｽﾃﾑｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （システムエラーの割 り

当て） (8000） "） 機能で変更する こ と ができ ます。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）

12 3

I[mA]

a 1 2 3

0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA NAMUR

4-20 mA US

0-20 mA (25 mA)

4-20 mA (25 mA)

0 - 20.5 mA 0 22

4 - 20.5 mA 2 22

3.8 - 20.5 mA 3.5 22.6

3.9 - 20.8 mA 3.75 22.6

0 - 24 mA 0 25

4 - 24 mA 2 25

4-20 mA HART 4 - 20.5 mA 2 22

4-20 mA HART NAMUR 3.8 - 20.5 mA 3.5 22.6

4-20 mA HART US 3.9 - 20.8 mA 3.75 22.6

4-20 mA (25 mA) HART 4 - 24 mA 2 25 F
06

-
x3

xx
xx
x
x-
05
-
xx
-x
x-
x
x-
01
7
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0_4 mA ħ ďĞĐ
（0_4 mA の値）
(4002)

この機能を使用し て、 0_4 mA の値を割 り 当てます。 

この値は、 20 mA に割 り 当て られた値よ り も大き く て も小さ く てかまいませ

ん （"20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） （4003） "67 ページ参照）。 測定変数 （例 ： 質

量流量） によ ってはプラ ス、 マ イナスのどち らの値で も構いません。

例 ： 

4 mA に割 り 当て られた値 = - 250 kg/h

20 mA に割 り 当て られた値 = +750 l/h

電流出力の計算値 = 8 mA （流量ゼロ）

! 注意 !

" ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） " 機能で " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） "

が選択されている と きは、 0_4 mA と  20 mA （4003） 機能で異な る符号を持つ

値を入力する こ と はでき ません。 その場合、 " ﾆｭｳﾘｮｸﾚﾝｼﾞ ｦ ｺｴﾏｼﾀ （入力レ ン

ジを超えま し た） " が表示されます。

測定モード が"ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ"の場合 ：

A0001223

 = 初期値 （0...20 mA）

 = エラー時の出力 （ 小値） : " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能の設定に
よ る

 = 初期値 （4...20 mA） : " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能の設定によ る

 = フルス ケール値 （0/4...20 mA） : " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能の設定
によ る

 = 大電流値 : " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能の設定によ る

 = フ ェールセールモー ド （エ ラー時の出力 （ 大値）） : " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流
範囲） （64 ページ参照） " 機能および " ﾌｴｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （60 ページ参照） " 機能の設定
によ る

A = 測定範囲

ユーザー入力：
符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0 [kg/h]、 0.5 [kg/l]、 または -50 [°C]

! 注意 !

･ 単位は、 以下の機能で設定されます。

- ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） (0400)

- ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （体積流量の単位） (0402)

- ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL ﾀﾝｲ （基準体積流量単位） (0404)

- ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （密度の単位） (0420)

- ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） (0421)

- ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単位） (0422) 

（17 ページ ～ 21 ページを参照） ：

･ " ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾜﾘｱﾃ （電流出力の割 り 当て） （4000） " 機能で " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ 

UP ﾓｰﾄﾞ " または " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ DOWN ﾓｰﾄﾞ " （オプシ ョ ンのバッチソ フ ト ウ ェア

パッ ケージ装着時のみ） が選択されている場合、 この機能では 0/4 mA が自

動的に設定され、 編集する こ と はでき ません。

" 警告！

電流出力は、 各種機能で設定さ れたパラ メ ータ に応じ て、 異なる 応答をし ま す。 

電流出力のパラ メ ータ と その結果の例を、 次のセク ショ ンで示し ま す。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）
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0_4 mA ħ ďĞĐ
（0_4 mA の値）
（続き）

パラメータ設定の例 A：
1. 0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） （4002） = 流量ゼロではない （例 ： -5 kg/h）

20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） （4003） = 流量ゼロではない （例 ： 10 kg/h）

あ るいは

2. 0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） （4002） = 流量ゼロではない （例 ： 100 kg/h）

20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） （4003） = 流量ゼロではない （例 : -40 kg/h）

および

ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

0/4 mA および 20 mA の値を入力する と 、 装置の測定範囲が設定されます。 流

量がこ の範囲 （  を参照） 以下または以上になる と、 ア ラーム / 注意 メ ッ

セージが表示され （#351-354、 電流範囲）、 " ﾌｴｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4006） " 機能の

設定に従って電流出力が応答し ます。

A0001262

パラメータ設定の例 B：
1. 0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） （4002） = 流量ゼロ （例 ： 0 kg/h）

20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） （4003） = 流量ゼロではない （例 ： 10 kg/h）

あ るいは

2. 0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） （4002） = 流量ゼロではない （例 ： 100 kg/h）

20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） （4003） = 流量ゼロ （例 ： 0 kg/h）

および

ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

0/4 mA および 20 mA の値を入力する と 、 装置の測定範囲が設定されます。 

2 つの値の う ちの 1 つが流量ゼロ （例 ： 0 kg/h） と し て設定された場合の例を

示し ます。

流量がゼロ以下であって も、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージは表示されず、 電流

出力はその値のま まにな り ます。

流量が も う 一方の値以上になる と、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示され

（#351-354、 電流範囲）、 " ﾌｴｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4006） " 機能の設定に従って電流

出力が応答し ます。

A0001264

この設定では 1 つの流れ方向のみが出力され、 も う 一方の流れ方向の流量値

は出力されません。

パラメータ設定の例 C：
ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） = ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負 両方向）

電流出力は、 流れ方向には無関係です （測定変数の絶対量）。 0_4 mA の値  

と  20 mA の値  は、 同じ符号 （+ または −） でなければな り ません。 “20 mA 

ﾉ ｱﾀｲ” （例 : 逆方向） は、 反対側の "20 mA ﾉ ｱﾀｲ " （例 : 正方向） に相当

し ます。

A0001249

ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） = ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ

リ レー出力によ り 流れ方向を確認する こ と ができ ます。

パラメータ設定の例 D：
ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） = ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流） → 68 ページ

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）

➀ ➀ ➀ ➀

➀ ➀

➂ ➁➀
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20 mA ħ ďĞĐ
（20 mA の値）
(4003)

この機能を使用し て、 20 mA の流量値を割 り 当てます。

この値は 0/4 に割 り 当て られた値よ り も大き く て も小さ く て もかまいません

（"0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） （4002） " 機能。 65 ページを参照） また、 プラ

スおよびマ イナスの値を割 り 当てる こ と ができ ます。

例 ：

4 mA に割 り 当て られた値 = - 250 kg/h

20 mA に割 り 当て られた値 = +750 l/h

電流出力の計算値 = 8 mA （流量ゼロ）

! 注意 !

" ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） " 機能で " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） "

が選択されている と きは、  0_4 mA （"4002" 機能） および 20 mA で異な る符号

を持つ値を に入力する こ と はでき ません。 その場合、 " ﾆｭｳﾘｮｸﾚﾝｼﾞ ｦ ｺｴﾏｼﾀ

（入力レ ンジを超えま し た） " が表示されます。

ユーザー入力：
符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
呼び口径に応じ て異なる値 [kg/h] 、 2 [kg/l]、 または、 200 [ ℃ ]

! 注意 !

･ 単位は、 以下の機能で設定されます。 

（17 ページ ～ 21 ページを参照） ：

- ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） (0400)

- ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （体積流量の単位） (0402)

- ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL ﾀﾝｲ （基準体積流量単位） (0404)

- ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （密度の単位） (0420)

- ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） (0421)

- ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単位） (0422) 

･ " ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾜﾘｱﾃ （電流出力の割 り 当て） （4000） " 機能で " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ 

UP ﾓｰﾄﾞ " または " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ DOWN ﾓｰﾄﾞ " （オプシ ョ ンのバッチソ フ ト ウ ェア

パッ ケージ装着時のみ） が選択されている場合、 この機能では 20 mA の値

が自動的に設定され、 編集する こ と はでき ません。

･ 単位は、 " ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） (0400） " 機能 （17 ページ参

照） で設定されます。

･ " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で "ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ " を選択し た場合の詳細は、

68 ページを参照 く ださい。

" 警告！

65 ページの "0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） " 機能 （パラ メ ータ設定の例の

"" 警告 "） の説明に従って く ださい。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĝĖġĐ ıĎĢļ（測定モード）
(4004)

この機能を使用し て、 電流出力の測定モード を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流）

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

各選択項目の説明：
･  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

電流出力は、 測定変数に比例し ます。 スケー リ ング された測定範囲 （0_4 mA 

の値  および 20 mA の値  で設定） 外の流れがあ る場合は、 出力は次の

よ う にな り ます。

- 値の 1 つが流量ゼロ （例 ： 0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値）） と し て設定され

ている場合、 この値を超過も し く はこ の値に達し ていな く て も メ ッ セー

ジは表示されず、 電流出力はその値のま まにな り ます （例 ： 4 mA）。

も う 一方の値以上にな る と、 メ ッ セージ " ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛｰ " が表示さ

れ、 " ﾌｴｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4006） " 機能でのパラ メ ータ設定に従って電流出

力され応答し ます。

･ 両方の値が流量ゼロ以外に定義されている場合 （例 ：

0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） = -5 kg/h、 20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） = 

10 kg/h）、測定範囲を超えているか達し ていない と きは メ ッ セージ " ﾃﾞﾝﾘｭｳ 

ｵｰﾊﾞｰ ﾌﾛｰ " が表示され、 " ﾌｴｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4006） " 機能の設定に従って応

答し ます。

A0001248

･ ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

電流出力は、 流れ方向には無関係です （測定変数の絶対量）。 0_4 mA の値  

と  20 mA の値  は同じ符号 （+ または −） でなければな り ません。 “20 mA ﾉ 

ｱﾀｲ” （例 : 逆方向） は、 反対側の "20 mA ﾉ ｱﾀｲ " （例 : 正方向） に相当

し ます。

A0001249

! 注意 !

･ 流れ方向は、 設定によ り リ レー出力またはステータ ス出力によ り 確認する

こ と ができ ます。

･ ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） は、 "0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA の値） （4002） "

および "20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） （4003） " 機能の値が同じ符号を持って

いるか、 あ るいはその う ちの 1 つがゼロでない限 り 、 選択でき ません。 2 つ

の値の符号が異な る場合、" ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） " は選択する こ

と はでき ません。 " ﾜﾘｱﾃﾌｶ （割 り 当て不可） " の メ ッ セージを表示し ます｡

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĝĖġĐ ıĎĢļ（測定モード）
（続き）

･ ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流）

容積往復動式ポンプ使用時など と同様に流れが大き く 変動する場合は、 測

定範囲を超え る流れはバッ フ ァに保存、 調整されて、 大 60 秒の遅延後に

出力されます。 バッ フ ァに保存されたデータ を約 60 秒内に処理でき ない場

合、 ア ラーム メ ッ セージが表示されます。

不要な逆流があ る場合などの特定のプロセス条件下では、 流量をバッ フ ァ

に保存する こ と ができ ます。 ただし、 こ のバッ フ ァーは 電流出力に影響を

及ぼす機能設定を行な う と リ セ ッ ト されます。

" 警告！

" ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾜﾘｱﾃ （電流出力の割 り 当て） （4000） " 機能で " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ 

UP ﾓｰﾄﾞ " または " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ DOWN ﾓｰﾄﾞ " が選択されている場合、このオプシ ョ

ンは自動的に設定され、 編集する こ と はでき ません。

詳細な説明と 情報 以下の状態での電流出力の反応：

1. 設定測定範囲 （ - ） :  と   は、 同じ  符号を持ってる

A0001248

さ らに、 以下のよ う な流れの場合 :

A0001265

･  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

電流出力は、 測定変数に比例し ます。 スケー リ ング された測定範囲外の流れ

は、 出力されません。

A0001267

･ ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

電流出力は、 流れ方向には無関係です。

A0001268

･ ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流）

測定範囲を超え る流れはバッ フ ァ に保存され、 調整されて、 大で 60 秒後

に出力されます。

A0001269

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）
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詳細な説明と 情報

（続き）

2. 設定測定範囲 （ - ） :  と   は、 同じ 符号を持っていない

A0001272

3. 流れ a （－） は測定範囲外、 b （- -） は測定範囲内

A0001273

･  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

a （－） ： スケー リ ング された測定範囲外の流れは、 出力されません。

ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示され （#351-354、 電流範囲）、 " ﾌｴｰﾙｾｰﾌ 

ﾓｰﾄﾞ （4006） " 機能の設定に従って電流出力され応答し ます。

b （- -） ： 電流出力は、 割 り 当て られた測定変数に比例し ます。

A0001274

･ ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

0_4 mA の値と 20 mA の値は符号が異なる ため、 こ の選択項目は使用でき ま

せん。

･ ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流）

測定範囲を超え る流れはバッ フ ァ に保存され、 調整されて、 大で 60 秒後

に出力されます。

A0001275

ĚļġĐěđ（時定数）
(4005)

この機能を使用し て、 激し く 変動する測定変数に対する電流出力の応答を設

定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合時定数を小さ く 、 あ るいは、 遅れて

反応させる場合時定数を大き く し ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 0.01...100.00 s

初期設定：
1.00 s

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĪĒĎķĜĎĪ ıĎĢļ
(4006)

安全性への配慮から、 エラー時の電流出力の応答を事前に設定し てお く こ と

をお勧めし ます。 こ こ で選択する設定値は、 電流出力にのみ影響し ます。 その

他の出力および表示 （例 ： 積算計） には一切影響を及ぼし ません。

選択項目： 
MIN. ﾃﾞﾝﾘｭｳ （ 小電流値）

" ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） （4001） " 機能で選択し た設定に応じ た

小電流値を出力し ます （64 ページ参照）。

MAX. ﾃﾞﾝﾘｭｳ （ 大電流）

" ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） （4001） " 機能で選択し た設定に応じ た

大電流値を出力し ます （64 ページ参照）。 

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀ ｱﾀｲ （ﾎｰﾙﾄﾞされた値） （推奨し ません）

エラー発生時直前に保存された 後の測定値を出力し ます。

ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値）

現在の流量測定値を出力し ます。

エラーは無視されます。

初期設定：
MIN. ﾃﾞﾝﾘｭｳ （ 小電流値）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｾｯﾃｲ （設定）
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7.1.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 404

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 404

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 404

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （1...3) （電流出力 1...3）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖğ
( 電流出力値 1, 2...）
(4040)

この機能を使用し て、 出力電流の計算値を表示し ます。

表示内容：
0.00...25.00 mA

ġļĻĶċđ ĚĮċĸĎĚČĻ（電流出
力シミュレーション）
(4041)

この機能を使用し て、 電流出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ " ﾃﾞﾝﾘｭｳ SIM. ﾁｭｳ （電流シ ミ ュ レーシ ョ ン中） " と い う メ ッ セージは、 シ

ミ ュ レーシ ョ ンが作動中であ る こ と を示し ています。

･ 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 実際

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

ĚĮċĸĎĚČĻ ġļĻĶċđğ（シ
ミュレーション電流値）
(4042)

! 注意 !

" ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （電流出力シ ミ ュ レーシ ョ ン） （4041） " 機能が作動

（= ｵﾝ） し ていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 電流出力で出力される シ ミ ュ レーシ ョ ン値 （例 ：

12 mA） を設定し ます。 これによ り 、 外部入力装置および流量計そのものをテ

ス ト でき ます。

ユーザー入力：
0.00...25.00 mA

初期設定：
0.00 mA

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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7.1.3 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 404

⇓ ⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 408

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 404

⇓ ⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 408

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC ⇒ ĜčġĐ（設定）
400

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 404

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 408

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 1 （電流出力 1）  ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĞĻĚ ĨļĻĘļđ（端子番号）
(4080)

電流出力で使用される端子番号 （端子部） と極性を表示し ます。
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7.2 グループ ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）

7.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 1
（パルス / 周波数出力 1）

ECA ⇒ ĜčġĐ（設定）
420

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 2
（パルス / 周波数出力 2）

ECB ⇒ ĜčġĐ（設定）
420

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｲｯﾊﾟﾝ）

ĚċĠĶČĖıĎĢļ ( 出力モード )
(4200)

この機能を使用し て、 出力をパルス出力、 周波数出力、 あ るいはステータ ス

出力と し て設定し ます。 こ の機能分類で利用でき る機能は、 こ こ で選択する選

択項目に応じ て異な り ます。

選択項目：
ﾊﾟﾙｽ

ｼｭｳﾊｽｳ （周波数）

ｽﾃｰﾀｽ

初期設定：
ﾊﾟﾙｽ
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機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）

ĚċđĨěđ ħ ĺĶďġ
（周波数出力の割り当て）
(4201)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力の測定変数を設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

! 注意 !

" ｵﾌ " を選択する と 、 " ｾｯﾃｲ （設定） " 機能グループで表示される機能は

" ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （周波数出力の割 り 当て） （4201） " 機能のみと な り ます。
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ĚċđĨěđ ěĞĎĢğ
（周波数出力スタート値）
(4202)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力の 小周波数を設定し ます。 

こ こ での設定値は、 "MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） （4204） " 機能

（77 ページで説明） で設定された流量の時の周波数にな り ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む 5 桁の数字 ： 0...10000 Hz

初期設定：
0 Hz

例 ：

･ MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） = 0 kg/h、 小周波数 = 0 Hz ：

0 Hz の周波数が 0 kg/h の流量で出力されます。

･ MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） = 1 kg/h, 小周波数 = 10 Hz ：

10 Hz の周波数が 1 kg/h の流量で出力されます。

ĚċđĨěđ ĚċđĶČđğ
（周波数出力値）
(4203)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力の測定変数を設定し ます。

こ こ での設定値は、 "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） （4205） " 機能

（77 ページで説明） で設定された流量の時の周波数にな り ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む 5 桁の数字 ： 2...10000 Hz

初期設定：
10000 Hz

例 ：

･ MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） = 10000 kg/h、 大周波数 = 

10000 Hz ：

10000 Hz の周波数が 10000 kg/h の流量で出力されます。

･ MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） = 3600 kg/h、 大周波数 = 

10000 Hz ：

10000 Hz の周波数が 3600 kg/h の流量で出力されます。

! 注意 !

周波数出力のデューテ ィ ー比は、 1 （オン / オフの比 = 1 ： 1） と な り ます。 

低周波数では、 パルス持続時間が 大で 2 秒に制限される ため、 オン / オフ

の比は 1 と はな ら な く な り ます。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）
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MIN. ĚċđĨěđ ħ ďĞĐ
（最小周波数の値）
(4204)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数ス ター ト 値 （4202） の変数値を割 り 当てます。 

この値は、 MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） に割 り 当て られた値よ り も

大き く て も小さ く て もかまいません。 また、 プラ スおよびマイナスの値を割 り

当て る こ と ができ ます。 測定範囲は、 MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） 

と MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値）  の値を設定する こ と によ り 設定さ

れます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0 [kg/h] 、 0 [kg/l] または -50 [ ℃ ]

! 注意 !

･ 図については、 "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） （4205） " 機能を参

照し て く ださい。

･ " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4206） " 機能で " ｾｲﾌﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） "

が選択されている と きは、 MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） と 、

MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） に対し て異な る符号を持つ値を入力

する こ と はでき ません。 その場合、 " ﾆｭｳﾘｮｸﾚﾝｼﾞ ｦ ｺｴﾏｼﾀ （入力レンジを超

えま し た） " が表示されます。

･ 単位は、 " ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） （0400） "、 " ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ 

ﾀﾝｲ （体積流量の単位） （0402） "、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL ﾉ ﾀﾝｲ （基準体積流量の

単位） （0404） "、 " ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （密度の単位） （0420） "、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ

（基準密度の単位） （0421） "、 または " ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単位） （0422） "

機能 （p.17 ～ p.21 を参照） で設定されます。

MAX. ĚċđĨěđ ħ ďĞĐ
（最大周波数の値）
(4205)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数終了値 （4203） の変数値を割 り 当てます。 

この値は、 MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） に割 り 当て られた値よ り も

大き く て も小さ く て もかまいません。 また、 プラ スおよびマイナスの値を割 り

当て る こ と ができ ます。 測定範囲は、 MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値）

と MAX. MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） の値を設定する こ と によ り 設

定されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
呼び口径に応じ て異なる値 [kg/h]、 2 [kg/l] または 200 [ ℃ ]

! 注意 !

" ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4206） " 機能で " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） "

が選択されている と きは、 MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） と、

MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） に対し て異な る符号を持つ値を入力す

る こ と はでき ません。 その場合、 " ﾆｭｳﾘｮｸﾚﾝｼﾞ ｦ ｺｴﾏｼﾀ （入力レ ンジを超えま

し た） " が表示されます。

A0001279

 = MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値）

 = MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値）

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）

➀ ➁
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MAX. ĚċđĨěđ ħ ďĞĐ
（最大周波数の値）
（続き）

パラメータ設定の例 1：
1. MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） （4204） = 流量ゼロではない

（例 ： -5 kg/h）

MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） （4205） = 流量ゼロではない

（例 ： 10 kg/h）

あ るいは

2. MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） （4204） = 流量ゼロではない （例 ：

100 kg/h）

MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） （4205） = 流量ゼロではない

（例 : -40 kg/h）

および

ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） および MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波

数の値） に値を入力する と、 装置の測定範囲が設定されます。 流量がこ の範囲

（  を参照） 以下または以上にな る と 、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示され

（#355-358、 周波数範囲）、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4209） " 機能の設定に従って周波

数出力が応答し ます。

A0001262

パラメータ設定の例 2：
1. MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） （4204） = 流量ゼロ （例 ： 0 kg/h）

MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） （4205） = 流量ゼロではない

（例 ： 10 kg/h）

あ るいは

2. MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） （4204） = 流量ゼロではない

（例 ： 100 kg/h）

MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） （4205） = 流量ゼロ （例 ： 0 kg/h）

および

ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） および MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波

数の値） に値を入力する と、 装置の測定範囲が設定されます。 2 つの値の う ち

の 1 つが流量ゼロ （例 ： 0 hg/h） と し て設定された場合の例を示し ます。

流量が流量ゼロ と し て設定された値以下であって も、 ア ラーム / 注意 メ ッ

セージは表示されず、 周波数出力はその値のま まにな り ます。

流量がも う 一方の値以上にな る と、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示され

（#355-358、 周波数オーバーフ ロー）、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4209） " 機能の設定に

従って周波数出力が応答し ます。

A0001264

この設定では 1 つの流れ方向のみが出力され、 も う 一方の流れ方向の流量値

は出力されません。

パラメータ設定の例 3：
ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4206） = ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

電流出力は、 流れ方向には無関係です （測定変数の絶対量）。 "MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ 

ｱﾀｲ （ 小周波数の値） "   と  "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） "  

は、 同じ符号 （+ または  −） でなければな り ません。 “MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ

（ 大周波数の値）” （例 : 逆方向） は、 反対側の "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （

大周波数の値） " （例 : 正方向） に相当し ます。

A0001249

ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） = ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ

リ レー出力によ り 流れ方向を確認する こ と ができ ます

パラメータ設定の例 4：
ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4004） = " ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流） " → 68 ページ

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）

➀ ➀ ➀ ➀

➀ ➀

➂ ➁➀
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ĝĖġĐ ıĎĢļ（測定モード）
(4206) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力の測定モード を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流）

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

各選択項目の説明：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

周波数出力は、 測定変数に比例し ます。 ス ケー リ ング された測定範囲

（MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値）  および MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大

周波数の値） で定義） 外の流れがあ る場合、 出力は次のよ う にな り ます。

- 値の 1 つが流量ゼロ （例 ： MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） = 

0 kg/h） と し て設定されている場合、 この値を超過し ているかこ の値に

達し ていな く て も、 メ ッ セージは表示されず、 周波数出力はその値のま

まにな り ます （例 ： 0 Hz）。 も う 一方の値以上にな る と、 メ ッ セージ 

" ｼｭｳﾊｽｳ ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ " が表示され、" ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4209） " 機能での設

定に従って周波数出力が応答し ます。

- 両方の値が流量ゼロ以外に設定されている場合 （例 ： MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ

（ 小周波数の値） =  -5 kg/h; MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） =

10kg/h）、 測定範囲を超えているか達し ていない と きは メ ッ セージ

" ｼｭｳﾊｽｳ ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ " が表示され、" ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4209） " での設定に

従って周波数出力が応答し ます。

A0001279

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

周波数出力は、 流れ方向には無関係です （測定変数の絶対量）。 " MIN. ｼｭｳﾊｽｳ 

ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の値） "  と  "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） "  

は、 同じ符号 （+ または  −） でなければな り ません。 MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （

大周波数の値） （例 : 逆方向） は、 反対側の MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波

数の値） （例 : 正方向） に相当し ます。

A0001280

! 注意 !

･ 流れ方向は、 設定によ り リ レー出力またはステータ ス出力によ り 確認する

こ と ができ ます。

･ " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） " は、"MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 小周波数の

値） （4204） " および "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （ 大周波数の値） （4205） " 機

能の値が同じ符号であ るか、 あ るいはその う ちの 1 つがゼロでない限 り 、

選択でき ません。2 つの値の符号が異なる場合、" ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両

方向） " は選択する こ と はでき ません。

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）

➀ ➁

➀ ➁➂
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ĝĖġĐ ıĎĢļ（測定モード）
（続き）

ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流）

容積往復動式ポンプ使用時など と同様に流れが大き く 変動する場合は、 測定

範囲を超え る流れはバッ フ ァに保存、 調整されて、 大 60 秒の遅延後に出力

されます。 バッ フ ァに保存されたデータ を約 60 秒内に処理でき ない場合、 ア

ラーム メ ッ セージが表示されます。

不要な逆流があ る場合などの特定のプロセス条件下では、 流量をバッ フ ァに

保存する こ と ができ ます。 ただし、 このバッ フ ァに保存された流量は周波数出

力に関連する機能を調整する と リ セ ッ ト されます。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）



機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83 7 ブロ ッ ク ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）

エン ド レスハウザー ジャパン 81

ĚċĠĶČĖ ĚĻĘļđ
（出力信号）
(4207)

!注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " が選択され

ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

周波数出力の出力設定を選択する場合

選択項目：
0 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

1 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾏｲﾅｽ）

2 = ｱｸﾃｨﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

3 = ｱｸﾃｨﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾏｲﾅｽ）

初期設定：ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

説明
･ パッ シブ = 外部電源によ って周波数出力に電源が供給されます。

･ ア ク テ ィ ブ = 装置内部の電源によ って周波数出力の電源が供給されます。

出力信号レベル （プラ ス またはマイナス）

を設定する と、 静止状態 （流量ゼロ） での周波数出力の動作が決ま り ます。 

内部 ト ラ ンジス タは次のよ う に動作し ます。

･ プラ ス を選択し た場合、 内部 ト ラ ンジス タはプラスの信号レベルで動作し

ます。

･ マイ ナス を選択し た場合、 内部ト ラ ンジス タ はマイナスの信号レ ベル （0 V）

で動作し ま す。

!注意 !

パッ シブの出力設定の場合、 周波数出力の出力信号レベルは外部回路によ っ

て決ま り ます （例を参照）。

パッシブな出力回路（パッシブ）の例
パッ シブを選択し た場合、 周波数出力はオープンコ レク タ と し て設定さ れま す。

A0001225

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）、  = 外部電源

!注意 !

25 mA （Imax = 250 mA / 20 ms） までの直流用

パッシブ - プラスの出力設定の例 :
外部プルア ッ プ抵抗の出力設定

静止状態 （流量ゼロ） における端子の出力信号レベルは、 0 V と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-000

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）、  = プルア ッ プ抵抗

 = “プラ ス” の静止状態 （流量ゼロ） での ト ラ ンジス タの動作

 = 静止状態 （流量ゼロ） における出力信号レベル

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルは 0 V からプラ スの電圧

レベルまで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-004

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）
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ĚċĠĶČĖĚĻĘļđ（出力信号）
（続き）

パッシブ - プラスの出力設定の例 :
外部プルダウ ン抵抗の出力設定静止状態 （流量ゼロ） では、 プラ スの電圧レ

ベルがプルダウ ン抵抗によ って測定されます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-001

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）

 = プルダウ ン抵抗

 = " プラ ス” の静止状態 （流量ゼロ） での ト ラ ンジス タの動作

 = 静止状態 （流量ゼロ） における出力信号レベル

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルはプラ スの電圧レベルか

ら 0 V まで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

パッシブ - マイナスの出力設定の例 :
外部プルア ッ プ抵抗の出力設定静止状態 （流量ゼロ） における端子の出力信

号レベルは、 プラ スの電圧レベル と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-002

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）

 = プルア ッ プ抵抗

 = " マイナス” の静止状態 （流量ゼロ） での ト ラ ンジス タの動作

 = 静止状態 （流量ゼロ） における出力信号レベル

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルはプラ スの電圧レベルか

ら 0 V まで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）
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ĚċĠĶČĖĚĻĘļđ（出力信号）
（続き）

動作中の出力回路（アクティブ）の例 :
ア ク テ ィ ブ回路では、 内部電源は 24 V と な り ます。

周波数出力は短絡保護付き出力と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-003

 = 24 V DC の内部電源

 = 短絡保護付き出力

信号レベルは、 パッ シブ回路と 似ています。

アクティブ - プラスに適用される出力設定は次の とお り です。

静止状態 （流量ゼロ） における端子の出力信号レベルは、 0 V と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-015

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルは 0 V からプラ スの電圧

レベルまで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-009

アクティブ - マイナスに適用される出力設定は次の と お り です。

静止状態 （流量ゼロ） における端子の出力信号レベルは、 プラ スの電圧レベ

ル と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-014

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルはプラ スの電圧レベルか

ら 0 V まで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-010

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）
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ĚļġĐěđ（時定数）
(4208) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 激し く 変動する測定変数に対する周波数出力の応答を

設定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合時定数を小さ く 、 あ るいは、 遅れ

て反応させる場合時定数を大き く し ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 0.00...100.00 s

初期設定：
0.00 s

ĪĈĎķĜĎĪ ıĎĢļ
(4209) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

安全性への配慮から 、 故障時の周波数出力の状態を事前に設定し ておく こ と を

お勧めし ま す。 こ こ で選択し た設定は、 周波数出力のみに影響を及ぼし ま す。 

その他の出力および表示 （例 ： 積算計） には一切影響を及ぼし ません。

選択項目：
ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

出力は、 0 Hz と な り ます。

ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾉ ﾚﾍﾞﾙ （フ ェ - ルセーフのレベル）

出力は、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌｼﾞ ﾉ ｱﾀｲ （フ ェールセーフ時の値） （4211） " 機能で指定し

た周波数にな り ます。

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀｱﾀｲ （ホール ド された値）

エラー発生時直前に保存された 後の測定値を出力し ます。

ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値）

現在の流量測定値を基準に測定された値を出力し ます。

エラーは無視されます。

初期設定：
ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

ĪĈĎķĜĎĪĚļ ħ ďĞĐ
（フェールセーフ時の値）
(4211)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " および

" ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ （4209） " 機能で " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾉ ﾚﾍﾞﾙ " が選択されていない限

り 、 こ の機能は利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 装置が故障時に出力する周波数を設定し ます。

ユーザー入力：
大 5 桁の数字 ： 0...12500 Hz

初期設定：
12500 Hz

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｼｭｳﾊｽｳ）
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機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ﾊﾟﾙｽ）

ĨĽķě ħ ĺĶďġ
（パルスの割り当て）
(4221)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し てパルス出力の測定変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

! 注意 !

" ｵﾌ " を選択する と 、" ｾｯﾃｲ（設定）" 機能グループで表示される機能は " ﾊﾟﾙｽ 

ﾉ ﾜﾘｱﾃ （パルスの割 り 当て） （4221） " 機能のみと な り ます。

ĨĽķěğ（パルス値）
(4222) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 1 パルスあた り の流量を設定し ます。 

これらのパルス を外部積算計で合計し、 測定開始後の合計流量を記録する こ

と ができ ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
呼び口径に応じ て異な り ます。

[ 初期設定値 ] [kg] / パルス ;

パルス値の初期設定に対応 （188 ページを参照）

! 注意 !

適切な単位は " ｼﾂﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （質量の単位） （0401） "、 " ﾀｲｾｷ ﾉ ﾀﾝｲ （体積の

単位） （0403） " または " ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾉ ﾀﾝｲ （基準体積の単位） （0405） " 機能

（17 ページまたは 19 ページを参照） で設定されます。
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ĨĽķěĨĨļ（パルス幅）
(4223) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 出力パルスのパルス幅を入力し ます。

ユーザー入力：
0.05...2000 ｍs

初期設定：
0.5 ms

パルス出力では常に、 この機能で入力し たパルス幅 （B） で出力されます。 

各パルス間隔 （P） は自動的に調整されますが、 パルス幅 （B = P） よ り 小さ く

なる こ と はあ り ません。

A0001233

B = 入力されたパルス幅 （図はア ク テ ィ ブ / パッ シブモード （プラ ス） の

場合）

P = パルス間隔

! 注意 !

パルス幅を入力する場合、 外部積算計 （例 ： カ ウ ン タ、 PLC 等） が取 り 込み

可能な値を入力し て く ださ い （例 ： 機械式積算計､ PLC 等）。

" 警告！

入力されたパルス値 （85 ページの " ﾊﾟﾙｽﾁ （パルス値） （4222） " 機能を参照）

も し く は現在の流量から生じ るパルス数も し く は周波数が非常に大き く て入

力されたパルス幅を維持でき ない場合 （パルス間隔が入力されたパルス幅 B

よ り も小さい）、 バッ フ ァ / 調整 （約 5 秒） 後にシステム エラー メ ッ セージ

（# 359...362, パルス ス タ ッ ク） が表示されます。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ﾊﾟﾙｽ）

B=P

B

PP

B

B< P
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ĝĖġĐ ıĎĢļ（測定モード）
(4225) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 パルス出力の測定モード を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

正方向の流量のみ出力されます。 逆方向の流量は出力されません。

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向および逆方向の流量を出力し ます。

! 注意 !

流れ方向は リ レー出力によ り 確認する こ と ができ ます。

ﾐｬｸﾄﾞｳﾘｭｳ （脈動流）

容積往復動式ポンプ使用時など と同様に流れが大き く 変動する場合は、 正方

向と 逆方向の流量が合計され、 出力されます。 （例 ： -10 l +25 l = 15 l）

大パルス数 / 秒 （値 / 幅） 以外の流量はバッ フ ァに保存され、 調整されて、

60 秒以内に出力されます。 バッ フ ァに保存されたデータ を約 60 秒内に処理で

き ない場合、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示されます。

不要な逆流があ る場合などの特定のプロセス条件下では、 流量をバッ フ ァに

保存する こ と ができ ます。 ただし、 このバッ フ ァに保存された流量はパルス出

力に関連する機能を調整する と リ セ ッ ト されます。

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向）

逆方向の流量のみ出力されます。 正方向の流量は出力されません。

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ﾊﾟﾙｽ）
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ĚċĠĶČĖĚĻĘļđ
（出力信号）
(4226)

!注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

パルス出力の出力設定を選択する場合

選択項目 ：

0 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

1 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾏｲﾅｽ）

2 = ｱｸﾃｨﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

3 = ｱｸﾃｨﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾏｲﾅｽ）

初期設定 ： ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

説明
･ パッ シブ = 外部電源によ ってパルス出力に電源が供給されます。

･ ア ク テ ィ ブ = 装置内部の電源によ ってパルス出力の電源が供給されます。

出力信号レベル （プラ ス またはマイナス）

を設定する と、 静止状態 （流量ゼロ） でのパルス出力の動作が決ま り ます。

内部 ト ラ ンジス タは次のよ う に動作し ます。

･ プラ ス を選択し た場合、 内部 ト ラ ンジス タはプラスの信号レベルで動作し

ます。

･ マイ ナス を選択し た場合、 内部ト ラ ンジス タ はマイナスの信号レ ベル （0 V）

で動作し ま す。

!注意 !

パッ シブの出力設定の場合、 パルス出力の出力信号レベルは外部回路によ っ

て決ま り ます （例を参照）。

パッシブな出力回路（パッシブ）の例
パッ シブを選択し た場合、 パルス 出力はオープンコ レク タ と し て設定さ れま す。

A0001225

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）、  = 外部電源

!注意 !

25 mA （Imax = 250 mA / 20 ms） までの直流用

パッシブ - プラスの出力設定の例 :
外部プルア ッ プ抵抗の出力設定

静止状態 （流量ゼロ） におけ る端子の出力信号レベルは、 0 V と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-000

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）、  = プルア ッ プ抵抗

 = " プラ ス” の静止状態 （流量ゼロ） での ト ラ ンジス タの動作

 = 静止状態 （流量ゼロ） における出力信号レベル

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルは 0 V からプラ スの電圧

レベルまで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-004

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ﾊﾟﾙｽ）
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ĚċĠĶČĖĚĻĘļđ（出力信号）
（続き）

パッシブ - プラスの出力設定の例 :
外部プルダウ ン抵抗の出力設定静止状態 （流量ゼロ） では、 プラ スの電圧レ

ベルがプルダウ ン抵抗によ って測定されます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-001

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）

 = プルダウ ン抵抗

 = " プラ ス” の静止状態 （流量ゼロ） での ト ラ ンジス タの動作

 = 静止状態 （流量ゼロ） における出力信号レベル

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルはプラ スの電圧レベルか

ら 0 V まで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

パッシブ - マイナスの出力設定の例 :
外部プルア ッ プ抵抗の出力設定静止状態 （流量ゼロ） における端子の出力信

号レベルは、 プラ スの電圧レベル と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-002

 = オープン コ レ ク タ （NPN 型）

 = プルア ッ プ抵抗

 = " マイナス” の静止状態 （流量ゼロ） での ト ラ ンジス タの動作

 = 静止状態 （流量ゼロ） における出力信号レベル

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルはプラ スの電圧レベルか

ら 0 V まで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

（次ページに続 く ）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ﾊﾟﾙｽ）
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ĚċĠĶČĖĚĻĘļđ（出力信号）
（続き）

動作中の出力回路（アクティブ）の例 :
ア ク テ ィ ブ回路では、 内部電源は 24 V と な り ます。

パルス出力は短絡保護付き出力と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-003

 = 24 V DC の内部電源

 = 短絡保護付き出力

信号レベルは、 パッ シブ回路 と似ています。

アクティブ - プラスに適用される出力設定は次の とお り です。

静止状態 （流量ゼロ） におけ る端子の出力信号レベルは、 0 V と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-015

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルは 0 V からプラ スの電圧

レベルまで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-009

アクティブ - マイナスに適用される出力設定は次の と お り です。

静止状態 （流量ゼロ） におけ る端子の出力信号レベルは、 プラ スの電圧レベ

ル と な り ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-014

動作状態 （流れがあ る場合） では、 出力信号レベルはプラ スの電圧レベルか

ら 0 V まで変更し ます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-010

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ﾊﾟﾙｽ）

�

�

+

-

=

1 5 8 37

U

t

24 V

0 V

U

t

24 V

0 V

t

U

24 V

0 V

t

U

24 V

0 V
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ĪĒĎķĜĎĪ ıĎĢļ
(4227) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

安全性への配慮から、 エラー時のパルス出力の応答を事前に設定し てお く こ

と をお勧めし ます。 こ こ で選択する設定値は、 パルス出力にのみ影響し ます。

その他の出力および表示 （例 ： 積算計） には一切影響を及ぼし ません。

選択項目：
ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

出力は 0 パルス と な り ます。

ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値）

現在の流量測定値を基準に測定された値を出力し ます。

エラーは無視されます。

初期設定：
ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ﾊﾟﾙｽ）



7 ブロ ッ ク ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

92 エン ド レスハウザー ジ ャパン

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｽﾃｰﾀｽ）

ěġĎĞě ħ ĺĶďġ（ステータス
出力の割り当て）
(4241)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ステータ ス出力にス イ ッ チ機能を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ （作動）

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ

ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ （注意 メ ッ セージ）

ｱﾗｰﾑ & ﾁｭｳｲ （ア ラーム メ ッ セージ と 注意 メ ッ セージ）

ｶﾗｹﾝﾁ （EPD） （空検知機能を設定し ている場合）

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向）

ﾘﾐｯﾄ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ （ｷ） ﾀｲｾｷ FL （基準体積流量の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ﾐﾂﾄﾞ （密度 リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｵﾝﾄﾞ （温度の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｾｷｻﾝｹｲ 1 （積算計 1 の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｾｷｻﾝｹｲ 2 （積算計 2 の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｾｷｻﾝｹｲ 3 （積算計 3 の リ ミ ッ ト 値）

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁ ｳﾝﾃﾝ （バッチ運転）

> ﾊﾞｯﾁ ｼﾞｶﾝ ﾁｮｳｶ （バッチ時間超過）

>< ﾊﾞｯﾁ ﾘｮｳ ﾁｮｳｶ （バッ チ量超過）

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ ﾉｰﾄ （バッ チ終了間近）

! 注意 !

使用でき る選択項目は、 値がゼロではない機能 （7240...7243） のみです （ 大

3）。

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲｼﾂﾘｮｳ FL （ リ ミ ッ ト 固形分質量流量）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ % （ リ ミ ッ ト 固形分質量流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ ﾀｲｾｷ FL （ リ ミ ッ ト 固形分体積流量）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ ﾀｲｾｷ FL % （ リ ミ ッ ト  固形分体積流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ （ｷ） ﾀｲｾｷ （ リ ミ ッ ト 固形分基準体積流量）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL （ リ ミ ッ ト 搬送液質量流量）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ % （ リ ミ ッ ト  搬送液質量流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL （ リ ミ ッ ト 搬送液体積流量）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ % （ リ ミ ッ ト  搬送液体積流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ （ｷ） ﾀｲｾｷ （ リ ミ ッ ト 搬送液基準体積流量）

ﾘﾐｯﾄ % BLACK LIQUOR

ﾘﾐｯﾄ °BAUME > 1

ﾘﾐｯﾄ °BAUME < 1

ﾘﾐｯﾄ °API

ﾘﾐｯﾄ °PLATO

ﾘﾐｯﾄ °BALLING

ﾘﾐｯﾄ °BRIX

ﾘﾐｯﾄ OTHER （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ﾘﾐｯﾄ ｼﾂﾘｮｳ FL ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 質量流量偏差）

ﾘﾐｯﾄ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 密度の偏差）

ﾘﾐｯﾄ （ｷ） ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 基準密度の偏差）

ﾘﾐｯﾄ ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 温度の偏差）

ﾘﾐｯﾄ ﾁｭｰﾌﾞ DAMP ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト チューブダンピング偏差）

ﾘﾐｯﾄﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ﾘﾐｯﾄｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 振動周波数偏差）

ﾘﾐｯﾄﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト チューブダンピング偏差）

（次ページに続 く ）
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ěġĎĞě ħ ĺĶďġ（ステータス
出力の割り当て）

（続き）

初期設定：
ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ

! 注意 !

･ ステータ ス出力の動作は ノーマルク ローズであ る ため、 エラーが発生し て

いない場合は、 出力は閉 （ ト ラ ンジス タ導通） と な り ます。

- ｴﾗｰが発生し ていない状態 ： 流れ方向 = 正方向 ： ﾘﾐｯﾄ値 = 範囲内 ： 計測

ﾁｭｰﾌﾞが空 / 部分的に空ではない状態 ： ｱﾗｰﾑ / 注意ﾒｯｾｰｼﾞが発生し てい

ない状態

- ｽｲｯﾁの応答 （ｵﾝ / ｵﾌ） はﾘﾚｰ出力と同じです。 109 ページ参照を参照 く

ださい。

･ " ｵﾌ " を選択する と、 " ｾｯﾃｲ （設定） " 機能グループで表示される機能は、

" ｽﾃｰﾀｽ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス出力の割 り 当て） （4241） " 機能のみ と な り ま

す。

･ オン / オフ切 り 替えは、 リ レー出力と 同様に応答し ます。 109 ページを参照

し て く だ さい。

ēĻ ħ ďĞĐ（オンの値）
(4242) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択され、" ｽﾃｰﾀｽ ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス出力の割 り 当て） （4241） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） "

または " ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向） " が選択されていない限 り 、 こ の機能を利用す

る こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ス イ ッ チオンの値 （ステータ ス出力導通） を割 り 当て

ます。 値は、 ス イ ッ チオフの値よ り 大き く て も小さ く て もかまいません。 割 り

当て られた測定変数 （例 ： 質量流量、 積算計など） に応じ て、 プラ ス または

マイナスの値を割 り 当て る こ と ができ ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
0 [kg/h]、 2 [kg/l] または 200 [ ℃ ]

! 注意 !

･ " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4246） " 機能で " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

" が選択され、 ス イ ッチオンの値と ス イ ッチオフの値に対し て符号の異なる

値が入力されている場合、 注意 メ ッ セージ " ﾆｭｳﾘｮｸﾚﾝｼﾞ ｦ ｺｴﾏｼﾀ （入力レ

ンジを超えま し た） " が表示されます。

･ 流れ方向出力には、 ス イ ッ チオンの値のみが使用でき ます （ス イ ッ チオフ

の値な し）。 ゼロ と は異なる値 （例 ： 5） を入力し た場合、 ゼロ と 入力し た値

の差が ヒ ステ リ シスにな り ます。

ēĻ ġļĆĸĐ
(4243) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択され、" ｽﾃｰﾀｽ ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス出力の割 り 当て） （4241） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） "

または " ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向） " が選択されていない限 り 、 こ の機能を利用す

る こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ステータ ス出力のス イ ッチオン （信号が " 非導通 " か

ら " 導通 " に変化する） の遅延 （0...100） を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値に達する

と 、 オンデ ィ レ イが作動し ます。 ステータ ス出力は、 オンデ ィ レ イ時間経過後

ス イ ッチオン条件が有効であ る と切 り 換わ り ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 0.0...100.0 s

初期設定：
0.0 s

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｽﾃｰﾀｽ）
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ēĪ ħ ďĞĐ（オフの値）
(4244) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択され、" ｽﾃｰﾀｽ ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス出力の割 り 当て） （4241） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） "

が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ス イ ッ チオフ （ステータ ス出力非導通） の値を割 り 当

てます。 値は、 ス イ ッチオンの値よ り 大き く て も小さ く て もかまいません。 

割 り 当て られた測定変数 （例 ： 質量流量、 積算計など） に応じ て、 プラ スお

よびマイナスの値を割 り 当て る こ と ができ ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
0 [kg/h]、 2 [kg/l] または 200 [ ℃ ] 

! 注意 !

･ 単位は、 " ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （体積流量の単位） （0402） " または

" ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） （0400） " で設定されます。

･ " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4246） " 機能で " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

" が選択され、 ス イ ッチオンの値と ス イ ッチオフの値に対し て符号の異なる

値が入力されている場合、 注意 メ ッ セージ " ﾆｭｳﾘｮｸﾚﾝｼﾞ ｦ ｺｴﾏｼﾀ （入力レ

ンジを超えま し た） " が表示されます。

ēĪ ġļĆĸĐ
(4245) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ステータ ス出力のス イ ッ チオフ （信号が " 導通 " から

" 非導通 " に変化する） の遅延 （0...100 秒） を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値に達す

る と 、 オンデ ィ レ イが作動し ます。 ステータ ス出力は、 オフデ ィ レ イ時間経過

後ス イ ッ チオフ条件が有効になっている と 切 り 換わ り ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 0.0...100.0 s

初期設定：
0.0 s

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｽﾃｰﾀｽ）
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ĝĖġĐ ıĎĢļ（測定モード）
(4246) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択され、 ステータ

ス出力に " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） " が割 り 当て られていない限 り 、 こ の機能を

利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ステータ ス出力の測定モード を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ステータ ス出力は設定し た し きい値で切 り 換わ り ます。

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

ステータ ス出力は、 符号に関係な く 、 設定された し きい値で切 り 換わ り ます。 

つま り 、 し きい値を正の値で設定し て も、 ステータ ス出力は、 値が負の値

（負の符号） に達する と直ちに切 り 換わ り ます （図を参照）。

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ 測定モード の例 ：

ス イ ッチオンの値 Q = 4、 ス イ ッチオフの値 Q = 10
 = ステータ ス出力がス イ ッ チオン （導通）

 = ステータ ス出力がス イ ッ チオフ （非導通）

! 注意 !

･ ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） " は、 " ｵﾝ ﾉ ｱﾀｲ （オンの値） （4242） " 機能

および " ｵﾌ ﾉ ｱﾀｲ （オフの値） （4244） " 機能の値が同じ符号を持っている

か、 あ るいはその う ちの 1 つがゼロでない限 り 、 選択でき ません。

･ 2 つの値の符号が異なる場合、 " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） " は選択す

る こ と はでき ません。

ĚļġĐěđ（時定数）
(4247) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 激し く 変動する測定変数に対する リ レー出力の応答を

設定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合は時定数を小さ く 、 あ るいは、 遅

れて応答させる場合時定数を大き く し ます。 こ の機能によ るダンピ ングは、 ス

イ ッ チが切 り 替る前に測定信号に基づいて機能し ます。 つま り 、 ス イ ッチオ

ン またはス イ ッ チオフデ ィ レ イが起動する前に動作し ます。 遅延の目的は、 ス

テータ ス出力が流量の変動に応じ て状態を連続的に変化させないよ う にする

ためです。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 0.00...100.00 s

初期設定：
0.00 s

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定） （ｽﾃｰﾀｽ）

0
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- 10

4

10

Q

t

➀➀ ➁ ➀ ➁ ➀
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7.2.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 1
（パルス / 周波数出力 1）

ECA ⇒ ĜčġĐ（設定）
420

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 430

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 2
（パルス / 周波数出力 2）

ECB ⇒ ĜčġĐ（設定）
420

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 430

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

（ｼｭｳﾊｽｳ）

ĚċĨěđ ĚċĠĶČĖğ
（周波数出力値）
(4301)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 出力周波数の計算値を表示し ます。

表示内容：
0...12500 Hz

ĚċđĨěđ ĚĮċĸĎĚČĻ（周波数
出力シミュレーション）
(4302)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し て

いない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ " ｼｭｳﾊｽｳ SIM. ﾁｭｳ （周波数シ ミ ュ レーシ ョ ン中） " と い う メ ッ セージは、 シ

ミ ュ レーシ ョ ンが作動中あ る こ と を示し ます。

･ 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 実際

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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ĚĮċĸĎĚČĻ ĚċđĨěđğ
（シミューレション周波数
値）
(4303)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " が選択さ

れ、 " ｼｭｳﾊｽｳ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （周波数出力シ ミ ュ レーシ ョ ン） （4302） " 機能が作

動 （= ｵﾝ） し ていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ ン周波数値 （例 ： 500 Hz） を設定し ま

す （設定し た 大周波数を使用）。 これによ り 、 外部入力装置および流量計そ

のものをテス ト でき ます。

ユーザー入力：
0...12500 Hz

初期設定：
0 Hz

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

（ｼｭｳﾊｽｳ）
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機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン） 

( ﾊﾟﾙｽ )

ĨĽķě ĚĮċĸĎĚČĻ（パルス出
力シミュレーション） 

（4322）

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード )（4200）" 機能で " ﾊﾟﾙｽ " を選択し ていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 パルス出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目： 
ｵﾌ

ｷﾃｲﾊﾟﾙｽｽｳ （規定パルス数）

"VALUE SIMULATION PULSE" 機能で設定されたﾊﾟﾙｽ数が出力されます。

レンゾ クパルス （連続パルス）

パルスは、 "PULSE WIDTH" 機能で設定し たﾊﾟﾙｽ幅で連続し て出力されます。

" ﾚﾝｿﾞｸﾊﾟﾙｽ （連続ﾊﾟﾙｽ） " を選択し、 E キーで確認した後ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝは開始し ま

す。

! 注意 !

" ﾚﾝｿﾞｸﾊﾟﾙｽ （連続ﾊﾟﾙｽ） " を選択し、 E キーで確認し た後ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝは開始し

ます。

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝは、 " ﾊﾟﾙｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " 機能をｵﾌにする こ と によ り 終了でき ます。

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ 注意ﾒｯｾｰｼﾞ #631" ﾊﾟﾙｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾁｭｳ " は、 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ中であ る こ と を示し

ます。

･ 両ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ共にﾃﾞｭｰﾃｨｰ比は 1:1 です。

･ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ中であって も装置は計測を継続し ます。

例 ; 他の出力よ り 出力されている現在の値は正確な測定値です。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

ĚĮċĸĎĚČĻĨĽķě 
(4323) ! 注意 !

この機能は、 " ﾊﾟﾙｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " 機能で " ｷﾃｲﾊﾟﾙｽｽｳ （規定ﾊﾟﾙｽ数） " を選択し

ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ中に出力するﾊﾟﾙｽ数 （例 : 50） を設定し ま

す。 こ れによ り 、 外部入力装置およ び流量計そのも のをテスト でき ま す。 ﾊﾟﾙｽ

は、 "PULSE WIDTH" 機能で設定し たﾊﾟﾙｽ幅で出力さ れます。 ﾃﾞｭｰﾃｨｰ比は 1:1

です。

" ｷﾃｲﾊﾟﾙｽｽｳ （規定ﾊﾟﾙｽ数） " を選択し、 E キーで確認し た後ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝは開始

し ます。 ﾊﾟﾙｽ数が入力され、 パルスが出力される と 表示は 0 にな り ます。

ユーザー入力：
0...10 000

初期設定：
0

! 注意 !

パルス数を設定し、 E キーで確認し た後ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝは開始し ます。

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝは、 " ﾊﾟﾙｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " 機能をｵﾌにする こ と によ り 終了でき ます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ (1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

( ｽﾃｰﾀｽ )

ěġĎĞě OUT ħ ĚļČđĞĐ
（ステータス出力の状態）
(4341)

! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

ステータ ス出力の現在の状態を表示し ます。

表示内容：
ﾋﾄﾞｳﾂｳ （非導通）

ﾄﾞｳﾂｳ （導通）

ēĻ / ēĪ ĚĮċĸĎĚČĻ
(4342) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ステータ ス出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ " ｽﾃｰﾀｽ O.SIM. ﾁｭｳ （ステータ ス出力シ ミ ュ レーシ ョ ン中） " と い う メ ッ

セージは、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中あ る こ と を示し ています。

･ 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 実際

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

ĚĮċĸĎĚČĻ ēĻ / ēĪ
(4343) ! 注意 !

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ ( 出力モード ) （4200） " 機能で " ｽﾃｰﾀｽ " が選択され、

" ｵﾝ / ｵﾌ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （4342） " 機能が作動 （= ｵﾝ） し ていない限 り 、 この機能

を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ ンのステータ ス出力の状態 （ｵﾝ / ｵﾌ）

を設定し ます。 これによ り 、 外部入力装置および流量計その ものをテス ト でき

ます。

選択項目：
ﾋﾄﾞｳﾂｳ （非導通）

ﾄﾞｳﾂｳ （導通）

初期設定：
ﾋﾄﾞｳﾂｳ （非導通）

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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7.2.3 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 1
（パルス / 周波数出力 1）

ECA ⇒ ĜčġĐ（設定）
420

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 430

⇓ ⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 438

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 2
（パルス / 周波数出力 2）

ECB ⇒ ĜčġĐ（設定）
420

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 430

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 438

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾊﾟﾙｽ /FREQ ｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （パルス / 周波数出力 1...2）  ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĞĻĚ ĨļĻĘļđ（端子番号）
(4380)

パルス / 周波数出力で使用される端子番号 （端子部） と 極性を表示し ます。
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7.3 グループ ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （リ レー出力 1...2）

7.3.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 1
（パルス / 周波数出力 1）

ECA

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 2
（パルス / 周波数出力 2）

ECB

⇓ 

ĶĸĎĚċĠĶČĖ
（リレー出力 1）

EGA ⇒ ĜčġĐ（設定）
470

⇓ 

ĶĸĎĚċĠĶČĖ 2
（リレー出力 2）

EGB ⇒ ĜčġĐ（設定）
470

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （ リ レー出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定）

ĶĸĎ ħ ĺĶďġ
（リレーの割り当て）
(4700)

この機能を使用し て、 リ レー出力にス イ ッ チ機能を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ （作動）

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ

ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ （注意 メ ッ セージ）

ｱﾗｰﾑ & ﾁｭｳｲ （ア ラーム メ ッ セージ と 注意 メ ッ セージ）

ｶﾗｹﾝﾁ （EPD） （空検知機能を設定し ている場合）

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向）

ﾘﾐｯﾄ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ （ｷ） ﾀｲｾｷ FL （基準体積流量の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ﾐﾂﾄﾞ （密度 リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｵﾝﾄﾞ （温度の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｾｷｻﾝｹｲ 1 （積算計 1 の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｾｷｻﾝｹｲ 2 （積算計 2 の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｾｷｻﾝｹｲ 3 （積算計 3 の リ ミ ッ ト 値）

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁ ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 （例 ： バ ルブ 1 を制御）

ﾊﾞｯﾁ ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 （例 ： バルブ 2 を制御）

ﾊﾞｯﾁ ｳﾝﾃﾝ （バッチ運転）

> ﾊﾞｯﾁ ｼﾞｶﾝ ﾁｮｳｶ （バッチ時間超過）

>< ﾊﾞｯﾁ ﾘｮｳ ﾁｮｳｶ （< 小 / > 大バッ チ量超過）

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ ﾉｰﾄ （バッ チ終了間近）

! 注意 !

･ " ﾊﾞｯﾁ ｽﾃｯﾌﾟｽｳ （バッ チステ ッ プ数） （7208） " 機能で設定されたステ ッ プ数

のみバルブを選択でき ます （ 大 3 個）。

･ 使用でき る選択項目は、 値がゼロではない機能 （7240...7243） のみです

（ 大 3 個）。

（次ページに続 く ）
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ĶĸĎ ħ ĺĶďġ
（リレーの割り当て）
（続き）

濃度測定ソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲｼﾂﾘｮｳ FL （ リ ミ ッ ト 固形分質量流量）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ % （ リ ミ ッ ト 固形分質量流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ ﾀｲｾｷ FL （ リ ミ ッ ト 固形分体積流量）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ ﾀｲｾｷ FL % （ リ ミ ッ ト  固形分体積流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ｺｹｲ （ｷ） ﾀｲｾｷ （ リ ミ ッ ト 固形分基準体積流量）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL （ リ ミ ッ ト 搬送液質量流量）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ % （ リ ミ ッ ト  搬送液質量流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL （ リ ミ ッ ト 搬送液体積流量）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ % （ リ ミ ッ ト  搬送液体積流量 %）

ﾘﾐｯﾄ ﾊﾝｿｳ （ｷ） ﾀｲｾｷ （ リ ミ ッ ト 搬送液基準体積流量）

ﾘﾐｯﾄ % BLACK LIQUOR

ﾘﾐｯﾄ ° BAUME > 1

ﾘﾐｯﾄ ° BAUME < 1

ﾘﾐｯﾄ ° API

ﾘﾐｯﾄ ° PLATO

ﾘﾐｯﾄ ° BALLING

ﾘﾐｯﾄ ° BRIX

ﾘﾐｯﾄ OTHERS （_ _ _ _ 任意濃度）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ﾘﾐｯﾄ ｼﾂﾘｮｳ FL ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 質量流量偏差）

ﾘﾐｯﾄ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 密度の偏差）

ﾘﾐｯﾄ （ｷ） ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 基準密度の偏差）

ﾘﾐｯﾄ ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 温度の偏差）

ﾘﾐｯﾄ ﾁｭｰﾌﾞ DAMP ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト チューブダンピング偏差）

ﾘﾐｯﾄﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ﾘﾐｯﾄｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト 振動周波数偏差）

ﾘﾐｯﾄﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （ リ ミ ッ ト チューブダンピング偏差）

初期設定：
ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ

! 注意 !

･ リ レー出力のス イ ッチ特性に関する情報を読み、 その指示に従って下さい

（109 ページを参照）。

･ 1 つ以上の リ レー出力をエラー出力と し て 設定する こ と をお勧めし ます。

･ リ レー出力の初期設定は、 ノーマル オープン （NO または A 接点） 接点と

し て設定されています。 リ レー モジ ュールのジ ャ ンパによ り 、 ノーマル ク

ローズ （NC または B 接点） と し て設定する こ と も でき ます （プロマス 83 

取扱説明書 （BA 059D） を参照）。

･ " ｵﾌ " または " ｵﾝ " を選択する と 、" ｾｯﾃｲ （設定） " 機能グループに表示さ れる

機能は、 " ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） " 機能のみになり ま す。

ēĻ ħ ďĞĐ（オンの値）
(4701) ! 注意 !

" ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） " ま

たは " ﾅｶﾞﾚ ﾎｳｺｳ （流れ方向） " が選択されていない限 り 、 この " ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（ リ レーの割 り 当て） （4700） " 機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ス イ ッ チオンの値 （ リ レー出力励磁） を割 り 当てます。 

値は、 ス イ ッ チオフの値よ り 大き く て も小さ く て もかまいません。 割 り 当て ら

れた測定変数 （例 ： 質量流量、 積算計など） に応じ て、 プ ラ ス またはマイナ

スの値を割 り 当て る こ と ができ ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
0 [kg/h]、 2 [kg/l] または 200 [ ℃ ] 

! 注意 !

･ 単位は、 " ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （体積流量の単位） （0402） " または

" ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） （0400） " で設定されます。

･ 流れ方向出力には、 ス イ ッチオンの値のみが使用でき ます （ス イ ッチオフ

の値な し）。 ゼロ と は異なる値 （例 ： 5） を入力し た場合、 ゼロ と 入力し た値

の差が ヒ ステ リ シスにな り ます。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （ リ レー出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ēĻ ġļĆĸĐ
(4702) ! 注意 !

" ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） " ま

たは " ﾅｶﾞﾚ ﾎｳｺｳ （流れ方向） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用す

る こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 リ レー出力のス イ ッ チオン （ リ レー出力が " 励磁 " か

ら " 非励磁 " に変化） の遅延 （0 ～ 100 秒） を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値に達す

る と 、 オンデ ィ レ イが作動し ます。 リ レー出力は、 オンデ ィ レ イ時間経過後ス

イ ッ チオン条件が有効であ る と 切 り 換わ り ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 0.0 ～ 100.0 s

初期設定：
0.0 s

ēĪ ħ ďĞĐ（オフの値）
(4703) ! 注意 !

" ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） " が

選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 スイ ッ チオフの値 （リ レー出力非励磁） を割り 当てま す。 

値は、 ス イ ッ チオンの値よ り 大き く て も小さ く て もかまいません。 割 り 当て ら

れた測定変数 （例 ： 質量流量、 積算計など） に応じ て、 プ ラ ス またはマ イナ

スの値を割 り 当て る こ と ができ ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
0 [kg/h]、 2 [kg/l] または 200 [ ℃ ] 

! 注意 !

･ 単位は、 " ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （体積流量の単位） （0402） " または

" ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） （0400） " で設定されます。

･ " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） （4705） " 機能で " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

" が選択され、 ス イ ッチオンの値と ス イ ッチオフの値に対し て符号の異なる

値が入力されている場合、 注意 メ ッ セージ " ﾆｭｳﾘｮｸﾚﾝｼﾞ ｦ ｺｴﾏｼﾀ （入力レ

ンジを超えま し た） " が表示されます。

ēĪ ġļĆĸĐ
(4704) ! 注意 !

" ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） " が

選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 リ レー出力のス イ ッ チオフ （ リ レー出力が " 励磁 " か

ら " 非励磁 "） の遅延 （0 ... 100 秒） を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値に達する と 、

オンデ ィ レ イが作動し ます。

リ レー出力は、 オフデ ィ レ イ時間経過後ス イ ッ チオフ条件が有効になってい

る と 切 り 換わ り ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 0.0...100.0 s

初期設定：
0.0 s

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （ リ レー出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定）



7 ブロ ッ ク ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

104 エン ド レスハウザー ジ ャパン

ĝĖġĐ ıĎĢļ（測定モード）
(4705) ! 注意 !

" ﾘﾐｯﾄﾁ " が リ レー出力に割 り 当て られていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と

はでき ません。

この機能を使用し て、 リ レー出力の測定モード を設定し ます。

選択項目：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

リ レー出力は設定し た し きい値で切 り 換わ り ます。

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

リ レー出力は、 符号に関係な く 、 設定された し きい値で切 り 換わ り ます。 つま

り 、 し きい値を正の値で設定し て も、 リ レー出力は、 値が負の値 （負の符号）

に達する と 直ちに切 り 換わ り ます （図を参照）。

初期設定：
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ 測定モード の例 ：

ス イ ッ チオンの値 Q = 4

ス イ ッ チオフ値 Q = 10
 = リ レーが励磁状態

 = リ レーが非励磁状態

A0001247

! 注意 !

･ " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） " は " ｵﾝ ﾉ ｱﾀｲ （オンの値） （4701） " お

よび " ｵﾌ ﾉ ｱﾀｲ （オフの値） （4703） " 機能の値が同じ符号を持っているか、

あ るいはその う ちの 1 つがゼロでない限 り 、 選択でき ません。

･ 2 つの値の符号が異なる場合、 " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） " は選択す

る こ と はでき ません。

ĚļġĐěđ（時定数）
(4706)

この機能を使用し て、 激し く 変動する測定変数に対する リ レー出力の応答を

設定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合は時定数を小さ く 、 あ るいは、 遅

れて応答させる場合時定数を大き く し ます。 

この機能によ る ダンピングは、 ス イ ッ チが切 り 替る前に測定信号に基づいて

機能し ます。 つま り 、 ス イ ッチオンまたはス イ ッチオフデ ィ レ イが起動する

前に動作し ます。

遅延の目的は、 リ レー出力が流量の変動に応じ て状態を連続的に変化させな

いよ う にする ためです。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 0.00...100.00 s

初期設定：
0.00 s

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （ リ レー出力 1...2）  ｾｯﾃｲ （設定）

0
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7.3.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 1
（パルス / 周波数出力 1）

ECA

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 2
（パルス / 周波数出力 2）

ECB

⇓ 

ĶĸĎĚċĠĶČĖ
（リレー出力 1）

EGA ⇒ ĜčġĐ（設定）
470

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 474

ĶĸĎĚċĠĶČĖ 2
（リレー出力 2）

EGB ⇒ ĜčġĐ（設定）
470

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 474

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （ リ レー出力 1...2）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĚċĠĶČĖĶĸĎ ĚļČđĞĐ
（出力リレー状態）
(4740)

リ レー出力の現在の状態を表示し ます。

ジ ャ ンパによ り 、 リ レー出力を、 ノ ーマル オープン （NO または A 接点） ま

たは ノーマル ク ローズ （NC または B 接点） 接点 と し て設定でき ます （ プロ

マス 83 取扱説明書 （BA 059D） を参照）。

表示内容：
ﾉｰﾏﾙ ｸﾛｰｽﾞ （ｵｰﾌﾟﾝ）

ﾉｰﾏﾙ ｸﾛｰｽﾞ （ｸﾛｰｽﾞ）

ﾉｰﾏﾙ ｵｰﾌﾟﾝ （ｵｰﾌﾟﾝ）

ﾉｰﾏﾙ ｵｰﾌﾟﾝ （ｸﾛｰｽﾞ）

ēĻ / ēĪ ĚĮċĸĎĚČĻ
(4741)

この機能を使用し て、 リ レー出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ " ﾘﾚｰ ｼﾐｭﾚｰｼｮ ﾁｭｳ （ リ レー シ ミ ュ レーシ ョ ン中） " と い う メ ッ セージは、

シ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中であ る こ と を示し ます。

･ 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 実際

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

･ " ﾘﾚｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ リ レーの割 り 当て） （4700） " 機能で " ﾊﾞｯﾁﾊﾞﾙﾌﾞ 1" が選択さ

れている場合、 " ﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾃｼﾞｭﾝ （バッ チの手順） （7260） " 機能 （161 ページ

参照を参照） によ って、 機能テス ト が実施されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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ĚĮċĸĎĚČĻ ēĻ / ēĪ
(4742) ! 注意 !

" ｵﾝ / ｵﾌ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （4741） " 機能が作動中 （= ｵﾝ） でない限 り 、 こ の機能を

利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ ンの リ レー出力の状態を設定し ます。 

この機能を使用し て、 外部入力装置 と流量計そのものをテス ト し ます。

リ レー設定 （A 接点または B 接点） に応じ て、 以下を選択でき ます。

選択項目：
ノ ーマル オープン （A 接点） 接点と し て設定された リ レー出力 ：

ﾉｰﾏﾙ ｵｰﾌﾟﾝ （ｵｰﾌﾟﾝ）

ﾉｰﾏﾙ ｵｰﾌﾟﾝ （ｸﾛｰｽﾞ）

ノ ーマル ク ローズ （B 接点） 接点 と し て設定された リ レー出力 ：

ﾉｰﾏﾙ ｸﾛｰｽﾞ （ｵｰﾌﾟﾝ）

ﾉｰﾏﾙ ｸﾛｰｽﾞ （ｸﾛｰｽﾞ）

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （ リ レー出力 1...2）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）
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7.3.3 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĚċĠĶČĖ ( 出力） E ⇒ ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 1
（電流出力 1）

EAA

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 2
（電流出力 2）

EAB

⇓ 

ġļĻĶċđĚċĠĶČĖ 3
（電流出力 3）

EAC

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 1
（パルス / 周波数出力 1）

ECA

⇓ 

ĨĽķě /FREQ ĚċĠĶČĖ 2
（パルス / 周波数出力 2）

ECB

⇓ 

ĶĸĎĚċĠĶČĖ
（リレー出力 1）

EGA ⇒ ĜčġĐ（設定）
470

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 474

⇓ ⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 478

ĶĸĎĚċĠĶČĖ 2
（リレー出力 2）

EGB ⇒ ĜčġĐ（設定）
470

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 474

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 478

機能説明：
ｼｭﾂﾘｮｸ ( 出力）  ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ （1...2) （ リ レー出力 1...2）  ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĞĻĚ ĨļĻĘļđ（端子番号）
(4780)

リ レー出力で使用される端子番号 （端子部） と極性を表示し ます。
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7.3.4 リ レー出力の応答

一般
リ レー出力を " ﾘﾐｯﾄﾁ " あ るいは " ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ " に設定する と、" ｵﾝ ﾉ ｱﾀｲ （オンの値） " および " ｵﾌ ﾉ ｱﾀｲ （オ

フの値） " 機能で切 り 替え値を設定でき ます。 割 り 当て られた測定変数が設定値の 1 つに達する と 、 リ レー

出力は、 下図で示される よ う に切 り 換わ り ます。

" ģĔļĸ ĬđĘđ（流れ方向）" に設定した場合
" ｵﾝ ﾉ ｱﾀｲ （オンの値） " 機能で入力し た値が、 正方向および逆方向の流れに対する切 り 替え値と な り ます。 

た と えば、 設定し た切 り 替え値が 1 m3/h の場合、 リ レーは -1 m3/h で非励磁と な り +1 m3/h で励磁と な り

ます。 ヒ ステ リ シスな しの場合は、 0 を設定し て く ださ い。 ローフ ローカ ッ ト オフを使用する場合、 ヒ ステ リ

シスの値を ローフ ローカ ッ ト オフ値以上に設定する こ と をお勧めし ます。

A0001236

a = リ レー励磁状態

b = リ レー非励磁状態

" ĶĮčĢğ（リミット値）" に設定した場合
測定変数がアンダーシュー ト あ るいはオーバーシュー ト する と 、 リ レーの出力はすぐに設定し た状態に切 り

換わ り ます。 

アプ リ ケーシ ョ ン ： 流量あ るいはプロセス関連の境界条件の監視

測定変数

A0001235

 = ｽｲｯﾁｵﾌの値

 = ｽｲｯﾁｵﾝの値

 = リ レーが非励磁状態

A 上限値の監視 （ス イ ッ チオフポ イ ン ト  > ス イ ッ チオンポ イ ン ト ）

B 下限値の監視 （ス イ ッ チオフポ イ ン ト < ス イ ッ チオンポ イ ン ト ）

C 下限値の監視 （ス イ ッ チオフポ イ ン ト = ス イ ッ チオンポ イ ン ト 、 こ の設定は避けます）

-1 0 +1 a

b

-Q Q

t

o o

nnm

o

nm

A B C

m
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7.3.5 リ レー出力の動作

機能 状態
リレー 
コイル

接点 *

NC NO

ēĻ（作動） システムが測定モード

A0001052

励磁

A0001239 A0001237

システムが非測定モード

（電源異常時）

A0001291

非励磁

A0001240 A0001238

アラーム
メッセージ

システム OK

A0001052

励磁

A0001239 A0001237

（システムあ るいはプロセスの

エラー）

ア ラーム → 出力、 入力およ

び積算計の設定されたエラー

応答
A0001291

非励磁

A0001240 A0001238

注意メッセージ システム OK

A0001052

励磁

A0001239 A0001237

（システムあ るいはプロセスの

エラー）

ア ラーム → 測定の続行

A0001291

非励磁

A0001240 A0001238

アラーム
メッセージ
または
注意メッセージ

システム OK

A0001052

励磁

A0001239 A0001237

（システムあ るいはプロセスの

エラー）

ア ラーム → エラーに対する

設定された応答

あ るいは

注意 → 測定の続行 A0001291

非励磁

A0001240 A0001238

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

Esc

E+-

XXX.XXX.XX

Esc

E+-

XXX.XXX.XX
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空検知（EPD） 計測チューブ満管

A0001292

励磁

A0001239 A0001237

計測チューブが部分的に 

空 / 計測チューブが空

A0001293

非励磁

A0001240 A0001238

 流れ方向 正方向

A0001241

励磁

A0001239 A0001237

逆方向

A0001242

非励磁

A0001240 A0001238

リミット値
- 質量流量

- 体積流量

- 基準体積流量

- 密度

- 基準密度

- 温度

- 積算計

リ ミ ッ ト 値がオーバーシ ュー

ト あ るいはアンダーシュー ト

になっていない。

A0001243

励磁

A0001239 A0001237

リ ミ ッ ト 値がオーバーシ ュー

ト あ るいはアンダーシュー ト

になっている。

A0001244

非励磁

A0001240 A0001238

* 端子番号は 107 ページの " ﾀﾝｼ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （端子番号） （4780） " 機能で表示されます。

! 注意 !

装置に リ レーが 2 つあ る場合、 初期設定は次のよ う にな り ます。

･ リ レー 1 →ノーマル オープン接点 （NO）

･ リ レー 2 →ノーマル ク ローズ接点 （NC）

" 警告！

オプシ ョ ンのバッ チソ フ ト ウ ェ アパッ ケージを使用する場合、 使用されているすべての リ レー出力を ノ ー

マル オープン接点または ノーマルク ローズ接点にする こ と を推奨し ます。

機能 状態
リレー 
コイル

接点 *

NC NO
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8 ブロッ ク  ﾆｭｳﾘｮｸ（ 入力）
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8.1 グループ ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ （ステータ ス入力）

8.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĤċđĶČĖ（入力） F ⇒ ěġĎĞě ĤċđĶČĖ
（ステータス入力）

FAA ⇒ ĜčġĐ（設定）
500

機能説明：
ﾆｭｳﾘｮｸ （入力）  ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ （ステータ ス入力）  ｾｯﾃｲ （設定）

ěġĎĞě IN. ħ ĺĶďġ（ステー
タス入力の割り当て）
(5000)

この機能を使用し て、 ス イ ッ チ機能を ステータ ス入力に割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｾｷｻﾝｹｲ 1 ﾉ ﾘｾｯﾄ （積算計 1 の リ セ ッ ト ）

ｾｷｻﾝｹｲ 2 ﾉ ﾘｾｯﾄ （積算計 2 の リ セ ッ ト ）

ｾｷｻﾝｹｲ 3 ﾉ ﾘｾｯﾄ （積算計 3 の リ セ ッ ト ）

ｾﾞﾝ ｾｷｻﾝｹｲ ﾘｾｯﾄ （全積算計の リ セ ッ ト ）

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｾﾞﾛﾘﾀｰﾝ

ｱﾗｰﾑﾒｯｾｰｼﾞ ﾉ ﾘｾｯﾄ （ア ラーム メ ッ セージの リ セ ッ ト ）

ｾﾞﾛ ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ （ゼロ点調整）

バッチソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ﾊﾞｯﾁ ﾉ ｶｲｼ （バッチの開始） （ス ター ト / ス ト ッ プ）

ﾊﾞｯﾁ ｲﾁｼﾞﾃｲｼ （バッチ一時停止） （ホール ド / 続行）

ﾊﾞｯﾁ ｺﾞｳｹｲ ﾉ ﾘｾｯﾄ （バッチ合計の リ セ ッ ト ） （バッチ量合計の リ セ ッ ト ）

ｾｷｻﾝｹｲ 3 ﾉﾘｾｯﾄ （積算計 3 の リ セ ッ ト ） & ﾊﾞｯﾁﾉｶｲｼ （バッ チの開始） （積算計

3 リ セ ッ ト 後､開始）

" 警告！

バッ チの処理中に入力パルス を送信する と バッ チ処理は即座に取 り 消されま

すが、 積算計 3 は リ セ ッ ト されません。 このため、 部分充填の充填量を正し

く 読み取 り 可能です。

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能）
ｼｭﾄｸ （取得）

! 注意 !

" ﾃﾞｰﾀｼｭﾄｸﾓｰﾄﾞ （データ取得モード） （7410） " 機能で " ﾀﾝﾊﾟﾂﾃｷ （単発的） "

を選択し ていない限 り この機能を利用する こ と はでき ません。

初期設定：
ｵﾌ

" 警告！

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｾﾞﾛﾘﾀｰﾝの場合は入力されている間動作し ます。 他のすべての割 り 当

ては、 1 回のパルス入力で動作し ます。

ďĖġĆĪļ ĸīļķ
(5001)

" ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス入力の割 り 当て） " 機能を使用し て、 ハイ レ

ベルで動作するかローレベルで動作するかを設定し ます。

選択項目：
ﾊｲ

ﾛｰ

初期設定：
ﾊｲ

MIN. ĨĽķě ĨĨļ
（最小パルス幅）
(5002)

この機能を使用し て、 設定し たス イ ッ チ機能を起動する ために必要な、 小

入力パルス幅を設定し ます。 （" ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス入力の割 り 当

て） （5000） " を参照）

ユーザー入力：
20... 100 ms

初期設定：
50 ms
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8.1.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĤċđĶČĖ（入力） F ⇒ ěġĎĞě ĤċđĶČĖ
（ステータス入力）

FAA ⇒ ĜčġĐ（設定）
500

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 504

機能説明：
ﾆｭｳﾘｮｸ （入力）  ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ （ステータ ス入力）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ěġĎĞě IN. ħ ĚļČđĞĐ
（ステータス入力の状態）
(5040)

ステータ ス入力の現在の状態を表示し ます。

表示内容：
ﾊｲ

ﾛｰ

ěġ - Ğě IN. ĚĮċĸĎĚČĻ
（ステータス入力シミュ
レーション）
(5041)

この機能を使用し て、 ステータ ス入力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動、 つま り 、

ステータ ス入力 （112 ページの " ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス入力の割 り 当

て） （5000） " 機能を参照） に割 り 当てた機能を起動し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ " ｽﾃ - ﾀｽ I.SIM. ﾁｭｳ （ステータ ス入力シ ミ ュ レーシ ョ ン中）" と い う メ ッ セー

ジは、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中であ る こ と を示し ています。

･ 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 実際

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

ĚĮċĸĎĚČĻ ĨĐ / ĹĎ ĤċđĶČĖğ
（シミュレーションハイ /
ロー入力値）
(5042)

! 注意 !

" ｽﾃ - ﾀｽ IN. ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （ステータ ス入力シ ミ ュ レーシ ョ ン） （5041） " 機能が作

動中 （= ｵﾝ） でない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 シミ ュ レ ーショ ン時のス テータ ス 入力のハイ / ロ ーを選

択し ま す。 こ れによ り 、 外部入力装置およ び流量計そのも のをテス ト でき ま す。

選択項目：
ﾊｲ

ﾛｰ

初期設定：
ﾛｰ

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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8.1.3 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĤċđĶČĖ（入力） F ⇒ ěġĎĞě ĤċđĶČĖ
（ステータス入力）

FAA ⇒ ĜčġĐ（設定）
500

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 504

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 508

機能説明：
ﾆｭｳﾘｮｸ （入力）  ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ （ステータ ス入力）  ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĞĻĚ ĨļĻĘļđ（端子番号）
(5080)

ステータ ス入力で使用される端子番号 （端子部） と極性を表示し ます。
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8.2 グループ ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾆｭｳﾘｮｸ（ 電流入力）

8.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĤċđĶČĖ（入力） F ⇒ ěġĎĞě ĤċđĶČĖ
（ステータス入力）

FAA

⇓ 

ġļĻĶċđ ĤċđĶČĖ
（電流入力）

FCA ⇒ ĜčġĐ（設定）
520

機能説明：
ﾆｭｳﾘｮｸ （入力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾆｭｳﾘｮｸ （電流入力 1, 2...）  ｾｯﾃｲ （設定）

ġļĻĶċđ IN. ĺĶďġ（電流入力
の割り当て 1, 2...）
(5200)

この機能を使用し て電流入力のプロセス変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ｱﾂﾘｮｸ （圧力）

ｷｼﾞｭﾝﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

初期設定：
ｵﾌ

ĚċĠĶČĖġļĻĶċđ ĨĻĐ
（出力電流範囲）
(5201)

この機能を使用し て、 電流入力の範囲を設定し ます。 この設定によ り 測定範囲

も同時に設定されます。

選択項目：
0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA NAMUR

4-20 mA US

0-20 mA （25 mA）

4-20 mA （25 mA）

初期設定：
4-20 mANAMUR

! 注意 !

ジ ャ ンパによ り 入力信号をア ク テ ィ ブ （初期設定） からパッ シブへ切 り 替え

る場合は、 電流範囲 "4-20mA" を選択し て く ださい （プロマス 83 取扱説明書

（BA059D） を参照し て く ださい。）。

電流範囲 / 測定範囲 :
0-20 mA / 0...20.5 mA

4-20 mA / 4...20.5 mA

4-20 mA NAMUR / 3.8...20.5 mA

4-20 mA US / 3.9...20.8 mA

0-20 mA （25 mA） / 0...24 mA

4-20 mA （25 mA） / 4...24 mA

0_4 mA ħ ďĞĐ
（0_4 mA の値）
(5202)

この機能を使用し て、 0_4mA の値を割 り 当てます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
電流入力に割 り 当て られたプロセス変数によ り ます （" ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN. ﾜﾘｱﾃ （電流

入力の割 り 当て 1, 2...） （5200） " 機能参照） ｡

- 圧力 : 0 barg

- 温度 : - 50 ℃ 

- 基準密度 : 0.5 kg/NI 

! 注意 !

適切な単位は、 " ｱﾂﾘｮｸ ﾉ ﾀﾝｲ （圧力の単位） （0426） "" ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単

位） （0422） "" ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能で設定され

ます｡
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20 mA ħ ďĞĐ
（20 mA の値）
(5203)

この機能を使用し て、 20 mA の値を割 り 当てます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
電流入力に割 り 当て られたプロセス変数によ り ます （" ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN. ﾜﾘｱﾃ （電流

入力の割 り 当て 1, 2...） （5200） " 機能 参照）。

- 圧力 : 100 barg

- 温度 : 200 ℃

- 基準密度 : 2.00 kg/NI 

! 注意 !

適切な単位は、 " ｱﾂﾘｮｸ ﾉ ﾀﾝｲ （圧力の単位） （0426） "" ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単

位） （0422） "" ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能で設定され

ます｡

ĪĈĎķĜĎĪıĎĢļ
(5204)

この機能を使用し て、 エラー時に用いる電流入力に割 り 当てたプロセス変数

の値を設定し ます。

電流入力値が測定範囲外 （" ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） （5201） " 機

能 参照） の場合、 この機能で設定し た値が、 電流入力に割 り 当てたﾌﾟﾛｾｽ変

数の値に用いられ、 " ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN ｵｰﾊﾞｰ (#363)" が指示計に表示されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
電流入力に割 り 当て られたプロセス変数によ り ます。（" ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN. ﾜﾘｱﾃ （電流

入力の割 り 当て 1,2...） （5200） " 機能 参照） ｡

- 圧力 : 50 barg

- 温度 : 75 ℃ 

- 基準密度 : 1.25 kg/NI 

! 注意 !

･ 検出されたエラーも し く は出力のエラー応答は、 電流入力に影響し ません。

･ 適切な単位は、 " ｱﾂﾘｮｸ ﾉ ﾀﾝｲ （圧力の単位） （0426） "" ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の

単位） （0422） "" ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能で設定

されます｡

機能説明：
ﾆｭｳﾘｮｸ （入力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾆｭｳﾘｮｸ （電流入力 1, 2...）  ｾｯﾃｲ （設定）
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8.2.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĤċđĶČĖ（入力） F ⇒ ěġĎĞě ĤċđĶČĖ
（ステータス入力）

FAA

⇓ 

ġļĻĶċđ ĤċđĶČĖ
（電流入力）

FCA ⇒ ĜčġĐ（設定）
520

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 524

機能説明：
ﾆｭｳﾘｮｸ （入力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾆｭｳﾘｮｸ （電流入力 1, 2...）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĤċđĶČĖġļĻĶċđğ
（入力電流値）
(5240)

この機能を使用し て、 実際の電流入力値を表示し ます。

表示内容：
0.0...25 mA

ġļĻĶċđ IN ĚĮċĸĎĚČĻ（電流
入力シミュレーション）
(5241)

この機能を使用し て、 電流入力のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを起動し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ " ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN SIM ﾁｭｳ (#661)" と い う メ ッ セージは、シ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中

であ る こ と を示し ています。

･ 電流入力シ ミ ュ レーシ ョ ンで用いられる値は、 " ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞﾝﾘｭｳ IN ﾁ SIM. 

ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN ﾁ （シ ミ ューレシ ョ ン電流入力値） (5242） " 機能で設定し ます。

･ 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 実際

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

SIM. ġļĻĶċđ IN ğ
（シミューレション電流入
力値）
(5242)

! 注意 !

" ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （電流入力シ ミ ュ レーシ ョ ン） （5241） " 機能で " ｵﾝ " を

選択し ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 電流入力シ ミ ュ レーシ ョ ンに用いる電流値 （例 ：

12 mA） を設定し ます。 こ こ で設定する値によ り 、 装置に接続されている外部

機器および装置そのものをテス ト する こ と ができ ます。

ユーザー入力：
0.00...25.00 mA

初期設定：
0.00 mA または 4 mA （機能番号 5201 の設定によ る）

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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8.2.3 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĤċđĶČĖ（入力） F ⇒ ěġĎĞě ĤċđĶČĖ
（ステータス入力）

FAA

⇓ 

ġļĻĶċđ ĤċđĶČĖ
（電流入力）

FCA ⇒ ĜčġĐ（設定）
520

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 524

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 528

機能説明：
ﾆｭｳﾘｮｸ （入力）  ﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾆｭｳﾘｮｸ （電流入力 1, 2...）  ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĞĻĚ ĨļĻĘļđ（端子番号）
(5280)

電流入力で使用される端子番号 （端子部） と極性を表示し ます。
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9.1 グループ HART （HART）

9.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 600

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  HART （HART）  ｾｯﾃｲ （設定）

ĞĖļ ħ ĨļĻĘļđ
（タグの番号）
(6000)

この機能を使用し て、 タ グ番号を装置に入力し ます。 HART 通信も し く は現場

指示計によ り このタ グ番号を読み出し、 編集する こ と ができ ます。

ユーザー入力：
A から Z 、 0 から 9 、 + 、 - および句読点を含む 大 8 文字を入力する こ と が

でき ます。

初期設定：
"_ _ _ _ _ _ _ _" （テキス ト な し）

ĞĖļ ħ ĜĠİĐ（タグの説明）
(6001)

この機能を使用し て、 タ グの種類を装置に入力し ます。 HART 通信も し く は現

場指示計によ り このタ グの種類を読み出し、 編集する こ と ができ ます。

ユーザー入力：
A から Z 、 0 から 9 、 + 、 - および句読点を含む 大 16 文字を入力する こ と

ができ ます。

初期設定：
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" （テキス ト な し）

ĨļěďĢļĸě
(6002)

こ の機能を使用し て、 HART 通信でデータ 交換に必要なアド レ ス を設定し ま す。

ユーザー入力：
0... 15

初期設定：
0

! 注意 !

ア ド レ ス 1...15 ： 4 mA の定電流を適用し ます。

HART ĪĽĹĢĘķ
(6003)

HART 通信が通信可能であ るかど う かを表示し ます。

表示内容：
ｵﾌ = HART 通信は使用不可

ｵﾝ = HART 通信は使用可能

! 注意 !

HART 通信は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能 （64 ページを参

照） で "4-20 mA HART" または "4-20 mA （25 mA） HART" を選択し なければ

使用でき ません。

đĺĔļĕ ĕĻĚ（上書き禁止）
(6004)

HART 通信での装置への書込みが可能かど う かを表示し ます。

表示内容：
ｵﾌ = データ交換は可能

ｵﾝ = データ交換は不可

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

入出力基板のジ ャ ンパによ り 、 上書き禁止は使用可能も し く は使用不可にな

り ます （プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） を参照）。
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9.1.2 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 600

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 604

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  HART （HART）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

ĜĐĝļđĚĊ ID（製造者 ID）
(6040)

10 進法形式で製造者 ID を表示し ます。

表示内容：
- Endress+Hauser

- 17 （16 進数は ≅ 11） は弊社

ġļĨļĐě ID
(6041)

16 進法形式でデバイ ス ID を確認し ます。

表示内容：
51 （10 進数は ≅ 81） はプロマス 83

ġļĨļĐěĶĩļĚļČĻ
(6042)

HART コマン ド イ ン ターフ ェースの機器ご と の変更を表示し ます。

表示内容：
例 ： 5



9 ブロ ッ ク ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

122 エン ド レスハウザー ジ ャパン

9.2 グループ ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）

9.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ｾｯﾃｲ （設定）

LF ĔčĢēĪ ħ ĺĶďġ
（ローフローカットオフの
割り当て）
(6400)

この機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフに測定変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

LF ĔčĢēĪ ON ħďĞĐ
（ローフローカットオフ 
オンの値）
(6402)

この機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフ を開始させる値を割 り 当てます。 

設定値が 0 以外な らばローフ ローカ ッ ト オフが作動し ます。 ローフ ローカ ッ ト

オフが作動する と、 流量値の正負の符号が表示部に強調表示されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
呼び口径に応じ て異な り ます。

! 注意 !

単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （17 ページを参照） で設

定されます。

LF ĔčĢēĪ OFF ħďĞĐ
（ローフローカットオフ 
オフの値）
(6403)

この機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフ を終了させる値 （b） を割 り 当て

ます。

ス イ ッ チオンの値 （a） からの正の ヒ ステ リ シス （H） と し て、 ス イ ッ チオフ

の値を入力し ます。

ユーザー入力：
0... 100%

初期設定：
50%

例 ：

A000382

①＝オンの値

②＝オフの値

a ＝ローフ ローカ ッ ト オフが開始

b ＝ローフ ローカ ッ ト オフが終了 (a + a ⋅ H)

H ＝ ヒ ステ リ シス ： 0 ～ 100%

■＝ローフ ローカ ッ ト オフが動作する範囲

Q ＝流量

t

H

Q

m

n
b

a
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ĪĽĸčĚĊ ĨĽķě ęĪĽĸě
(6404)

バルブを閉める と 、 配管内で短時間ながら激しい流体移動が発生する可能性

があ り ます。 この移動は、 装置によ って記録されます。 このよ う な条件でパル

スが積算される と 、 特にバッ チ処理の場合、 積算値に誤差が発生し ます。 この

ため、 装置にはこれによ り システム関連の " 途絶 " を取 り 除 く こ と ができ ま

す。 プレ ッ シャ パルス サプレ ス （= 短期信号除去） が装備されています。

! 注意 !

プレ ッ シ ャ パルス サプレ スは、 ローフ ローカ ッ ト オフが作動中でない限 り 、

使用でき ません （122 ページの "LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ ト オフ オ

ンの値） " 機能を参照）。

この機能を使用し て、 プレ ッ シ ャ パルス サプレ スの作動時間を設定し ます。

プレ ッ シ ャ パルス サプレ スの作動

プレ ッ シ ャ パルス サプレ スは、 ローフ ローカ ッ ト オフのス イ ッ チオンの値以

下になる と 、 作動し ます （図のポ イ ン ト  a を参照）。

プレ ッ シ ャ パルス サプレ スが作動中は、 以下の条件が適用されます。

･ 電流出力 → 流量ゼロに相当する電流を出力する

･ ﾊﾟﾙｽ / 周波数出力 → 流量ゼロに相当する周波数を出力する

･ 瞬時流量→ 0

･ 積算値 → 積算値は直前の値で一定にな る

ﾌﾟﾚｯｼｬ ﾊﾟﾙｽ ｻﾌﾟﾚｽの作動停止

プレ ッ シ ャ パルス サプレ スは、 この機能で設定された時間を経過する と作動

停止し ます （図のポ イ ン ト b を参照）。

! 注意 !

プレ ッ シ ャ パルス サプレ ス時間が経過し、 流量がローフ ローカ ッ ト オフのス

イ ッ チオフの値を超え る と、 現在の流量値が表示、 出力されます （図のポ イ

ン ト c を参照）。

A0001285-EN

① = オンの値 ( ローフ ローカ ッ ト オフ )

② = オフの値 ( ローフ ローカ ッ ト オフ )

a = ローフ ローカ ッ ト オフが開始の値に到達し ていない場合、 作動

b = 設定時間の経過後停止

c = パルスの計算時に流量を考慮

■ = この間の値は無視されます

Q = 流量

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 4 桁の数字 0.00...100.0 s

初期設定：
0.00 s

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ｾｯﾃｲ （設定）

n
m

a b c
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9.2.2 機能グループ ｶﾗｹﾝﾁ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （空検知パラ メ ータ）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ｶﾗｹﾝﾁ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （空検知パラ メ ータ）

ĔĵėĻğ（EPD）
(6420)

この機能を使用し て、 空検知 （EPD） を起動し ます。 流体の密度が、 " ｶﾗｹﾝﾁ 

ﾉ ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知の下限値） " 機能の設定値よ り 下の時に作動し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
液体 ： ｵﾝ

気体 ： ｵﾌ

" 警告！

･ 流体の有効密度と の差が十分に大き く な る よ う 、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知

の下限値） " を適切に設定し て く ださい。 こ う する こ と によ り 、 計測チュー

ブが空の状態および満管の状態が確実に検知されます。

･ 気体の測定には、 空検知を " ｵﾌ " にする こ と を強 く お勧めし ます。

ĔĵėĻğ ħ ĔėļĻ ğ
（空検知の下限値）
(6423)

! 注意 !

" ｶﾗｹﾝﾁ （EPD） " 機能で " ｵﾝ " を選択し ていない限 り 、 この機能を利用する こ

と はでき ません。

この機能を使用し て、 空検知で使用する流体密度値の下限値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0.2000 kg/I

ĔĵėĻğ ħ ĚļČđėļĻğ
（空検知の上限値）
(6424)

! 注意 !

" ｶﾗｹﾝﾁ （EPD） " 機能で " ｵﾝ " を選択し ていない限 り 、 この機能を利用する こ

と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 気泡混入等を検知する 流体密度値の上限値を設定し ま す。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
6.0000 kg/I

ĔĵėĻğ ēđĢđĚļĔĻ
（空検知応答時間）
(6425)

この機能を使用し て、 注意 メ ッ セージあ るいはア ラーム メ ッ セージが表示

される前に、 計測チューブ空の状態が継続し なければな ら ない時間を設定し

ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 1.0... 100 s 

初期設定：
1.0 s
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EPD ĸĐĘļġļĻĶċđ（EPD レ
イゴ電流）
(6426)

この機能で、 " 空パイプ検知 （EPD） " を " ｵﾝ " にでき ます。

不均質な流体または気泡の場合、 測定中のパイプの励磁電流が増加し ます。

この機能で指定された励磁電流がオーバーシ ョ ッ ト し ている場合、 エラー 

メ ッ セージ #700 “空パイプ検知作動中” が " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知の下限

値） "、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｼﾞｮｳｹﾞﾝﾁ （空検知の上限値） " 機能の場合と 同じ よ う に出力

されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定： 

100 mA （機能し ません）

! 注意 !

100 mA 以下の値が入力される まで、 こ の機能は動作し ません。

100 mA の値を入力する と この機能は使用不可にな り ます。

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ｶﾗｹﾝﾁ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （空検知パラ メ ータ）
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9.2.3 機能グループ ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （基準パラ メ ータ）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

⇓ 

ĕĚļċĻ  ĨĽĵİĎĞ
（基準パラメータ）

646

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （基準パラ メ ータ）

ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ ĒĻęļĻ
（基準体積演算）
(6460)

この機能は、 基準体積流量を計算するための基準密度を設定するために使用

されます。

選択項目：
ｺﾃｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定基準密度）

ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸ （電流入力）、 電流入力経由で基準密度を読み込み）

初期設定：
ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度）

ĘġĐ ĕĚļċĻ ĮĠĢļ
（固定基準密度）
(6461)

! 注意 !

" ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ｴﾝｻﾞﾝ （基準体積演算） （6460） "  機能で " ｺﾃｲｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定

基準密度） " が選択さ れていない限り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能では、 基準密度の固定値を入力し ます。 これによ り 、 基準体積流量

または基準体積が算出されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
1 kg/Nl

ĶĤď ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ
（リニア熱膨張係数）
(6462)

! 注意 !

" ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ｴﾝｻﾞﾝ （基準体積演算） （6460） " 機能で " ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ

（算出基準密度） " が選択さ れていない限り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

基準密度の温度補正計算では、 流体の熱膨張係数が必要です。 こ の機能で

1 次の熱膨張係数を入力ができ ます （127 ページの " ｷｼﾞｭﾝ ｵﾝﾄﾞ （基準温度）

（6464） " 機能を参照）。 

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

SQR ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ
（2 次熱膨張係数）
(6463)

温度補正が リ ニアでない場合、 こ の機能を使用し て、 2 次熱膨張係数を入力し

ます （127 ページの " ｷｼﾞｭﾝ ｵﾝﾄﾞ （基準温度） （6464） " 機能を参照）。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0 e-6 [1/K2]
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ĕĚļċĻ ēĻĢļ（基準温度）
(6464) ! 注意 !

" ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ｴﾝｻﾞﾝ （基準体積演算） （6460） " 機能で " ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ

（算出基準密度） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき

ません。

基準体積流量、 基準体積、 および基準密度を計算する ための基準温度を入力

し ます。

選択項目：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
20.000 ℃

基準密度は、 次の方法で算出されます。

ρN = ρ · （1 + α ⊿ t + β ⊿ t2） ; ⊿ こ こ では t = t - tN

ρN = 基準密度

ρ = 流体密度の測定値 （プロマスによ る測定値）

t = 流体の実際の測定温度 （プロマスによ る測定値）

tN = 基準密度を計算する ための基準温度

（例 ： 20 ℃）

α = 流体の体積熱膨張係数、 

単位 = [1/K]; K = ケルビン

β = 流体の 2 次体積熱膨張係数、 単位 = [1/K2]

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （基準パラ メ ータ）
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9.2.4 機能グループ ﾁｮｳｾｲ （調整）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

⇓ 

ĕĚļċĻ  ĨĽĵİĎĞ
（基準パラメータ）

646

⇓ 

ğČđĜĐ（調整） 648

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ﾁｮｳｾｲ （調整）

ĜļĹĬĽĐĻĢ ğČđĜĐ
（ゼロポイント調整）
(6480)

この機能を使用する こ と によ り 、 ゼロ点調整を実行する と こができ ます。 装置

によ り 決められた新しいゼロ点は、 " ｾﾞﾛﾎﾟｲﾝﾄ " 機能 （134 ページを参照） に保

存されます。

ユーザー入力：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

" 警告！

ゼロ点調整を実行する前に、 ゼロ点調整について詳し く 説明されている プロ

マス 83 取扱説明書 （BA 059D） を参照し て く だ さい。

! 注意 !

･ ゼロ点調整中の時は、 プロ グ ラ ミ ングはロ ッ ク され、 

" ｾﾞﾛ ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ ｼﾝｺｳﾁｭｳ （ゼロ点調整進行中） " が表示されます。

･ ゼロ点調整が実行でき ない場合 （例 ： 流速 v > 0.1 m/s）、 あ るいは実行が取

り 消された場合、 ア ラーム メ ッ セージ " ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ ｼｯﾊﾟｲ （ゼロ調整失敗）

" が表示されます。

･ プロマス 83 にステータ ス入力が装備されている場合、 この入力を使用し て

ゼロ点調整をする こ と もでき ます。
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ĮĠĢļ ğČđĜĐ ıĎĢļ
（密度調整モード）
(6482)

この機能を使用し て、 1 点密度調整または 2 点密度調整のどち ら を実行するの

かを選択し ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

1 ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ （1 点調整）

2 ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ （2 点調整）

ĮĠĢļ ğČđĜĐğ 1
（密度調整値 1）
(6483)

この機能を使用し て、 現場で密度調整を実行する 1 つ目の流体密度値を入力

し ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

! 注意 !

･ こ こ で入力する密度と測定密度 と の差は、 ± 10% 以内にし て く ださい。

･ 単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （17 ページを参照） で

設定されます。

ĶċđĞĐĮĠĢļ ĝĖġĐ 1
（流体密度測定 1）
(6484)

この機能を使用し て、 密度調整のために 1 つ目の流体の実際の密度を測定し

ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

ĮĠĢļ ğČđĜĐğ 2
（密度調整値 2）
(6485)

この機能を使用し て、 現場で密度調整を実行する 2 つ目の流体密度値を入力

し ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

! 注意 !

･ こ こ で入力する密度と測定密度 と の差は、 ± 10% 以内にし て く ださい。

･ 密度設定値の差は、 0.2 kg/l 以上にし なければな り ません。

･ 単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （17 ページを参照） で

設定されます。

ĶċđĞĐĮĠĢļ ĝĖġĐ 2
（流体密度測定 2）
(6486)

この機能を使用し て、 密度調整のために 2 つ目の流体の実際の密度を測定し

ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ﾁｮｳｾｲ （調整）
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ĮĠĢļ ğČđĜĐ（密度調整）
(6487)

この機能を使用し て、 測定し た密度値と入力し た密度値から

密度調整値が再計算され保存されます。 これによ り 、 密度計算に依存する値

（例 ： 体積流量） がよ り 正確にな り ます。

! 注意 !

密度調整を実行する前に、 密度調整について詳し く 説明されているプロマス 

83 取扱説明書 （BA 059D） を参照し て く ださい。

2 種類の調整を実行でき ます。

1 点密度調整（１つの流体を使用）
この密度調整が必要にな るのは以下の場合です。

･ 使用者の実験に基づ く 予想密度 と測定値に誤差があ る場合。

･ 流体特性が工場で設定された測定範囲外、 も し く は流量計が校正された参

照条件外であ る場合。

･ 一定条件下で正確な密度データのあ る流体測定に使用する場合。

2 点密度調整（２つの流体を使用）
この密度調整は、 以下の理由で計測チューブに変化があった場合に必ず実行

する必要があ り ます。

･ 堆積

･ 磨耗

･ 腐食

上記のよ う な場合、 計測チューブの共振周波数が変化し、 工場で決定された

校正データには対応でき な く な り ます。

2 点密度調整は、 こ れら の機械的変化を考慮し 、 新し い校正係数を計算し ま す。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

測定 ： 流体 1

測定 ： 流体密度 2

ﾐﾄﾂﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ （密度調整）

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

ĚČĕğ Ĥ ıĢļķ
（初期値に戻る）
(6488)

この機能を使用し て、 密度係数を初期値に戻し ます。

選択項目：
ｲｲｴ

ﾊｲ

初期設定：ｲｲｴ

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ﾁｮｳｾｲ （調整）
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9.2.5 機能グループ ｱﾂﾘｮｸ ﾎｾｲ （圧力補正）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

⇓ 

ĕĚļċĻ  ĨĽĵİĎĞ
（基準パラメータ）

646

⇓ 

ğČđĜĐ（調整） 648

⇓ 

ďĠĶČĖĬĜĐ
（圧力補正）

650

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）  ｱﾂﾘｮｸ ﾎｾｲ （圧力補正）

ďĠĶČĖ ıĎĢļ（圧力モード）
(6500)

この機能を使用し て、 自動圧力補正を設定し ます。 校正圧力と プロセス圧力の

圧力差が質量流量の測定誤差に及ぼす影響を補正し ます （プロマス 83 取扱説

明書 （BA 059D）） の " 測定誤差 " を参照）。

選択項目：
ｵﾌ

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸﾁ （電流入力値）

" ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN. ﾜﾘｱﾃ （電流入力の割 り 当て 1,2...） （5200） " 機能で " ｱﾂﾘｮｸ （圧

力） " が選択されていない限 り 、 こ の選択項目を使用する こ と はでき ません。

実際測定されている圧力値が電流入力から圧力補正のために読み込まれます。

ｱﾂﾘｮｸ ｺﾃｲ （圧力固定）

圧力補正に固定された使用圧力を使用し ます （" ｱﾂﾘｮｸ （圧力） （6501） " 機能

を参照）。

初期設定：
ｵﾌ

ďĠĶČĖ（圧力）
(6501) ! 注意 !

" ｱﾂﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ （圧力モード） （6500） " 機能で " ｱﾂﾘｮｸ ｺﾃｲ （圧力固定） " が選択

されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 圧力補正に使用する固定圧力値を入力し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
0 bar g （ゲージ圧）

! 注意 !

単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （17 ページを参照） で設

定されます。
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9.3 グループ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （システムパラ メ ータ）

9.3.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA ⇒ ĜčġĐ（設定）
660

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （システムパラ メ ータ）  ｾｯﾃｲ （設定）

ĜĻęĢĶĠėĬđĘđ
（センサ取付方向）
(6600)

この機能を使用し て、 必要であれば、 測定変数の符号を逆にし ます。

! 注意 !

センサの銘板に記されている矢印の方向と 、 流体が流れる実際の方向を確認

し て く ださい。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） （矢印で指示された流れ方向）

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向） （矢印で指示された方向と は逆の流れ方向）

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

ĮĠĢļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（密度のダンピング）
(6602)

密度変動の大きい流体に対し て こ の機能を使用し て密度測定信号変化を抑え

る こ と ができ ます。 （例 ： 多層流） ダンピングは、 装置のすべての機能および

出力に影響し ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 0.00...100.00 s

初期設定：
0.00 s

ĪĹĎ ĞļĻĩĽĻĖļ
(6603)

デジタ ル フィ ルタ の感度を設定し ます。 突発的な信号 （例： 固体ある いは気泡

を含む流体によ る ） に関し て、 流量測定信号の感度を下げる こ と ができ ます。 

設定値を大き く する と 装置の応答時間も増加し ます。 ダンピングは、 装置のす

べての機能および出力に影響し ます。

ユーザー入力：
0...100 s

初期設定：
液体 ： 0.00 s

気体 ： 0.25 s

ĬĽĚļġĆĪļĜļĹĶĞĎĻ
(6605)

この機能を使用する と 、 測定を中断し ます。 

た と えば、 配管を洗浄する時にこ の機能が必要にな り ます。

設定は、 装置のすべての機能および出力に影響し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ （出力信号は流量ゼロ値に対応し ます。 温度と 密度は通常通 り 出力されま

す）

初期設定：
ｵﾌ
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ēĻĢļĝĖġĐ
（温度測定）
(6606)

この機能を使用し て、 内部温度ｾﾝｻによ る温度測定と 電流入力によ る外部温度

測定を切 り 替えます。

! 注意 !

この機能は、 電流入力が装備されている場合のみ表示されます。

選択項目：
ﾅｲﾌﾞｵﾝﾄﾞｾﾝｻ （内部温度ｾﾝｻ）

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸ （電流入力）

" ﾃﾞﾝﾘｭｳ IN. ﾜﾘｱﾃ （電流入力の割 り 当て 1,2...） （5200） " 機能で " ｵﾝﾄﾞ （温度）

" が選択されていない限 り 、 この選択項目を使用する こ と はでき ません。

初期設定：
ﾅｲﾌﾞｵﾝﾄﾞｾﾝｻ （内部温度ｾﾝｻ）

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （システムパラ メ ータ）  ｾｯﾃｲ （設定）
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9.4 グループ ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ）

9.4.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ
（センサデータ）

GNA ⇒ ĜčġĐ（設定）
680

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ）  ｾｯﾃｲ （設定）

すべてのセンサデータ （校正係数、 ゼロ点、 呼び口径） は工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサの

パラ メ ータ設定は、 S-DAT メ モ リ チ ッ プに保存されます。 

" 警告！

通常の状況下では、 これらの設定を変更し ないで く ださい。 変更する と 、 装置全体の多数の機能に影響が

あ り 、 特に装置の精度に影響を及ぼし ます。 し たがって、 次に説明する機能の大部分は、 ユーザー固有の

コード と は異な る特別なサービ ス コード を入力し なければ編集でき ないよ う になっています。

これらの機能については、 弊社サービ スにお問い合せ く ださい

! 注意 !

機能の各値は、 センサ銘板に記されています。

K- ĪąĖĞ
(6800)

センサに関する現在の校正係数を表示し ます。 校正係数は、 工場で決定され、

設定されます。

初期設定：
呼び口径および校正に応じ て異な り ます。

ĜļĹĬĽĐĻĢ
(6803)

センサに対するゼロ点調整値を表示し ます。 

ゼロ点調整値は、 工場出荷時に計算され、 設定されます。

表示内容：
大 5 桁の数字 ： - 99999... + 99999

初期設定：
校正に応じ て異な り ます。

ĴĩļĘđėĐ（呼び口径）
(6804)

センサの呼び口径を表示し ます。 

初期設定：
センサのサイ ズに応じ て異な り ます。
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9.4.2 機能グループ ﾘｭｳﾘｮｳ ｹｲｽｳ （流量係数）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ
（センサデータ）

GNA ⇒ ĜčġĐ（設定）
680

⇓ 

ĶċđĶČđ ėĐěđ
（流量係数）

684

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ）  ﾘｭｳﾘｮｳ ｹｲｽｳ （流量係数）

流量係数はすべて、 工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサのパラ メ ータ設定は、 S- DAT メ モ リ チ ッ

プに保存されます。 

これらの機能については、 弊社サービ スにお問い合せ く ださい

ēĻĢļ ėĐěđ KM
（温度係数 KM）
(6840)

温度係数 KM を表示し ます。

ēĻĢļ ėĐěđ KM2
（温度係数 KM2）
(6841)

温度係数 KM 2 を表示し ます。

ēĻĢļ ėĐěđ KT
（温度係数 KT）
(6842)

温度係数 KT を表示し ます。

ĘđĜĐėĐěđ KD 1
（校正係数 KD 1）
(6843)

校正係数 KD 1 を表示し ます。

ĘđĜĐėĐěđ KD 2
（校正係数 KD 2）
(6844)

校正係数 KD 2 を表示し ます。
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9.4.3 機能グループ ﾐﾂﾄﾞ ｹｲｽｳ （密度係数）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ
（センサデータ）

GNA ⇒ ĜčġĐ（設定）
680

⇓ 

ĶċđĶČđ ėĐěđ
（流量係数）

684

⇓ 

ĮĠĢļ ėĐěđ（密度係数） 685

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ）  ﾐﾂﾄﾞ ｹｲｽｳ （密度係数）

密度係数はすべて、 工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサのパラ メ ータ設定は、 S- DAT メ モ リ チ ッ

プに保存されます。 

これらの機能についてのご質問は、 弊社サービ スにご連絡 く だ さい

ĮĠĢļ ėĐěđ C 0
（密度係数 C 0）
(6850)

実密度係数 C 0 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 この係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C 1
（密度係数 C 1）
(6851)

実密度係数 C 1 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 この係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C 2
（密度係数 C 2）
(6852)

実密度係数 C 2 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 この係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C 3
（密度係数 C 3）
(6853)

実密度係数 C 3 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 この係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C 4
（密度係数 C 4）
(6854)

実密度係数 C 4 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 この係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C 5
（密度係数 C 5）
(6855)

実密度係数 C 5 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 この係数が変わる こ と にな り ます。
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9.4.4 機能グループ ｿﾉﾀ ﾉ ｹｲｽｳ （その他の係数）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ HART（HART） GAA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ
（センサデータ）

GNA ⇒ ĜčġĐ（設定）
680

⇓ 

ĶċđĶČđ ėĐěđ
（流量係数）

684

⇓ 

ĮĠĢļ ėĐěđ（密度係数） 685

⇓ 

ĝħĞ ħ ėĐěđ
（その他の係数）

686

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能）  ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ）  ｿﾉﾀ ﾉ ｹｲｽｳ （その他の係数）

センサ データはすべて、 工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサのパラ メ ータ設定は、 S- DAT メ モ

リ チ ッ プに保存されます。 

" 警告！

これらの機能は、 表示のみで編集する こ と はでき ません。

これらの機能については、 弊社サービ スにお問い合せ く ださい

MIN ĶċĞĐĝĖġĐēĻĢļ
（最小流体測定温度）
(6860)

も低い流体測定温度を表示し ます。

MAX ĶċĞĐĝĖġĐēĻĢļ
（最大流体測定温度）
(6861)

も高い流体測定温度を表示し ます。

MIN.CARR ĝĖġĐēĻĢļ
（最小保護容器測定温度）
(6862)

! 注意 !

プロマス 83 E  測定装置ではこの機能は利用でき ません。

も低いセンサハウ ジング測定温度を表示し ます。

MAX.CARR ĝĖġĐēĻĢļ
（最大保護容器測定温度）
(6863)

! 注意 !

プロマス 83 E  測定装置ではこの機能は利用でき ません。

も高いセンサハウ ジング測定温度を表示し ます。
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10.1 グループ ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）

10.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 700

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）  ｾｯﾃｲ （設定）

ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能）
(7000)

この機能を使用し て、 特殊密度値の計算や 2 相流体の成分比率の計算に使用

する密度機能を選択し ます。

ユーザー入力：
ｵﾌ

% MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

%-BLACK LIQUOR

° BAUME > 1 SG

° BAUME < 1 SG

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度）

初期設定：
ｵﾌ

ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ ĕĚļċĻ ĮĠĢļ
（搬送液流体基準密度）
(7001)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 固形分の基準密度 （基準温度での密度） を入力し ます。 

この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/l

! 注意 !

･ 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）

固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）

･ 単位は、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能 （20 ページを

参照） で設定されます。

ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ ĶĤď ĦĠĬļđğČđ 
ėĐěđ（搬送液流体リニア
熱膨張係数）
(7002)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアな温度カーブに対する搬送流体の流体固有の熱

膨張係数を入力し ます。 こ の値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に

必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]
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ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ 
SQR īĦĠĬļđğČđ ėĐěđ

（搬送液流体 2 次熱膨張
係数）
(7003)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアではない温度カーブに対する 搬送流体の流体固

有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度

補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

ĘėĐĪļĻ ĶċđĞĐ ĕĚļċĻ ĮĠĢļ
（固形分流体基準密度）
(7004)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 固形分の基準密度 （基準温度での密度） を入力し ます。 

この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/l

! 注意 !

･ 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）

固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）

･ 単位は、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能 （20 ページを

参照） で設定されます。

ĘėĐĪļĻ ĶċđĞĐ ĶĤď ĦĠĬļđğČđ 
ėĐěđ（固形分流体リニア
熱膨張係数）
(7005)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアな温度カーブに対する固形分の熱膨張係数を入

力し ます。 こ の値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĘėĐĪļĻ ĶċđĞĐ 
SQR ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ（固形
分流体 2 次熱膨張係数）
(7006)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアではない温度カーブに対する 搬送流体の流体固

有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度

補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

ĶĤď ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ
（リニア熱膨張係数）
(7007)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ° BAUME < 1 SG

･ ° BAUME > 1 SG

･ ° API

･ ° PLATO

･ ° BALLING

･ ° BRIX

この機能を使用し て、 （ リ ニアな温度カーブに対する） 温度補正された密度を

計算する ために、 流体固有の熱膨張係数を入力し ます。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

SQR ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ
（2 次熱膨張係数）
(7008)

! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ° BAUME < 1 SG

･ ° BAUME > 1 SG

･ ° API

･ ° PLATO

･ ° BALLING

･ ° BRIX

この機能を使用し て、 （ リ ニアでない温度カーブに対する） 温度補正された密

度を計算する ために、 流体固有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĕĚļċĻ ēĻĢļ（基準温度）
(7009) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " ｵﾌ "、 "° BRIX"、 または " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ 

ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " が選択されていない場合のみ、 使用でき ます。

この機能を使用し て、 密度機能、 基準体積流量および基準体積の計算に使用

する基準温度を入力し ます。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 4 桁の数字

初期設定：
20 °C

ıĎĢļ（モード）
(7021) ! 注意 !

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " が

選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 密度と 温度から濃度を計算する ためのユーザー固有の

計算式を選択し ます。

この機能を使用するには、 次の値が必要です。

･ 濃度 （計算式を参照）

･ 現在の密度測定値

･ 現在の温度測定値

濃度は、 密度と 温度を使用し て次のよ う に算出されます。

K = A0 + A1 · ρ + A2 · ρ2 + A3 · ρ3 + A4 · ρ4 + B1 · T + B2 · T2 + B3 · T3

K = 濃度

ρ = 現在の密度測定値

A0 = ｹｲｽｳ A0 （係数 A0） (7032) 機能の値

A1 = ｹｲｽｳ A1 （係数 A1） (7033) 機能の値

A2 = ｹｲｽｳ A2 （係数 A2） (7034) 機能の値

A3 = ｹｲｽｳ A3 （係数 A3） (7035) 機能の値

A4 = ｹｲｽｳ A4 （係数 A4） (7036) 機能の値

B1 = ｹｲｽｳ B1 （係数 B1） (7037) 機能の値

B2 = ｹｲｽｳ B2 （係数 B2） (7038) 機能の値

B3 = ｹｲｽｳ B3 （係数 B3） (7039) 機能の値

T = 現在の温度測定値 （°C）

選択項目：
ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正）

ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正）

ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正）

ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正）

OTHER 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （その他 3 次元補正）

OTHER 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （その他 2 次元補正）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正）

! 注意 !

濃度と密度 / 温度の関係が表で与え られている場合、 方程式の係数は例えば

エン ド レ スハウザーの係数計算プロ グ ラ ムによ り 決定し、 測定装置に設定し

ます。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ħđĢļıĎĢļ ħ ĜĻĞĖ
( 濃度ıĎĢļの選択 )
(7022)

この機能を使用し て、 濃度ﾓｰﾄﾞを選択し ます。 4 つの濃度演算式の係数を保存

する こ と ができ ます。

選択項目：
CONC. # 1 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度ﾓｰﾄﾞ 1 用に設定された名前）

CONC. # 2 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度ﾓｰﾄﾞ 2 用に設定された名前）

CONC. # 3 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度ﾓｰﾄﾞ 3 用に設定された名前）

CONC. # 4 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度ﾓｰﾄﾞ 4 用に設定された名前）

初期設定：
CONC. # 1

! 注意 !

･ 濃度モードおよび関連する設定を選択する こ と によ り 、 必要に応じ て 大 4

個まで異な る設定を保存、 選択する こ と ができ ます。

･ こ の機能グループに関連する機能全ての設定は、 " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ ( 濃度

ﾓｰﾄﾞの選択 ) （7022） " 機能で選択し たﾓｰﾄﾞに対し てのみ有効にな り ます。 

これは、 入力および選択が、 現在選択されている濃度モード （例 ： 初期設

定 CONC. #1） にのみ割 り 当て られる こ と を意味し ます。

ħđĢļıĎĢļ ħ ģĭĒ
（濃度モードの名前）
(7031)

この機能を使用し て、 選択し た濃度モード に特定の名前を割 り 当てます。

ユーザー入力：
A から Z および 0 から 9 を含む 大 8 文字を入力する こ と ができ ます。

初期設定：
濃度モード の名前 （" ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ ( 濃度ﾓｰﾄﾞの選択 ) （7022） " 機能での入

力 （例 ： "CONC. #1"） によ って異な り ます。）

A0
(7032)

係数 A0 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

A1
(7033)

係数 A1 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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A2
(7034)

係数 A2 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

A3
(7035)

係数 A3 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

A4
(7036)

係数 A4 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

B1
(7037) ! 注意 !

" ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能で " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "、

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） " も し く は "OTHER 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ

（OTHER 3 次元補正） " が選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と は

でき ません。

係数 B1 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

B2
(7038) ! 注意 !

" ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能で " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "、

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） " も し く は "OTHER 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ

（OTHER 3 次元補正） " が選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と は

でき ません。

係数 B2 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

B3
(7039) ! 注意 !

" ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能で " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "、

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） " も し く は "OTHER 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ

（OTHER 3 次元補正） " が選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と は

でき ません。

係数 B3 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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10.2 グループ ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）

10.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ Ĩļčğ ĕħđ（バッチ機能） HCA ⇒ ĜčġĐ（設定） 720

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｾｯﾃｲ （設定）

ĨļčğıĎĢļ ħ ĜĻĞĖ
（バッチモードの選択）
(7200)

この機能を使用し て、 バッ チプロ グ ラ ムを選択し ます。 バッ チプロ グ ラ ムは

6 種類登録でき、 これによ り 各種バッ チプロ グ ラ ムを設定でき ます。

選択項目：
BATCH # 1 （または " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） （7201） " 機能

でバッ チプロ グ ラ ム 1 用に設定された名前）

BATCH # 2 （または " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） （7201） " 機能

でバッ チプロ グ ラ ム 2 用に設定された名前）

BATCH # 3 （または " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） （7201） " 機能

でバッ チプロ グ ラ ム 3 用に設定された名前）

BATCH # 4 （または " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） （7201） " 機能

でバッ チプロ グ ラ ム 4 用に設定された名前）

BATCH # 5 （または " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） （7201） " 機能で

バッ チプロ グ ラ ム 5 用に設定された名前）

BATCH # 6 （または " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （バッ チモード の名前） （7201） " 機能

でバッ チプロ グ ラ ム 6 用に設定された名前）

初期設定：
BATCH#1

! 注意 !

･ バッチプロ グ ラ ム と関連設定 （以下で説明） を選択する こ と によ り 、 大 

6 種類のバッチプロ グ ラ ムを事前に登録し、 必要に応じ て選択する こ と がで

き ます。 

･ こ の機能グループのすべての機能、 および機能グループ " ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （バ

ルブパラ メ ータ） （722） " と " ｶﾝｼ （監視） （724） " の機能は、 こ こで選択

し たバッ チプロ グ ラ ムにのみ割 り 当て られます。

･ こ の機能グループの以下の機能の設定はすべて、 " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッ

チモード の選択） （7200） " 機能で選択されたバッ チプロ グ ラ ムにのみ有効

です。 つま り 、 入力または選択項目は、 現在選択されているバッチプロ グ ラ

ム （例 ： 初期設定の BATCH # 1） にのみ割 り 当て られます。

ĨļčğıĎĢļ ħ ģĭĒ
（バッチモードの名前）
(7201)

この機能を使用し て、 選択し たバッ チモード に特定の名前を割 り 当てます。

ユーザー入力：
A から Z および 0 から 9 を含む 大 8 文字を入力する こ と ができ ます。

初期設定：
バッ チモード の名前 （" ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッ チモード の選択） （7200） " 機

能での入力、 （例 ： "BATCH # 1"） によ って異なる）。

! 注意 !

バッ チ名 （例 ： "BEER 33"） を一度入力する と 、 量を選択する際、 バッ チ名

(BEER 33) をホームポジシ ョ ンに表示し ます。 元のバッ チプロ グ ラ ムの名前

（例 ： "BATCH # 1"） は表示されません。
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Ĩļčğ īĻěđ ħ ĺĶďġ
（バッチ変数の割り当て）
(7202)

この機能を使用し て、 バッ チプロ グ ラ ムにバッ チ変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目 ：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

･ 表示される選択項目は、 自動的に拡張されます。 バッチ変数を設定する と

（" ｼﾂﾘｮｳ " または " ﾀｲｾｷ "）、 " ﾊﾞｯﾁ ﾖｳ ｽｲｯﾁ （バッ チ用ス イ ッ チ） " を

3 行目に割 り 当てる こ と によ り 、 マ イナス キー （ス ター ト ： ス ト ッ プ） お

よびプラ ス キー （ス ト ッ プ ： バッ チ名 / 量） をバッ チ専用のソ フト キーと

し て割り 当てる こ と ができ ま す。 こ のよ う に、 " ユーザー イ ンタ ーフェ イ ス "

と " コ ント ロ ール " によ り 、 直接バッ チ制御を装置側で行う こ と ができ ま す。

･ "ﾊﾞｯﾁ"機能を使用し ない場合は"ｵﾌ" を選択し て く だ さい。 こ の機能に関連

するすべての設定 （例 ： リ レー出力の割 り 当てなど） は、 他の機能に割 り

当てなければな り ません。

ĨļčğĶČđ（バッチ量）
(7203)

この機能を使用し て、 バッ チ量を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0 [ 単位 ]

! 注意 !

･ 単位は、 機能グループ " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） （ACA） "、 （17 ページを

参照） で設定されます。

･ こ こ で入力し たバッ チ量に達する と、 バルブ 1 が閉じ ます （152 ページの

" ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｸﾛｰｽﾞ （7221） " 機能を参照）。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĘġĐ ĬĜĐ ĶČđ（固定補正量）
(7204)

この機能を使用し て、 正または負の補正量を設定し ます。 

補正量は、 システムに関連し て一定量発生する誤差を補正し ます。 この誤差

は、 た と えば、 ポンプのオーバーラ ンあ るいはバルブを閉じ る時間が原因と

なって発生する場合があ り ます。 補正量は、 オペレータが決定し ます。 バッ チ

が過剰な場合は負の補正量を、 バッ チが不足する場合は正の補正量を設定し

て く だ さい。 

! 注意 !

補正量はバッ チ量のみに影響し、 アフ ターラ ン補正には影響し ません。

ユーザー入力：
符号を含む浮動小数点の付いた数字 （呼び口径によ って異なる）

初期設定：
0 [ 単位 ]

! 注意 !

･ 入力レンジが補正量に対し て十分でない場合、 バッチ量そのものを調整す

る必要がでて く る場合があ り ます。

･ 単位は、 機能グループ " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） (ACA)"、 （17 ページを参

照） で設定されます。

ĨļčğĬĜĐ ıĎĢļ
（バッチ補正モード）
(7205)

この機能を使用し て、 次のバッ チでアフ ターラ ン量または固定補正量のいず

れを考慮するのかを設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ﾓｰﾄﾞ 1

ﾓｰﾄﾞ 2

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

この機能で " ﾓｰﾄﾞ 1" または " ﾓｰﾄﾞ 2" が選択されている場合、 プレシ ャ パルス 

サプレ ス (123 ページの “ﾌﾟﾚｯｼｬ ﾊﾟﾙｽ ｻﾌﾟﾚｽ (6404)” 機能を参照 ) は " ｵﾌ " に

し て く ださい。

詳細説明
オプショ ンのバッ チソ フト ウ ェ アパッ ケージを使用し てバッ チを実行する 場合、

アフタ ーラ ン量ま たは誤差量は、 各種機能によ り 補正する こ と ができ ま す。 

これによ り 、 バッ チ制御全体で高レベルの精度を確保でき ます。

･ " ｵﾌ " が選択された場合 ：

バッチは " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量） (7203)" の機能で指定されている量を達成す

る と 終了し ます。 アフ ターラ ンが発生し て も記録されず、 次のバッ チでも

考慮されません。 よ ってアフ ターラ ンが発生し た場合、 実際のバッ チ量は

一般に、 指定されたバッ チ量よ り も大き く な り ます。

･ " ﾓｰﾄﾞ 1" が選択された場合 ：

短時間バッ チ、 および早いバッ チ サイ クルのアプ リ ケーシ ョ ンに適し てい

ます。 " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量） （7203） " 機能で設定された量に達する前にバ

ルブ ク ローズ信号を発信し、 アフ ターラ ン量が記録されます。 バルブク ロー

ズ信号を発信する タ イ ミ ングは、 前回のアフ ターラ ン量に基づいて計算さ

れます。

計算に影響する アフ ターラ ン量および数は、 " ｲｷｽｷﾞ ﾎｾｲ ﾍｲｷﾝｽｳ （行き過

ぎ補正平均数） （7207） " 機能および " ﾊﾞｯﾁﾎｾｲ ｹｲｻﾝﾓｰﾄﾞ （バッ チ補正計算

モード） （7206） " 機能で設定でき ます。 ﾓｰﾄﾞ 1 のアフ ターラ ン量は、 バルブ

ク ローズ信号を発信し てから、 ローフ ローカ ッ ト オフ を最初に下まわった

時点までの量で決定されます。 これ以降の流量は考慮されません。

（次ページに続 く ）

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĨļčğĬĜĐ ıĎĢļ
（バッチ補正モード）
（続き）

･ ﾓｰﾄﾞ 2 が選択された場合 ：

バッ チ精度が重要な場合、 またはアフ ターラ ン中の流量変動が問題にな る

場合に適し ています。 " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量） （7203） " 機能で設定さ れた量に

達する 前にバルブク ロ ーズ信号を発信し 、 アフタ ーラ ン量が記録さ れま す。 

バルブ ク ローズ信号を発信する タ イ ミ ングは、 前回のアフ ターラ ン量に基

づいて計算されます。

計算に影響する アフ ターラ ン量および数は、 " ｲｷｽｷﾞ ﾎｾｲ ﾍｲｷﾝｽｳ （行き過

ぎ補正平均数） （7207） " 機能および " ﾊﾞｯﾁﾎｾｲ ｹｲｻﾝﾓｰﾄﾞ （バッ チ補正計算

モード） （7206） " 機能で設定でき ます。 ﾓｰﾄﾞ 2 のアフ ターラ ン量は、 バルブ

ク ローズ信号発信から、 ローフ ローカ ッ ト オフ を常に下まわっている時点

まででの量 と な り ます。 つま り 、 ローフ ローカ ッ ト オフの設定値が小さ く な

る と 、 アフ ターラ ン量の記録時間が長 く な り 、 バッ チ精度は非常に正確にな

り ます。

ﾓｰﾄﾞ 1 と ﾓｰﾄﾞ 2 におけるバッチ シーケン ス と それぞれの応答の例 ：

Q = 流量

t = 時間

t1 = バルブ 1 ク ローズ信号を発信する までの時間 （ 大バッ チ時間よ り 短い

か、 等しい）

A = 粗バッチ量

B = 精密バッ チ量

C = アフ ターラ ン量

（実際のバッ チ量 = A + B + C）

1 = 粗バッ チが開始し、 バルブ 2 が開 く （2 ステ ッ プのバッ チ）

2 = 粗バッ チ終了 / 精密バッ チ開始し、 バルブ 2 が閉じ て、 バルブ 1 が開 く

3 = 精密バッチが終了し、 バルブ 1 が閉じ る （計算によ り 指定されたバッチ量

に到達する と、 自動的に実行される）

4 = ﾓｰﾄﾞ 1 でのアフ ターラ ン量の記録が終了

5 = ﾓｰﾄﾞ 2 でのアフ ターラ ン量の記録が終了

a = ﾓｰﾄﾞ 1 で記録されたアフ ターラ ン量

b = ﾓｰﾄﾞ 2 で記録されたアフ ターラ ン量

s = ローフ ローカ ッ ト オフ

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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ĨļčğĬĜĐ ėĐęĻıĎĢļ
（バッチ補正計算モード）
(7206)

! 注意 !

" ﾊﾞｯﾁﾎｾｲ ﾓｰﾄﾞ （バッ チ補正モード） （7205） " 機能で " ﾓｰﾄﾞ 1" または " ﾓｰﾄﾞ 2"

が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 記録されたアフ ターラ ン量から計算に使用する アフ

ターラ ン量を選択し ます。 

選択項目：
ｵｰﾙ

この計算では、 すべてのアフ ターラ ン量が使用されます。

ｾﾝﾀｸ （選択）

記録されたアフ ターラ ン量はフ ィ ルタ リ ング されます。 小および 大のアフ

ターラ ン量は、 計算では考慮されません （ 小 大値のフ ィ ルタ）。

初期設定：
ｵｰﾙ

! 注意 !

ス ター ト ア ッ プ時に発生する " 極端に大きい値 " は、 補正の遅れ、 再現性の

低下を引き起こ し ます。 " ｾﾝﾀｸ （選択） " を選択する こ と によ り 、 これらの

" 極端な値 " は考慮されません。

例 ：

" ﾊﾞｯﾁﾎｾｲ ｹｲｻﾝﾓｰﾄﾞ （バッチ補正計算モード） （7206） " 機能 = " ｾﾝﾀｸ "

" ｲｷｽｷﾞ ﾎｾｲ ﾍｲｷﾝｽｳ （行き過ぎ補正平均数） （7207） " 機能 = 5

記録さ れた 5 つのアフタ ーラ ン量のう ち、 大値と 小値は使用さ れま せん。 

残り の 3 つを用いて平均値を計算し 、 こ の平均値が次のバッ チで考慮さ れま す。

Đĕěĕļ ĬĜĐ īĐĕĻěđ
（行き過ぎ補正平均数）
(7207)

! 注意 !

" ﾊﾞｯﾁﾎｾｲ ﾓｰﾄﾞ （バッ チ補正モード） （7205） " 機能で " ﾓｰﾄﾞ 1" または " ﾓｰﾄﾞ 2"

が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 何回のバッ チサイ クルで発生し たアフ ターラ ン量を

バッチ補正モード のモード 1 も し く はモード 2 の補正計算に使用するかを設

定し ます。 

! 注意 !

この機能で入力し た値は、 装置の応答時間に影響し ます。

以下を設定し た場合

･ 入力値が小さい = 装置は、 アフ ターラ ン量の変化に即座に応答し ます。

･ 入力値が大きい = 装置は、 アフ ターラ ン量の変化に即座には応答し ません。

ユーザー入力：
0...100

初期設定：
0 [ サイ クル ]

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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Ĩļčğ ěġčĪĽěđ
（バッチステップ数）
(7208)

この機能を使用し て、 バッ チ ステ ッ プの数を設定し ます。 バッ チは、 複数の

ステ ッ プ （例 ： 2 ステ ッ プのバッ チ） で実行でき、 これによ り 高速で正確な

バッ チが可能にな り ます。

選択項目： 
1 ｽﾃｯﾌﾟ （1 バルブまたは 1 ステ ッ プ バッチ）

2 ｽﾃｯﾌﾟ （2 バルブまたは 2 ステ ッ プ バッチ）

初期設定：
1 ｽﾃｯﾌﾟ （1 バルブまたは 1 ステ ッ プ バッチ）

! 注意 !

･ バッ チ ステッ プ数の選択（ バルブの数） は、 装備し ている 出力に依存し ま す。 

2 ステ ッ プのバッ チでは、 2 つの リ レー出力が必要 と な り ます。

･ 機能グループ " ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （バルブパラ メ ータ） " （152 ページ） で使用

でき る機能は、 この機能で選択されたバッ チ ステ ッ プ数 （バルブ数） に依

存し ます。

ĜĐĮĠĨļčğ ħ ĞĻĐ
（精密バッチの単位）
(7209)

この機能を使用し て、 バルブの切 り 替え値の入力フ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目： 
ｱﾀｲ ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ （値の入力） （例 ： 10 [ 単位 ]）

% ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ （% の入力） （例 ： 80 [%]）

初期設定：
ｱﾀｲ ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ （値の入力）

! 注意 !

この機能で選択し た入力フ ォーマ ッ ト は、 機能グループ " ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （バル

ブパラ メ ータ） " （152 ページ） および " ｶﾝｼ （監視） " （157 ページ） にも適

用されます。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｾｯﾃｲ （設定）
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10.2.2 機能グループ ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （バルブパラ メ ータ）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ Ĩļčğ ĕħđ（バッチ機能） HCA ⇒ ĜčġĐ（設定） 720

⇓ 

ĨļķĪļ ĨĽĵİĎĞ
（バルブパラメータ）

722

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッチ機能）  ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （バルブパラ メ ータ）

以下の機能では、 大 2 個のバルブの切 り 替え値に対し てパラ メ ータ を設定でき ます。 

切 り 替えポ イ ン ト 数 （バルブ） は、 " ﾊﾞｯﾁ ｽﾃｯﾌﾟｽｳ （バッチステ ッ プ数） （7208） " 機能の設定内容によ り

異な り ます。

! 注意 !

以下の機能は、 " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッチモード の選択） （7200） " 機能で、 少な く と も 1 ｽﾃｯﾌﾟ以上選択

されていない限 り 利用する こ と はでき ません。

ĨļķĪļ 1 ēĎĪĽĻ 
(7220)

この機能を使用し て、 バルブ 1 が開 く と きの流量の設定し ます。 

これは、 バルブ 1 用に割 り 当て られた出力の切 り 替え値と し て使用されます。 

こ こ で入力する値は、 " ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッ チの単位） （7209） " 機能の

選択項目に応じ て、% または絶対値で入力し ます。

ユーザー入力：
0... 大値または 0...100% （バッ チ量によ る）

初期設定：
0 [ 単位 ] または 0 [%]

! 注意 !

･ %- データ入力値の追従 ：

値を % 入力し た場合、 この % 値は常にバッ チ量から導かれます

（例 ： 10 リ ッ ト ルのバッ チ量の 70% = 7 リ ッ ト ル）。 

" ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量） （7203） " が変更 （減少 / 増加） される と、 こ こ で設

定し た値は自動的に調整されます （例 ： 70% を指定し た場合、 バッ チ量が 

10 リ ッ ト ルから 20 リ ッ ト ルに変化する と 、 切 り 替え値は 7 リ ッ ト ルから 

14 リ ッ ト ルに調整される）。

･ 絶対値データ入力値の追従 ：

" ｱﾀｲ ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸﾞ （値の入力） " を選択する と 、 こ こ で入力する値はバッ チ量

に対し て " 絶対値 " にな り ます （例 ： 10 リ ッ ト ルのバッチ量に対し て常に 

7 リ ッ ト ル）。 バッ チ量 （7203） が変更 （減少 / 増加） される と 、 こ こ で設

定し た値は自動的に調整されます （例 ： バッ チ量を 10 リ ッ ト ルから 

20 リ ッ ト ルに変更する と、 切 り 替え値は 7 リ ッ ト ルから 14 リ ッ ト ルに調

整される）。 つま り 、 こ こで入力された値は、 変更し たバッ チ量の比率によ

り 追従し ます。

ĨļķĪļ 1 ĖĹĎěļ
(7221)

接点 1 （バルブ 1） が閉じ る と きの流量を表示し ます。 こ こ で入力する値は、

" ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッ チの単位） （7209） " 機能の選択項目に応じ て、 %

または絶対値と し て表示されます。

表示内容：
値または 100% （バッ チ量によ る）

初期設定：
0 [ 単位 ] または 0 [%]

! 注意 !

バルブ 1 の切 り 替え値は、 " 終切 り 替えポ イ ン ト " です。 つま り 、 バルブ 1 

の ク ローズ タ イ ミ ングは入力されたバッ チ量に依存し ます （147 ページの

" ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量） （7203） " 機能を参照）。 このよ う に、 " ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｸﾛｰｽﾞ " 機

能は、 アフ ターラ ン量の計算の基礎にも な り ます。
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ĨļķĪļ 2 ēĎĪĽĻ
(7222)

この機能を使用し て、 バルブ 2 が開 く と きの流量を設定し ます。 

これは、 バルブ 2 用に割 り 当て られた出力の切 り 替え値と し て使用されます。 

こ こ で入力する値は、 " ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッ チの単位） （7209） " 機能の

選択項目に応じ て、% または絶対値で入力し ます。

ユーザー入力：
0... 大値または 0...100% （バッ チ量によ る）

初期設定：
0 [ 単位 ] または 0 [%]

! 注意 !

･ %- データ入力値の追従 ：

値を % 入力し た場合、 この % 値は常にバッ チ量から導かれます

（例 ： 10 リ ッ ト ルのバッ チ量の 70% = 7 リ ッ ト ル）。 

" ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量） （7203） " が変更 （減少 / 増加） される と 、 こ こ で設

定し た値は自動的に調整されます （例 ： 70% を指定し た場合、 バッ チ量が 

10 リ ッ ト ルから 20 リ ッ ト ルに変化する と 、 切 り 替え値は 7 リ ッ ト ルから 

14 リ ッ ト ルに調整される）。

･ 絶対値データ入力値の追従 ：

" ｱﾀｲ ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸﾞ （値の入力） " を選択する と 、 こ こで入力する値はバッチ量

に対し て " 絶対値 " にな り ます （例 ： 10 リ ッ ト ルのバッ チ量に対し て常に 

7 リ ッ ト ル）。 バッ チ量 （7203） が変更 （減少 / 増加） される と 、 こ こ で設

定し た値は自動的に調整されます （例 ： バッ チ量を 10 リ ッ ト ルから 

20 リ ッ ト ルに変更する と、 切 り 替え値は 7 リ ッ ト ルから 14 リ ッ ト ルに調

整される）。 つま り 、 こ こ で入力された値は、 変更し たバッ チ量の比率によ

り 追従し ます。

ĨļķĪļ 2 ĖĹĎěļ
(7223)

この機能を使用し て、 バルブ 2 が閉じ る と きの流量を設定し ます。 

これは、 バルブ 2 用に割 り 当て られた出力の切 り 替え値と し て使用されます。 

こ こ で入力する値は、 " ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッ チの単位） （7209） " 機能の

選択項目に応じ て、% または絶対値で入力し ます。

ユーザー入力：
0... 大値または 0...100% （バッ チ量によ る）

初期設定：
0 [ 単位 ] または 0 [%]

! 注意 !

･ %- データ入力値の追従 ：

値を % 入力し た場合、 この % 値は常にバッ チ量から導かれます

（例 ： 10 リ ッ ト ルのバッ チ量の 70% = 7 リ ッ ト ル）。 " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量）

（7203） " が変更 （減少 / 増加） される と、 こ こ で設定し た値は自動的に調

整されます （例 ： 70% を指定し た場合、 バッ チ量が

10 リ ッ ト ルから 20 リ ッ ト ルに変化する と 、 切 り 替え値は 7  リ ッ ト ルから 

14 リ ッ ト ルに調整される）。

･ 絶対値データ入力値の追従 ：

" ｱﾀｲ ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸﾞ （値の入力） " を選択する と 、 こ こで入力する値はバッチ量

に対し て " 絶対値 " にな り ます （例 ： 10 リ ッ ト ルのバッ チ量に対し て常に 

7 リ ッ ト ル）。 " バッ チ量 （7203） " が変更 （減少 / 増加） される と、 こ こで

設定し た値は自動的に調整されます （例 ： バッチ量を 10 リ ッ ト ルから 

20 リ ッ ト ルに変更する と、 切 り 替え値は 7 リ ッ ト ルから 14 リ ッ ト ルに調

整される）。 つま り 、 こ こ で入力された値は、 変更し たバッ チ量の比率によ

り 追従し ます。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッチ機能）  ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （バルブパラ メ ータ）
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10.2.3 バッ チ プロセスの設定パラ メ ータの例

こ こ で示す 2 つの例は、 機能グループの各種入力および選択項目がどの様に機能するかを示し
ています。 

例 1
初の例では、 バッチを実行する各種機能の設定を説明し、 バッチ量が変化し た と きに機能に

どのよ う な影響を及ぼすかを示し ています。

次のバッチが実行されます。
• 2 ステ ッ プのバッチ。 総バッチ量は 10 kg。
• 粗バッチ量は 8 kg。 バルブ 2 は、 バッチの開始時に開き、 8 kg に達する と閉じ る。 
• 精密バッチ量は 2 kg。 バルブ 1 は、 バッチ開始時に開き、 バッチ量（10 kg） に達する と（自動

的に） 閉じ る。 
• 9 kg がバッチされる と、 プロ グレ ス ノ ー ト が表示される。
• 絶対値で量を入力する。

v = 流速 [m/s]
t = 時間
V1 = バルブ 1 オープン
V2 = バルブ 2 オープン

 = バッチ / 粗バッチの開始、 バルブ 1（7220） と  バルブ 2（7222） が開 く
 =  バルブ 2（7223） が閉じ て、 粗バッチ量に達する
 = プロ グレ ス ノー ト 表示（7243）
 = バルブ 1 が閉じ る（7221）、 バッチが終了する

x = アフ ターラ ン量

次のパラ メ ータ設定が実行されます。
- バッチの単位を選択する

" ｼﾂﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （質量の単位）（0401） " 機能 = kg（キ ロ グ ラ ム）（17 ページ）

- バッチの測定変数を選択する
" ﾊﾞｯﾁ ﾍﾝｽｳ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （バッ チ変数の割 り 当て）（7202） " 機能  = ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ（質量流量）
（147 ページ）

- バッチ量を入力する 
" ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量）（7203） " 機能 = 10 [kg]（147 ページ）

- バッチのステ ッ プ数を選択する
" ﾊﾞｯﾁ ｽﾃｯﾌﾟｽｳ （バッ チステ ッ プ数）（7208） " 機能  = 2 ステ ッ プ（151 ページ）

- 入力フ ォーマ ッ ト を選択する
" ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッ チの単位）（7209） " 機能 = ｱﾀｲ ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ（151 ページ）

- 初のバルブが開 く と きの流量を入力する
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｵｰﾌﾟﾝ （7220） " 機能 = 0 [kg]（152 ページ）
（バッチ量 = 10 [kg] に達する と バルブ 1 が自動的に閉じ ます。
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｸﾛｰｽﾞ（7221） " 機能（152 ページ）

- 2 番目のバルブが開 く と きの流量を入力する
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｵｰﾌﾟﾝ（7222） " 機能 = 0 [kg]（153 ページ）

- 2 番目のバルブが閉じ る と きの流量を入力する
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｸﾛｰｽﾞ（7223） " 機能 = 8 [kg]（153 ページ）

- プロ グレ ス ノ ー ト が表示される流量を入力する
" ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ ﾉｰﾄ（7243） " 機能 = 9 [kg]（159 ページ）
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例 1 a
バッチの設定は例 1 と同じですが、 新たにバッチ量 と し て 20 kg が設定され、 18 kg がバッチさ
れる と プロ グレ ス ノー ト が表示されます。

以下のパラ メ ータは、 手入力で設定し なければな り ません。
- 新しいバッチ量を入力する

" ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量）（7203） " 機能 = 20 [kg]（147 ページ）

- プロ グレ ス ノー ト が表示される新しい流量を入力する
" ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ ﾉｰﾄ（7243） " 機能 = 18 [kg]（159 ページ）

以下の機能は、 新しいバッチ量に合わせて自動的に調整されます。
- " ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｵｰﾌﾟﾝ " 機能 = 0 [kg]

- " ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｵｰﾌﾟﾝ " 機能 = 0 [kg]

- " ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｸﾛｰｽﾞ " 機能 = 16 [kg]

例 2
2 番目の例では、 バルブの切 り 替えポイ ン ト の入力に % を使用し、 バッチ用の各種機能の設定を
説明し ます。

次のバッチが実行されます。
• 2 ステ ッ プのバッチ。 総バッチ量は 15 kg。
• 粗バッチ量は 3 ～ 12 kg。 バルブ 2 は、 バッ チ量の 20%（3 kg） に達する と開き、 80%（12 kg） に

達する と閉じ る。 
• バルブ 1 は、 バッチ開始時に開き、 バッチ量（15 kg） に達する と（自動的に） 閉じ る。 
• % で量を入力する。

v = 流速 [m/s]
t = 時間
V1 = バルブ 1 オープン
V2 = バルブ 2 オープン

 = バッチが開始し、 バルブ 1（7220） が開 く
 = バルブ 2（7222） が開き、 粗バッチ量が開始する
 = バルブ 2（7223） が閉じ て、 粗バッチ量に達する
 = バルブ 1（7221） が閉じ て、 バッチが終了する

x = アフ ターラ ン量
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次のパラ メ ータ設定が実行されます。
- バッチの単位を選択する

" ｼﾂﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ （質量の単位）（0401） " 機能 = kg（キ ロ グ ラ ム）（17 ページ）

- バッチの測定変数を選択する
" ﾊﾞｯﾁ ﾍﾝｽｳ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （バッ チ変数の割 り 当て）（7202） " 機能 = ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ（質量流量）

（147 ページ）

- バッチ量を入力する
" ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ量）（7203） " 機能 = 15 [kg]（147 ページ）

- バッチのステ ッ プ数を選択する
" ﾊﾞｯﾁ ｽﾃｯﾌﾟｽｳ （バッ チステ ッ プ数）（7208） " 機能 = 2 ステ ッ プ（151 ページ）

- 入力フ ォーマ ッ ト を選択する
" ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッ チの単位）（7209） " 機能 = % ﾉ ﾆｭｳﾘｮｸ（151 ページ）

- 初のバルブが開 く と きの流量を％で入力する
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｵｰﾌﾟﾝ （7220） " 機能 = 0 [%]（152 ページ）

（バッチ量 = 15 [kg] に達する と バルブ 1 は自動的に閉じ ます）
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｸﾛｰｽﾞ（7221） " 機能（152 ページ）

- 2 番目のバルブが開 く と きの流量を％で入力する
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｵｰﾌﾟﾝ（7222） " 機能 = 20 [%] は 3 kg に相当する（153 ページ）

- 2 番目のバルブが閉じ る と きの流量を％で入力する
" ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｸﾛｰｽﾞ（7223） " 機能 = 80 [%] は 12 kg に相当する（153 ページ）

例 2 a
バッチ設定は例 1 と同じですが、 新しいバッチ量 と し て 45 kg を設定し ます。

以下のパラ メ ータは、 手入力で設定し なければな り ません。
新しいバッチ量を入力する
" ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ（バッチ量）（7203） " 機能 = 45 [kg]（147 ページ）

以下の機能は、 新しいバッチ量に合わせて自動的に調整されます。
- " ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｵｰﾌﾟﾝ " 機能 = 0 [%]

- " ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｵｰﾌﾟﾝ " 機能 = 20 [%] は 9 kg に相当する

- " ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ｸﾛｰｽﾞ " 機能 = 80 [%] は 36 kg に相当する
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10.2.4 機能グループ ｶﾝｼ （監視）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ Ĩļčğ ĕħđ（バッチ機能） HCA ⇒ ĜčġĐ（設定） 720

⇓ 

ĨļķĪļ ĨĽĵİĎĞ
（バルブパラメータ）

722

⇓ 

ĔĻĚ（監視） 724

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｶﾝｼ （監視）

MAX Ĩļčğ ĚļĔĻ
（最大バッチ時間）
(7240)

この機能を使用し て、 大バッ チ時間を設定し ます。 

設定されたバッチ時間が経過する と 、 すべてのバルブが閉じ ます

（" ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｸﾛｰｽﾞ ...2" 機能 152 ページを参照）。 

この機能を使用すれば、 安全上の理由から、 システム異常時に全バッ チ用

バルブが閉じ る よ う に設定でき ます。

ユーザー入力：
0...30000 s

初期設定：
0 s （= 機能し ません）

" 警告！

･ バッチ量が変更 （減少 / 増加） されて も （147 ページの " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ

量） （7203） " 機能を参照） 自動調整はされません。 つま り 、 この値を再入

力し なければな り ません （プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） の ト ラブル

シューテ ィ ングの章のア ラーム メ ッ セージ # 471 も参照）。

･ バッ チ （ス ター ト ） は、 ア ラーム メ ッ セージが表示されている と きは実行

でき ません。

! 注意 !

･ 0 s （初期設定） を入力する と 、 こ の機能は動作し ません。 

･ つま り 、 この機能では、 バッ チ用バルブを閉じ る こ と ができ ないこ と を意

味し ています。

･ こ の機能には、 ア ラーム メ ッ セージが割 り 当て られています （初期設定）。 

これは、 60 秒間表示されます。 バッチ機能を変更すれば、 ア ラーム メ ッ

セージを早期に確認操作でき ます。

･ こ の機能を一般的な監視用と し ている場合、 あ るいは バッ チ プロセスの変

更によ り 中断があ る場合、 こ の機能を注意 メ ッ セージに割 り 当て る こ と を

お勧めし ます （180 ページの " ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） " 機能を参

照）。 これによ り 、 注意 メ ッ セージが表示 （60 秒） されていて も、 次のバッ

チを開始でき、 注意 メ ッ セージ も確認する こ と ができ ます。

･ こ の機能は、 リ レー出力によ り 出力する こ と もでき ます。
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MIN. Ĩļčğ ĶČđ
（最小バッチ量）
(7241)

この機能を使用し て、 小バッ チ量を設定し ます。 バッ チ終了までに 小バッ

チ量に達し なかった場合 （例 ： アフ ターラ ン モード が設定されている場合）、

メ ッ セージが表示されます。 量の値は、 " ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッ チの単

位） （7209） " 機能の選択項目に応じ て、 % または絶対値 と し て入力されます。

アプリケーション：
設定されたバッチ量が存在し ないこ と を示す メ ッ セージ （例 ： コ ンテナの中

味が宣言された量に相当し ない）。

ユーザー入力：
0... 大値または 0...100% （バッ チ量によ る）

初期設定：
0 [ 単位 ] （= 機能し ません）

" 警告！

･ バッチ量が変更 （減少 / 増加） されて も （147 ページの " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ

量） （7203） " 機能を参照） 自動調整はされません。 つま り 、 この値を再入

力し なければな り ません （プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） の ト ラブル

シューテ ィ ングの章のア ラーム メ ッ セージ # 471 も参照）。

･ バッ チ （ス ター ト ） は、 ア ラーム メ ッ セージが表示されている と きは実行

でき ません。

! 注意 !

･ 0 s （初期設定） を入力する と 、 こ の機能は動作し ません。

･ こ の機能には、 ア ラーム メ ッ セージが割 り 当て られています （初期設定）。 

これは、 60 秒間表示されます。 バッチ機能を変更すれば、 ア ラーム メ ッ

セージを早期に確認操作でき ます。

･ こ の機能を一般的な監視用と し ている場合、 あ るいは バッ チ プロセスの変

更によ り 中断があ る場合、 この機能を注意 メ ッ セージに割 り 当て る こ と を

お勧めし ます （180 ページの " ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） " 機能を参

照）。 これによ り 、 注意 メ ッ セージが表示 （60 秒） されていて も、 次のバッ

チを開始でき、 注意 メ ッ セージ も確認する こ と ができ ます。

･ こ の機能は、 リ レー出力によ り 出力する こ と もでき ます。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッチ機能）  ｶﾝｼ （監視）
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MAX Ĩļčğ ĶČđ
（最大バッチ量）
(7242)

この機能を使用し て、 大バッ チ量を設定し ます。 バッ チ実行中に 大バッ チ

量を超え る と、 すべてのバルブは閉じ て、 バッ チは停止し、 メ ッ セージが表

示されます。 量の値は、 " ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッチの単位） （7209） " 機能

の選択項目に応じ て、% または絶対値で入力し ます。

アプリケーション：
バッ チ量超過を回避し、 流体オーバーフ ローが引き起こす危機的状況を防止

する （例 ： 安全レベル ス イ ッ チ作動によ る ラ イ ンの休止、 汚染、 製品ロ ス

など）。

ユーザー入力：
0...2 × 大値 または 0...200% （バッチ量によ る）

初期設定：
0 [ 単位 ] （= 機能し ません）

" 警告！

･ バッチ量が変更 （減少 / 増加） されて も （147 ページの " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッチ

量） （7203） " 機能を参照） 自動調整はされません。 つま り 、 この値を再入

力し なければな り ません （プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） の ト ラブル

シューテ ィ ングの章のア ラーム メ ッ セージ # 471 も参照）。

･ バッ チ （ス ター ト ） は、 ア ラーム メ ッ セージが表示されている と きは実行

でき ません。

! 注意 !

･ 0 s （初期設定） を入力する と 、 こ の機能は動作し ません。

･ こ の機能には、 ア ラーム メ ッ セージが割 り 当て られています （初期設定）。 

これは、 60 秒間表示されます。 バッチ機能を変更すれば、 ア ラーム メ ッ

セージを早期に確認操作でき ます。

･ こ の機能を一般的な監視用と し ている場合、 あ るいは バッ チ プロセスの変

更によ り 中断があ る場合、 こ の機能を注意 メ ッ セージに割 り 当て る こ と を

お勧めし ます （180 ページの " ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） " 機能を参

照）。 これによ り 、 注意 メ ッ セージが表示 （60 秒） されていて も、 次のバッ

チを開始でき、 注意 メ ッ セージ も確認する こ と ができ ます。

･ こ の機能は、 リ レー出力によ り 出力する こ と もでき ます。

ĪĽĹĖļĸě ħĎĢ
(7243)

この機能を使用し て、 メ ッ セージが表示される と きのバッ チ量を設定し ます。 

設定されたバッ チ量に達する と 、 メ ッ セージが表示され、 出力を介し て通知

されます。 

量の値は、 " ｾｲﾐﾂﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾀﾝｲ （精密バッチの単位） （7209） " 機能の選択項目に

応じ て、 % または絶対値で入力し ます。

アプリケーション：
長いバッ チ プロセスの生産関連の準備 （例 ： コ ンテナの交換準備など）

ユーザー入力：
0... 大値または 0...100% （バッ チ量によ る）

初期設定：
0 [ 単位 ] （= 機能し ません）

" 警告！

バッ チ量が調整 （減少 / 増加） される と （147 ページの " ﾊﾞｯﾁﾘｮｳ （バッ チ量）

（7203） " 機能を参照） 自動調整は行われません。つま り 、 こ の値を再入力し

なければな り ません （プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） の ト ラブルシ ュー

テ ィ ングの章の注意 メ ッ セージ # 473 も参照）。

! 注意 !

･ 0 s （初期設定） を入力する と 、 こ の機能は動作し ません。

･ こ の機能は、 リ レー出力によ り 出力する こ と もでき ます。

･ バッ チが終了する まで、 プロ グレ ス ノー ト は表示されます。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｶﾝｼ （監視）
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MAX ĶċđĶČđğ
（MAX 流量値）
(7244)

大流量値はこの機能で指定でき ます。 バッチ プロセスが完了し て、 指定し

た流量値がオーバーシ ョ ッ ト する と 、 すべてのバルブが閉じ ます。

アプリケーション：
この機能を使用すれば、 安全上の理由から、 システム異常時に全バッ チ用

バルブが閉じ る よ う に設定でき ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0 [ 単位 ] （= 機能し ません）

!注意 !

･ 適切な単位は、 " ﾊﾞｯﾁ ﾍﾝｽｳ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（バッ チ変数の割 り 当て） " パラ メ ータで選択されたプロセス変数および 

" ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループで設定された単位に応じ て設定

されます。

･ 0 （初期設定） を入力する と 、 この機能は動作し ません。

･ 指定された流量値がオーバーシ ョ ッ ト し たためにバッ チ プロセスが完了し

た場合、 " ﾊﾞｯﾁ ﾉ ｶｲｽｳ （バッ チの回数） " パラ メ ータは増分し ません。

･ 新規のエラー メ ッ セージ > MAX. FLOW （エラー番号 #474）。 エラー メ ッ

セージは 60 秒後に自動的に出力されます。

" ﾌﾟﾛｾｽｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （プロセスエラーの割 り 当て） （8002） " 機能で、 このエ

ラー メ ッ セージをア ラーム メ ッ セージ と し て処理するのか、 注意 メ ッ セージ

と し て処理するのかを定義するには、 " ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） (8003） " 

を使用し ます。

初期設定 = ア ラーム メ ッ セージ

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッチ機能）  ｶﾝｼ （監視）
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10.2.5 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ Ĩļčğ ĕħđ（バッチ機能） HCA ⇒ ĜčġĐ（設定） 720

⇓ 

ĨļķĪļ ĨĽĵİĎĞ
（バルブパラメータ）

722

⇓ 

ĔĻĚ（監視） 724

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 726

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

Ĩļčğ ħ ġĚļċĻ
（バッチの手順）
(7260)

この機能を使用し て、 バッ チ プロセス を制御し ます。 バッ チはマニュ アル操

作で開始する こ と ができ ます。 また、 すでに実行し ているバッ チはいつで も

中断または停止する こ と ができ ます。

選択項目：
ｽﾄｯﾌﾟ （バッ チの停止）

ｽﾀｰﾄ （バッ チの開始）

ﾎｰﾙﾄﾞ （バッ チの中断）

ｹｲｿﾞｸ （継続） （バッ チの継続）

初期設定：
ｽﾄｯﾌﾟ

! 注意 !

･ こ の機能は、 ステータ ス入力によ って制御する こ と もでき ます （112 ページ

の " ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス入力の割 り 当て） （5000） "  機能を参

照）。

･ 3 行目がﾊﾞｯﾁ ﾒﾆｭｰに割 り 当て られている場合 （50 ページを参照）、 マイナ

ス キー （ｽﾀｰﾄ ： ｽﾄｯﾌﾟ） およびプラ ス キー （ﾎｰﾙﾄﾞ ： ｹｲｿﾞｸ / バッ チ設定）

をバッ チ専用の ソ フ ト キーと し て割 り 当てる こ と ができ ます。 このよ う に、

" ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス " （ア ク セス保護な し） によ り 、 直接バッ チ制

御を装置側で行 う こ と ができ ます。 

･ 異常が発生し た場合

- バッ チ プロセス中では、 バッ チがキ ャ ンセル （ス ト ッ プ） され、 現場指

示計でバッ チ メ ニ ューと ア ラーム メ ッ セージが交互に表示されます。

･ ポジテ ィ ブゼロ リ ターンが作動中の場合 （132 ページを参照）

- バッ チ プロセス中では、 バッ チがキ ャ ンセル （ス ト ッ プ） されます。

- バッ チの休止中 （ﾎｰﾙﾄﾞ） では、 バッ チは再開でき ません （プロマス 83 

取扱説明書 （BA 059D） の ト ラブルシューテ ィ ングの章の注意 メ ッ セー

ジ # 571 と # 572 も参照）

ĨļčğĶČđ UP ıĎĢļ
（バッチ量 UP モード）
(7261)

バッ チ量を加算モード で表示し ます。 つま り 、 0 からスタートし、 バッ チ プ

ロセスが完了する まで、 表示される量が増えていき ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた数字

! 注意 !

この機能の値は、 電流出力で出力でき ます。
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ĨļčğĶČđ DOWN ıĎĢļ
（バッチ量 DOWN モー
ド）
(7262)

バッ チ量を減算モード で表示し ま す。 つま り 、 設定さ れたバッチ量からスター
トし 、 バッ チ プロ セス が完了する ま で、 表示さ れる 量が減少し ていき ま す。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた数字

! 注意 !

この機能の値は、 電流出力で出力でき ます。

Ĩļčğ ħ ĔĐěđ
（バッチの回数）
(7263)

実行されたバッチの数を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 大 7 桁の数字

初期設定：
0

! 注意 !

･ バッチ量の合計および回数は、 " ｺﾞｳｹｲ / ｶｳﾝﾀ ﾘｾｯﾄ （合計 / カ ウ ン タの リ

セ ッ ト ） （7265） " 機能によ り 、 0 に リ セ ッ ト でき ます。

･ " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッチモード の選択） （7200） " 機能で異な るバッチプ

ロ グ ラ ムが選択される と 、 0 （ゼロ） に リ セ ッ ト されます。

ĨļčğĶČđ ħ ĘļđėĐ
（バッチ量の合計）
(7264)

実行された全バッ チの実質総合計を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 大 7 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
0 [ 単位 ]

! 注意 !

･ た と えば、 2 ステ ッ プ バッチの場合、 実質総合計は粗バッチ量、 精密バッ

チ量、 アフ ターラ ン量から算出されます。

･ 総バッ チ量は、 " ｺﾞｳｹｲ / ｶｳﾝﾀ ﾘｾｯﾄ （合計 / カ ウ ン タの リ セ ッ ト ） （7265） " 

機能によ って 0 に リ セ ッ ト でき ます。

･ " ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （バッチモード の選択） （7200） " 機能で異な るバッチプ

ロ グ ラ ムが選択される と 、 0 （ゼロ） に リ セ ッ ト されます。

ĘļđėĐ / ĔđĻĞ ĶĜčĢ
（合計 / カウンタのリセッ
ト）
(7265)

こ の機能を使用し て、 バッ チの回数と バッ チ量の合計をゼロ にリ セッ ト し ま す。

ユーザー入力：
ｲｲｴ

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意 !

バッチの回数と バッチ量の合計は、 バッチ メ ニュー （現場指示計の 3 行目）

の "PRESET" で リ セ ッ ト する こ と も でき ます。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）
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10.2.6 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ Ĩļčğ ĕħđ（バッチ機能） HCA ⇒ ĜčġĐ（設定） 720

⇓ 

ĨļķĪļ ĨĽĵİĎĞ
（バルブパラメータ）

722

⇓ 

ĔĻĚ（監視） 724

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 726

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 728

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĨļķĪļ 1 ĖĹĎěļ ĬĽĐĻĢ
(7280)

この機能を使用し て、 バルブ 1 の内部し きい値を表示し ます (152 ページの

“ﾊﾞﾙﾌﾞ 1 ｸﾛｰｽﾞ (7221)” 機能を参照 )。 表示される値は、 固定補正量またはアフ

ターラ ン量の計算値が考慮されています。

表示内容：
浮動小数点を含む 大 7 桁の数字 [ 単位 ]

! 注意 !

単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） （ACA） " 機能グループ （17 ページを参

照） で設定されます。

ďĪĞĎ ĵĻ ĶČđ
（アフター ラン量）
(7281)

内部計算されたアフ ターラ ン量 （平均値） を表示し ます。

表示された値は、 こ の機能で上書き され、 アフ ターラ ン量が調整されます。

アフ ターラ ン量はバルブ 1 の内部ク ローズポ イ ン ト の 適化に使用されます。

ユーザー入力：
0... 量 [ 単位 ]

! 注意 !

この機能で入力されたアフ ターラ ン量は、 初のバッ チ プロセスのみで使用

されます。 2 回目以降のバッ チ プロセスには、 内部計算されたアフ ターラ ン

量が再使用されます。

単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） （ACA） " 機能グループ （17 ページを参

照） で設定されます。

初期設定：
0 [ 単位 ] 

ĨļķĪļ 1 ĖĹĎěļ ĞĐį
(7282)

内部的に計算されたバルブ ク ローズ タ イ ムを表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 大 7 桁の数字 [ms]

! 注意 !

･ 内部計算されたアフ ターラ ン量 （平均値） を表示し、 バルブ 1 の内部ク

ローズポ イ ン ト を 適化し ます。

･ データは、 一般的な傾向 と し てお考え く ださい。
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ĨļčğĚļĔĻ（バッチ時間）
(7283)

この機能では、 現在のまたは完了し たバッ チ プロセス （つま り  0 秒で開始）

のバッ チ時間を読み込み、 表示された時間はバッ チ プロセスが完了する まで

表示されます。

アプリケーション：
この " ﾊﾞｯﾁｼﾞｶﾝ （バッ チ時間） " は、 現在のまたは 後のバッ チ プロセス用

に " ｾﾞﾝﾀｲ ﾊﾞｯﾁ ﾘｮｳ （全体バッ チ量） " 機能で決定されたバッ チ量を参照し ま

す。

A0001170-EN

表示内容：
浮動小数点を含む 大 7 桁の数字

!注意 !

･ " ﾊﾞｯﾁ ﾉ ﾃｼﾞｭﾝ （バッ チの手順） " 機能によ ってバッ チ プロセス を制御する

際の動作

- ｽﾄｯﾌﾟ （ス ト ッ プ） ⇒ " ﾊﾞｯﾁｼﾞｶﾝ （バッ チ時間） " は リ セ ッ ト されず、 現在

の値のま まです。

- ｽﾀｰﾄ （ス ター ト ） ⇒ " ﾊﾞｯﾁｼﾞｶﾝ （バッ チ時間） " は リ セ ッ ト され、 値 0 で

開始し ます。

- ﾎｰﾙﾄﾞ （ホール ド） ⇒ " ﾊﾞｯﾁｼﾞｶﾝ （バッチ時間） " は リ セ ッ ト されず、 現

在の値のま まです。

- ｹｲｿﾞｸ （継続） ⇒ " ﾊﾞｯﾁｼﾞｶﾝ （バッチ時間） " は リ セ ッ ト されず、 新の

値に基づいてア ッ プデー ト を続行し ます。

･ " ﾊﾞｯﾁｼﾞｶﾝ （バッ チ時間） " も、 バッ チ プロセスの間ア ッ プデー ト されま

す。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ （バッ チ機能）  ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）
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10.3 グループ ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ（ 診断機能）

10.3.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ｾｯﾃｲ （設定）

ĳĎęļĎĕĚļċĻĚļČđĞĐ
（ユーザー基準状態）
(7401)

こ の機能を使用し て、 ユーザー基準状態を決定し ま す。 次の値が決定さ れま す。

･ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

･ ﾐﾂﾄﾞ （密度）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

･ ｵﾝﾄﾞ （温度）

･ ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ （チューブダンピング）

･ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル）

･ ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）

･ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

ĕĚļċĻ ĚļČđĞĐ ĜĻĞĖ
（基準状態選択）
(7402)

この機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータの比較に使用される基準状態を選

択し ます （166 ページの " ﾃﾞｰﾀｼｭﾄｸﾓｰﾄﾞ （データ取得モード） （7410） " 機能

を参照）。

選択項目：
ｺｳｼﾞｮｳ （工場）

ﾕｰｻﾞｰ

初期設定：
ｺｳｼﾞｮｳ （工場）

ėĐĘĖ ıĎĢļ（警告モード）
(7403)

この機能を使用し て、 基準状態 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "。 " ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能を参照） と現在測定値の間に偏差

があ る場合に、 警告を表示するかど う かを設定し ます。

以下の機能の値が、 基準状態と 比較されます。

･ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

･ ﾐﾂﾄﾞ （密度）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

･ ｵﾝﾄﾞ （温度）

･ ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ （チューブダンピング）

･ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル）

･ ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）

･ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ
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10.3.2 機能グループ ｼｭﾄｸ （取得）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓ 

ĚċĢĖ（取得） 741

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ｼｭﾄｸ （取得）

ġļĎĞĚċĢĖıĎĢļ
（データ取得モード）
(7410)

この機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を自動的に定期的に取得するのか、

手動で取得するのかを設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ﾃｲｷﾃｷ （定期的）

ﾀﾝﾊﾟﾂ ﾃｷ （単発的）

初期設定：
ｵﾌ

! 注意 !

 プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） の 「設定」 の章で、 診断機能の詳細を参

照し て く ださ い。

ġļĎĞĚċĢĖ ĚļĔĻ
（データ取得時間）
(7411)

! 注意 !

" ﾃﾞｰﾀｼｭﾄｸﾓｰﾄﾞ （データ取得モード） （7410） " 機能で " ﾃｲｷﾃｷ （定期的） " が

選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を取り 込むま での間隔を設定し ま す。 

入力確認後に こ こ で入力された時間間隔でデータ取得を開始し ます。

ユーザー入力：
0...99999 s

初期設定：
3600 s

! 注意 !

基準状態は、 データ取得を実行する前に設定し なければな り ません。 " ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能を参照し て く だ さい。

ġļĎĞĚċĢĖ ĚļčĘđ
（データ取得実行）
(7412)

! 注意 !

" ﾃﾞｰﾀｼｭﾄｸﾓｰﾄﾞ （データ取得モード） （7410） " 機能で " ﾀﾝﾊﾟﾂ ﾃｷ （単発的） "

が設定されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を手動によ り 単発的にデータ取得

し ます。

選択項目：
ｽﾀｰﾄ - ｷｬﾝｾﾙ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

! 注意 !

基準状態は、 データ取得を実行する前に設定し なければな り ません。

" ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能を参照し て く ださい。 

Ķĸĕ ħ ĶĜčĢ
（履歴のリセット）
(7413)

この機能を使用し て、 すべての履歴を削除し ます。

選択項目：
ﾊｲ - ｲｲｴ

初期設定：
ｲｲｴ
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10.3.3 機能グループ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓ 

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓ 

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（質量流量）

742

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

! 注意 !

単位は、 " ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） （0400） " 機能 （17 ページを参照） で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値）
(7420)

質量流量の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7421)

質量流量の測定値を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7422)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小質量流量を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7423)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大質量流量を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1）
(7424)

保存さ れた値を 後にリ セッ ト し た時から の 新 10 個の質量流量を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差）
(7425)

この機能では、 質量流量測定値と、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ

（基準状態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル）
(7426) ! 注意 !

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 質量流量の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え

る と 、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [ 質量流量単位 ]

初期設定：
90000 kg/h
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10.3.4 機能グループ ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓ 

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓ 

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（質量流量）

742

⇓ 

ĮĠĢļ（密度） 743

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ﾐﾂﾄﾞ （密度）

! 注意 !

単位は、 " ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （密度の単位） （0420） " 機能 （20 ページを参照） で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値）
(7430)

密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7431)

密度測定値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7432)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7433)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1）
(7434)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 新 10 個の密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差）
(7435)

この機能では、 密度測定値と 、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基

準状態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。 

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル）
(7436) ! 注意 !

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 密度の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え る

と 、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%
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10.3.5 機能グループ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓ 

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓ 

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（質量流量）

742

⇓ 

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓ 

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

! 注意 !

適切な単位は、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能 （ 20 ページを参照） で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値）
(7440)

基準密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7441)

基準密度の測定値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7442)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小基準密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7443)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大基準密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1）
(7444)

保存さ れた値を 後にリ セッ ト し た時から の 新 10 個の基準密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差）
(7445)

この機能では、 基準密度測定値と、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ

（基準状態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル）
(7446) ! 注意 !

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 基準密度の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え

る と 、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%
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10.3.6 機能グループ ｵﾝﾄﾞ （温度）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓ 

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓ 

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（質量流量）

742

⇓ 

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓ 

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓ 

ēĻĢļ（温度） 745

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ｵﾝﾄﾞ （温度）

! 注意 !

単位は、 " ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単位） （0422） " 機能、 （21 ページを参照） で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値）
(7450)

温度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7451)

現在測定されている温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7452)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7453)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1）
(7454)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 新 10 個の温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差）
(7455)

この機能では、 温度測定値と 、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基

準状態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル）
(7456) ! 注意 !

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 温度の リ ミ ッ ト 値を指定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え る

と 、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 ℃

初期設定：
100 ℃
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10.3.7 機能グループ ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ （チューブダンピング）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓ 

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓ 

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（質量流量）

742

⇓ 

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓ 

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓ 

ēĻĢļ（温度） 745

⇓ 

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ （チューブダンピング）

ĕĚļċĻğ（基準値）
(7460)

チューブ ダンピングの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7461)

チューブ ダンピングの測定値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7462)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小チューブ ダンピング値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7463)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大チューブ ダンピング値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1）
(7464)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 新 10 個のチューブ ダンピング

値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差）
(7465)

この機能では、 チューブダンピング測定値 と、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ

（工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。 

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル）
(7466) ! 注意 !

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 チューブ ダンピングの リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ

ミ ッ ト 値を超え る と、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
1000%
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10.3.8 機能グループ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙｲｼﾞｮｳ （ピ ッ クア ッ プ コ イル異常）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓ 

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓ 

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ
（質量流量）

742

⇓ 

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓ 

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓ 

ēĻĢļ（温度） 745

⇓ 

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

⇓ 

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ
（ピックアップコイル）

747

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙｲｼﾞｮｳ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル異常）

ĕĚļċĻğ（基準値）
(7470)

ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7471)

ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの測定値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7472)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小ピ ッ ク ア ッ プ コ イル値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7473)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大ピ ッ ク ア ッ プ コ イル値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1）
(7474)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 新 10 個のピ ッ ク ア ッ プ コ イル

値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差）
(7475)

この機能では、 ピ ッ ク ア ッ プ コ イル測定値と 、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ

（工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字
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ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル）
(7476) ! 注意 !

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 

リ ミ ッ ト 値を超え る と 、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能）  ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）  ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙｲｼﾞｮｳ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル異常）
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10.3.9 機能グループ ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓

ēĻĢļ（温度） 745

⇓

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

⇓

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ
（ピックアップコイル）

747

⇓

ĚĻĢļđĚċđĨěđīĻĢļđ（振動周
波数変動）

748

機能説明
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7480)

振動周波数変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7481)

振動周波数変動の測定値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7482)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小振動周波数変動を表示し ま

す。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7483)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大振動周波数変動を表示し ま

す。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7484)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 新 10 個の振動周波数変動を表

示し ます。 

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差） 
(7485)

この機能では振動周波数測定値と、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ

（基準状態選択） (7402) " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz
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ėĐĘĖĸīļķ（警告ĸīļķ）
(7486) ! 注意 !

" ｹｲｺｸﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能でオンが選択されていない限 り 、 こ

の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 動作周波数変動の リ ミ ッ ト 値を指定し て く ださい。

リ ミ ッ ト 値を超え る と 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 Hz

工場設定：
1000 Hz

機能説明
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）
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10.3.10 機能グループ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĚĻĞļĻ ĕħđ （診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ĚċĢĖ（取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓

ēĻĢļ（温度） 745

⇓

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

⇓

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ
（ピックアップコイル）

747

⇓

ĚĻĢļđĚċđĨěđīĻĢļđ（振動周
波数変動）

748

⇓

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļīĻĢļđ（チュー
ブダンピング変動）

749

機能説明
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7490)

チューブダンピング変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚļčęĐ ħ ďĞĐ（実際の値）
(7491)

チューブダンピング変動の測定値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ħ ďĞĐ（最小の値）
(7492)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 小チューブダンピング変動を

表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ħ ďĞĐ（最大の値）
(7493)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 大チューブダンピング変動を

表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

 Ķĸĕ 1（履歴 1）
(7494)

保存された値を 後に リ セ ッ ト し た時からの 新 10 個のチューブダンピング

変動を表示し ます。 

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

 ĚļčęĐ ħ īĻę（実際の偏差）
(7495)

この機能ではチューブダンピング測定値と 、 （165 ページを参照） " ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） (7402)" 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工

場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。 

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字
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ėĐĘĖĸīļķ（警告ĸīļķ） 
(7496) ! 注意 !

" ｹｲｺｸﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能でオンが選択されていない限 り 、 こ

の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 チューブダンピング変動の リ ミ ッ ト 値を指定し て く だ

さい。

リ ミ ッ ト 値を超え る と 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 

工場設定：
1000 

機能説明
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）



11 ブロ ッ ク ｶﾝｼ （監視） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83

178 エン ド レスハウザー ジ ャパン

11 ブロッ ク  ｶﾝｼ（監視）

機
能

ﾊ
ﾟﾗ

ﾒｰ
ﾀ 

ﾉ 
ﾎ

ｿﾞ
ﾝ

（パ
ラ

メ
ー

タ
の

保
存

）
(8

0
0
7
) 

p
.1

8
1

S
W

ｵ
ﾌ
ﾟｼ

ｮﾝ
 ｻ

ｸ
ｼ

ﾞｮ
（
S
W

オ
プ

シ
ョ

ン
削

除
）

(8
0
0
6
) 

p
.1

8
1

ｶ
ﾄﾞ

ｳ
 ｼ

ﾞｶ
ﾝ

（
稼

働
時

間
）

(8
0
4
8
) 

p
.1

8
3

ｱ
ﾗ
ｰ

ﾑ
 ﾁ

ｴ
ﾝ

ｾ
ｯ
ﾃ

ｲ
（
ア

ラ
ー

ム
遅

延
設

定
）

(8
0
0
5
) 
p
.1

8
0

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
 ﾘ

ｾ
ｯ
ﾄ

(8
0
4
6
) 

p
.1

8
3

ｲ
ｼ

ﾞｮ
ｳ
 ﾉ

 ｼ
ﾞｭ

ﾘｮ
ｳ

（
異

常
の

受
領

）
(8

0
0
4
) 

p
.1

8
0

ｼ
ｭ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 ｿ
ｸ
ﾃ

ｲ
ﾁ

（
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
測

定
値

）
(8

0
4
4)

 p
.1

8
3

ｴ
ﾗ
ｰ

 ﾉ
 ﾌ

ﾞﾝ
ﾙ

ｲ
（
エ

ラ
ー

の
分

類
）

(8
0
0
3
) 

p
.1

8
0

ｿ
ｸ
ﾃ

ｲ
ﾁ

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

（
測

定
値

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

）
(8

0
43

) 
p
.1

82

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
ｴ

ﾗ
ｰ

 ﾉ
 ﾜ

ﾘｱ
ﾃ

（
プ

ロ
セ

ス
エ

ラ
ー

の
割

り
当

て
）
 

(8
0
0
2
) 

p.
1
7
9

ﾌ
ｴ

ｰ
ﾙ

ｾ
ｰ

ﾌ
 

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

(8
0
4
2
) 

p.
1
8
2

S
-
D

A
T

 S
W

 ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
 

N
o
.

（S
-
D

A
T

 S
W

 改
定

番
号

）
(8

2
0
5
) 

p.
1
8
4

ｹ
ﾞﾝ

ｺ
ﾞｸ

ﾞﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟ

（
言

語
ｸ
ﾞﾙ

ｰ
ﾌ
ﾟ）

(8
2
2
6
) 

p.
1
8
5

F
-

ﾁ
ｯ
ﾌ
ﾟ 
S
W

 ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
 

N
o
.

（
F
-

チ
ッ

プ
 

S
W

 改
定

番
号

）
(8

2
4
4
) 

p.
1
8
6

ｴ
ﾗ
ｰ

 ﾉ
 ﾌ

ﾞﾝ
ﾙ

ｲ
（
エ

ラ
ー

の
分

類
）

(8
0
0
1
) 

p
.1

7
9

ｺ
ﾚ
ﾏ

ﾃ
ﾞ 
ﾉ
 ｼ

ﾞｮ
ｳ
ﾀ
ｲ

（
こ

れ
ま

で
の

状
態

）
(8

04
1
) 

p
.1

8
2

ｾ
ﾝ

ｻ
 ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟ

(8
2
0
1
) 

p
.1

8
4

T
-
D

A
T

 S
W

 ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
 

N
o
.

（
T

-
D

A
T

 S
W

 
改

定
番

号
）

(8
2
2
5
) 

p
.1

8
5

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
 ｵ

ﾌ
ﾟｼ

ｮﾝ
(8

2
4
1
) 

p
.1

8
6

I/
O

ﾓ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
 S

W
ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
 ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ﾞｳ

（I
/O

 モ
ジ

ュ
ー

ル
 S

W
 改

定
番

号
）

(8
30

3)
 p

.1
8
6

ｻ
ﾌ
ﾞI

/O
 S

W
 

ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
N

o
.1

(ｻ
ﾌ
ﾞ入

出
力

S
W

改
訂

番
号

1
)

(8
32

3)
 p

.1
87

ｻ
ﾌ
ﾞI

/O
 S

W
 

ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
N

o
.2

(ｻ
ﾌ
ﾞ入

出
力

S
W

改
訂

番
号

2
)

(8
34

3)
 p

.1
87

ｻ
ﾌ
ﾞI

/O
 S

W
 

ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
N

o
.3

(ｻ
ﾌ
ﾞ入

出
力

S
W

改
訂

番
号

3
)

(8
36

3)
 p

.1
87

ｻ
ﾌ
ﾞI

/O
 S

W
 

ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
N

o
.4

(ｻ
ﾌ
ﾞ入

出
力

S
W

改
訂

番
号

4
)

(8
38

3)
 p

.1
87

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｴ

ﾗ
ｰ

 ﾉ
 ﾜ

ﾘｱ
ﾃ

（
シ

ス
テ

ム
エ

ラ
ー

の
割

り
当

て
） 

(8
0
0
0
) 

p
.1

7
9

ｹ
ﾞﾝ

ｻ
ﾞｲ

 ﾉ
 ｼ

ﾞｮ
ｳ
ﾀ
ｲ

（
現

在
の

状
態

）
(8

0
4
0
) 

p
.1

8
2

ｷ
ｷ
ｿ
ﾌ
ﾄｳ

ｪ
ｱ

（
機

器
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
）

(8
1
0
0
) 

p
.1

8
4

ｼ
ﾘｱ

ﾙ
ﾅ

ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
(8

2
0
0
) 

p
.1

8
4

ｱ
ﾝ

ﾌ
ﾟS

W
 ｶ

ｲ
ﾃ

ｲ
 

ﾊ
ﾞﾝ

ｺ
ﾞｳ

（
ア

ン
プ

 
S
W

 改
定

番
号

）
(8

2
2
2
) 

p
.1

8
5

F
-

ﾁ
ｯ
ﾌ
ﾟ 
ﾉ
 ｼ

ﾞｮ
ｳ
ﾀ
ｲ

（
F
-

ﾁ
ｯ
ﾌ
ﾟの

状
態

）
(8

2
4
0
) 

p
.1

8
6

I/
O

 ﾓ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
 ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟ

（
I/

O
 モ

ジ
ュ

ー
ル

タ
イ

プ
）

(8
3
0
0
) 

p
.1

8
6

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟ 
1

（
サ

ブ
 I
/
O

 タ
イ

プ
 1

）

(8
3
2
0)

 p
.1

87

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟ 
2

（
サ

ブ
 I
/
O

 タ
イ

プ
 2

）

(8
3
4
0)

 p
.1

87

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟ 
3

（
サ

ブ
 I
/
O

 タ
イ

プ
 3

）

(8
3
6
0
) 

p
.1

8
7

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟ 
4

（
サ

ブ
 I
/
O

 タ
イ

プ
 4

）

(8
3
8
0
) 

p
.1

8
7

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

機
能

グ
ル

ー
プ

ｾ
ｯ
ﾃ

ｲ
（
設

定
）

(8
0
0
) 

p
.1

7
9

⇒
⇐

ｵ
ﾍ

ﾟﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

（
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

）
(8

0
4
) 

p
.1

8
2

ﾃ
ﾞﾊ

ﾞｲ
ｽ

（
デ

バ
イ

ス
）

(8
1
0
) 

p
.1

8
4

⇒
⇐

ｾ
ﾝ

ｻ
（
セ

ン
サ

）

(8
2
0
) 

p
.1

8
4

⇒
⇐

ｱ
ﾝ

ﾌ
ﾟ 
ﾌ
ﾞ

（
ア

ン
プ

部
）

(8
2
2
) 

p
.1

8
5

⇒
⇐

F
-
C

H
IP

（
F
-

チ
ッ

プ
）

(8
2
4
) 

p
.1

8
6

⇒
⇐

ﾆ
ｭ
ｳ
ｼ

ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
（
入

出
力

）
(8

3
0
) 

p
.1

8
6

⇒
⇐

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ｷ

ﾊ
ﾞﾝ

 1

（
サ

ブ
I/

O
基

板
1
）

(8
3
2
) 

p
.1

8
6

⇓ 
⇑

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ｷ

ﾊ
ﾞﾝ

 2

（
サ

ブ
I/

O
基

板
2
）

(8
3
4
) 

p
.1

8
6

⇓ 
⇑

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ｷ

ﾊ
ﾞﾝ

 3

（
サ

ブ
I/

O
基

板
3
）

(8
3
6
) 

p
.1

8
6

⇓ 
⇑

ｻ
ﾌ
ﾞ 
I/

O
 ｷ

ﾊ
ﾞﾝ

 4

（
サ

ブ
I/

O
基

板
4
）

(8
3
8
) 

p
.1

8
6

⇒ ⇒ ⇒

グ
ル

ー
プ

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
（
シ

ス
テ

ム
）

(J
A

A
) 

p.
17

9

⇒
⇐ ⇓ 

⇑

ﾊ
ﾞｰ

ｼ
ﾞｮ

ﾝ
 ｼ

ﾞｮ
ｳ
ﾎ

ｳ
（
バ

ー
ジ

ョ
ン

情
報

）
(J

C
A

) 
p
.1

8
4

⇒

ブ
ロ

ッ
ク

ｶ
ﾝ
ｼ

（
監

視
）

(J
)



機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83 11 ブロ ッ ク ｶﾝｼ （監視）

エン ド レスハウザー ジャパン 179

11.1 グループ ｼｽﾃﾑ （システム）

11.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ （設定）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 800

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ｼｽﾃﾑ （システム）  ｾｯﾃｲ （設定）

ĚěġįĒĵĎ ħ ĺĶďġ（システム
エラーの割り当て）
(8000)

この機能を使用し て、 全てのシステムエラーを確認でき ます。 システムエラー

を選択する こ と によ り 、 続 く 機能 " ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） （8001） " 機

能でｴﾗｰの分類を変更する こ と ができ ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

システムエラーの リ ス ト

! 注意 !

･ こ の機能から抜け る手順 ： " ｷｬﾝｾﾙ " を選択し、 確認のため F キーを押す。

･ システムエラーの リ ス ト は、 プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） に記載さ

れています。

ĒĵĎ ħ ĪļĻķĐ
（エラーの分類）
(8001)

! 注意 !

" ｼｽﾃﾑｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （システムエラーの割 り 当て） （8000） " 機能で " ｼｽﾃﾑ

ｴﾗｰ " が選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 システム エラーが、 注意 メ ッ セージあ るいはア ラーム

メ ッ セージのどち らかに分類するかを設定を し ます。 " ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ " を選択

する と、 すべての出力が、 それぞれ設定されているエラー応答に従って応答

し ます。

選択項目： 
ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ （注意 メ ッ セージ） （表示のみ）

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ （出力と表示）

! 注意 !

F キーを 2 度押し て、" ｼｽﾃﾑｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （システムエラーの割 り 当て） （8000）

" 機能を呼び出し ます。

ĪĽĹĜěĒĵĎ ħ ĺĶďġ（プロセ
スエラーの割り当て）
(8002)

この機能を使用し て、 全てのプロセスエラーを確認でき ます。 プロセスエラー

を選択する こ と によ り 、 続 く 機能 " ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） （8003） " 機

能でｴﾗｰの分類を変更する こ と ができ ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

プロセスエラーの リ ス ト

! 注意 !

･ こ の機能から抜け る手順 ： " ｷｬﾝｾﾙ " を選択し、 確認のため F キーを押す。

･ プロセスエラーの リ ス ト は、 プロマス 83 取扱説明書 （BA 059D） に記載さ

れています。
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ĒĵĎ ħ ĪļĻķĐ
（エラーの分類）
(8003)

! 注意 !

" ﾌﾟﾛｾｽｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （プロセスエラーの割 り 当て） （8002） " 機能で

" ﾌﾟﾛｾｽｴﾗｰ " が選択さ れていない限り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ま せん。

この機能を使用し て、 プロセス エラーが、 注意 メ ッ セージあ るいはア ラーム

メ ッ セージのどち らかに分類するかを設定を し ます。 " ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ " を選択

する と、 すべての出力が、 それぞれ設定されているエラー応答に従って応答

し ます。

選択項目： 
ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ （注意 メ ッ セージ） （表示のみ）

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ （出力と表示）

! 注意 !

F キーを 2 度押し て、 " ﾌﾟﾛｾｽｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （プロセスエラーの割 り 当て）

（8002） " 機能を呼び出し ます。

ĐĚļČđ ħ ĚļċĶČđ
（異常の受領）
(8004)

この機能を使用し て、 装置のア ラーム メ ッ セージが発生し た時の応答を設定

し ます。

選択項目： 
ｵﾌ

異常が修正される と装置は再び正常に動作し ます。 ア ラーム メ ッ セージが自

動的に消えます。

ｵﾝ

異常が修正される と装置は再び正常に動作し ます。 F キーを押し てア ラーム 

メ ッ セージを確認し なければ、 ア ラーム メ ッ セージを消すこ と はでき ません。

初期設定：
ｵﾌ

ďĵĎį ğĒĻĜčġĐ
（アラーム遅延設定）
(8005)

この機能を使用し て、 ア ラーム メ ッ セージあ るいは注意 メ ッ セージが表示さ

れる までに、 エラーが継続されなければな ら ない時間を設定し ます。

設定およびエラーの種類に応じ て、 こ の遅延設定は以下に対し て影響し ます。

･ 表示

･ 電流出力

･ FREQ （周波数） 出力

･ リ レー出力

･ 電流入力

ユーザー入力：
0... 100 s （1 秒毎に）

初期設定：
0 s

" 警告！

この機能を起動する と 、 ア ラーム メ ッ セージおよび注意 メ ッ セージは、 上位

のコ ン ト ローラ （プロセス コ ン ト ローラ など） に転送される前に、 設定に応

じ て遅延し ます。 し たがって、 こ の種類の遅延がプロセスの安全性に対する要

件に影響を及ぼすこ と がないかを事前にチェ ッ クする必要があ り ます。 ア ラー

ム メ ッ セージまたは注意 メ ッ セージを遅延な く 表示するには、 0 秒を こ こで入

力し なければな り ません。

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ｼｽﾃﾑ （システム）  ｾｯﾃｲ （設定）
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SW ēĪĽĚČĻ ęĖĚļČ（SW オ
プション削除）
(8006)

!注意 !

次のよ う な場合にのみ、 こ の機能は利用でき ます。

･ F- チ ッ プ ソ フ ト ウ ェア オプシ ョ ンを元々使用し ていた場合

･ F- チ ッ プが装置の入出力基板上に実装されていない場合

バッ チや密度機能などのすべての F- チ ッ プ ソ フ ト ウ ェア オプシ ョ ンを削除

し ます。

装置は、 ソ フ ト ウ ェ ア オプシ ョ ンが削除されてから再起動し ます。

選択項目：
0 = " ｲｲｴ "

1 = " ﾊｲ "

初期設定：ｲｲｴ

" 警告！

F- チ ッ プ ソ フ ト ウ ェ ア オプシ ョ ン経由でのみ利用でき るプロセス変数がロー

カル デ ィ スプレ イ または出力に割 り 当て られている場合、 これらの変数は再

設定されます。

再設定されない場合は、 ローカル デ ィ スプレ イおよび積算計が初期設定に、

出力が " ｵﾌ " に設定されます。

ĨĽĵİĎĞ ħ ĬĝļĻ
（パラメータの保存）
(8007)

この機能は全パラ メ ータ を EEPRON に永久保存する機能のオン / オフ状態を

示し ます。

表示内容：
" オフ " あ るいは " オン "

初期設定： 
ｵﾝ

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ｼｽﾃﾑ （システム）  ｾｯﾃｲ （設定）
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11.1.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 800

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 804

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ｼｽﾃﾑ （システム）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ėļĻęļĐ ħ ĚļČđĞĐ
（現在の状態）
(8040)

現在の装置の状態を表示し ます。

表示内容：
" ｼｽﾃﾑ OK"、 または 優先のア ラーム / 注意 メ ッ セージ

Ęĸĭġļ ħ ĚļČđĞĐ
（これまでの状態）
(8041)

測定を開始し て以来発生し たア ラームおよび注意 メ ッ セージの中で、 15 通の

新 メ ッ セージを表示し ます。

表示内容：
ア ラームあ るいは注意 メ ッ セージの中で 15 通の 新 メ ッ セージ

ĪĈĎķĜĎĪ ĚĮċĸĎĚČĻ
(8042)

この機能を使用し て、 異常発生時にすべての入力、 出力、 および積算計が設

定されたﾌｪｰﾙｾｰﾌﾓｰﾄﾞ通 り に応答するかど う かを確認し ます。 この と き、

" ﾌｪｰﾙｾｰﾌ SIM. ﾁｭｳ " が画面に表示されます。

選択項目：
ｵﾝ

ｵﾌ

初期設定：
ｵﾌ

ĝĖġĐğ ĚĮċĸĎĚČĻ（測定値
シミュレーション）
(8043)

この機能を使用し て、 すべての入力、 出力、 および積算計がこ こ で入力され

た値に従って正し く 応答するかど う かを確認し ます。 この と き、 " ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐ

ｭﾚｰｼｮﾝ ﾁｭｳ " が画面に表示されます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

初期設定：
ｵﾌ

" 警告！

･ こ のシ ミ ュ レーシ ョ ンを実行し ている間は、 測定する こ と はでき ません。

･ 電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。
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ĚĮċĸĎĚČĻ ĝĖġĐğ（シミュ
レーション測定値）
(8044)

! 注意 !

" ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （測定値シ ミ ュ レーシ ョ ン） （8043） " 機能が動作中でない

限 り 、 表示されません。

この機能を使用し て、 自由に選択でき る シ ミ ュ レーシ ョ ン値 （例 ： 12 m3/s）

を設定し ます。 これによ り 、 外部入力機器および流量計その ものをテス ト でき

ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
0 [ 単位 ]

" 警告！

･ 電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

･ 単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） （ACA） " 機能グループ、 （17 ページを

参照） で設定されます。

Ěěġį ĶĜčĢ
(8046)

この機能を使用し て、 装置の リ セ ッ ト を行います。

選択項目：
ｲｲｴ

ｼｽﾃﾑ ﾉ ﾘﾌﾞｰﾄ （電源を中断せずに再起動する）

初期設定：
ｲｲｴ

ĔĢļđ ĚļĔĻ（稼働時間） 

(8048)

装置の稼働時間を表示し ます。

表示内容：
稼働経過時間によ る ：

稼働時間 < 10 時間 → 表示ﾌｫｰﾏｯﾄ = 0:00:00.(hr:min:sec)

稼働時間 10...10,000 時間 → 表示ﾌｫｰﾏｯﾄ = 0000:00 (hr:min)

稼働時間 > 10,000 時間 → 表示ﾌｫｰﾏｯﾄ = 000000 (hr)

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ｼｽﾃﾑ （システム）  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）
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11.2 グループ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）

11.2.1 機能グループ ﾃﾞﾊﾞｲｽ （デバイス）

11.2.2 機能グループ ｾﾝｻ （センサ）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓ 

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ ġļĨļĐě（デバイス）
810

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）  ﾃﾞﾊﾞｲｽ （デバイ ス）

ĕĕĝĪĢđĈď
（機器ソフトウェア）
(8100)

現在の装置の ソ フ ト ウ ェア バージ ョ ンを表示し ます。

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ ġļĨļĐě（デバイス）
810

⇓ 

ĜĻę（センサ） 820

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）  ｾﾝｻ （センサ）

ĚĶďķģĻĨļĎ
(8200)

センサのシ リ アルナンバーを表示し ます。

ĜĻę ĞĐĪĽ
(8201)

センサタ イプを表示し ます （例 ： Promass F）。

S-DAT SW ĔĐġĐ No.
（S-DAT SW 改定番号）
(8205)

S-DAT の内容を作成するために使用される ソ フ ト ウ ェ アの ソ フ ト ウ ェ ア改訂

番号を表示し ます。
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11.2.3 機能グループ ｱﾝﾌﾟ ﾌﾞ （アンプ部）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ ġļĨļĐě（デバイス）
810

⇓ 

ĜĻę（センサ） 820

⇓ 

ďĻĪĽ Īļ（アンプ部） 822

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）  ｱﾝﾌﾟ ﾌﾞ （アンプ部）

ĕĕĝĪĢđĈď（機器ソフト
ウェア）
(8100)

現在の機器ソ フ ト ウ ェ アのバージ ョ ンを表示し ます。

ďĻĪĽ SW ĔĐġĐĨļĻĘļđ
（アンプ SW 改定番号）
 (8222)

アンプのソ フ ト ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

T-DAT SW ĔĐġĐ No.
（T-DAT SW 改定番号）
(8225)

T-DAT の内容を作成するために使用される ソ フ ト ウ ェ アの ソ フ ト ウ ェア改訂

番号を表示し ます。

ėļĻĘļĖļķĎĪĽ
（言語ĖļķĎĪĽ）
(8226)

言語ｸﾞﾙｰﾌﾟを表示し ます。

次の言語ｸﾞﾙｰﾌﾟを発注する こ と ができ ます。 : WEST EU/USA （西欧 7 カ国

語）、 EAST EU/SCAND （東欧 7 カ国語）、 ASIA （日本語） パッ ケージ

表示内容：
利用でき る言語ｸﾞﾙｰﾌﾟ

! 注意 !

･ 利用でき る言語ｸﾞﾙｰﾌﾟで選択でき る言語は " ｹﾞﾝｺﾞ ( 言語） （2000） " 機能で表

示されます。

･ 言語ｸﾞﾙｰﾌﾟは、 設定ソ フ ト ウ ェ アの ToF Tool- フ ィ ール ド ツールパッ ケージ

によ り 変更する こ と ができ ます。 

寄 り の弊社サービ スにお問い合わせ く ださい。
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11.2.4 機能グループ F-CHIP （F- チ ッ プ）

11.2.5 機能グループ ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （入出力）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ ġļĨļĐě（デバイス）
810

⇓

ĜĻę（センサ） 820

⇓

ďĻĪĽ Īļ（アンプ部） 822

⇓

F-CHIP（F- チップ） 824

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）  F-CHIP （F- チッ プ）

F-CHIP ħ ĚļČđĞĐ
（F- チップの状態）
(8240)

F- チ ッ プが実装されているか、 そのソ フ ト ウ ェ ア オプシ ョ ンを使用でき るか

を表示し ます。

Ěěġį ēĪĽĚČĻ
(8241) ! 注意 !

F- チ ッ プを装備し ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

利用でき る ソ フ ト ウ ェ アオプシ ョ ンを表示し ます。

F- ğčĪĽ SW ĔĐġĐ No.
（F- チップ SW 改定番号）
(8244)

! 注意 !

F- チ ッ プを装備し ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

F- チ ッ プの ソ フ ト ウ ェア改訂番号を表示し ます。

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ ġļĨļĐě（デバイス）
810

⇓

ĜĻę（センサ） 820

⇓

ďĻĪĽ Īļ（アンプ部） 822

⇓

F-CHIP（F- チップ） 824

⇓

ĤċđĚċĠĶČĖ（入出力） 830

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）  ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （入出力）

I/O ıĚļċĎķ ĞĐĪĽ
（I/O モジュールタイプ）
(8300)

入出力モジ ュールのタ イプを表示し ます。

I/O ıĚļċĎķ SW
ĔĐġĐ ĨļĻĘļđ

（I/O モジュール SW 改定
番号）
(8303)

入出力モジ ュールの ソ フ ト ウ ェア改訂番号を表示し ます。
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11.2.6 機能グループ ｻﾌﾞ I/O ｷﾊﾞﾝ 1...4 （サブ I/O 基板 1...4）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ ġļĨļĐě（デバイス）
810

⇓

ĜĻę（センサ） 820

⇓

ďĻĪĽ Īļ（アンプ部） 822

⇓

F-CHIP（F- チップ） 822

⇓

ĤċđĚċĠĶČĖ（入出力） 830

⇓

I/O ęĪļ ıĚļċĎķ 1
（サブ入力 / 出力 1）

832

⇓

I/O ęĪļ ıĚļċĎķ 2
（サブ入力 / 出力 2）

834

⇓

I/O ęĪļ ıĚļċĎķ 3
（サブ入力 / 出力 3）

836

⇓

I/O ęĪļ ıĚļċĎķ 4
（サブ入力 / 出力 4）

838

機能説明：
ｶﾝｼ （監視）  ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）  I/O ｻﾌﾞ ﾓｼﾞｭｰﾙ 1 （サブ入力 / 出力 1） ...4

ęĪļ I/O ĞĐĪĽ 
（サブ入力 / 出力）:

1 =（8320）
2 =（8340）
3 =（8360）
4 =（8380）

サブ入出力モジュールのタ イプを表示し ます。

ęĪļ I/O SW ĔĐġĐ No.1( ęĪļ
入出力 SW 改訂番号 1)
1 =（8323）
2 =（8343）
3 =（8363）
4 =（8383）

この機能を使用し て、 対応するサブ モジ ュールの ソ フ ト ウ ェア改訂番号を表

示し ます。
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12 初期設定

12.1 SI 単位 （米国と カナダは除 く ）

12.1.1 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値 - 液体

12.1.2 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値 - 気体

呼び口径
ローフロー
カットオフ

フルスケール値 パルス値

[mm] （v = 約 0.04 m/s） （ v = 約 2.0 m/s） （2.0 m/s で約 2 パルス /s）

1 0.08 kg/h 4 kg/h 0.001 kg/p

2 0.40 kg/h 20 kg/h 0.010 kg/p

4 1.80 kg/h 90 kg/h 0.010 kg/p

8 8.00 kg/h 400 kg/h 0.100 kg/p

15 26.00 kg/h 1300 kg/h 0.100 kg/p

15 FB 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 FB 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 FB 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 FB 720.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/h

80 720.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

100 1200.00 kg/h 60000 kg/h 10.000 kg/p

150 2600.00 kg/h 130000 kg/h 100.000 kg/p

250 7200.00 kg/h 360000 kg/h 100.000 kg/p

15A、 25A、 40A、 50A “FB” = フル ボア バージ ョ ン プロマス I

呼び口径
ローフロー
カットオフ

フルスケール値 パルス値

[mm] （v = 約 0.01 m/s） （ v = 約 2.0 m/s） （2.0 m/s で約 2 パルス /s）

1 0.02 kg/h 4 kg/h 0.001 kg/p

2 0.10 kg/h 20 kg/h 0.010 kg/p

4 0.45 kg/h 90 kg/h 0.010 kg/p

8 2.00 kg/h 400 kg/h 0.100 kg/p

15 6.50 kg/h 1300 kg/h 0.100 kg/p

15 FB 18.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 18.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 FB 45.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 45.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 FB 75.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 75.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 FB 180.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

80 180.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

100 300.00 kg/h 60000 kg/h 10.000 kg/p

150 650.00 kg/h 130000 kg/h 100.000 kg/p

250 1800.00 kg/h 360000 kg/h 100.000 kg/p

15A、 25A、 40A、 50A “FB” = フル ボア バージ ョ ン プロマス I
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12.1.3 ｹﾞﾝｺﾞ （言語）

12.1.4 密度、 長さ、 温度

国 ėļĻĘļ（言語）

オース ト ラ リ ア 英語

オース ト リ ア ド イ ツ語

ベルギー 英語

中国 中国語

チェ コ共和国 CZECH （チェ コ語）

デンマーク 英語

英国 英語

フ ィ ン ラ ン ド フ ィ ン ラ ン ド語

フ ラ ン ス フ ラ ン ス語

ド イ ツ ド イ ツ語

香港 英語

ハンガ リ ー 英語

イ ン ド 英語

イ ン ド ネシア イ ン ド ネシア語

その他の国 英語

イ タ リ ア イ タ リ ア語

日本 日本語

マレーシア 英語

オラ ンダ オラ ンダ語

ノ ルウ ェー ノ ルウ ェー語

ポーラ ン ド ポーラ ン ド語

ポル ト ガル ポル ト ガル語

ロ シア ロ シア語

シンガポール 英語

南アフ リ カ 英語

スペイ ン スペイ ン語

ス ウ ェーデン ス ウ ェーデン語

ス イ ス ド イ ツ語

タ イ 英語

単位

密度 kg/l

長さ mm

温度 °C
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12.2 US 単位 （米国と カナダのみ）

12.2.1 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値 - 液体

12.2.2 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値 - 気体

12.2.3 言語、 密度、 長さ、 温度

呼び口径
ローフロー
カットオフ

フルスケール値 パルス値

[mm] （v = 約 0.04 m/s） （ v = 約 2.0 m/s） （2.0 m/s で約 2 パルス /s）

1 0.003 lb/min 0.15 lb/min 0.002 lb/p

2 0.015 lb/min 0.75 lb/min 0.020 lb/p

4 0.066 lb/min 3.30 lb/min 0.020 lb/p

8 0.300 lb/min 15.00 lb/min 0.200 lb/p

15 1.000 lb/min 50.00 lb/min 0.200 lb/p

15 FB 2.600 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 2.600 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 FB 6.600 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 6.600 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 FB 11.000 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 11.000 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 FB 26.000 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/min

80 26.000 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

100 44.000 lb/min 2200.00 lb/min 20.000 lb/p

150 95.000 lb/min 4800.00 lb/min 200.000 lb/p

250 260.000 lb/min 13000.00 lb/min 200.000 lb/p

15A、 25A、 40A、 50A “FB” = フル ボア バージ ョ ン プロマス I

呼び口径
ローフロー
カットオフ

フルスケール値 パルス値

[mm] （v = 約 0.01 m/s） （ v = 約 2.0 m/s） （2.0 m/s で約 2 パルス /s）

1 0.001 lb/min 0.15 lb/min 0.002 lb/p

2 0.004 lb/min 0.75 lb/min 0.020 lb/p

4 0.046 lb/min 3.30 lb/min 0.020 lb/p

8 0.075 lb/min 15.00 lb/min 0.200 lb/p

15 0.250 lb/min 50.00 lb/min 0.200 lb/p

15 FB 0.650 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 0.650 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 FB 1.650 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 1.650 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 FB 2.750 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 2.750 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 FB 6.500 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

80 6.500 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

100 11.000 lb/min 2200.00 lb/min 20.000 lb/p

150 23.750 lb/min 4800.00 lb/min 200.000 lb/p

250 65.000 lb/min 13000.00 lb/min 200.000 lb/p

15A、 25A、 40A、 50A “FB” = フル ボア バージ ョ ン プロマス I

単位

言語 英語

密度 g/cc

長さ INCH

温度 °F
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機能マ ト リ ッ クス索引

ブロ ッ ク
A = ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B = ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
C = ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
D = ｾｷｻﾝｹｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
E = ｼｭﾂﾘｮｸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
F = ﾆｭｳﾘｮｸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
G = ｷﾎﾝ ｷﾉｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
H = ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138, 139
J = ｶﾝｼ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

グループ
AAA = ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ACA = ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
AEA = ﾄｸｼｭﾅ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CAA = ｺﾝﾄﾛｰﾙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CCA = 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
CEA = 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
CGA = 3 ｷﾞｮﾕﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
DAA = ｾｷｻﾝｹｲ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
DAB = ｾｷｻﾝｹｲ 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
DAC = ｾｷｻﾝｹｲ 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
DJA = ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ｿｳｻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
EAA = ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
EAB = ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
EAC = ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ECA = ﾊﾟﾙｽ / ｼｭｳﾊｽｳ ｼｭﾂﾘｮｸ 1 . . . . . . . . . . . . . . . 74
ECB = ﾊﾟﾙｽ / ｼｭｳﾊｽｳ ｼｭﾂﾘｮｸ 2 . . . . . . . . . . . . . . . 74
EGA = ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
EGB = ﾘﾚｰｼｭﾂﾘｮｸ 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
FAA = ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
FCA = ﾃﾞﾝﾘｭｳﾆｭｳﾘｮｸ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
GAA = HART  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
GIA = ﾊﾟﾙｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
GLA = ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
GNA = ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
HAA = ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
HCA = ﾊﾞｯﾁ ｷﾉｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
HEA = ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
JAA = ｼｽﾃﾑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
JCA = ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

機能グループ
000 = ｷﾎﾝﾍﾝｽｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
002 = ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
040 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
042 = ﾂｲｶ ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
060 = ﾆﾝｲ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
200 = ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
202 = ﾛｯｸ ﾉ ｶｲｼﾞｮ / ﾛｯｸ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
204 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
220 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
222 = ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
240 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
242 = ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
260 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

262 = ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
300 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
304 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
400 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
404 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
408 = ｼﾞｮｳﾎｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
420 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
430 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
438 = ｼﾞｮｳﾎｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
470 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
474 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
478 = ｼﾞｮｳﾎｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
500 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
504 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
508 = ｼﾞｮｳﾎｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
520 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
524 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
528 = ｼﾞｮｳﾎｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
600 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
604 = ｼﾞｮｳﾎｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
640 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
642 = ｶﾗｹﾝﾁ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
646 = ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
648 = ﾁｮｳｾｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
650 = ｱﾂﾘｮｸ ﾎｾｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
660 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
680 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
684 = ﾘｭｳﾘｮｳ ｹｲｽｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
685 = ﾐﾂﾄﾞ ｹｲｽｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
686 = ｿﾉﾀ ﾉ ｹｲｽｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
700 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
720 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
722 = ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
724 = ｶﾝｼ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
726 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
728 = ｼﾞｮｳﾎｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
740 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
741 = ｼｭﾄｸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
742 = ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
743 = ﾐﾂﾄﾞ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
744 = ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
745 = ｵﾝﾄﾞ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
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748 = ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝﾄﾞｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
749 = ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾍﾝﾄﾞｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
800 = ｾｯﾃｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
804 = ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
810 = ﾃﾞﾊﾞｲｽ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
820 = ｾﾝｻ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
822 = ｱﾝﾌﾟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
824 = F-CHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
830 = ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
832 = ﾆｭｳﾘｮｸ / ｼｭﾂﾘｮｸ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
834 = ﾆｭｳﾘｮｸ / ｼｭﾂﾘｮｸ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
836 = ﾆｭｳﾘｮｸ / ｼｭﾂﾘｮｸ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
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838 = ﾆｭｳﾘｮｸ / ｼｭﾂﾘｮｸ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
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0000 = ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
0001 = ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
0004 = ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
0005 = ﾐﾂﾄﾞ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
0006 = ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
0008 = ｵﾝﾄﾞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
0009 = ｱﾂﾘｮｸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
0020 = ｺｹｲﾌﾞﾝ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
0021 = % ｺｹｲﾌﾞﾝ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ  . . . . . . . . . . . . . . . .13
0022 = ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
0023 = % ｺｹｲﾌﾞﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ . . . . . . . . . . . . . . . . .13
0024 = ｺｹｲﾌﾞﾝ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL  . . . . . . . . . . . . . . . .14
0025 = ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
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0027 = ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
0028 = % ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
0029 = ﾊﾝｿｳｴｷ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL . . . . . . . . . . . . . . . .15
0030 = % ﾌﾞﾗｯｸﾘｶｰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
0031 = BAUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
0033 = ﾟ API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
0034 = ﾟ PLATO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
0035 = ﾟ BALLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
0036 = ﾟ BRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
0037 = OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
0400 = ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
0401 = ｼﾂﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
0402 = ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
0403 = ﾀｲｾｷ ﾉ ﾀﾝｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
0404 = ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ  . . . . . . . . . . . . . .19
0405 = ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
0420 = ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
0421 = ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
0422 = ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
0424 = ﾅｶﾞｻ ﾉ ﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
0426 = ｱﾂﾘｮｸ ﾉ ﾀﾝｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
0600 = ﾆﾝｲｼﾂﾘｮｳﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
0601 = ﾆﾝｲｼﾂﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
0602 = ﾆﾝｲﾀｲｾｷﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
0603 = ﾆﾝｲﾀｲｾｷ ﾉ ﾀﾝｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
0604 = ﾆﾝｲﾐﾂﾄﾞﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
0605 = ﾆﾝｲﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
0606 = ﾆﾝｲﾉｳﾄﾞﾀﾝｲ ﾃｷｽﾄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
0607 = ﾆﾝｲﾉｳﾄﾞﾀﾝｲ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
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1004 = ｷﾀｲ ｹｲｿｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
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2201 = 100% ﾉ ｱﾀｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2202 = ﾌｫｰﾏｯﾄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2220 = ﾜﾘｱﾃ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2221 = 100% ﾉ ｱﾀｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2222 = ﾌｫｰﾏｯﾄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2400 = ﾜﾘｱﾃ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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3000 = ﾜﾘｱﾃ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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3002 = ｾｷｻﾝｹｲ ﾓｰﾄﾞ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
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3040 = ｺﾞｳｹｲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
3041 = ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3800 = ｾﾞﾝ ｾｷｻﾝｹｲ ﾘｾｯﾄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
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■仙台サービス
〒 981-3125  仙台市泉区みずほ台 12-5

Tel. 022(371)2511　Fax. 022(371)2514

■横浜サービス
〒 221-0045  横浜市神奈川区神奈川 2-8-8　第 1川島ﾋﾞﾙ

Tel. 045(441)5701　Fax. 045(441)5702

■徳山サービス
〒 745-0814 山口県周南市鼓海 2-118-46

Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■新潟サービス
〒 950-0923 新潟市中央区姥ケ山 4-11-18

Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■名古屋サービス
〒 463-0088  名古屋市守山区鳥神町 88

Tel. 052(795)0221　Fax. 052(795)0440

■小倉サービス
〒 802-0971 北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6

Tel. 093(963)2822　Fax. 093(963)2832

■千葉サービス
〒 290-0054  千葉県市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ

Tel. 0436(23)4601　Fax. 0436(21)9364

■大阪サービス
〒 564-0042  吹田市穂波町 26-4 

Tel. 06(6389)8511　Fax. 06(6389)8182

■東京サービス
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1912　Fax. 042(314)1941

■水島サービス
〒 712-8061 岡山県倉敷市神田 1-5-5

Tel. 086(445)0611　Fax. 086(448)1464

■計量器製造業登録工場　■特定建設業認定工場許可（電気工事業、電気通信工事業）

●機器調整（新規調整、再調整、故障）不適合に関するお問い合わせ

サービス部サービスデスク課
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1919  Fax. 042(314)1941

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

BA060D/33/JA/09.08
 

07.11 / マーコムグループ




